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1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 

1.1. Conexión con el exterior. 

Para garantizar tanto la calidad del agua como la continuidad, se efectúa una doble 
conexión a la red municipal situada al oeste de la actuación en el polígono Avanzado a 
sendas tuberías de diámetro 350 y 200 mm respectivamente 

La conexión de la red se refleja en el Plano de Red de Abastecimiento. 

La presión disponible en este punto es de 30 a40 m.c.a. 

Para alcanzar el punto de conexión es necesario cruzar la CN-420, habiéndose elegido 
la ejecución de una hinca de camisa de chapa de acero para evitar alteraciones en el 
servicio de la carretera. El diámetro de la tubería (350mm) desaconseja la opción de la 
perforación dirigida. 

La obra proyectada atiende a la demanda generada por todo el sector, 
independientemente de la extensión de la primera fase. 

1.2. Descripción de la red. 

Se ha proyectado una red mallada formada por una tubería principal de diámetro 350 
mm de fundición a la que conectan anillos secundarios de diámetro 150mm. 

Para los diámetros de 350 y 150 mm se utilizarán tuberías de fundición dúctil con junta 
automática flexible. 

Se dispondrá de válvulas de corte que permitan independizar tramos en caso de 
avería.  

Las válvulas empleadas serán de compuerta en toda las tuberías, excepto en la tubería 
de 350 mm de diámetro, que serán de mariposa. 

Las acometidas a parcela se ejecutarán mediante válvulas de compuerta de cierre 
elástico. 

Deberá colocarse una cinta señalizadora normalizada de polietileno, colocándola 40 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Se han colocado bridas ciegas en los fondos de los ramales. 

En los puntos bajos de la red se colocarán desagües para facilitar el vaciado, mientras 
que en los puntos altos se instalarán ventosas para aliviar el aire del interior de las 
tuberías. 

Se utilizarán anclajes en codos, derivaciones y valvulería, y todas las tapas serán de 
fundición dúctil. 
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Las conexiones de la red de abastecimiento a la red de riego se realizarán mediante la 
preinstalación de contadores. En todos los puntos se garantiza una presión mínima de 
10 m.c.a. 

Para garantizar la calidad del agua (cloro residual), debido a la longitud de la 
instalación y el caudal consumido se ha incluido la instalación de un sistema de 
dosificación y control de cloro en continuo, con registrador autónomo, integrado en el 
telecontrol de la Mancomunidad.  

 

1.3. Normas Municipales. 

El trazado y dimensionado de la red de distribución, así como los puntos de conexión a 
las redes existentes se corresponderán a un esquema aprobado por la entidad 
suministradora del servicio municipal de aguas, según indica del decreto 120/91. 

Para diámetros inferiores a 150 mm se utilizarán tubería de PEAD PN 10, según 
normativa UNE vigente 53966 EX, mientras que para diámetros iguales o superiores a 
150 mm se utilizará fundición UNE-EN-545.  

Además, la instalación deberá cumplir con: 

 Presión nominal PN ≥10 atm. 

 Todos los elementos de fundición dúctil cumplirán las especificaciones de la UNE-
EN- 545. 

 Todos los codos, “Tes” y válvulas se anclarán debidamente con HM-20. 

 Se preverá la centralización de contadores en batería, en lugar adecuado para 
ello, según está indicado en el decreto 120/91, al igual que los contadores 
individuales. Independientemente, deberá preverse contador general totalizador 
situado antes del aljibe, depósito acumulador o red interior de la nueva 
urbanización. 

 Las instalaciones privadas, como piscina, riego jardines privados y cualquier otro 
consumo ajeno al servicio contraincendios, deberán contar con sus respectivas 
preinstalaciones para contadores de agua. 

 Para el caso de diámetro nominal inferior a 150 mm se podrá emplear polietileno 
con unión mediante soldadura tope, electro soldadura y enlaces latón o 
fundición.  

 Las piezas especiales serán de latón o fundición, y las válvulas serán de 
compuerta de asiento elástico para diámetros inferiores o iguales a 300 mm; 
para diámetros superiores a300 mm las válvulas serán de mariposa. 

 Las uniones entre tubos de fundición dúctil serán de enchufe-liso con junta 
elástica. Las uniones con las piezas especiales serán embridadas.  Las uniones o 
derivaciones a tuberías de PE (acometidas) se realizarán con bridas antitracción 
especiales para polietileno. 

 Para la recepción y puesta en marcha de estas instalaciones se deberá aportar 
certificado emitido por la entidad suministradora del Servicio Municipal de Aguas 
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según indica el decreto 120/91, donde se detalle el resultado de las pruebas de 
presión y estanqueidad realizadas , así como la correcta instalación de la mismas.   

 Las acometidas se realizarán mediante collarines de fundición dúctil con 
imprimación epoxy y bandas de aceros inoxidable con juntas de goma con 
especial atención al modelo utilizado para polietileno, que deben ser de calidad 
similar al tipo “Bahisa”. En todo caso es necesaria la autorización para la 
realización de las acometidas de la entidad suministradora del servicio municipal 
de aguas conforme indica el decreto 120/91. 

 Las llaves de toma (en el caso de ser requeridas por el Servicio Municipal de 
Aguas) y las llaves de registro serán para diámetros iguales o inferiores a 63 mm, 
de esfera construidas en latón y de calidad similar a las tipo “Belgicast”. En el 
caso de acometidas superiores a 63 mm, la llave de registro será de compuerta 
de cierre elástico, embridadas y construidas en fundición dúctil con imprimación 
epoxy. 

 Las válvulas de toma y de registro irán alojadas en arquetas de dimensiones 
mínimas 25 x 25 cm con tapa de fundición dúctil con resistencia mínima B-125, 
en zonas verdes donde no se prevea tráfico rodado. 

 Las arquetas para alojamiento de valvulería, dependiendo de la ubicación, 
diámetro, número y tipo de las mismas, se realizará según el criterio de la 
entidad suministradora del Servicio Municipal de Aguas. 

 Los hidrantes contra incendios instalados en la red municipal se acometerían de 
la red de distribución mediante “Te” de fundición dúctil.  

 De la ubicación de los hidrantes se advertirá a los servicios de bomberos 
mediante señalización normalizada.  

 Se instalarán hidrantes con un radio de acción den 100 metros, es decir, cada 
200 metros de distancia, medidos por red viaria. 

1.4. Dotaciones y caudales de cálculo previsto. 

El criterio para el cálculo de la demanda de agua es de 0,1268l/s por cada hectárea de 
suelo bruto, para un total de 110,18 ha. 

La demanda de agua, repartida entre los diferentes usos del suelo, se distribuye según 
se indica en el siguiente cuadro: 

Superficie m2 Dotación l/s ha Caudal medio l/sg

Industria 667.113,74 0,1268 8,46

Equipamiento 56.476,72 0,1268 0,72

Infraestructura 5.226,08 0,1268 0,07

Centro Transformación 516,30 0,1268 0,01

Zona Verde 145.963,38 0,1268 1,85

Viario Público 219.254,66 0,1268 2,78

Reserva Viario Público 7.315,62 0,1268 0,09

Total 1.101.866,50 13,97
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Asimismo, para el diseño de la red se preverá un caudal para extinción de incendios 
conforme a las estipulaciones de la normativa vigente, mediante el cálculo de la red 
con dos hidrantes consecutivos funcionando simultáneamente con un caudal de 1.000 
l/min. en cada uno de ellos. 

1.5. Materiales empleados y zanjas. 

Las tuberías de fundición serán del tipo estándar clase C-100 para el tubo diámetro 
150 mm y clase C-50 para diámetros 350 y 450 mm todas ellas con recubrimiento 
interior de cemento por centrifugación. Poseen las siguientes ventajas: 

 Poseen resistencia al choque 

 Resistencia a la tracción. 

 Resistencia al alargamiento. 

 Gran elasticidad 

Las tuberías de polietileno utilizadas cumplirán con la norma UNE 53.131, apta para 
uso alimentario y PN 10 atm, y serán de alta densidad. 

Irán alojadas en zanjas con recubrimiento mínimo de 0,8 metros en acera y 1 metro en 
calzada, sobre una capa de arena de 10 cm debidamente compactada. Además, esta 
capa de arena se llevará hasta 20 cm por encima del tubo para distribuir las presiones 
que lleguen a la tubería de abastecimiento. 

El relleno de la zanja se hará con material seleccionado, libre se gruesos. El relleno se 
realizará en tongadas no superiores a 30 cm y con un grado de compactación del 95% 
del PM. 

La anchura mínima de la zanja en su parte inferior será el diámetro de la tubería más 
0,4 metros. 

En cruces de calzadas se protegerán las tuberías con prismas de hormigón HM-20. 

Para la ejecución de la tubería correspondiente a la zona no pavimentada de esta 
primera fase se realizará un movimiento de tierras para obtener una plataforma de 
trabajo a la cota de la rasante definitiva. El recubrimiento sobre la clave del tubo en 
estos tramos será de 85 cm. En caso de no poder cumplir con este mínimo, la 
Dirección Facultativa determinará el sistema de protección de la conducción. 

El registro de la red y las acometidas se hará mediante arquetas de fábrica de ladrillos 
de 1 pie de espesor de 60x60 cm, enfoscadas interiormente. Estas arquetas irán 
recubiertas con tapas de fundición. 

Las piezas especiales serán de fundición dúctil extremos brida y unión a tubo mediante 
brida enchufe para tuberías de fundición. 
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1.6. Pruebas adoptadas. 

Se realizarán pruebas para la comprobación de la resistencia a la presión interior y la 
estanqueidad del 100% delos tramos montados de la red de abastecimiento de agua. 

1.7. Incendios. 

Se proyecta, en cumplimiento de la normativa vigente, una disposición de hidrantes 
contra incendios de 100 mm de diámetro con un racor tipo Barcelona en cofre de 
fundición dúctil, a una distancia máxima de 200 m, habiéndose previsto su caudal en el 
dimensionamiento de la red. 

1.8. Fórmula de cálculo. 

La fórmula de cálculo tiene en cuenta la relación no lineal existente entre caudal y 
pérdida de carga unitaria en los tramos, mediante la fórmula experimental de Darcy y 
el factor de fricción según Colebrook-White: 
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Donde: 

 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

 f es el factor de fricción 

 L es la longitud resistente en m 

 Q es el caudal en m3/s 

 g es la aceleración de la gravedad 

 D es el diámetro de la conducción en m 

 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
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 v es la velocidad del fluido en m/s 

 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2.500) 

 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2.500) 

 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m. 

1.9. Cálculos justificativos. 

Se instalan en la tubería las acometidas a las futuras parcelas con válvula de diámetro 
100 mm. 

La red se calcula con las combinaciones necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento de la misma en los casos más desfavorables. De esta manera se 
calcula una combinación que corresponde solamente al consumo de las naves, otra 
combinación que considera el 80% del consumo de las naves y el consumo de la zona 
verde, y el resto de las combinaciones consideran el 50% del consumo de las naves y 
dos hidrantes funcionando simultáneamente. De esta manera se han obtenido 49 
combinaciones posibles. 

En la primera combinación de consumo de las naves y la segunda combinación de 
consumo industrial y riego, la velocidad es menor que la mínima, pero eso no quiere 
que los nudos de consumo no tengan suficiente presión ya que los nudos cumplen las 
especificaciones ampliamente. Esta solución es normal ya que la red se calcula para 
que funcione correctamente en las combinaciones de consumo humano y dos 
hidrantes funcionando simultáneamente. 

Para las demás combinaciones, 0,5 consumo en las naves y 2 hidrantes funcionando 
simultáneamente, se toman las hipótesis de los hidrantes más alejados como 
soluciones más desfavorables, obteniendo en algunos casos velocidades inferiores al 
límite, y en otras velocidades superiores al límite (este hecho sucede en 5 
combinaciones y en un total de 2 tramos a lo máximo en cada uno, coincidiendo con el 
funcionamiento de los hidrantes), pero dentro de uno valores normales. Esto no impide 
el buen funcionamiento de la red ya que se calcula para su correcto funcionamiento en 
la combinación de hidrantes. 

1.10. Servicios afectados. 

Resulta afectada por la ejecución de las obras la tubería de abastecimiento a 
Miguelturra, de 450 mm de diámetro. Para esta primera fase, se proyecta su desvió 
por la acera delamargen izquierda del vial L hasta su conexión fuera del área de 
urbanización. 

 

1.11. Listados de cálculo. 

En anexo aparte se incorporan los listados de cálculo de la red completa del sector 
bajo las hipótesis enunciadas. 
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Asimismo, a continuación se recogen los cálculos del tramo de red que se ejecuta en 
esta primera fase como comprobación del correcto funcionamiento de los elementos 
proyectados de forma independiente del resto de la red. Las hipótesis realizadas son 
las siguientes: 

- Caudal nulo 

- Caudal medio y dos hidrantes funcionando 

- Caudal punta 

 

 

ESQUEMA DE LA RED 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE I 
DE LA ACTUACIÓN INDUSTRIAL“ORETANIA” EN CIUDAD REAL 

12                                                              AM. ABA 

RESULTADOS A CAUDAL NULO 
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  Archivo de Entrada: PRUEBA 1.net 

 

 

 

  Tabla Línea - Nudo: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 

  Línea        Inicial      Final             m       mm 

  --------------------------------------------------------------- 

 1            1            NUDO1          245      350 

  2            NUDO1       NUDO2           935      150 

  3            NUDO2        ACOM-C01-C02     72      150 

  4            ACOM-C01-C02 ACOM-C03-C04    107      150 

  5            ACOM-C03-C04 ACOM-C05-C06    106      150 

  6            ACOM-C05-C06 NUDO4          140      150 

  7            NUDO2        HIDRANTE1        30      150 

  8            HIDRANTE1    ACOM-F01-F02     26      150 

9            ACOM-F01-F02 ACOM-F03-F07    105      150 

  10           ACOM-F03-F07 HIDRANTE2        74      150 

  11           HIDRANTE2    NUDO3           162      150 

  12           NUDO3        NUDO4            20      150 

  13           NUDO4        HIDRANTE3        12      150 

  14           ACOM-C07     ACOM-C08        112      150 

  15           ACOM-C08     CRIEGO           47      150 

  16           HIDRANTE3    ACOM-C07         46      150 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE I 
DE LA ACTUACIÓN INDUSTRIAL“ORETANIA” EN CIUDAD REAL 

AM.ABA                                                             13 

  Resultados de Nudo: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 

  Nudo                   LPS        m         m 

  --------------------------------------------------------------- 

  NUDO1                0,00   670,00     40,00     0,00 

  NUDO2                 0,00   670,00     41,00     0,00 

  HIDRANTE1             0,00   670,00     41,00     0,00 

  ACOM-C01-C02          0,00   670,00     41,00     0,00 

  ACOM-F01-F02          0,00   670,00     41,00     0,00 

  ACOM-C03-C04          0,00   670,00     41,00     0,00 

  ACOM-F03-F07          0,00   670,00     41,00     0,00 

  HIDRANTE2             0,00   670,00     42,00     0,00 

  ACOM-C05-C06          0,00   670,00     42,00     0,00 

  NUDO3                 0,00   670,00     42,00     0,00 

  NUDO4                 0,00   670,00     42,00     0,00 

  HIDRANTE3             0,00   670,00     42,00     0,00 

  ACOM-C07              0,00   670,00     42,00     0,00 

  ACOM-C08              0,00   670,00     41,00     0,00 

  CRIEGO                0,00   670,00     41,00     0,00 

  1                     0,00   670,00      0,00     0,00 Embalse 

 

  Resultados de Línea: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 

  Línea                  LPS       m/s      m/km 

  --------------------------------------------------------------- 

  1                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  2                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  3                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  4                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  5                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  6                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  7                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  8                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  9                     0,00      0,00      0,00   Abierto 

  10                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  11                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  12                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  13                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  14                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  15                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  16                    0,00      0,00      0,00   Abierto 
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RESULTADOS A CAUDAL MEDIO Y DOS HIDRANTES 
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  Tabla Línea - Nudo: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 

  Línea        Inicial      Final             m       mm 

  --------------------------------------------------------------- 

 1            1            NUDO1          245      350 

  2            NUDO1       NUDO2           935      150 

  3            NUDO2        ACOM-C01-C02     72      150 

  4            ACOM-C01-C02 ACOM-C03-C04    107      150 

  5            ACOM-C03-C04 ACOM-C05-C06    106      150 

  6            ACOM-C05-C06 NUDO4           140      150 

  7            NUDO2        HIDRANTE1        30      150 

  8            HIDRANTE1    ACOM-F01-F02     26      150 

  9            ACOM-F01-F02 ACOM-F03-F07    105      150 

  10           ACOM-F03-F07 HIDRANTE2        74      150 

  11           HIDRANTE2    NUDO3           162      150 

  12           NUDO3        NUDO4            20      150 

  13           NUDO4        HIDRANTE3        12      150 

  14           ACOM-C07     ACOM-C08        112      150 

  15           ACOM-C08     CRIEGO           47      150 

  16           HIDRANTE3    ACOM-C07         46      150 
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  Resultados de Nudo: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 

  Nudo                   LPS        m         m 

  --------------------------------------------------------------- 

  NUDO-1                0,00   669,91     39,91     0,00 

  NUDO2                 0,00   646,24     17,24     0,00 

  HIDRANTE1             0,00   645,98     16,98     0,00 

  ACOM-C01-C02          0,22   645,87     16,87     0,00 

  ACOM-F01-F02          0,08   645,76     16,76     0,00 

  ACOM-C03-C04          0,25   645,35     16,35     0,00 

  ACOM-F03-F07          0,35   644,86     15,86     0,00 

  HIDRANTE2            16,60   644,26     16,26     0,00 

  ACOM-C05-C06          0,28   644,85     16,85     0,00 

  NUDO3                 0,00   644,22     16,22     0,00 

  NUDO4                 0,00   644,21     16,21     0,00 

  HIDRANTE3            16,60   644,14     16,14     0,00 

  ACOM-C07              0,15   644,14     16,14     0,00 

  ACOM-C08              0,23   644,14     15,14     0,00 

  CRIEGO                0,00   644,14     15,14     0,00 

  1                   -34,76   670,00      0,00     0,00 Embalse 

 

  Resultados de Línea: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 

  Línea                  LPS       m/s      m/km 

  --------------------------------------------------------------- 

  1                    34,76      0,36      0,36   Abierto 

  2                    34,76      1,97     25,32   Abierto 

  3                    14,96      0,85      5,02   Abierto 

  4                    14,74      0,83      4,88   Abierto 

  5                    14,49      0,82      4,72   Abierto 

  6                    14,21      0,80      4,55   Abierto 

  7                    19,80      1,12      8,57   Abierto 

  8                    19,80      1,12      8,57   Abierto 

  9                    19,72      1,12      8,50   Abierto 

  10                   19,37      1,10      8,21   Abierto 

  11                    2,77      0,16      0,22   Abierto 

  12                    2,77      0,16      0,22   Abierto 

  13                   16,98      0,96      6,39   Abierto 

  14                    0,23      0,01      0,00   Abierto 

  15                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  16                    0,38      0,02      0,00   Abierto 
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RESULTADOS A CAUDAL PUNTA 
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  Archivo de Entrada: PRUEBA 3.net 

 

  HIPOTESIS CONSUMO 0 

 

  Tabla Línea - Nudo: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 

  Línea        Inicial      Final             m       mm 

  --------------------------------------------------------------- 

  1            1            NUDO-1          245      350 

  2            NUDO-1       NUDO2           935      150 

  3            NUDO2        ACOM-C01-C02     72      150 

  4            ACOM-C01-C02 ACOM-C03-C04    107      150 

  5            ACOM-C03-C04 ACOM-C05-C06    106      150 

  6            ACOM-C05-C06 NUDO4           140      150 

  7            NUDO2        HIDRANTE1        30      150 

  8            HIDRANTE1    ACOM-F01-F02     26      150 

  9            ACOM-F01-F02 ACOM-F03-F07    105      150 

  10           ACOM-F03-F07 HIDRANTE2        74      150 

  11           HIDRANTE2    NUDO3           162      150 

  12           NUDO3        NUDO4            20      150 

  13           NUDO4        HIDRANTE3        12      150 

  14           ACOM-C07     ACOM-C08        112      150 

  15           ACOM-C08     CRIEGO           47      150 

  16           HIDRANTE3    ACOM-C07         46      150 
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  Resultados de Nudo: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 

  Nudo                   LPS        m         m 

  --------------------------------------------------------------- 

  NUDO-1                0,00   670,00     40,00     0,00 

  NUDO2                 0,00   669,46     40,46     0,00 

  HIDRANTE1             0,00   669,46     40,46     0,00 

  ACOM-C01-C02          0,66   669,45     40,45     0,00 

  ACOM-F01-F02          0,24   669,45     40,45     0,00 

  ACOM-C03-C04          0,75   669,44     40,44     0,00 

  ACOM-F03-F07          1,05   669,44     40,44     0,00 

  HIDRANTE2             0,00   669,44     41,44     0,00 

  ACOM-C05-C06          0,84   669,43     41,43     0,00 

  NUDO3                 0,00   669,43     41,43     0,00 

  NUDO4                 0,00   669,43     41,43     0,00 

 HIDRANTE3             0,00   669,43     41,43     0,00 

  ACOM-C07              0,45   669,43     41,43     0,00 

  ACOM-C08              0,69   669,43     40,43     0,00 

  CRIEGO                0,00   669,43     40,43     0,00 

  1                    -4,68   670,00      0,00     0,00 Embalse 

 

  Resultados de Línea: 

  --------------------------------------------------------------- 

  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 

  Línea                  LPS       m/s      m/km 

  --------------------------------------------------------------- 

  1                     4,68      0,05      0,01   Abierto 

  2                     4,68      0,27      0,58   Abierto 

  3                     2,48      0,14      0,18   Abierto 

  4                     1,82      0,10      0,10   Abierto 

  5                     1,07      0,06      0,04   Abierto 

  6                     0,23      0,01      0,00   Abierto 

  7                     2,20      0,12      0,15   Abierto 

  8                     2,20      0,12      0,15   Abierto 

  9                     1,96      0,11      0,12   Abierto 

  10                    0,91      0,05      0,03   Abierto 

  11                    0,91      0,05      0,03   Abierto 

  12                    0,91      0,05      0,03   Abierto 

  13                    1,14      0,06      0,04   Abierto 

  14                    0,69      0,04      0,02   Abierto 

  15                    0,00      0,00      0,00   Abierto 

  16                    1,14      0,06      0,05   Abierto 
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1.12. Hinca para conexión exterior. 

Este apartado tiene por finalidad la definición de las obras necesarias para permitir el 
cruce de la carretera CN-420 con la tubería que sirve de conexión exterior a todo el 
sector hasta el punto de la red general municipal que ha sido consensuado con el 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Dicho punto se sitúa fuera del sector, al otro margen de 
la autovía CN-420,en la Avda. de la Ciencia, tal cual se refleja en los planos. 

Para ello se proyecta una hinca de tubería de chapa de acero de diámetro nominal 500 
mm a modo de camisa que permitirá alojar la tubería de abastecimiento. El trazado 
proyectado cruza una carretera de titularidad estatal, para lo cual será preciso realizar 
las tramitaciones necesarias ante la administración competente. Aunque los fosos de 
entrada y salida para la ejecución de la hinca invadan la zona de dominio público, las 
obras siempre estarán retiradas una distancia mínima de 4 metros de la arista exterior 
de la explanación, encontrándose las arquetas dentro de la zona de servidumbre de 
carreteras. 

Según la Ley de Carreteras, la zona de dominio público está constituida por los 
terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y 
una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y 
autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de 
servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y 
perpendicularmente a dicha arista. Asimismo, la zona de servidumbre de las carreteras 
del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, 
delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros 
en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras 
multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 

La hinca se ejecuta mediante una perforación horizontal guiada. Una vez realizada la 
perforación, se comprueba que se ha ejecutado con la pendiente correcta. Luego se 
conectará a la máquina perforadora una pieza de ampliación con cuchilla incorporada y 
después de ésta los sucesivos tramos de tubería hinca de camisa de chapa de acero de 
500 mm de diámetro nominal mediante gatos hidráulicos, empujando hasta alcanzar la 
longitud deseada. Una vez terminada la ejecución de la hinca, se demolerá el muro de 
reacción, se ejecutarán las arqueta de registro y posteriormente se rellenarán los fosos 
con material seleccionado de la excavación. 

Para la ejecución de la hinca, la primera operación es la preparación de los accesos al 
foso de ataque y la construcción del propio foso, con unas dimensiones de 10,5 metros 
libres de largo por 4 metros libres de ancho y una profundidad en solera de 1,93 
metros, medidos al eje de la conducción, donde se ubica la maquinaria de la 
perforación. En la cara posterior del foso, visto éste en sentido de avance, se proyecta 
un muro de reacción de 0,5 metros de espesor con doble mallazo (20x20x20) para 
soportar el empuje máximo de 150-250 tn. Este muro debe encofrarse contra el 
terreno virgen. La solera del foso, de 0,15 metros de espesor, se realizará con un 
mallazo (20x20x12) y debe quedar cosida al muro de reacción. Sobre esta solera 
quedará asentada la máquina. El resto de caras del foso irán con un talud 1:2. EL foso 
de salida será de 7 metros libres de largo por 3 metros de ancho y las caras del foso 
serán ejecutadas con un talud 1:2. 
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1.12.1. Cálculo estructural del foso de ataque 

Las estructuras se han resuelto en hormigón armado, pudiendo ser descompuestas, a 
efectos de cálculo, en: cimentación y muros de contención.  

La solución estructural adoptada para la hinca es de muros de 50 cm conectados con 
solera de 15 cm de espesor. El muro transmite las cargas de la hinca al terreno como 
una losa de cimentación. El muro se hormigona directamente contra el terreno. La 
tensión máxima del terreno a resistir es de 4 kg/cm2; el módulo balasto horizontal de 
la losa se ha considerado con 1.000 Tn/m3. 

Los armados y espesores del muro y solera se especifican en el listado de cálculos y 
resultados de esta Memoria.  

La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta 
memoria y deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las 
normas expuestas en la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE. Tanto la 
interpretación de planos como las normas de ejecución de la estructura quedan 
supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes que durante la construcción 
de la misma imparta la Dirección Facultativa de la obra. 

Los elementos de hormigón armado se han dimensionado siguiendo los criterios que 
establece la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Se han tenido en cuenta, también, los criterios del Código Técnico de la Edificación. 

Para la determinación de las diferentes acciones que afectan a la estructura se han 
seguido las normas CTE_DB-SE_AE. La aplicación de la NCSE-02 no ha sido necesaria 
por no encontrarse la obra en zona sísmica. 

Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es el de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o 
rotura, adherencia y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización se comprueba: deformaciones (flechas), fisuración 
y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas 
definidas en la norma. 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir, 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
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Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador: CYPE v.2007.1d 

1.12.1.1.1 Características de los materiales empleados 

Hormigón armado 

De acuerdo con la tabla 8.2.2. de la Instrucción EHE, se engloba la estructura para la 
hinca dentro del ambiente IIa. La estructura interior del arquetón se considera dentro 
del ambiente IVa+Qb. 

Los recubrimientos a adoptar serán (artículo 37.2.4. de la EHE) de 45 mm (ambiente 
IVa+Qb) y de 35 mm (ambiente IIa). 

 

- HORMIGÓN. TIPIFICACIÓN SEGÚN EHE 

 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación Soportes Forjados Otros 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 

- 25 (30) 25 (30) 25 (30) 25 (30) 

Tipo de cemento (RC-03) CEM II/P     

Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 

400/275(350)     

Tamaño máximo del árido (mm)  20 20 20 - 

Tipo de ambiente (agresividad) 
IIa 

(IIa/VIa+Qb) 
    

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

 

Los valores en paréntesis son los del arquetón 

 

 

 

 

 

- ACEROS EN BARRAS Y MALLAS DESIGNADAS SEGÚN EHE 

     
ACERO EN BARRAS   ACERO EN MALLAS 
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De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes de 
los materiales, acero y hormigón, según se indica en la EHE, Capítulo XV, Artículo 82 y 
siguientes. 

1.12.1.1.2 Asientos admisibles y límites de deformación 

 Asientos admisibles de la cimentación.  

De acuerdo a la norma CTE, y en función del tipo de terreno, tipo y características 
del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible de 5 cm. 

 Límites de deformación de la estructura.  

El cálculo de deformaciones es un cálculo de estados límites de utilización con las 
cargas de servicio, coeficiente de mayoración de acciones =1, y de minoración de 
resistencias =1. 

 Hormigón armado.  

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se 
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes 
para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas. En los 
elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 

 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de 

hormigón armado y acero 

Estructura no solidaria 

con otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 

Vigas, forjados y losas Elementos flexibles Elementos rígidos 

Relativa:  /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

Relativa:  /L<1/400 Relativa:  /L<1/400 

Absoluta: 1 cm 

 

Flechas totales máximas relativas para elementos de hormigón armado y 

acero 

 Toda la obra 

Designación B-500-SD 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

 Toda la obra 

Designación B-500-T 

Límite Elástico (N/mm2) 500 
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Estructura no solidaria 

con otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 

Vigas, forjados y losas Elementos flexibles Elementos rígidos 

Relativa:  /L<1/250 Relativa:  /L<1/250 Relativa:  /L<1/250 

 

No se tiene que limitar la fisuración en el muro de reacción por utilizarse el 
muro sólo será durante la ejecución de la hinca; en la estructura interior del 
pozo se limita la figuración a 0,1 mm. 

1.12.1.1.3 Coeficientes de cálculo 

Acciones 

 ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

 
Hormigón 
Armado 

Acero Laminado y 
Conformado 

A. Nivel de Control previsto Normal Normal 

B. Coeficiente de mayoración de las acciones 
desfavorables 

Permanentes 

Variables 

 

 

1.5 

1.6 

 

 

1.33 

1.5 

 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Toda la obra 

A. Nivel de Control previsto Normal 

B. Coeficiente de mayoración de las acciones 
desfavorables 

Permanentes 

Variables 

 

 

1 

0 

Materiales 

 

1.12.1.1.4 Niveles de Control 

Para el hormigón se realizará un control estadístico y para el acero un control a nivel 
normal, según recoge la EHE. 

ACERO EN BARRAS Toda la 
obra 

Coeficiente de minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 

434.78 

HORMIGÓN Toda la 
obra 

Coeficiente de minoración 1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) = fyd/1,50 

20.00 
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Será la Dirección Facultativa de la obra la que dé instrucciones precisas para proceder 
a la ejecución de la obra. Sin embargo es conveniente, que salvo órdenes en contra, se 
sigan las vigentes normativas para cada una de las tipologías estructurales. 

1.12.1.1.5 Acciones adoptadas en el cálculo 

Se ha considerado la carga de hinca como 2.500 kN repartida en una superficie de 
1,50m x 1,50m. La carga de máquina encima de la solera ha sido considerada como 50 
kN como carga total. 

1.12.1.1.6 Resumen de Cálculo. 

A continuación se resume los cálculos realizados: 

Solera: 

La armadura de solera se dimensiona de manera que el armado de anclaje solera-
muro soporte el deslizamiento de la solera, que va a ocurrir a la hora de transmitir la 
fuerza máxima en los gatos (2.500 kN), que es muy superior al peso propio de la 
solera: 

Peso propio solera: P = 25 kN/m3 x 0,15m x 4m x 10,5m = 158kN 

Peso propio prensa: 50 kN 

Peso total: 208kN 

Coeficiente de rozamiento considerado para que se empiece a mover solera: 100% (al 
lado de La seguridad, valor real no debería superar el 60%) 

Esfuerzo admisible en barra de diámetro 10:  

F = 500N/mm2 x (5mm x 5mm x 3.14) / 1,15=34.130 N= 34 kN 

>> hacen falta 208kN/ 34 kN: 7 Barras de diámetro 10  

>>en solera hay (4 m/0,2 m + 1) = 21 barras >> cumple 

Muro de Hormigón: 

Se dimensiona con CYPECAD 2007.1d una losa de cimentación capaz de transmitir al 
terreno un esfuerzo de hinca de 2.500 kN. 

Módulo Balasto Horizontal del terreno: 1.000 Tn/m3 

Tensión máxima admisible: 4 kg/cm2 

Superficie en que actúa la carga de 2.500 kN: 150cm x 150cm 

Resulta el siguiente armado de muro necesario para transmitir las cargas al terreno: 

 

 

Armadura horizontal: 

ø20 a cada 20cm con refuerzos ø12 cada 20cm en zona de transmisión de 
cargas en lado del terreno 
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ø16 a cada 20 cm en el lado interior 

Armadura vertical: 

ø16 a cada 20cm en lado del terreno 

ø16 a cada 20 cm en el lado interior 

1.12.1.1.7 Justificación mediciones de cuantías. 

Peso de barras: 

6: 0,222 kg/m 

8: 0,395 kg/m 

10: 0,62 kg/m 

12: 0,89 kg/m 

16: 1,58 kg/m 

20: 2,50 kg/m 

25: 3,80 kg/m 

Solera:  

Armado: 10: 

Disposición: mallazo en cuadrícula con separación de 20 cm 

>>> Armado por m2:  2 x (0,62 kg/m) / 0,20 m = 6,20 kg/m2 

Con 10% de mermas: 6,80 kg/m2 

Muros de reacción:  

Armadura transversal: 16: 

2,63 x4 x (1,58/0,20 + 1,58/0,125) = 216 kg 

Armadura longitudinal: 16, 20: 

4,70 x (19 x 1,58 + 19 x 2,50) = 365 kg 

Refuerzo Armadura longitudinal: 12: 

4,70 x 13 x 0,89 = 55 kg 

Total: 636 kg 

Con mermas (10%): 700 kg(redondeando para arriba) 
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2. ANEXO : LISTADOS DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Resumen del cálculo (04:12 PM)

 
Red mallada
 
Un suministro
 
Nº de tramos calculados: 225
Nº de nudos calculados: 197
 
Combinación 1
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 225
 
Combinación 2
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 225
 
Combinación 3
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 216
 
Combinación 4
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 205
 
Combinación 5
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 211
 
Combinación 6
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 205
 
Combinación 7
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 217
 
Combinación 8
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 219
 
Combinación 9
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 216
 
Combinación 10
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 223
 
Combinación 11
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 224
 
Combinación 12
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0

Resultados de los cálculos
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 1



Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 224
 
Combinación 13
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 224
 
Combinación 14
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 224
 
Combinación 15
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 224
 
Combinación 16
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 224
 
Combinación 17
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 222
 
Combinación 18
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 216
 
Combinación 19
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 209
 
Combinación 20
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 215
 
Combinación 21
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 217
 
Combinación 22
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 217
 
Combinación 23
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 219
 
Combinación 24
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 218
 
Combinación 25
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 208
 
Combinación 26
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Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 208
 
Combinación 27
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 211
 
Combinación 28
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 212
 
Combinación 29
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 207
 
Combinación 30
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 212
 
Combinación 32
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 207
 
Combinación 33
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 210
 
Combinación 34
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 200
 
Combinación 35
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 193
 
Combinación 36
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 198
 
Combinación 37
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 197
 
Combinación 38
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 215
 
Combinación 39
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 221
 
Combinación 40
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 218
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Combinación 41
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 201
 
Combinación 42
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 207
 
Combinación 43
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 223
 
Combinación 44
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 221
 
Combinación 45
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 216
 
Combinación 46
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 222
 
Combinación 47
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 219
 
Combinación 48
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 195
 
Combinación 49
 
Nº de nudos fuera de especificaciones...........: 0
Nº de tramos fuera de especificaciones..........: 207
 
 
Existe la posibilidad de consultar los datos y resultados del cálculo por hipótesis, combinaciones y envolventes mediante
el comando "Sig.hipótesis"(o Combinación o Envolvente). Es aconsejable que lo consulte, sobre todo si existen nudos o
tramos que estén fuera de especificaciones. En la parte inferior izquierda de la pantalla se indica en código de colores las
razones por las que la instalación no cumple. En la parte superior de la pantalla y en la línea de estado se indica la
hipótesis, combinación o envolvente que se está visualizando en pantalla.
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1. Descripción de la red hidráulica

    - Título: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL
    - Población: CIUDAD REAL
    - Fecha: 27-03-04
 
Notas: RED DE ABASTECIMIENTO ACTUACIÓN INDUSTRIAL EN CIUDAD REAL
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A PN20 TUBO FNCGL - Rugosidad: 0.02000 mm
Descripción Diámetros

mm

DN150 153.4

DN350 354.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la
velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. Formulación

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:
 

8·L·Q^2

h = f· —————

pi^2·g·D^5

 

v·D

Re= ———

vs

 

64

fl= ————

Re

 

1 K 2.51

———— = - 2·log( ———— + ———— )

(ft)½ 3.7·D Re·(ft)½

 

donde:
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h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
f es el factor de fricción
L es la longitud resistente en m
Q es el caudal en m3/s
g es la aceleración de la gravedad
D es el diámetro de la conducción en m
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
v es la velocidad del fluido en m/s
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
k es la rugosidad absoluta de la conducción en m

 
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, adoptando fl
o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
 

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
naves

Hipótesis
zona verde

Hipótesis
hidrante 1

Hipótesis
hidrante 2

Hipótesis
hidrante 3

Hipótesis
hidrante 4

Hipótesis
hidrante 5

Hipótesis
hidrante 6

Hipótesis
hidrante 7

Combinación 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 2 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 3 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 4 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 5 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 7 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Combinación 8 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Combinación 9 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 11 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 12 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 13 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 14 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 15 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 16 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 17 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 18 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 19 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 21 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 22 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 23 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 24 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 26 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 27 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 28 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 29 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 32 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 33 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Combinación Hipótesis
naves

Hipótesis
zona verde

Hipótesis
hidrante 1

Hipótesis
hidrante 2

Hipótesis
hidrante 3

Hipótesis
hidrante 4

Hipótesis
hidrante 5

Hipótesis
hidrante 6

Hipótesis
hidrante 7

Combinación 34 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 35 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 36 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 37 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 38 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 39 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 41 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 42 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 43 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 44 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 45 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 46 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 47 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 48 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 49 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación Hipótesis
hidrante 8

Hipótesis
hidrante 9

Hipótesis
hidrante 10

Hipótesis
hidrante 11

Hipótesis
hidrante 12

Hipótesis
hidrante 13

Hipótesis
hidrante 14

Hipótesis
hidrante 15

Combinación 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 9 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 10 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 11 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 12 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 13 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Combinación 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Combinación 17 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Combinación Hipótesis
hidrante 8

Hipótesis
hidrante 9

Hipótesis
hidrante 10

Hipótesis
hidrante 11

Hipótesis
hidrante 12

Hipótesis
hidrante 13

Hipótesis
hidrante 14

Hipótesis
hidrante 15

Combinación 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 38 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 39 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Combinación 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación Hipótesis
hidrante 16

Hipótesis
hidrante 17

Hipótesis
hidrante 18

Hipótesis
hidrante 19

Hipótesis
hidrante 20

Hipótesis
hidrante 21

Hipótesis
hidrante 22

Hipótesis
hidrante 23

Combinación 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 18 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 19 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 20 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 21 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 22 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Combinación 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Combinación 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Combinación Hipótesis
hidrante 16

Hipótesis
hidrante 17

Hipótesis
hidrante 18

Hipótesis
hidrante 19

Hipótesis
hidrante 20

Hipótesis
hidrante 21

Hipótesis
hidrante 22

Hipótesis
hidrante 23

Combinación 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 39 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 40 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 42 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 44 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 45 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación Hipótesis
hidrante 24

Hipótesis
hidrante 25

Hipótesis
hidrante 26

Hipótesis
hidrante 27

Hipótesis
hidrante 28

Hipótesis
hidrante 29

Hipótesis
hidrante 30

Hipótesis
hidrante 31

Combinación 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 27 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 28 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 29 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 30 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 32 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 33 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Combinación 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
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Combinación Hipótesis
hidrante 24

Hipótesis
hidrante 25

Hipótesis
hidrante 26

Hipótesis
hidrante 27

Hipótesis
hidrante 28

Hipótesis
hidrante 29

Hipótesis
hidrante 30

Hipótesis
hidrante 31

Combinación 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Combinación 42 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 45 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación Hipótesis
hidrante 32

Hipótesis
hidrante 33

Hipótesis
hidrante 34

Hipótesis
hidrante 35

Hipótesis
hidrante 36

Combinación 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 37 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
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Combinación Hipótesis
hidrante 32

Hipótesis
hidrante 33

Hipótesis
hidrante 34

Hipótesis
hidrante 35

Hipótesis
hidrante 36

Combinación 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 46 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combinación 47 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Combinación 48 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Combinación 49 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

 

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Combinación: Combinación 1
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.98 30.18  

N1 629.83 --- 658.98 29.15  

N2 629.00 --- 659.00 30.00  

N4 628.79 --- 658.98 30.19  

N5 628.50 --- 658.98 30.48  

N7 628.30 --- 658.98 30.68  

N8 629.52 --- 658.99 29.47  

N9 629.70 --- 658.98 29.28  

N10 628.50 --- 658.98 30.48  

N11 629.24 --- 658.99 29.75  

N12 628.07 --- 658.98 30.91  

N13 628.61 --- 658.99 30.38  

N14 628.39 --- 658.98 30.59  

N15 628.74 --- 658.99 30.25  

N16 630.00 --- 658.98 28.98  

N17 628.30 --- 658.98 30.68  

N18 630.00 --- 658.98 28.98  

N20 628.07 --- 658.98 30.91  

N21 628.39 --- 658.98 30.59  

N22 628.30 --- 658.98 30.68  

N23 628.61 --- 658.98 30.37  

N24 629.12 --- 658.99 29.87  

N25 628.94 --- 658.98 30.04  

N26 628.99 --- 658.98 29.99  

N27 628.61 --- 658.98 30.37  

N28 629.26 --- 658.99 29.73  

N29 627.97 --- 658.99 31.02  

N30 628.43 --- 658.99 30.56  

N31 629.54 --- 658.99 29.45  

N32 629.70 --- 658.98 29.28  

N33 627.51 --- 658.97 31.46  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N35 627.90 --- 658.98 31.08  

N39 629.06 --- 658.98 29.92  

N40 629.06 --- 658.98 29.92  

N42 628.80 --- 658.98 30.18  

N44 628.50 --- 658.98 30.48  

NC1 628.96 0.12 658.98 30.02  

NC2 629.79 0.06 658.99 29.20  

NC3 629.95 0.12 658.99 29.04  

NC4 629.69 0.12 658.99 29.30  

NC5 629.59 0.12 658.99 29.40  

NC6 629.81 0.12 658.98 29.17  

NC7 629.93 0.11 658.98 29.05  

NC8 629.86 0.12 658.98 29.12  

NC9 629.59 0.30 658.98 29.39  

NC10 629.14 0.12 658.98 29.84  

NC11 631.10 0.12 658.98 27.88  

NC12 629.70 0.12 658.99 29.29  

NC13 629.59 0.12 658.99 29.40  

NC14 629.70 0.12 658.98 29.28  

NC15 629.81 0.12 658.98 29.17  

NC16 629.93 0.11 658.98 29.05  

NC17 629.86 0.12 658.98 29.12  

NC18 629.59 0.12 658.98 29.39  

NC19 629.33 0.12 658.98 29.65  

NC20 629.72 0.11 659.00 29.28  

NC21 629.55 0.11 658.99 29.44  

NC22 629.29 0.05 658.99 29.70  

NC23 629.27 0.10 658.99 29.72  

NC24 629.58 0.10 658.99 29.41  

NC25 629.86 0.11 658.99 29.13  

NC26 629.19 0.11 658.99 29.80  

NC27 628.50 0.11 658.99 30.49  

NC28 628.14 0.11 658.99 30.85  

NC29 629.58 0.05 658.99 29.41  

NC30 629.82 0.11 658.99 29.17  

NC31 629.43 0.11 658.99 29.56  

NC32 629.27 0.11 658.99 29.72  

NC33 629.58 0.11 658.99 29.41  

NC34 629.86 0.11 658.99 29.13  

NC35 629.19 0.11 658.99 29.80  

NC36 628.50 0.11 658.99 30.49  

NC37 628.17 0.05 658.99 30.82  

NC38 628.08 0.82 658.97 30.89  

NC39 627.85 0.82 658.97 31.12  

NC40 627.64 0.11 658.97 31.33  

NC41 627.82 0.11 658.97 31.15  

NC42 628.35 0.11 658.97 30.62  

NC43 628.35 0.11 658.97 30.62  

NC44 627.85 0.11 658.97 31.12  

NC45 627.64 0.13 658.98 31.34  

NC46 627.83 0.12 658.98 31.15  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC47 628.55 0.12 658.98 30.43  

NC48 629.12 0.25 658.98 29.86  

NC50 628.94 0.02 658.98 30.04  

NC51 628.73 0.12 658.98 30.25  

NC52 628.97 0.12 658.98 30.01  

NC53 629.61 0.12 658.98 29.37  

NC54 629.56 0.12 658.98 29.42  

NC55 628.80 0.12 658.98 30.18  

NC56 628.40 0.12 658.98 30.58  

NC57 628.46 0.12 658.98 30.52  

NC58 628.51 0.25 658.98 30.47  

NC59 628.84 0.02 658.98 30.14  

NC60 628.90 0.03 658.98 30.08  

NC61 628.96 0.03 658.98 30.02  

NC62 629.00 0.03 658.98 29.98  

NC63 628.99 0.03 658.98 29.99  

NC64 628.96 0.03 658.98 30.02  

NC65 628.89 0.03 658.98 30.09  

NC66 628.83 0.03 658.98 30.15  

NC67 628.77 0.03 658.98 30.21  

NC68 628.71 0.03 658.98 30.27  

NC69 628.67 0.03 658.98 30.31  

NC71 628.92 0.10 658.98 30.06  

NC72 629.09 0.03 658.98 29.89  

NC73 629.26 0.03 658.98 29.72  

NC74 629.44 0.03 658.98 29.54  

NC75 629.11 0.03 658.98 29.87  

NC76 629.73 0.03 658.98 29.25  

NC77 629.76 0.03 658.98 29.22  

NC78 629.55 0.03 658.98 29.43  

NC79 629.35 0.03 658.98 29.63  

NC80 629.15 0.03 658.98 29.83  

NC81 628.94 0.03 658.98 30.04  

NC82 628.74 0.03 658.98 30.24  

NC83 628.60 0.03 658.98 30.38  

NC84 628.40 0.12 658.98 30.58  

NC85 628.47 0.12 658.98 30.51  

NC86 628.68 0.12 658.98 30.30  

NC87 628.66 0.12 658.98 30.32  

NC88 628.43 0.12 658.98 30.55  

NC89 628.45 0.12 658.98 30.53  

NC90 628.69 0.12 658.98 30.29  

NC91 628.64 0.12 658.98 30.34  

NC92 628.29 0.12 658.98 30.69  

NC93 628.58 0.03 658.98 30.40  

NC94 628.68 0.03 658.98 30.30  

NC95 628.76 0.07 658.98 30.22  

NC96 628.75 0.03 658.98 30.23  

NC97 628.62 0.03 658.98 30.36  

NC98 628.48 0.73 658.98 30.50  

NC99 628.39 0.03 658.98 30.59  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC100 628.41 0.03 658.98 30.57  

NC101 628.52 0.03 658.98 30.46  

NC102 628.60 0.03 658.98 30.38  

NC103 628.73 0.03 658.98 30.25  

NC104 628.67 0.03 658.98 30.31  

NC105 628.51 0.03 658.98 30.47  

NC106 628.38 0.03 658.98 30.60  

NC107 628.22 0.03 658.98 30.76  

NC108 628.55 0.22 658.98 30.43  

NC109 629.34 0.22 658.98 29.64  

NC110 627.83 0.12 658.98 31.15  

NC111 629.95 0.23 658.99 29.04  

NC112 628.50 0.53 658.98 30.48  

SG1 629.00 -12.40 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.99 29.27  

h2 629.75 0.00 658.99 29.24  

h3 629.64 0.00 658.99 29.35  

h4 629.85 0.00 658.98 29.13  

h5 629.91 0.00 658.98 29.07  

h6 629.43 0.00 658.98 29.55  

h7 629.05 0.00 658.98 29.93  

h8 629.29 0.00 659.00 29.71  

h9 629.64 0.00 658.99 29.35  

h10 629.21 0.00 658.99 29.78  

h11 629.72 0.00 658.99 29.27  

h12 628.66 0.00 658.99 30.33  

h13 628.11 0.00 658.99 30.88  

h14 628.55 0.00 658.99 30.44  

h15 628.79 0.00 658.98 30.19  

h16 628.89 0.00 658.98 30.09  

h18 629.83 0.00 658.98 29.15  

h19 628.46 0.00 658.98 30.52  

h20 628.48 0.00 658.98 30.50  

h21 628.50 0.00 658.98 30.48  

h22 628.62 0.00 658.98 30.36  

h23 628.38 0.00 658.98 30.60  

h24 628.77 0.00 658.98 30.21  

h25 628.13 0.00 658.98 30.85  

h26 629.41 0.00 658.98 29.57  

h27 628.18 0.00 658.97 30.79  

h28 627.76 0.00 658.97 31.21  

h29 627.86 0.00 658.97 31.11  

h30 628.45 0.00 658.97 30.52  

h31 627.60 0.00 658.98 31.38 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.98 29.69  

h33 627.79 0.00 658.98 31.19  

h34 631.60 0.00 658.98 27.38 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.98 28.93  

h36 629.92 0.00 658.98 29.06  

zv1 629.52 0.00 658.99 29.47  

zv2 629.87 0.00 659.00 29.13  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

zv3 629.77 0.00 658.99 29.22  

zv4 628.24 0.00 658.99 30.75  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.98 28.01  

Combinación: Combinación 2
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.98 30.18  

N1 629.83 --- 658.98 29.15  

N2 629.00 --- 659.00 30.00  

N4 628.79 --- 658.98 30.19  

N5 628.50 --- 658.98 30.48  

N7 628.30 --- 658.98 30.68  

N8 629.52 --- 658.98 29.46  

N9 629.70 --- 658.98 29.28  

N10 628.50 --- 658.98 30.48  

N11 629.24 --- 658.99 29.75  

N12 628.07 --- 658.98 30.91  

N13 628.61 --- 658.98 30.37  

N14 628.39 --- 658.98 30.59  

N15 628.74 --- 658.98 30.24  

N16 630.00 --- 658.98 28.98  

N17 628.30 --- 658.97 30.67  

N18 630.00 --- 658.98 28.98  

N20 628.07 --- 658.98 30.91  

N21 628.39 --- 658.98 30.59  

N22 628.30 --- 658.97 30.67  

N23 628.61 --- 658.98 30.37  

N24 629.12 --- 658.99 29.87  

N25 628.94 --- 658.98 30.04  

N26 628.99 --- 658.98 29.99  

N27 628.61 --- 658.98 30.37  

N28 629.26 --- 658.99 29.73  

N29 627.97 --- 658.98 31.01  

N30 628.43 --- 658.98 30.55  

N31 629.54 --- 658.99 29.45  

N32 629.70 --- 658.98 29.28  

N33 627.51 --- 658.97 31.46  

N35 627.90 --- 658.97 31.07  

N39 629.06 --- 658.98 29.92  

N40 629.06 --- 658.98 29.92  

N42 628.80 --- 658.98 30.18  

N44 628.50 --- 658.98 30.48  

NC1 628.96 0.12 658.98 30.02  

NC2 629.79 0.06 658.99 29.20  

NC3 629.95 0.12 658.99 29.04  

NC4 629.69 0.12 658.99 29.30  

NC5 629.59 0.12 658.98 29.39  

NC6 629.81 0.12 658.98 29.17  

NC7 629.93 0.11 658.98 29.05  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC8 629.86 0.12 658.98 29.12  

NC9 629.59 0.30 658.98 29.39  

NC10 629.14 0.12 658.98 29.84  

NC11 631.10 0.12 658.98 27.88  

NC12 629.70 0.12 658.98 29.28  

NC13 629.59 0.12 658.98 29.39  

NC14 629.70 0.12 658.98 29.28  

NC15 629.81 0.12 658.98 29.17  

NC16 629.93 0.11 658.98 29.05  

NC17 629.86 0.12 658.98 29.12  

NC18 629.59 0.12 658.98 29.39  

NC19 629.33 0.12 658.98 29.65  

NC20 629.72 0.11 659.00 29.28  

NC21 629.55 0.11 658.99 29.44  

NC22 629.29 0.05 658.99 29.70  

NC23 629.27 0.10 658.99 29.72  

NC24 629.58 0.10 658.99 29.41  

NC25 629.86 0.11 658.99 29.13  

NC26 629.19 0.11 658.98 29.79  

NC27 628.50 0.11 658.98 30.48  

NC28 628.14 0.11 658.98 30.84  

NC29 629.58 0.05 658.99 29.41  

NC30 629.82 0.11 658.99 29.17  

NC31 629.43 0.11 658.99 29.56  

NC32 629.27 0.11 658.99 29.72  

NC33 629.58 0.11 658.99 29.41  

NC34 629.86 0.11 658.98 29.12  

NC35 629.19 0.11 658.98 29.79  

NC36 628.50 0.11 658.98 30.48  

NC37 628.17 0.05 658.98 30.81  

NC38 628.08 0.82 658.97 30.89  

NC39 627.85 0.82 658.97 31.12  

NC40 627.64 0.11 658.97 31.33  

NC41 627.82 0.11 658.97 31.15  

NC42 628.35 0.11 658.97 30.62  

NC43 628.35 0.11 658.97 30.62  

NC44 627.85 0.11 658.97 31.12  

NC45 627.64 0.13 658.97 31.33  

NC46 627.83 0.12 658.97 31.14  

NC47 628.55 0.12 658.98 30.43  

NC48 629.12 0.25 658.98 29.86  

NC50 628.94 0.02 658.98 30.04  

NC51 628.73 0.12 658.98 30.25  

NC52 628.97 0.12 658.98 30.01  

NC53 629.61 0.12 658.98 29.37  

NC54 629.56 0.12 658.98 29.42  

NC55 628.80 0.12 658.98 30.18  

NC56 628.40 0.12 658.98 30.58  

NC57 628.46 0.12 658.98 30.52  

NC58 628.51 0.25 658.98 30.47  

NC59 628.84 0.02 658.98 30.14  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC60 628.90 0.03 658.98 30.08  

NC61 628.96 0.03 658.98 30.02  

NC62 629.00 0.03 658.98 29.98  

NC63 628.99 0.03 658.98 29.99  

NC64 628.96 0.03 658.98 30.02  

NC65 628.89 0.03 658.98 30.09  

NC66 628.83 0.03 658.98 30.15  

NC67 628.77 0.03 658.98 30.21  

NC68 628.71 0.03 658.98 30.27  

NC69 628.67 0.03 658.98 30.31  

NC71 628.92 0.10 658.98 30.06  

NC72 629.09 0.03 658.98 29.89  

NC73 629.26 0.03 658.98 29.72  

NC74 629.44 0.03 658.98 29.54  

NC75 629.11 0.03 658.98 29.87  

NC76 629.73 0.03 658.98 29.25  

NC77 629.76 0.03 658.98 29.22  

NC78 629.55 0.03 658.98 29.43  

NC79 629.35 0.03 658.98 29.63  

NC80 629.15 0.03 658.98 29.83  

NC81 628.94 0.03 658.98 30.04  

NC82 628.74 0.03 658.98 30.24  

NC83 628.60 0.03 658.98 30.38  

NC84 628.40 0.12 658.98 30.58  

NC85 628.47 0.12 658.98 30.51  

NC86 628.68 0.12 658.98 30.30  

NC87 628.66 0.12 658.98 30.32  

NC88 628.43 0.12 658.98 30.55  

NC89 628.45 0.12 658.97 30.52  

NC90 628.69 0.12 658.98 30.29  

NC91 628.64 0.12 658.98 30.34  

NC92 628.29 0.12 658.98 30.69  

NC93 628.58 0.03 658.98 30.40  

NC94 628.68 0.03 658.98 30.30  

NC95 628.76 0.07 658.98 30.22  

NC96 628.75 0.03 658.97 30.22  

NC97 628.62 0.03 658.97 30.35  

NC98 628.48 0.73 658.97 30.49  

NC99 628.39 0.03 658.97 30.58  

NC100 628.41 0.03 658.97 30.56  

NC101 628.52 0.03 658.97 30.45  

NC102 628.60 0.03 658.97 30.37  

NC103 628.73 0.03 658.97 30.24  

NC104 628.67 0.03 658.97 30.30  

NC105 628.51 0.03 658.97 30.46  

NC106 628.38 0.03 658.98 30.60  

NC107 628.22 0.03 658.98 30.76  

NC108 628.55 0.22 658.98 30.43  

NC109 629.34 0.22 658.98 29.64  

NC110 627.83 0.12 658.97 31.14  

NC111 629.95 0.23 658.99 29.04  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC112 628.50 0.53 658.98 30.48  

SG1 629.00 -14.30 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.99 29.27  

h2 629.75 0.00 658.99 29.24  

h3 629.64 0.00 658.98 29.34  

h4 629.85 0.00 658.98 29.13  

h5 629.91 0.00 658.98 29.07  

h6 629.43 0.00 658.98 29.55  

h7 629.05 0.00 658.98 29.93  

h8 629.29 0.00 659.00 29.71  

h9 629.64 0.00 658.99 29.35  

h10 629.21 0.00 658.99 29.78  

h11 629.72 0.00 658.99 29.27  

h12 628.66 0.00 658.98 30.32  

h13 628.11 0.00 658.98 30.87  

h14 628.55 0.00 658.98 30.43  

h15 628.79 0.00 658.98 30.19  

h16 628.89 0.00 658.98 30.09  

h18 629.83 0.00 658.98 29.15  

h19 628.46 0.00 658.98 30.52  

h20 628.48 0.00 658.98 30.50  

h21 628.50 0.00 658.98 30.48  

h22 628.62 0.00 658.98 30.36  

h23 628.38 0.00 658.97 30.59  

h24 628.77 0.00 658.98 30.21  

h25 628.13 0.00 658.98 30.85  

h26 629.41 0.00 658.98 29.57  

h27 628.18 0.00 658.97 30.79  

h28 627.76 0.00 658.97 31.21  

h29 627.86 0.00 658.97 31.11  

h30 628.45 0.00 658.97 30.52  

h31 627.60 0.00 658.97 31.37 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.98 29.69  

h33 627.79 0.00 658.97 31.18  

h34 631.60 0.00 658.97 27.37 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.98 28.93  

h36 629.92 0.00 658.98 29.06  

zv1 629.52 0.36 658.99 29.47  

zv2 629.87 0.19 658.99 29.12  

zv3 629.77 0.19 658.99 29.22  

zv4 628.24 0.19 658.98 30.74  

zv5 628.98 0.95 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.02 658.97 28.00  

Combinación: Combinación 3
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.93 30.13  

N1 629.83 --- 658.93 29.10  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.95 30.16  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N5 628.50 --- 658.92 30.42  

N7 628.30 --- 658.95 30.65  

N8 629.52 --- 658.60 29.08  

N9 629.70 --- 658.92 29.22  

N10 628.50 --- 658.95 30.45  

N11 629.24 --- 658.72 29.48  

N12 628.07 --- 658.92 30.85  

N13 628.61 --- 658.92 30.31  

N14 628.39 --- 658.92 30.53  

N15 628.74 --- 658.88 30.14  

N16 630.00 --- 658.83 28.83  

N17 628.30 --- 658.93 30.63  

N18 630.00 --- 658.83 28.83  

N20 628.07 --- 658.92 30.85  

N21 628.39 --- 658.92 30.53  

N22 628.30 --- 658.93 30.63  

N23 628.61 --- 658.94 30.33  

N24 629.12 --- 658.94 29.82  

N25 628.94 --- 658.91 29.97  

N26 628.99 --- 658.91 29.92  

N27 628.61 --- 658.94 30.33  

N28 629.26 --- 658.81 29.55  

N29 627.97 --- 658.92 30.95  

N30 628.43 --- 658.92 30.49  

N31 629.54 --- 658.56 29.02  

N32 629.70 --- 658.92 29.22  

N33 627.51 --- 658.93 31.42  

N35 627.90 --- 658.92 31.02  

N39 629.06 --- 658.94 29.88  

N40 629.06 --- 658.94 29.88  

N42 628.80 --- 658.94 30.14  

N44 628.50 --- 658.92 30.42  

NC1 628.96 0.06 658.95 29.99  

NC2 629.79 0.03 658.02 28.23  

NC3 629.95 0.06 658.02 28.07  

NC4 629.69 0.06 658.16 28.47  

NC5 629.59 0.06 658.62 29.03  

NC6 629.81 0.06 658.73 28.92  

NC7 629.93 0.05 658.79 28.86  

NC8 629.86 0.06 658.84 28.98  

NC9 629.59 0.15 658.86 29.27  

NC10 629.14 0.06 658.91 29.77  

NC11 631.10 0.06 658.91 27.81  

NC12 629.70 0.06 658.68 28.98  

NC13 629.59 0.06 658.63 29.04  

NC14 629.70 0.06 658.68 28.98  

NC15 629.81 0.06 658.73 28.92  

NC16 629.93 0.05 658.79 28.86  

NC17 629.86 0.06 658.84 28.98  

NC18 629.59 0.06 658.86 29.27  

NC19 629.33 0.06 658.88 29.55  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  

NC23 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC24 629.58 0.05 658.93 29.35  

NC25 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC26 629.19 0.05 658.92 29.73  

NC27 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC28 628.14 0.05 658.92 30.78  

NC29 629.58 0.03 658.74 29.16  

NC30 629.82 0.05 658.76 28.94  

NC31 629.43 0.05 658.79 29.36  

NC32 629.27 0.05 658.82 29.55  

NC33 629.58 0.05 658.84 29.26  

NC34 629.86 0.05 658.85 28.99  

NC35 629.19 0.05 658.87 29.68  

NC36 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC37 628.17 0.03 658.90 30.73  

NC38 628.08 0.41 658.94 30.86  

NC39 627.85 0.41 658.94 31.09  

NC40 627.64 0.05 658.93 31.29  

NC41 627.82 0.05 658.93 31.11  

NC42 628.35 0.05 658.93 30.58  

NC43 628.35 0.05 658.93 30.58  

NC44 627.85 0.05 658.93 31.08  

NC45 627.64 0.06 658.92 31.28  

NC46 627.83 0.06 658.92 31.09  

NC47 628.55 0.06 658.92 30.37  

NC48 629.12 0.13 658.92 29.80  

NC50 628.94 0.01 658.94 30.00  

NC51 628.73 0.06 658.94 30.21  

NC52 628.97 0.06 658.93 29.96  

NC53 629.61 0.06 658.93 29.32  

NC54 629.56 0.06 658.93 29.37  

NC55 628.80 0.06 658.92 30.12  

NC56 628.40 0.06 658.92 30.52  

NC57 628.46 0.06 658.92 30.46  

NC58 628.51 0.13 658.92 30.41  

NC59 628.84 0.01 658.95 30.11  

NC60 628.90 0.02 658.95 30.05  

NC61 628.96 0.02 658.95 29.99  

NC62 629.00 0.02 658.95 29.95  

NC63 628.99 0.02 658.94 29.95  

NC64 628.96 0.02 658.94 29.98  

NC65 628.89 0.02 658.94 30.05  

NC66 628.83 0.02 658.94 30.11  

NC67 628.77 0.02 658.94 30.17  

NC68 628.71 0.02 658.94 30.23  

NC69 628.67 0.02 658.94 30.27  

NC71 628.92 0.05 658.93 30.01  

NC72 629.09 0.02 658.93 29.84  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC73 629.26 0.02 658.93 29.67  

NC74 629.44 0.02 658.93 29.49  

NC75 629.11 0.02 658.93 29.82  

NC76 629.73 0.02 658.93 29.20  

NC77 629.76 0.02 658.93 29.17  

NC78 629.55 0.02 658.93 29.38  

NC79 629.35 0.02 658.93 29.58  

NC80 629.15 0.02 658.93 29.78  

NC81 628.94 0.02 658.93 29.99  

NC82 628.74 0.02 658.92 30.18  

NC83 628.60 0.02 658.92 30.32  

NC84 628.40 0.06 658.92 30.52  

NC85 628.47 0.06 658.92 30.45  

NC86 628.68 0.06 658.94 30.26  

NC87 628.66 0.06 658.94 30.28  

NC88 628.43 0.06 658.94 30.51  

NC89 628.45 0.06 658.93 30.48  

NC90 628.69 0.06 658.93 30.24  

NC91 628.64 0.06 658.93 30.29  

NC92 628.29 0.06 658.93 30.64  

NC93 628.58 0.02 658.94 30.36  

NC94 628.68 0.02 658.94 30.26  

NC95 628.76 0.04 658.94 30.18  

NC96 628.75 0.02 658.94 30.19  

NC97 628.62 0.02 658.94 30.32  

NC98 628.48 0.36 658.94 30.46  

NC99 628.39 0.02 658.94 30.55  

NC100 628.41 0.02 658.93 30.52  

NC101 628.52 0.02 658.93 30.41  

NC102 628.60 0.02 658.93 30.33  

NC103 628.73 0.02 658.93 30.20  

NC104 628.67 0.02 658.93 30.26  

NC105 628.51 0.02 658.93 30.42  

NC106 628.38 0.02 658.93 30.55  

NC107 628.22 0.02 658.92 30.70  

NC108 628.55 0.11 658.92 30.37  

NC109 629.34 0.11 658.92 29.58  

NC110 627.83 0.06 658.92 31.09  

NC111 629.95 0.11 658.02 28.07  

NC112 628.50 0.26 658.96 30.46  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 16.67 658.02 28.30  

h2 629.75 16.67 658.02 28.27  

h3 629.64 0.00 658.65 29.01  

h4 629.85 0.00 658.75 28.90  

h5 629.91 0.00 658.84 28.93  

h6 629.43 0.00 658.88 29.45  

h7 629.05 0.00 658.91 29.86  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.94 29.73  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h11 629.72 0.00 658.93 29.21  

h12 628.66 0.00 658.92 30.26  

h13 628.11 0.00 658.92 30.81  

h14 628.55 0.00 658.91 30.36  

h15 628.79 0.00 658.95 30.16  

h16 628.89 0.00 658.94 30.05  

h18 629.83 0.00 658.93 29.10  

h19 628.46 0.00 658.92 30.46  

h20 628.48 0.00 658.92 30.44  

h21 628.50 0.00 658.95 30.45  

h22 628.62 0.00 658.94 30.32  

h23 628.38 0.00 658.93 30.55  

h24 628.77 0.00 658.93 30.16  

h25 628.13 0.00 658.92 30.79  

h26 629.41 0.00 658.92 29.51  

h27 628.18 0.00 658.94 30.76  

h28 627.76 0.00 658.94 31.18  

h29 627.86 0.00 658.93 31.07  

h30 628.45 0.00 658.93 30.48  

h31 627.60 0.00 658.92 31.32 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.92 29.63  

h33 627.79 0.00 658.92 31.13  

h34 631.60 0.00 658.92 27.32 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.92 28.87  

h36 629.92 0.00 658.92 29.00  

zv1 629.52 0.00 658.31 28.79  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.93 29.16  

zv4 628.24 0.00 658.92 30.68  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.92 27.95  

Combinación: Combinación 4
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.92 30.12  

N1 629.83 --- 658.91 29.08  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.94 30.15  

N5 628.50 --- 658.90 30.40  

N7 628.30 --- 658.94 30.64  

N8 629.52 --- 658.40 28.88  

N9 629.70 --- 658.90 29.20  

N10 628.50 --- 658.93 30.43  

N11 629.24 --- 658.83 29.59  

N12 628.07 --- 658.91 30.84  

N13 628.61 --- 658.90 30.29  

N14 628.39 --- 658.90 30.51  

N15 628.74 --- 658.85 30.11  

N16 630.00 --- 658.73 28.73  

N17 628.30 --- 658.92 30.62  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N18 630.00 --- 658.73 28.73  

N20 628.07 --- 658.91 30.84  

N21 628.39 --- 658.90 30.51  

N22 628.30 --- 658.92 30.62  

N23 628.61 --- 658.92 30.31  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  

N25 628.94 --- 658.88 29.94  

N26 628.99 --- 658.88 29.89  

N27 628.61 --- 658.92 30.31  

N28 629.26 --- 658.81 29.55  

N29 627.97 --- 658.89 30.92  

N30 628.43 --- 658.89 30.46  

N31 629.54 --- 658.41 28.87  

N32 629.70 --- 658.90 29.20  

N33 627.51 --- 658.92 31.41  

N35 627.90 --- 658.91 31.01  

N39 629.06 --- 658.93 29.87  

N40 629.06 --- 658.93 29.87  

N42 628.80 --- 658.93 30.13  

N44 628.50 --- 658.90 30.40  

NC1 628.96 0.06 658.94 29.98  

NC2 629.79 0.03 658.56 28.77  

NC3 629.95 0.06 658.42 28.47  

NC4 629.69 0.06 658.31 28.62  

NC5 629.59 0.06 658.31 28.72  

NC6 629.81 0.06 658.46 28.65  

NC7 629.93 0.05 658.62 28.69  

NC8 629.86 0.06 658.75 28.89  

NC9 629.59 0.15 658.79 29.20  

NC10 629.14 0.06 658.88 29.74  

NC11 631.10 0.06 658.88 27.78  

NC12 629.70 0.06 658.31 28.61  

NC13 629.59 0.06 658.45 28.86  

NC14 629.70 0.06 658.52 28.82  

NC15 629.81 0.06 658.59 28.78  

NC16 629.93 0.05 658.68 28.75  

NC17 629.86 0.06 658.75 28.89  

NC18 629.59 0.06 658.79 29.20  

NC19 629.33 0.06 658.83 29.50  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC26 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC27 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC28 628.14 0.05 658.90 30.76  

NC29 629.58 0.03 658.82 29.24  

NC30 629.82 0.05 658.82 29.00  

NC31 629.43 0.05 658.81 29.38  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC32 629.27 0.05 658.81 29.54  

NC33 629.58 0.05 658.82 29.24  

NC34 629.86 0.05 658.83 28.97  

NC35 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC36 628.50 0.05 658.85 30.35  

NC37 628.17 0.03 658.86 30.69  

NC38 628.08 0.41 658.93 30.85  

NC39 627.85 0.41 658.92 31.07  

NC40 627.64 0.05 658.92 31.28  

NC41 627.82 0.05 658.92 31.10  

NC42 628.35 0.05 658.91 30.56  

NC43 628.35 0.05 658.91 30.56  

NC44 627.85 0.05 658.91 31.06  

NC45 627.64 0.06 658.91 31.27  

NC46 627.83 0.06 658.91 31.08  

NC47 628.55 0.06 658.90 30.35  

NC48 629.12 0.13 658.90 29.78  

NC50 628.94 0.01 658.93 29.99  

NC51 628.73 0.06 658.93 30.20  

NC52 628.97 0.06 658.92 29.95  

NC53 629.61 0.06 658.91 29.30  

NC54 629.56 0.06 658.91 29.35  

NC55 628.80 0.06 658.91 30.11  

NC56 628.40 0.06 658.90 30.50  

NC57 628.46 0.06 658.90 30.44  

NC58 628.51 0.13 658.90 30.39  

NC59 628.84 0.01 658.94 30.10  

NC60 628.90 0.02 658.94 30.04  

NC61 628.96 0.02 658.94 29.98  

NC62 629.00 0.02 658.93 29.93  

NC63 628.99 0.02 658.93 29.94  

NC64 628.96 0.02 658.93 29.97  

NC65 628.89 0.02 658.93 30.04  

NC66 628.83 0.02 658.93 30.10  

NC67 628.77 0.02 658.93 30.16  

NC68 628.71 0.02 658.93 30.22  

NC69 628.67 0.02 658.92 30.25  

NC71 628.92 0.05 658.92 30.00  

NC72 629.09 0.02 658.92 29.83  

NC73 629.26 0.02 658.92 29.66  

NC74 629.44 0.02 658.92 29.48  

NC75 629.11 0.02 658.91 29.80  

NC76 629.73 0.02 658.91 29.18  

NC77 629.76 0.02 658.91 29.15  

NC78 629.55 0.02 658.91 29.36  

NC79 629.35 0.02 658.91 29.56  

NC80 629.15 0.02 658.91 29.76  

NC81 628.94 0.02 658.91 29.97  

NC82 628.74 0.02 658.91 30.17  

NC83 628.60 0.02 658.91 30.31  

NC84 628.40 0.06 658.90 30.50  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC85 628.47 0.06 658.90 30.43  

NC86 628.68 0.06 658.93 30.25  

NC87 628.66 0.06 658.93 30.27  

NC88 628.43 0.06 658.92 30.49  

NC89 628.45 0.06 658.92 30.47  

NC90 628.69 0.06 658.91 30.22  

NC91 628.64 0.06 658.91 30.27  

NC92 628.29 0.06 658.91 30.62  

NC93 628.58 0.02 658.93 30.35  

NC94 628.68 0.02 658.93 30.25  

NC95 628.76 0.04 658.93 30.17  

NC96 628.75 0.02 658.93 30.18  

NC97 628.62 0.02 658.92 30.30  

NC98 628.48 0.36 658.92 30.44  

NC99 628.39 0.02 658.92 30.53  

NC100 628.41 0.02 658.92 30.51  

NC101 628.52 0.02 658.92 30.40  

NC102 628.60 0.02 658.92 30.32  

NC103 628.73 0.02 658.91 30.18  

NC104 628.67 0.02 658.91 30.24  

NC105 628.51 0.02 658.91 30.40  

NC106 628.38 0.02 658.91 30.53  

NC107 628.22 0.02 658.91 30.69  

NC108 628.55 0.11 658.90 30.35  

NC109 629.34 0.11 658.90 29.56  

NC110 627.83 0.06 658.91 31.08  

NC111 629.95 0.11 658.42 28.47  

NC112 628.50 0.26 658.95 30.45  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.59 28.87  

h2 629.75 16.67 658.28 28.53  

h3 629.64 16.67 658.22 28.58  

h4 629.85 0.00 658.52 28.67  

h5 629.91 0.00 658.74 28.83  

h6 629.43 0.00 658.82 29.39  

h7 629.05 0.00 658.88 29.83  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.91 29.19  

h12 628.66 0.00 658.90 30.24  

h13 628.11 0.00 658.90 30.79  

h14 628.55 0.00 658.89 30.34  

h15 628.79 0.00 658.94 30.15  

h16 628.89 0.00 658.93 30.04  

h18 629.83 0.00 658.91 29.08  

h19 628.46 0.00 658.90 30.44  

h20 628.48 0.00 658.90 30.42  

h21 628.50 0.00 658.93 30.43  

h22 628.62 0.00 658.93 30.31  

h23 628.38 0.00 658.92 30.54  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h24 628.77 0.00 658.91 30.14  

h25 628.13 0.00 658.91 30.78  

h26 629.41 0.00 658.90 29.49  

h27 628.18 0.00 658.93 30.75  

h28 627.76 0.00 658.92 31.16  

h29 627.86 0.00 658.92 31.06  

h30 628.45 0.00 658.91 30.46  

h31 627.60 0.00 658.91 31.31 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.90 29.61  

h33 627.79 0.00 658.91 31.12  

h34 631.60 0.00 658.90 27.30 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.90 28.85  

h36 629.92 0.00 658.90 28.98  

zv1 629.52 0.00 658.69 29.17  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.91 29.14  

zv4 628.24 0.00 658.90 30.66  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.91 27.94  

Combinación: Combinación 5
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.91 30.11  

N1 629.83 --- 658.90 29.07  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.94 30.15  

N5 628.50 --- 658.88 30.38  

N7 628.30 --- 658.93 30.63  

N8 629.52 --- 658.46 28.94  

N9 629.70 --- 658.88 29.18  

N10 628.50 --- 658.92 30.42  

N11 629.24 --- 658.88 29.64  

N12 628.07 --- 658.89 30.82  

N13 628.61 --- 658.88 30.27  

N14 628.39 --- 658.89 30.50  

N15 628.74 --- 658.82 30.08  

N16 630.00 --- 658.58 28.58  

N17 628.30 --- 658.91 30.61  

N18 630.00 --- 658.58 28.58  

N20 628.07 --- 658.89 30.82  

N21 628.39 --- 658.89 30.50  

N22 628.30 --- 658.91 30.61  

N23 628.61 --- 658.91 30.30  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  

N25 628.94 --- 658.86 29.92  

N26 628.99 --- 658.86 29.87  

N27 628.61 --- 658.91 30.30  

N28 629.26 --- 658.83 29.57  

N29 627.97 --- 658.87 30.90  

N30 628.43 --- 658.87 30.44  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N31 629.54 --- 658.58 29.04  

N32 629.70 --- 658.88 29.18  

N33 627.51 --- 658.91 31.40  

N35 627.90 --- 658.89 30.99  

N39 629.06 --- 658.92 29.86  

N40 629.06 --- 658.92 29.86  

N42 628.80 --- 658.92 30.12  

N44 628.50 --- 658.88 30.38  

NC1 628.96 0.06 658.93 29.97  

NC2 629.79 0.03 658.76 28.97  

NC3 629.95 0.06 658.70 28.75  

NC4 629.69 0.06 658.62 28.93  

NC5 629.59 0.06 658.15 28.56  

NC6 629.81 0.06 657.83 28.02  

NC7 629.93 0.05 658.20 28.27  

NC8 629.86 0.06 658.62 28.76  

NC9 629.59 0.15 658.69 29.10  

NC10 629.14 0.06 658.86 29.72  

NC11 631.10 0.06 658.86 27.76  

NC12 629.70 0.06 657.84 28.14  

NC13 629.59 0.06 658.48 28.89  

NC14 629.70 0.06 658.50 28.80  

NC15 629.81 0.06 658.53 28.72  

NC16 629.93 0.05 658.56 28.63  

NC17 629.86 0.06 658.62 28.76  

NC18 629.59 0.06 658.69 29.10  

NC19 629.33 0.06 658.77 29.44  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC24 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC25 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC26 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC27 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC28 628.14 0.05 658.87 30.73  

NC29 629.58 0.03 658.87 29.29  

NC30 629.82 0.05 658.86 29.04  

NC31 629.43 0.05 658.84 29.41  

NC32 629.27 0.05 658.83 29.56  

NC33 629.58 0.05 658.82 29.24  

NC34 629.86 0.05 658.82 28.96  

NC35 629.19 0.05 658.82 29.63  

NC36 628.50 0.05 658.82 30.32  

NC37 628.17 0.03 658.84 30.67  

NC38 628.08 0.41 658.92 30.84  

NC39 627.85 0.41 658.91 31.06  

NC40 627.64 0.05 658.91 31.27  

NC41 627.82 0.05 658.90 31.08  

NC42 628.35 0.05 658.90 30.55  

NC43 628.35 0.05 658.90 30.55  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC44 627.85 0.05 658.89 31.04  

NC45 627.64 0.06 658.89 31.25  

NC46 627.83 0.06 658.89 31.06  

NC47 628.55 0.06 658.89 30.34  

NC48 629.12 0.13 658.89 29.77  

NC50 628.94 0.01 658.92 29.98  

NC51 628.73 0.06 658.92 30.19  

NC52 628.97 0.06 658.91 29.94  

NC53 629.61 0.06 658.90 29.29  

NC54 629.56 0.06 658.90 29.34  

NC55 628.80 0.06 658.89 30.09  

NC56 628.40 0.06 658.89 30.49  

NC57 628.46 0.06 658.88 30.42  

NC58 628.51 0.13 658.88 30.37  

NC59 628.84 0.01 658.93 30.09  

NC60 628.90 0.02 658.93 30.03  

NC61 628.96 0.02 658.93 29.97  

NC62 629.00 0.02 658.93 29.93  

NC63 628.99 0.02 658.92 29.93  

NC64 628.96 0.02 658.92 29.96  

NC65 628.89 0.02 658.92 30.03  

NC66 628.83 0.02 658.92 30.09  

NC67 628.77 0.02 658.92 30.15  

NC68 628.71 0.02 658.91 30.20  

NC69 628.67 0.02 658.91 30.24  

NC71 628.92 0.05 658.91 29.99  

NC72 629.09 0.02 658.91 29.82  

NC73 629.26 0.02 658.90 29.64  

NC74 629.44 0.02 658.90 29.46  

NC75 629.11 0.02 658.90 29.79  

NC76 629.73 0.02 658.90 29.17  

NC77 629.76 0.02 658.90 29.14  

NC78 629.55 0.02 658.90 29.35  

NC79 629.35 0.02 658.89 29.54  

NC80 629.15 0.02 658.89 29.74  

NC81 628.94 0.02 658.89 29.95  

NC82 628.74 0.02 658.89 30.15  

NC83 628.60 0.02 658.89 30.29  

NC84 628.40 0.06 658.89 30.49  

NC85 628.47 0.06 658.88 30.41  

NC86 628.68 0.06 658.92 30.24  

NC87 628.66 0.06 658.92 30.26  

NC88 628.43 0.06 658.91 30.48  

NC89 628.45 0.06 658.91 30.46  

NC90 628.69 0.06 658.90 30.21  

NC91 628.64 0.06 658.90 30.26  

NC92 628.29 0.06 658.89 30.60  

NC93 628.58 0.02 658.92 30.34  

NC94 628.68 0.02 658.92 30.24  

NC95 628.76 0.04 658.92 30.16  

NC96 628.75 0.02 658.92 30.17  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC97 628.62 0.02 658.91 30.29  

NC98 628.48 0.36 658.91 30.43  

NC99 628.39 0.02 658.91 30.52  

NC100 628.41 0.02 658.91 30.50  

NC101 628.52 0.02 658.90 30.38  

NC102 628.60 0.02 658.90 30.30  

NC103 628.73 0.02 658.90 30.17  

NC104 628.67 0.02 658.90 30.23  

NC105 628.51 0.02 658.89 30.38  

NC106 628.38 0.02 658.89 30.51  

NC107 628.22 0.02 658.89 30.67  

NC108 628.55 0.11 658.89 30.34  

NC109 629.34 0.11 658.88 29.54  

NC110 627.83 0.06 658.89 31.06  

NC111 629.95 0.11 658.70 28.75  

NC112 628.50 0.26 658.95 30.45  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.77 29.05  

h2 629.75 0.00 658.64 28.89  

h3 629.64 16.67 657.84 28.20  

h4 629.85 16.67 657.83 27.98  

h5 629.91 0.00 658.61 28.70  

h6 629.43 0.00 658.74 29.31  

h7 629.05 0.00 658.86 29.81  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.90 29.18  

h12 628.66 0.00 658.88 30.22  

h13 628.11 0.00 658.87 30.76  

h14 628.55 0.00 658.86 30.31  

h15 628.79 0.00 658.93 30.14  

h16 628.89 0.00 658.92 30.03  

h18 629.83 0.00 658.90 29.07  

h19 628.46 0.00 658.89 30.43  

h20 628.48 0.00 658.88 30.40  

h21 628.50 0.00 658.92 30.42  

h22 628.62 0.00 658.92 30.30  

h23 628.38 0.00 658.91 30.53  

h24 628.77 0.00 658.90 30.13  

h25 628.13 0.00 658.89 30.76  

h26 629.41 0.00 658.88 29.47  

h27 628.18 0.00 658.92 30.74  

h28 627.76 0.00 658.91 31.15  

h29 627.86 0.00 658.90 31.04  

h30 628.45 0.00 658.90 30.45  

h31 627.60 0.00 658.89 31.29 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.87 29.58  

h33 627.79 0.00 658.89 31.10  

h34 631.60 0.00 658.89 27.29 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.88 28.83  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h36 629.92 0.00 658.88 28.96  

zv1 629.52 0.00 658.82 29.30  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.90 29.13  

zv4 628.24 0.00 658.87 30.63  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.89 27.92  

Combinación: Combinación 6
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.90 30.10  

N1 629.83 --- 658.89 29.06  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.93 30.14  

N5 628.50 --- 658.87 30.37  

N7 628.30 --- 658.92 30.62  

N8 629.52 --- 658.64 29.12  

N9 629.70 --- 658.87 29.17  

N10 628.50 --- 658.92 30.42  

N11 629.24 --- 658.91 29.67  

N12 628.07 --- 658.88 30.81  

N13 628.61 --- 658.87 30.26  

N14 628.39 --- 658.87 30.48  

N15 628.74 --- 658.80 30.06  

N16 630.00 --- 658.49 28.49  

N17 628.30 --- 658.90 30.60  

N18 630.00 --- 658.51 28.51  

N20 628.07 --- 658.88 30.81  

N21 628.39 --- 658.87 30.48  

N22 628.30 --- 658.90 30.60  

N23 628.61 --- 658.90 30.29  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  

N25 628.94 --- 658.83 29.89  

N26 628.99 --- 658.83 29.84  

N27 628.61 --- 658.91 30.30  

N28 629.26 --- 658.85 29.59  

N29 627.97 --- 658.85 30.88  

N30 628.43 --- 658.85 30.42  

N31 629.54 --- 658.71 29.17  

N32 629.70 --- 658.87 29.17  

N33 627.51 --- 658.90 31.39  

N35 627.90 --- 658.88 30.98  

N39 629.06 --- 658.92 29.86  

N40 629.06 --- 658.92 29.86  

N42 628.80 --- 658.91 30.11  

N44 628.50 --- 658.87 30.37  

NC1 628.96 0.06 658.92 29.96  

NC2 629.79 0.03 658.83 29.04  

NC3 629.95 0.06 658.79 28.84  

NC4 629.69 0.06 658.74 29.05  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC5 629.59 0.06 658.57 28.98  

NC6 629.81 0.06 658.27 28.46  

NC7 629.93 0.05 658.35 28.42  

NC8 629.86 0.06 658.42 28.56  

NC9 629.59 0.15 658.55 28.96  

NC10 629.14 0.06 658.83 29.69  

NC11 631.10 0.06 658.83 27.73  

NC12 629.70 0.06 658.41 28.71  

NC13 629.59 0.06 658.62 29.03  

NC14 629.70 0.06 658.59 28.89  

NC15 629.81 0.06 658.56 28.75  

NC16 629.93 0.05 658.53 28.60  

NC17 629.86 0.06 658.56 28.70  

NC18 629.59 0.06 658.64 29.05  

NC19 629.33 0.06 658.73 29.40  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC24 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC25 629.86 0.05 658.88 29.02  

NC26 629.19 0.05 658.87 29.68  

NC27 628.50 0.05 658.86 30.36  

NC28 628.14 0.05 658.86 30.72  

NC29 629.58 0.03 658.89 29.31  

NC30 629.82 0.05 658.88 29.06  

NC31 629.43 0.05 658.86 29.43  

NC32 629.27 0.05 658.84 29.57  

NC33 629.58 0.05 658.83 29.25  

NC34 629.86 0.05 658.82 28.96  

NC35 629.19 0.05 658.80 29.61  

NC36 628.50 0.05 658.80 30.30  

NC37 628.17 0.03 658.82 30.65  

NC38 628.08 0.41 658.91 30.83  

NC39 627.85 0.41 658.90 31.05  

NC40 627.64 0.05 658.90 31.26  

NC41 627.82 0.05 658.90 31.08  

NC42 628.35 0.05 658.89 30.54  

NC43 628.35 0.05 658.88 30.53  

NC44 627.85 0.05 658.88 31.03  

NC45 627.64 0.06 658.88 31.24  

NC46 627.83 0.06 658.88 31.05  

NC47 628.55 0.06 658.87 30.32  

NC48 629.12 0.13 658.87 29.75  

NC50 628.94 0.01 658.91 29.97  

NC51 628.73 0.06 658.91 30.18  

NC52 628.97 0.06 658.90 29.93  

NC53 629.61 0.06 658.89 29.28  

NC54 629.56 0.06 658.88 29.32  

NC55 628.80 0.06 658.88 30.08  

NC56 628.40 0.06 658.87 30.47  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC57 628.46 0.06 658.87 30.41  

NC58 628.51 0.13 658.87 30.36  

NC59 628.84 0.01 658.93 30.09  

NC60 628.90 0.02 658.92 30.02  

NC61 628.96 0.02 658.92 29.96  

NC62 629.00 0.02 658.92 29.92  

NC63 628.99 0.02 658.92 29.93  

NC64 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC65 628.89 0.02 658.91 30.02  

NC66 628.83 0.02 658.91 30.08  

NC67 628.77 0.02 658.91 30.14  

NC68 628.71 0.02 658.91 30.20  

NC69 628.67 0.02 658.91 30.24  

NC71 628.92 0.05 658.90 29.98  

NC72 629.09 0.02 658.90 29.81  

NC73 629.26 0.02 658.90 29.64  

NC74 629.44 0.02 658.89 29.45  

NC75 629.11 0.02 658.89 29.78  

NC76 629.73 0.02 658.89 29.16  

NC77 629.76 0.02 658.89 29.13  

NC78 629.55 0.02 658.89 29.34  

NC79 629.35 0.02 658.88 29.53  

NC80 629.15 0.02 658.88 29.73  

NC81 628.94 0.02 658.88 29.94  

NC82 628.74 0.02 658.88 30.14  

NC83 628.60 0.02 658.88 30.28  

NC84 628.40 0.06 658.87 30.47  

NC85 628.47 0.06 658.87 30.40  

NC86 628.68 0.06 658.92 30.24  

NC87 628.66 0.06 658.91 30.25  

NC88 628.43 0.06 658.90 30.47  

NC89 628.45 0.06 658.90 30.45  

NC90 628.69 0.06 658.89 30.20  

NC91 628.64 0.06 658.89 30.25  

NC92 628.29 0.06 658.88 30.59  

NC93 628.58 0.02 658.92 30.34  

NC94 628.68 0.02 658.91 30.23  

NC95 628.76 0.04 658.91 30.15  

NC96 628.75 0.02 658.91 30.16  

NC97 628.62 0.02 658.91 30.29  

NC98 628.48 0.36 658.90 30.42  

NC99 628.39 0.02 658.90 30.51  

NC100 628.41 0.02 658.90 30.49  

NC101 628.52 0.02 658.90 30.38  

NC102 628.60 0.02 658.89 30.29  

NC103 628.73 0.02 658.89 30.16  

NC104 628.67 0.02 658.89 30.22  

NC105 628.51 0.02 658.88 30.37  

NC106 628.38 0.02 658.88 30.50  

NC107 628.22 0.02 658.88 30.66  

NC108 628.55 0.11 658.87 30.32  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC109 629.34 0.11 658.87 29.53  

NC110 627.83 0.06 658.88 31.05  

NC111 629.95 0.11 658.79 28.84  

NC112 628.50 0.26 658.94 30.44  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.84 29.12  

h2 629.75 0.00 658.75 29.00  

h3 629.64 0.00 658.50 28.86  

h4 629.85 16.67 658.21 28.36  

h5 629.91 16.67 658.40 28.49  

h6 629.43 0.00 658.63 29.20  

h7 629.05 0.00 658.83 29.78  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.91 29.70  

h11 629.72 0.00 658.89 29.17  

h12 628.66 0.00 658.87 30.21  

h13 628.11 0.00 658.86 30.75  

h14 628.55 0.00 658.84 30.29  

h15 628.79 0.00 658.93 30.14  

h16 628.89 0.00 658.91 30.02  

h18 629.83 0.00 658.89 29.06  

h19 628.46 0.00 658.88 30.42  

h20 628.48 0.00 658.87 30.39  

h21 628.50 0.00 658.92 30.42  

h22 628.62 0.00 658.91 30.29  

h23 628.38 0.00 658.90 30.52  

h24 628.77 0.00 658.89 30.12  

h25 628.13 0.00 658.88 30.75  

h26 629.41 0.00 658.87 29.46  

h27 628.18 0.00 658.92 30.74  

h28 627.76 0.00 658.90 31.14  

h29 627.86 0.00 658.90 31.04  

h30 628.45 0.00 658.89 30.44  

h31 627.60 0.00 658.88 31.28 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.86 29.57  

h33 627.79 0.00 658.88 31.09  

h34 631.60 0.00 658.87 27.27 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.87 28.82  

h36 629.92 0.00 658.87 28.95  

zv1 629.52 0.00 658.87 29.35  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.89 29.12  

zv4 628.24 0.00 658.86 30.62  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.88 27.91  
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Combinación: Combinación 7
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.89 30.09  

N1 629.83 --- 658.88 29.05  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.92 30.13  

N5 628.50 --- 658.85 30.35  

N7 628.30 --- 658.91 30.61  

N8 629.52 --- 658.77 29.25  

N9 629.70 --- 658.85 29.15  

N10 628.50 --- 658.91 30.41  

N11 629.24 --- 658.93 29.69  

N12 628.07 --- 658.86 30.79  

N13 628.61 --- 658.85 30.24  

N14 628.39 --- 658.86 30.47  

N15 628.74 --- 658.80 30.06  

N16 630.00 --- 658.57 28.57  

N17 628.30 --- 658.89 30.59  

N18 630.00 --- 658.60 28.60  

N20 628.07 --- 658.86 30.79  

N21 628.39 --- 658.86 30.47  

N22 628.30 --- 658.89 30.59  

N23 628.61 --- 658.90 30.29  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.80 29.86  

N26 628.99 --- 658.80 29.81  

N27 628.61 --- 658.90 30.29  

N28 629.26 --- 658.88 29.62  

N29 627.97 --- 658.83 30.86  

N30 628.43 --- 658.82 30.39  

N31 629.54 --- 658.81 29.27  

N32 629.70 --- 658.85 29.15  

N33 627.51 --- 658.89 31.38  

N35 627.90 --- 658.86 30.96  

N39 629.06 --- 658.91 29.85  

N40 629.06 --- 658.91 29.85  

N42 628.80 --- 658.91 30.11  

N44 628.50 --- 658.85 30.35  

NC1 628.96 0.06 658.92 29.96  

NC2 629.79 0.03 658.88 29.09  

NC3 629.95 0.06 658.85 28.90  

NC4 629.69 0.06 658.82 29.13  

NC5 629.59 0.06 658.75 29.16  

NC6 629.81 0.06 658.65 28.84  

NC7 629.93 0.05 658.60 28.67  

NC8 629.86 0.06 658.23 28.37  

NC9 629.59 0.15 658.19 28.60  

NC10 629.14 0.06 658.80 29.66  

NC11 631.10 0.06 658.80 27.70  

NC12 629.70 0.06 658.70 29.00  

NC13 629.59 0.06 658.74 29.15  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC14 629.70 0.06 658.70 29.00  

NC15 629.81 0.06 658.66 28.85  

NC16 629.93 0.05 658.62 28.69  

NC17 629.86 0.06 658.63 28.77  

NC18 629.59 0.06 658.68 29.09  

NC19 629.33 0.06 658.73 29.40  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.89 29.31  

NC25 629.86 0.05 658.87 29.01  

NC26 629.19 0.05 658.86 29.67  

NC27 628.50 0.05 658.85 30.35  

NC28 628.14 0.05 658.84 30.70  

NC29 629.58 0.03 658.92 29.34  

NC30 629.82 0.05 658.90 29.08  

NC31 629.43 0.05 658.89 29.46  

NC32 629.27 0.05 658.86 29.59  

NC33 629.58 0.05 658.85 29.27  

NC34 629.86 0.05 658.83 28.97  

NC35 629.19 0.05 658.81 29.62  

NC36 628.50 0.05 658.80 30.30  

NC37 628.17 0.03 658.81 30.64  

NC38 628.08 0.41 658.90 30.82  

NC39 627.85 0.41 658.90 31.05  

NC40 627.64 0.05 658.89 31.25  

NC41 627.82 0.05 658.89 31.07  

NC42 628.35 0.05 658.88 30.53  

NC43 628.35 0.05 658.87 30.52  

NC44 627.85 0.05 658.87 31.02  

NC45 627.64 0.06 658.86 31.22  

NC46 627.83 0.06 658.86 31.03  

NC47 628.55 0.06 658.86 30.31  

NC48 629.12 0.13 658.86 29.74  

NC50 628.94 0.01 658.91 29.97  

NC51 628.73 0.06 658.90 30.17  

NC52 628.97 0.06 658.89 29.92  

NC53 629.61 0.06 658.88 29.27  

NC54 629.56 0.06 658.87 29.31  

NC55 628.80 0.06 658.86 30.06  

NC56 628.40 0.06 658.86 30.46  

NC57 628.46 0.06 658.85 30.39  

NC58 628.51 0.13 658.85 30.34  

NC59 628.84 0.01 658.92 30.08  

NC60 628.90 0.02 658.92 30.02  

NC61 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC62 629.00 0.02 658.91 29.91  

NC63 628.99 0.02 658.91 29.92  

NC64 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC65 628.89 0.02 658.90 30.01  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC66 628.83 0.02 658.90 30.07  

NC67 628.77 0.02 658.90 30.13  

NC68 628.71 0.02 658.90 30.19  

NC69 628.67 0.02 658.90 30.23  

NC71 628.92 0.05 658.89 29.97  

NC72 629.09 0.02 658.89 29.80  

NC73 629.26 0.02 658.89 29.63  

NC74 629.44 0.02 658.88 29.44  

NC75 629.11 0.02 658.88 29.77  

NC76 629.73 0.02 658.88 29.15  

NC77 629.76 0.02 658.87 29.11  

NC78 629.55 0.02 658.87 29.32  

NC79 629.35 0.02 658.87 29.52  

NC80 629.15 0.02 658.87 29.72  

NC81 628.94 0.02 658.87 29.93  

NC82 628.74 0.02 658.86 30.12  

NC83 628.60 0.02 658.86 30.26  

NC84 628.40 0.06 658.86 30.46  

NC85 628.47 0.06 658.85 30.38  

NC86 628.68 0.06 658.91 30.23  

NC87 628.66 0.06 658.90 30.24  

NC88 628.43 0.06 658.90 30.47  

NC89 628.45 0.06 658.89 30.44  

NC90 628.69 0.06 658.88 30.19  

NC91 628.64 0.06 658.87 30.23  

NC92 628.29 0.06 658.87 30.58  

NC93 628.58 0.02 658.91 30.33  

NC94 628.68 0.02 658.91 30.23  

NC95 628.76 0.04 658.90 30.14  

NC96 628.75 0.02 658.90 30.15  

NC97 628.62 0.02 658.90 30.28  

NC98 628.48 0.36 658.89 30.41  

NC99 628.39 0.02 658.89 30.50  

NC100 628.41 0.02 658.89 30.48  

NC101 628.52 0.02 658.88 30.36  

NC102 628.60 0.02 658.88 30.28  

NC103 628.73 0.02 658.88 30.15  

NC104 628.67 0.02 658.87 30.20  

NC105 628.51 0.02 658.87 30.36  

NC106 628.38 0.02 658.87 30.49  

NC107 628.22 0.02 658.87 30.65  

NC108 628.55 0.11 658.86 30.31  

NC109 629.34 0.11 658.86 29.52  

NC110 627.83 0.06 658.86 31.03  

NC111 629.95 0.11 658.85 28.90  

NC112 628.50 0.26 658.94 30.44  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.89 29.17  

h2 629.75 0.00 658.83 29.08  

h3 629.64 0.00 658.72 29.08  

h4 629.85 0.00 658.64 28.79  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h5 629.91 16.67 658.24 28.33  

h6 629.43 16.67 658.17 28.74  

h7 629.05 0.00 658.80 29.75  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.91 29.70  

h11 629.72 0.00 658.88 29.16  

h12 628.66 0.00 658.86 30.20  

h13 628.11 0.00 658.84 30.73  

h14 628.55 0.00 658.81 30.26  

h15 628.79 0.00 658.92 30.13  

h16 628.89 0.00 658.91 30.02  

h18 629.83 0.00 658.88 29.05  

h19 628.46 0.00 658.86 30.40  

h20 628.48 0.00 658.85 30.37  

h21 628.50 0.00 658.91 30.41  

h22 628.62 0.00 658.90 30.28  

h23 628.38 0.00 658.89 30.51  

h24 628.77 0.00 658.88 30.11  

h25 628.13 0.00 658.86 30.73  

h26 629.41 0.00 658.86 29.45  

h27 628.18 0.00 658.91 30.73  

h28 627.76 0.00 658.89 31.13  

h29 627.86 0.00 658.88 31.02  

h30 628.45 0.00 658.87 30.42  

h31 627.60 0.00 658.86 31.26 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.83 29.54  

h33 627.79 0.00 658.86 31.07  

h34 631.60 0.00 658.86 27.26 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.86 28.81  

h36 629.92 0.00 658.85 28.93  

zv1 629.52 0.00 658.90 29.38  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.88 29.11  

zv4 628.24 0.00 658.84 30.60  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.86 27.89  

Combinación: Combinación 8
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.88 30.08  

N1 629.83 --- 658.86 29.03  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.92 30.13  

N5 628.50 --- 658.83 30.33  

N7 628.30 --- 658.91 30.61  

N8 629.52 --- 658.85 29.33  

N9 629.70 --- 658.84 29.14  

N10 628.50 --- 658.90 30.40  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N12 628.07 --- 658.85 30.78  

N13 628.61 --- 658.84 30.23  

N14 628.39 --- 658.84 30.45  

N15 628.74 --- 658.82 30.08  

N16 630.00 --- 658.76 28.76  

N17 628.30 --- 658.88 30.58  

N18 630.00 --- 658.76 28.76  

N20 628.07 --- 658.85 30.78  

N21 628.39 --- 658.85 30.46  

N22 628.30 --- 658.88 30.58  

N23 628.61 --- 658.89 30.28  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.75 29.81  

N26 628.99 --- 658.75 29.76  

N27 628.61 --- 658.89 30.28  

N28 629.26 --- 658.89 29.63  

N29 627.97 --- 658.81 30.84  

N30 628.43 --- 658.79 30.36  

N31 629.54 --- 658.87 29.33  

N32 629.70 --- 658.84 29.14  

N33 627.51 --- 658.88 31.37  

N35 627.90 --- 658.85 30.95  

N39 629.06 --- 658.90 29.84  

N40 629.06 --- 658.90 29.84  

N42 628.80 --- 658.90 30.10  

N44 628.50 --- 658.84 30.34  

NC1 628.96 0.06 658.91 29.95  

NC2 629.79 0.03 658.91 29.12  

NC3 629.95 0.06 658.90 28.95  

NC4 629.69 0.06 658.88 29.19  

NC5 629.59 0.06 658.84 29.25  

NC6 629.81 0.06 658.80 28.99  

NC7 629.93 0.05 658.78 28.85  

NC8 629.86 0.06 658.68 28.82  

NC9 629.59 0.15 658.52 28.93  

NC10 629.14 0.06 658.75 29.61  

NC11 631.10 0.06 658.75 27.65  

NC12 629.70 0.06 658.82 29.12  

NC13 629.59 0.06 658.84 29.25  

NC14 629.70 0.06 658.81 29.11  

NC15 629.81 0.06 658.80 28.99  

NC16 629.93 0.05 658.78 28.85  

NC17 629.86 0.06 658.76 28.90  

NC18 629.59 0.06 658.76 29.17  

NC19 629.33 0.06 658.75 29.42  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.86 29.00  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC26 629.19 0.05 658.85 29.66  

NC27 628.50 0.05 658.83 30.33  

NC28 628.14 0.05 658.82 30.68  

NC29 629.58 0.03 658.93 29.35  

NC30 629.82 0.05 658.92 29.10  

NC31 629.43 0.05 658.90 29.47  

NC32 629.27 0.05 658.88 29.61  

NC33 629.58 0.05 658.86 29.28  

NC34 629.86 0.05 658.84 28.98  

NC35 629.19 0.05 658.83 29.64  

NC36 628.50 0.05 658.81 30.31  

NC37 628.17 0.03 658.80 30.63  

NC38 628.08 0.41 658.90 30.82  

NC39 627.85 0.41 658.89 31.04  

NC40 627.64 0.05 658.88 31.24  

NC41 627.82 0.05 658.88 31.06  

NC42 628.35 0.05 658.87 30.52  

NC43 628.35 0.05 658.86 30.51  

NC44 627.85 0.05 658.85 31.00  

NC45 627.64 0.06 658.85 31.21  

NC46 627.83 0.06 658.85 31.02  

NC47 628.55 0.06 658.84 30.29  

NC48 629.12 0.13 658.84 29.72  

NC50 628.94 0.01 658.90 29.96  

NC51 628.73 0.06 658.89 30.16  

NC52 628.97 0.06 658.88 29.91  

NC53 629.61 0.06 658.87 29.26  

NC54 629.56 0.06 658.86 29.30  

NC55 628.80 0.06 658.85 30.05  

NC56 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC57 628.46 0.06 658.84 30.38  

NC58 628.51 0.13 658.84 30.33  

NC59 628.84 0.01 658.91 30.07  

NC60 628.90 0.02 658.91 30.01  

NC61 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC62 629.00 0.02 658.91 29.91  

NC63 628.99 0.02 658.90 29.91  

NC64 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC65 628.89 0.02 658.90 30.01  

NC66 628.83 0.02 658.90 30.07  

NC67 628.77 0.02 658.89 30.12  

NC68 628.71 0.02 658.89 30.18  

NC69 628.67 0.02 658.89 30.22  

NC71 628.92 0.05 658.88 29.96  

NC72 629.09 0.02 658.88 29.79  

NC73 629.26 0.02 658.88 29.62  

NC74 629.44 0.02 658.87 29.43  

NC75 629.11 0.02 658.87 29.76  

NC76 629.73 0.02 658.87 29.14  

NC77 629.76 0.02 658.86 29.10  

NC78 629.55 0.02 658.86 29.31  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC79 629.35 0.02 658.86 29.51  

NC80 629.15 0.02 658.86 29.71  

NC81 628.94 0.02 658.85 29.91  

NC82 628.74 0.02 658.85 30.11  

NC83 628.60 0.02 658.85 30.25  

NC84 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC85 628.47 0.06 658.84 30.37  

NC86 628.68 0.06 658.90 30.22  

NC87 628.66 0.06 658.89 30.23  

NC88 628.43 0.06 658.89 30.46  

NC89 628.45 0.06 658.88 30.43  

NC90 628.69 0.06 658.87 30.18  

NC91 628.64 0.06 658.86 30.22  

NC92 628.29 0.06 658.85 30.56  

NC93 628.58 0.02 658.90 30.32  

NC94 628.68 0.02 658.90 30.22  

NC95 628.76 0.04 658.90 30.14  

NC96 628.75 0.02 658.89 30.14  

NC97 628.62 0.02 658.89 30.27  

NC98 628.48 0.36 658.89 30.41  

NC99 628.39 0.02 658.88 30.49  

NC100 628.41 0.02 658.88 30.47  

NC101 628.52 0.02 658.87 30.35  

NC102 628.60 0.02 658.87 30.27  

NC103 628.73 0.02 658.87 30.14  

NC104 628.67 0.02 658.86 30.19  

NC105 628.51 0.02 658.86 30.35  

NC106 628.38 0.02 658.85 30.47  

NC107 628.22 0.02 658.85 30.63  

NC108 628.55 0.11 658.84 30.29  

NC109 629.34 0.11 658.84 29.50  

NC110 627.83 0.06 658.85 31.02  

NC111 629.95 0.11 658.90 28.95  

NC112 628.50 0.26 658.93 30.43  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.92 29.20  

h2 629.75 0.00 658.88 29.13  

h3 629.64 0.00 658.83 29.19  

h4 629.85 0.00 658.79 28.94  

h5 629.91 0.00 658.71 28.80  

h6 629.43 16.67 658.42 28.99  

h7 629.05 16.67 658.75 29.70  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.87 29.15  

h12 628.66 0.00 658.84 30.18  

h13 628.11 0.00 658.81 30.70  

h14 628.55 0.00 658.78 30.23  

h15 628.79 0.00 658.91 30.12  

h16 628.89 0.00 658.90 30.01  
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l/s
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m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

h18 629.83 0.00 658.86 29.03  

h19 628.46 0.00 658.85 30.39  

h20 628.48 0.00 658.84 30.36  

h21 628.50 0.00 658.90 30.40  

h22 628.62 0.00 658.89 30.27  

h23 628.38 0.00 658.88 30.50  

h24 628.77 0.00 658.86 30.09  

h25 628.13 0.00 658.85 30.72  

h26 629.41 0.00 658.84 29.43  

h27 628.18 0.00 658.90 30.72  

h28 627.76 0.00 658.89 31.13  

h29 627.86 0.00 658.87 31.01  

h30 628.45 0.00 658.86 30.41  

h31 627.60 0.00 658.85 31.25 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.81 29.52  

h33 627.79 0.00 658.85 31.06  

h34 631.60 0.00 658.84 27.24 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.84 28.79  

h36 629.92 0.00 658.83 28.91  

zv1 629.52 0.00 658.93 29.41  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.87 29.10  

zv4 628.24 0.00 658.82 30.58  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.85 27.88  

Combinación: Combinación 9
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.96 30.16  

N1 629.83 --- 658.96 29.13  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.97 30.18  

N5 628.50 --- 658.96 30.46  

N7 628.30 --- 658.97 30.67  

N8 629.52 --- 658.89 29.37  

N9 629.70 --- 658.96 29.26  

N10 628.50 --- 658.97 30.47  

N11 629.24 --- 658.88 29.64  

N12 628.07 --- 658.96 30.89  

N13 628.61 --- 658.96 30.35  

N14 628.39 --- 658.96 30.57  

N15 628.74 --- 658.95 30.21  

N16 630.00 --- 658.94 28.94  

N17 628.30 --- 658.96 30.66  

N18 630.00 --- 658.94 28.94  

N20 628.07 --- 658.96 30.89  

N21 628.39 --- 658.96 30.57  

N22 628.30 --- 658.96 30.66  

N23 628.61 --- 658.96 30.35  

N24 629.12 --- 658.97 29.85  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

N25 628.94 --- 658.96 30.02  

N26 628.99 --- 658.96 29.97  

N27 628.61 --- 658.96 30.35  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.96 30.99  

N30 628.43 --- 658.96 30.53  

N31 629.54 --- 658.88 29.34  

N32 629.70 --- 658.96 29.26  

N33 627.51 --- 658.96 31.45  

N35 627.90 --- 658.96 31.06  

N39 629.06 --- 658.97 29.91  

N40 629.06 --- 658.97 29.91  

N42 628.80 --- 658.97 30.17  

N44 628.50 --- 658.96 30.46  

NC1 628.96 0.06 658.97 30.01  

NC2 629.79 0.03 658.60 28.81  

NC3 629.95 0.06 658.69 28.74  

NC4 629.69 0.06 658.81 29.12  

NC5 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC6 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC7 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC8 629.86 0.06 658.94 29.08  

NC9 629.59 0.15 658.95 29.36  

NC10 629.14 0.06 658.96 29.82  

NC11 631.10 0.06 658.96 27.86  

NC12 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC13 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC14 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC15 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC16 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC17 629.86 0.06 658.94 29.08  

NC18 629.59 0.06 658.95 29.36  

NC19 629.33 0.06 658.95 29.62  

NC20 629.72 0.05 658.98 29.26  

NC21 629.55 0.05 658.97 29.42  

NC22 629.29 0.03 658.97 29.68  

NC23 629.27 0.05 658.97 29.70  

NC24 629.58 0.05 658.96 29.38  

NC25 629.86 0.05 658.96 29.10  

NC26 629.19 0.05 658.96 29.77  

NC27 628.50 0.05 658.96 30.46  

NC28 628.14 0.05 658.96 30.82  

NC29 629.58 0.03 658.89 29.31  

NC30 629.82 0.05 658.91 29.09  

NC31 629.43 0.05 658.92 29.49  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC34 629.86 0.05 658.94 29.08  

NC35 629.19 0.05 658.95 29.76  

NC36 628.50 0.05 658.95 30.45  

NC37 628.17 0.03 658.95 30.78  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC38 628.08 0.41 658.96 30.88  

NC39 627.85 0.41 658.96 31.11  

NC40 627.64 0.05 658.96 31.32  

NC41 627.82 0.05 658.96 31.14  

NC42 628.35 0.05 658.96 30.61  

NC43 628.35 0.05 658.96 30.61  

NC44 627.85 0.05 658.96 31.11  

NC45 627.64 0.06 658.96 31.32  

NC46 627.83 0.06 658.96 31.13  

NC47 628.55 0.06 658.96 30.41  

NC48 629.12 0.13 658.96 29.84  

NC50 628.94 0.01 658.97 30.03  

NC51 628.73 0.06 658.97 30.24  

NC52 628.97 0.06 658.96 29.99  

NC53 629.61 0.06 658.96 29.35  

NC54 629.56 0.06 658.96 29.40  

NC55 628.80 0.06 658.96 30.16  

NC56 628.40 0.06 658.96 30.56  

NC57 628.46 0.06 658.96 30.50  

NC58 628.51 0.13 658.96 30.45  

NC59 628.84 0.01 658.97 30.13  

NC60 628.90 0.02 658.97 30.07  

NC61 628.96 0.02 658.97 30.01  

NC62 629.00 0.02 658.97 29.97  

NC63 628.99 0.02 658.97 29.98  

NC64 628.96 0.02 658.97 30.01  

NC65 628.89 0.02 658.97 30.08  

NC66 628.83 0.02 658.97 30.14  

NC67 628.77 0.02 658.97 30.20  

NC68 628.71 0.02 658.97 30.26  

NC69 628.67 0.02 658.97 30.30  

NC71 628.92 0.05 658.96 30.04  

NC72 629.09 0.02 658.96 29.87  

NC73 629.26 0.02 658.96 29.70  

NC74 629.44 0.02 658.96 29.52  

NC75 629.11 0.02 658.96 29.85  

NC76 629.73 0.02 658.96 29.23  

NC77 629.76 0.02 658.96 29.20  

NC78 629.55 0.02 658.96 29.41  

NC79 629.35 0.02 658.96 29.61  

NC80 629.15 0.02 658.96 29.81  

NC81 628.94 0.02 658.96 30.02  

NC82 628.74 0.02 658.96 30.22  

NC83 628.60 0.02 658.96 30.36  

NC84 628.40 0.06 658.96 30.56  

NC85 628.47 0.06 658.96 30.49  

NC86 628.68 0.06 658.97 30.29  

NC87 628.66 0.06 658.97 30.31  

NC88 628.43 0.06 658.96 30.53  

NC89 628.45 0.06 658.96 30.51  

NC90 628.69 0.06 658.96 30.27  
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Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
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NC91 628.64 0.06 658.96 30.32  

NC92 628.29 0.06 658.96 30.67  

NC93 628.58 0.02 658.97 30.39  

NC94 628.68 0.02 658.97 30.29  

NC95 628.76 0.04 658.97 30.21  

NC96 628.75 0.02 658.97 30.22  

NC97 628.62 0.02 658.96 30.34  

NC98 628.48 0.36 658.96 30.48  

NC99 628.39 0.02 658.96 30.57  

NC100 628.41 0.02 658.96 30.55  

NC101 628.52 0.02 658.96 30.44  

NC102 628.60 0.02 658.96 30.36  

NC103 628.73 0.02 658.96 30.23  

NC104 628.67 0.02 658.96 30.29  

NC105 628.51 0.02 658.96 30.45  

NC106 628.38 0.02 658.96 30.58  

NC107 628.22 0.02 658.96 30.74  

NC108 628.55 0.11 658.96 30.41  

NC109 629.34 0.11 658.96 29.62  

NC110 627.83 0.06 658.96 31.13  

NC111 629.95 0.11 658.69 28.74  

NC112 628.50 0.26 658.98 30.48  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 16.67 658.58 28.86  

h2 629.75 0.00 658.78 29.03  

h3 629.64 0.00 658.90 29.26  

h4 629.85 0.00 658.92 29.07  

h5 629.91 0.00 658.94 29.03  

h6 629.43 0.00 658.95 29.52  

h7 629.05 0.00 658.96 29.91  

h8 629.29 16.67 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.97 29.33  

h10 629.21 0.00 658.97 29.76  

h11 629.72 0.00 658.96 29.24  

h12 628.66 0.00 658.96 30.30  

h13 628.11 0.00 658.96 30.85  

h14 628.55 0.00 658.96 30.41  

h15 628.79 0.00 658.97 30.18  

h16 628.89 0.00 658.97 30.08  

h18 629.83 0.00 658.96 29.13  

h19 628.46 0.00 658.96 30.50  

h20 628.48 0.00 658.96 30.48  

h21 628.50 0.00 658.97 30.47  

h22 628.62 0.00 658.97 30.35  

h23 628.38 0.00 658.96 30.58  

h24 628.77 0.00 658.96 30.19  

h25 628.13 0.00 658.96 30.83  

h26 629.41 0.00 658.96 29.55  

h27 628.18 0.00 658.97 30.79  

h28 627.76 0.00 658.96 31.20  

h29 627.86 0.00 658.96 31.10  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

h30 628.45 0.00 658.96 30.51  

h31 627.60 0.00 658.96 31.36 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.96 29.67  

h33 627.79 0.00 658.96 31.17  

h34 631.60 0.00 658.96 27.36 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.96 28.91  

h36 629.92 0.00 658.96 29.04  

zv1 629.52 0.00 658.70 29.18  

zv2 629.87 0.00 658.98 29.11  

zv3 629.77 0.00 658.96 29.19  

zv4 628.24 0.00 658.96 30.72  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.96 27.99  

Combinación: Combinación 10
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.96 30.16  

N1 629.83 --- 658.96 29.13  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.97 30.18  

N5 628.50 --- 658.96 30.46  

N7 628.30 --- 658.97 30.67  

N8 629.52 --- 658.96 29.44  

N9 629.70 --- 658.96 29.26  

N10 628.50 --- 658.97 30.47  

N11 629.24 --- 658.98 29.74  

N12 628.07 --- 658.96 30.89  

N13 628.61 --- 658.96 30.35  

N14 628.39 --- 658.96 30.57  

N15 628.74 --- 658.96 30.22  

N16 630.00 --- 658.96 28.96  

N17 628.30 --- 658.96 30.66  

N18 630.00 --- 658.96 28.96  

N20 628.07 --- 658.96 30.89  

N21 628.39 --- 658.96 30.57  

N22 628.30 --- 658.96 30.66  

N23 628.61 --- 658.96 30.35  

N24 629.12 --- 658.96 29.84  

N25 628.94 --- 658.96 30.02  

N26 628.99 --- 658.96 29.97  

N27 628.61 --- 658.96 30.35  

N28 629.26 --- 658.96 29.70  

N29 627.97 --- 658.96 30.99  

N30 628.43 --- 658.96 30.53  

N31 629.54 --- 658.96 29.42  

N32 629.70 --- 658.96 29.26  

N33 627.51 --- 658.96 31.45  

N35 627.90 --- 658.96 31.06  

N39 629.06 --- 658.97 29.91  

N40 629.06 --- 658.97 29.91  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N42 628.80 --- 658.96 30.16  

N44 628.50 --- 658.96 30.46  

NC1 628.96 0.06 658.97 30.01  

NC2 629.79 0.03 658.97 29.18  

NC3 629.95 0.06 658.97 29.02  

NC4 629.69 0.06 658.96 29.27  

NC5 629.59 0.06 658.96 29.37  

NC6 629.81 0.06 658.96 29.15  

NC7 629.93 0.05 658.96 29.03  

NC8 629.86 0.06 658.96 29.10  

NC9 629.59 0.15 658.96 29.37  

NC10 629.14 0.06 658.96 29.82  

NC11 631.10 0.06 658.96 27.86  

NC12 629.70 0.06 658.96 29.26  

NC13 629.59 0.06 658.96 29.37  

NC14 629.70 0.06 658.96 29.26  

NC15 629.81 0.06 658.96 29.15  

NC16 629.93 0.05 658.96 29.03  

NC17 629.86 0.06 658.96 29.10  

NC18 629.59 0.06 658.96 29.37  

NC19 629.33 0.06 658.96 29.63  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.96 29.67  

NC23 629.27 0.05 658.96 29.69  

NC24 629.58 0.05 658.96 29.38  

NC25 629.86 0.05 658.96 29.10  

NC26 629.19 0.05 658.96 29.77  

NC27 628.50 0.05 658.96 30.46  

NC28 628.14 0.05 658.96 30.82  

NC29 629.58 0.03 658.97 29.39  

NC30 629.82 0.05 658.97 29.15  

NC31 629.43 0.05 658.96 29.53  

NC32 629.27 0.05 658.96 29.69  

NC33 629.58 0.05 658.96 29.38  

NC34 629.86 0.05 658.96 29.10  

NC35 629.19 0.05 658.96 29.77  

NC36 628.50 0.05 658.96 30.46  

NC37 628.17 0.03 658.96 30.79  

NC38 628.08 0.41 658.96 30.88  

NC39 627.85 0.41 658.96 31.11  

NC40 627.64 0.05 658.96 31.32  

NC41 627.82 0.05 658.96 31.14  

NC42 628.35 0.05 658.96 30.61  

NC43 628.35 0.05 658.96 30.61  

NC44 627.85 0.05 658.96 31.11  

NC45 627.64 0.06 658.96 31.32  

NC46 627.83 0.06 658.96 31.13  

NC47 628.55 0.06 658.96 30.41  

NC48 629.12 0.13 658.96 29.84  

NC50 628.94 0.01 658.96 30.02  

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 42



Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC51 628.73 0.06 658.96 30.23  

NC52 628.97 0.06 658.96 29.99  

NC53 629.61 0.06 658.96 29.35  

NC54 629.56 0.06 658.96 29.40  

NC55 628.80 0.06 658.96 30.16  

NC56 628.40 0.06 658.96 30.56  

NC57 628.46 0.06 658.96 30.50  

NC58 628.51 0.13 658.96 30.45  

NC59 628.84 0.01 658.97 30.13  

NC60 628.90 0.02 658.97 30.07  

NC61 628.96 0.02 658.97 30.01  

NC62 629.00 0.02 658.97 29.97  

NC63 628.99 0.02 658.96 29.97  

NC64 628.96 0.02 658.96 30.00  

NC65 628.89 0.02 658.96 30.07  

NC66 628.83 0.02 658.96 30.13  

NC67 628.77 0.02 658.96 30.19  

NC68 628.71 0.02 658.96 30.25  

NC69 628.67 0.02 658.96 30.29  

NC71 628.92 0.05 658.96 30.04  

NC72 629.09 0.02 658.96 29.87  

NC73 629.26 0.02 658.96 29.70  

NC74 629.44 0.02 658.96 29.52  

NC75 629.11 0.02 658.96 29.85  

NC76 629.73 0.02 658.96 29.23  

NC77 629.76 0.02 658.96 29.20  

NC78 629.55 0.02 658.96 29.41  

NC79 629.35 0.02 658.96 29.61  

NC80 629.15 0.02 658.96 29.81  

NC81 628.94 0.02 658.96 30.02  

NC82 628.74 0.02 658.96 30.22  

NC83 628.60 0.02 658.96 30.36  

NC84 628.40 0.06 658.96 30.56  

NC85 628.47 0.06 658.96 30.49  

NC86 628.68 0.06 658.96 30.28  

NC87 628.66 0.06 658.96 30.30  

NC88 628.43 0.06 658.96 30.53  

NC89 628.45 0.06 658.96 30.51  

NC90 628.69 0.06 658.96 30.27  

NC91 628.64 0.06 658.96 30.32  

NC92 628.29 0.06 658.96 30.67  

NC93 628.58 0.02 658.97 30.39  

NC94 628.68 0.02 658.96 30.28  

NC95 628.76 0.04 658.96 30.20  

NC96 628.75 0.02 658.96 30.21  

NC97 628.62 0.02 658.96 30.34  

NC98 628.48 0.36 658.96 30.48  

NC99 628.39 0.02 658.96 30.57  

NC100 628.41 0.02 658.96 30.55  

NC101 628.52 0.02 658.96 30.44  

NC102 628.60 0.02 658.96 30.36  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC103 628.73 0.02 658.96 30.23  

NC104 628.67 0.02 658.96 30.29  

NC105 628.51 0.02 658.96 30.45  

NC106 628.38 0.02 658.96 30.58  

NC107 628.22 0.02 658.96 30.74  

NC108 628.55 0.11 658.96 30.41  

NC109 629.34 0.11 658.96 29.62  

NC110 627.83 0.06 658.96 31.13  

NC111 629.95 0.11 658.97 29.02  

NC112 628.50 0.26 658.98 30.48  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.97 29.25  

h2 629.75 0.00 658.96 29.21  

h3 629.64 0.00 658.96 29.32  

h4 629.85 0.00 658.96 29.11  

h5 629.91 0.00 658.96 29.05  

h6 629.43 0.00 658.96 29.53  

h7 629.05 0.00 658.96 29.91  

h8 629.29 16.67 658.98 29.69  

h9 629.64 16.67 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.96 29.75  

h11 629.72 0.00 658.96 29.24  

h12 628.66 0.00 658.96 30.30  

h13 628.11 0.00 658.96 30.85  

h14 628.55 0.00 658.96 30.41  

h15 628.79 0.00 658.97 30.18  

h16 628.89 0.00 658.96 30.07  

h18 629.83 0.00 658.96 29.13  

h19 628.46 0.00 658.96 30.50  

h20 628.48 0.00 658.96 30.48  

h21 628.50 0.00 658.97 30.47  

h22 628.62 0.00 658.96 30.34  

h23 628.38 0.00 658.96 30.58  

h24 628.77 0.00 658.96 30.19  

h25 628.13 0.00 658.96 30.83  

h26 629.41 0.00 658.96 29.55  

h27 628.18 0.00 658.96 30.78  

h28 627.76 0.00 658.96 31.20  

h29 627.86 0.00 658.96 31.10  

h30 628.45 0.00 658.96 30.51  

h31 627.60 0.00 658.96 31.36 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.96 29.67  

h33 627.79 0.00 658.96 31.17  

h34 631.60 0.00 658.96 27.36 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.96 28.91  

h36 629.92 0.00 658.96 29.04  

zv1 629.52 0.00 658.98 29.46  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.96 29.19  

zv4 628.24 0.00 658.96 30.72  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

zv6 630.97 0.00 658.96 27.99  

Combinación: Combinación 11
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.92 30.12  

N1 629.83 --- 658.92 29.09  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.95 30.16  

N5 628.50 --- 658.92 30.42  

N7 628.30 --- 658.94 30.64  

N8 629.52 --- 658.92 29.40  

N9 629.70 --- 658.92 29.22  

N10 628.50 --- 658.94 30.44  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.92 30.85  

N13 628.61 --- 658.92 30.31  

N14 628.39 --- 658.92 30.53  

N15 628.74 --- 658.92 30.18  

N16 630.00 --- 658.92 28.92  

N17 628.30 --- 658.92 30.62  

N18 630.00 --- 658.92 28.92  

N20 628.07 --- 658.92 30.85  

N21 628.39 --- 658.92 30.53  

N22 628.30 --- 658.92 30.62  

N23 628.61 --- 658.92 30.31  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  

N25 628.94 --- 658.92 29.98  

N26 628.99 --- 658.92 29.93  

N27 628.61 --- 658.92 30.31  

N28 629.26 --- 658.92 29.66  

N29 627.97 --- 658.92 30.95  

N30 628.43 --- 658.92 30.49  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.92 29.22  

N33 627.51 --- 658.92 31.41  

N35 627.90 --- 658.92 31.02  

N39 629.06 --- 658.93 29.87  

N40 629.06 --- 658.93 29.87  

N42 628.80 --- 658.93 30.13  

N44 628.50 --- 658.92 30.42  

NC1 628.96 0.06 658.94 29.98  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC6 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC7 629.93 0.05 658.92 28.99  

NC8 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC9 629.59 0.15 658.92 29.33  

NC10 629.14 0.06 658.92 29.78  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC11 631.10 0.06 658.92 27.82  

NC12 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC13 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC14 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC15 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC16 629.93 0.05 658.92 28.99  

NC17 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC18 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC19 629.33 0.06 658.92 29.59  

NC20 629.72 0.05 658.95 29.23  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC26 629.19 0.05 658.92 29.73  

NC27 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC28 628.14 0.05 658.92 30.78  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC34 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC35 629.19 0.05 658.92 29.73  

NC36 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC37 628.17 0.03 658.92 30.75  

NC38 628.08 0.41 658.93 30.85  

NC39 627.85 0.41 658.93 31.08  

NC40 627.64 0.05 658.93 31.29  

NC41 627.82 0.05 658.92 31.10  

NC42 628.35 0.05 658.92 30.57  

NC43 628.35 0.05 658.92 30.57  

NC44 627.85 0.05 658.92 31.07  

NC45 627.64 0.06 658.92 31.28  

NC46 627.83 0.06 658.92 31.09  

NC47 628.55 0.06 658.92 30.37  

NC48 629.12 0.13 658.92 29.80  

NC50 628.94 0.01 658.93 29.99  

NC51 628.73 0.06 658.93 30.20  

NC52 628.97 0.06 658.92 29.95  

NC53 629.61 0.06 658.92 29.31  

NC54 629.56 0.06 658.92 29.36  

NC55 628.80 0.06 658.92 30.12  

NC56 628.40 0.06 658.92 30.52  

NC57 628.46 0.06 658.92 30.46  

NC58 628.51 0.13 658.92 30.41  

NC59 628.84 0.01 658.94 30.10  

NC60 628.90 0.02 658.94 30.04  

NC61 628.96 0.02 658.94 29.98  

NC62 629.00 0.02 658.94 29.94  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC63 628.99 0.02 658.93 29.94  

NC64 628.96 0.02 658.93 29.97  

NC65 628.89 0.02 658.93 30.04  

NC66 628.83 0.02 658.93 30.10  

NC67 628.77 0.02 658.93 30.16  

NC68 628.71 0.02 658.93 30.22  

NC69 628.67 0.02 658.93 30.26  

NC71 628.92 0.05 658.92 30.00  

NC72 629.09 0.02 658.92 29.83  

NC73 629.26 0.02 658.92 29.66  

NC74 629.44 0.02 658.92 29.48  

NC75 629.11 0.02 658.92 29.81  

NC76 629.73 0.02 658.92 29.19  

NC77 629.76 0.02 658.92 29.16  

NC78 629.55 0.02 658.92 29.37  

NC79 629.35 0.02 658.92 29.57  

NC80 629.15 0.02 658.92 29.77  

NC81 628.94 0.02 658.92 29.98  

NC82 628.74 0.02 658.92 30.18  

NC83 628.60 0.02 658.92 30.32  

NC84 628.40 0.06 658.92 30.52  

NC85 628.47 0.06 658.92 30.45  

NC86 628.68 0.06 658.93 30.25  

NC87 628.66 0.06 658.93 30.27  

NC88 628.43 0.06 658.93 30.50  

NC89 628.45 0.06 658.92 30.47  

NC90 628.69 0.06 658.92 30.23  

NC91 628.64 0.06 658.92 30.28  

NC92 628.29 0.06 658.92 30.63  

NC93 628.58 0.02 658.94 30.36  

NC94 628.68 0.02 658.93 30.25  

NC95 628.76 0.04 658.93 30.17  

NC96 628.75 0.02 658.93 30.18  

NC97 628.62 0.02 658.93 30.31  

NC98 628.48 0.36 658.93 30.45  

NC99 628.39 0.02 658.93 30.54  

NC100 628.41 0.02 658.92 30.51  

NC101 628.52 0.02 658.92 30.40  

NC102 628.60 0.02 658.92 30.32  

NC103 628.73 0.02 658.92 30.19  

NC104 628.67 0.02 658.92 30.25  

NC105 628.51 0.02 658.92 30.41  

NC106 628.38 0.02 658.92 30.54  

NC107 628.22 0.02 658.92 30.70  

NC108 628.55 0.11 658.92 30.37  

NC109 629.34 0.11 658.92 29.58  

NC110 627.83 0.06 658.92 31.09  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.96 30.46  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.92 29.07  

h5 629.91 0.00 658.92 29.01  

h6 629.43 0.00 658.92 29.49  

h7 629.05 0.00 658.92 29.87  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 16.67 658.93 29.29  

h10 629.21 16.67 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.92 29.20  

h12 628.66 0.00 658.92 30.26  

h13 628.11 0.00 658.92 30.81  

h14 628.55 0.00 658.92 30.37  

h15 628.79 0.00 658.94 30.15  

h16 628.89 0.00 658.93 30.04  

h18 629.83 0.00 658.92 29.09  

h19 628.46 0.00 658.92 30.46  

h20 628.48 0.00 658.92 30.44  

h21 628.50 0.00 658.94 30.44  

h22 628.62 0.00 658.93 30.31  

h23 628.38 0.00 658.92 30.54  

h24 628.77 0.00 658.92 30.15  

h25 628.13 0.00 658.92 30.79  

h26 629.41 0.00 658.92 29.51  

h27 628.18 0.00 658.93 30.75  

h28 627.76 0.00 658.93 31.17  

h29 627.86 0.00 658.92 31.06  

h30 628.45 0.00 658.92 30.47  

h31 627.60 0.00 658.92 31.32 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.92 29.63  

h33 627.79 0.00 658.92 31.13  

h34 631.60 0.00 658.92 27.32 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.92 28.87  

h36 629.92 0.00 658.92 29.00  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.92 29.15  

zv4 628.24 0.00 658.92 30.68  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.92 27.95  

Combinación: Combinación 12
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.90 30.10  

N1 629.83 --- 658.89 29.06  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.93 30.14  

N5 628.50 --- 658.89 30.39  

N7 628.30 --- 658.92 30.62  

N8 629.52 --- 658.90 29.38  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N9 629.70 --- 658.89 29.19  

N10 628.50 --- 658.92 30.42  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  

N12 628.07 --- 658.89 30.82  

N13 628.61 --- 658.88 30.27  

N14 628.39 --- 658.89 30.50  

N15 628.74 --- 658.88 30.14  

N16 630.00 --- 658.88 28.88  

N17 628.30 --- 658.90 30.60  

N18 630.00 --- 658.88 28.88  

N20 628.07 --- 658.89 30.82  

N21 628.39 --- 658.89 30.50  

N22 628.30 --- 658.90 30.60  

N23 628.61 --- 658.90 30.29  

N24 629.12 --- 658.90 29.78  

N25 628.94 --- 658.88 29.94  

N26 628.99 --- 658.88 29.89  

N27 628.61 --- 658.90 30.29  

N28 629.26 --- 658.90 29.64  

N29 627.97 --- 658.88 30.91  

N30 628.43 --- 658.88 30.45  

N31 629.54 --- 658.90 29.36  

N32 629.70 --- 658.89 29.19  

N33 627.51 --- 658.90 31.39  

N35 627.90 --- 658.89 30.99  

N39 629.06 --- 658.92 29.86  

N40 629.06 --- 658.92 29.86  

N42 628.80 --- 658.91 30.11  

N44 628.50 --- 658.89 30.39  

NC1 628.96 0.06 658.92 29.96  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.92 28.97  

NC4 629.69 0.06 658.91 29.22  

NC5 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC6 629.81 0.06 658.89 29.08  

NC7 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC8 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC9 629.59 0.15 658.88 29.29  

NC10 629.14 0.06 658.88 29.74  

NC11 631.10 0.06 658.88 27.78  

NC12 629.70 0.06 658.89 29.19  

NC13 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC14 629.70 0.06 658.89 29.19  

NC15 629.81 0.06 658.89 29.08  

NC16 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC17 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC18 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC19 629.33 0.06 658.88 29.55  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.91 29.62  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC23 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.88 29.02  

NC26 629.19 0.05 658.88 29.69  

NC27 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC28 628.14 0.05 658.88 30.74  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.91 29.48  

NC32 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC33 629.58 0.05 658.89 29.31  

NC34 629.86 0.05 658.89 29.03  

NC35 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC36 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC37 628.17 0.03 658.88 30.71  

NC38 628.08 0.41 658.91 30.83  

NC39 627.85 0.41 658.91 31.06  

NC40 627.64 0.05 658.90 31.26  

NC41 627.82 0.05 658.90 31.08  

NC42 628.35 0.05 658.90 30.55  

NC43 628.35 0.05 658.89 30.54  

NC44 627.85 0.05 658.89 31.04  

NC45 627.64 0.06 658.89 31.25  

NC46 627.83 0.06 658.89 31.06  

NC47 628.55 0.06 658.89 30.34  

NC48 629.12 0.13 658.89 29.77  

NC50 628.94 0.01 658.91 29.97  

NC51 628.73 0.06 658.91 30.18  

NC52 628.97 0.06 658.90 29.93  

NC53 629.61 0.06 658.90 29.29  

NC54 629.56 0.06 658.89 29.33  

NC55 628.80 0.06 658.89 30.09  

NC56 628.40 0.06 658.89 30.49  

NC57 628.46 0.06 658.89 30.43  

NC58 628.51 0.13 658.89 30.38  

NC59 628.84 0.01 658.92 30.08  

NC60 628.90 0.02 658.92 30.02  

NC61 628.96 0.02 658.92 29.96  

NC62 629.00 0.02 658.92 29.92  

NC63 628.99 0.02 658.91 29.92  

NC64 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC65 628.89 0.02 658.91 30.02  

NC66 628.83 0.02 658.91 30.08  

NC67 628.77 0.02 658.91 30.14  

NC68 628.71 0.02 658.91 30.20  

NC69 628.67 0.02 658.90 30.23  

NC71 628.92 0.05 658.90 29.98  

NC72 629.09 0.02 658.90 29.81  

NC73 629.26 0.02 658.90 29.64  

NC74 629.44 0.02 658.90 29.46  

NC75 629.11 0.02 658.90 29.79  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC76 629.73 0.02 658.90 29.17  

NC77 629.76 0.02 658.89 29.13  

NC78 629.55 0.02 658.89 29.34  

NC79 629.35 0.02 658.89 29.54  

NC80 629.15 0.02 658.89 29.74  

NC81 628.94 0.02 658.89 29.95  

NC82 628.74 0.02 658.89 30.15  

NC83 628.60 0.02 658.89 30.29  

NC84 628.40 0.06 658.89 30.49  

NC85 628.47 0.06 658.89 30.42  

NC86 628.68 0.06 658.92 30.24  

NC87 628.66 0.06 658.91 30.25  

NC88 628.43 0.06 658.91 30.48  

NC89 628.45 0.06 658.90 30.45  

NC90 628.69 0.06 658.90 30.21  

NC91 628.64 0.06 658.89 30.25  

NC92 628.29 0.06 658.89 30.60  

NC93 628.58 0.02 658.92 30.34  

NC94 628.68 0.02 658.91 30.23  

NC95 628.76 0.04 658.91 30.15  

NC96 628.75 0.02 658.91 30.16  

NC97 628.62 0.02 658.91 30.29  

NC98 628.48 0.36 658.90 30.42  

NC99 628.39 0.02 658.90 30.51  

NC100 628.41 0.02 658.90 30.49  

NC101 628.52 0.02 658.90 30.38  

NC102 628.60 0.02 658.90 30.30  

NC103 628.73 0.02 658.90 30.17  

NC104 628.67 0.02 658.89 30.22  

NC105 628.51 0.02 658.89 30.38  

NC106 628.38 0.02 658.89 30.51  

NC107 628.22 0.02 658.89 30.67  

NC108 628.55 0.11 658.89 30.34  

NC109 629.34 0.11 658.89 29.55  

NC110 627.83 0.06 658.89 31.06  

NC111 629.95 0.11 658.92 28.97  

NC112 628.50 0.26 658.94 30.44  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.91 29.16  

h3 629.64 0.00 658.90 29.26  

h4 629.85 0.00 658.89 29.04  

h5 629.91 0.00 658.88 28.97  

h6 629.43 0.00 658.88 29.45  

h7 629.05 0.00 658.88 29.83  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.93 29.29  

h10 629.21 16.67 658.89 29.68  

h11 629.72 16.67 658.88 29.16  

h12 628.66 0.00 658.88 30.22  

h13 628.11 0.00 658.88 30.77  
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h14 628.55 0.00 658.88 30.33  

h15 628.79 0.00 658.93 30.14  

h16 628.89 0.00 658.91 30.02  

h18 629.83 0.00 658.89 29.06  

h19 628.46 0.00 658.89 30.43  

h20 628.48 0.00 658.89 30.41  

h21 628.50 0.00 658.92 30.42  

h22 628.62 0.00 658.91 30.29  

h23 628.38 0.00 658.90 30.52  

h24 628.77 0.00 658.89 30.12  

h25 628.13 0.00 658.89 30.76  

h26 629.41 0.00 658.89 29.48  

h27 628.18 0.00 658.92 30.74  

h28 627.76 0.00 658.91 31.15  

h29 627.86 0.00 658.90 31.04  

h30 628.45 0.00 658.89 30.44  

h31 627.60 0.00 658.89 31.29 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.88 29.59  

h33 627.79 0.00 658.89 31.10  

h34 631.60 0.00 658.89 27.29 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.89 28.84  

h36 629.92 0.00 658.89 28.97  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.88 29.11  

zv4 628.24 0.00 658.88 30.64  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.89 27.92  

Combinación: Combinación 13
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.89 30.09  

N1 629.83 --- 658.88 29.05  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.93 30.14  

N5 628.50 --- 658.86 30.36  

N7 628.30 --- 658.91 30.61  

N8 629.52 --- 658.89 29.37  

N9 629.70 --- 658.86 29.16  

N10 628.50 --- 658.91 30.41  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  

N12 628.07 --- 658.87 30.80  

N13 628.61 --- 658.85 30.24  

N14 628.39 --- 658.86 30.47  

N15 628.74 --- 658.86 30.12  

N16 630.00 --- 658.86 28.86  

N17 628.30 --- 658.89 30.59  

N18 630.00 --- 658.86 28.86  

N20 628.07 --- 658.87 30.80  

N21 628.39 --- 658.87 30.48  
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N22 628.30 --- 658.89 30.59  

N23 628.61 --- 658.90 30.29  

N24 629.12 --- 658.90 29.78  

N25 628.94 --- 658.85 29.91  

N26 628.99 --- 658.85 29.86  

N27 628.61 --- 658.90 30.29  

N28 629.26 --- 658.90 29.64  

N29 627.97 --- 658.85 30.88  

N30 628.43 --- 658.85 30.42  

N31 629.54 --- 658.90 29.36  

N32 629.70 --- 658.86 29.16  

N33 627.51 --- 658.89 31.38  

N35 627.90 --- 658.87 30.97  

N39 629.06 --- 658.91 29.85  

N40 629.06 --- 658.91 29.85  

N42 628.80 --- 658.91 30.11  

N44 628.50 --- 658.86 30.36  

NC1 628.96 0.06 658.92 29.96  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.92 28.97  

NC4 629.69 0.06 658.91 29.22  

NC5 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC6 629.81 0.06 658.87 29.06  

NC7 629.93 0.05 658.86 28.93  

NC8 629.86 0.06 658.86 29.00  

NC9 629.59 0.15 658.86 29.27  

NC10 629.14 0.06 658.85 29.71  

NC11 631.10 0.06 658.85 27.75  

NC12 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC13 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC14 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC15 629.81 0.06 658.87 29.06  

NC16 629.93 0.05 658.86 28.93  

NC17 629.86 0.06 658.86 29.00  

NC18 629.59 0.06 658.86 29.27  

NC19 629.33 0.06 658.85 29.52  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC24 629.58 0.05 658.86 29.28  

NC25 629.86 0.05 658.85 28.99  

NC26 629.19 0.05 658.85 29.66  

NC27 628.50 0.05 658.85 30.35  

NC28 628.14 0.05 658.85 30.71  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.91 29.48  

NC32 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC33 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC34 629.86 0.05 658.87 29.01  
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NC35 629.19 0.05 658.86 29.67  

NC36 628.50 0.05 658.85 30.35  

NC37 628.17 0.03 658.85 30.68  

NC38 628.08 0.41 658.90 30.82  

NC39 627.85 0.41 658.90 31.05  

NC40 627.64 0.05 658.89 31.25  

NC41 627.82 0.05 658.89 31.07  

NC42 628.35 0.05 658.88 30.53  

NC43 628.35 0.05 658.88 30.53  

NC44 627.85 0.05 658.87 31.02  

NC45 627.64 0.06 658.87 31.23  

NC46 627.83 0.06 658.87 31.04  

NC47 628.55 0.06 658.87 30.32  

NC48 629.12 0.13 658.87 29.75  

NC50 628.94 0.01 658.91 29.97  

NC51 628.73 0.06 658.90 30.17  

NC52 628.97 0.06 658.89 29.92  

NC53 629.61 0.06 658.88 29.27  

NC54 629.56 0.06 658.88 29.32  

NC55 628.80 0.06 658.87 30.07  

NC56 628.40 0.06 658.86 30.46  

NC57 628.46 0.06 658.86 30.40  

NC58 628.51 0.13 658.86 30.35  

NC59 628.84 0.01 658.92 30.08  

NC60 628.90 0.02 658.92 30.02  

NC61 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC62 629.00 0.02 658.91 29.91  

NC63 628.99 0.02 658.91 29.92  

NC64 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC65 628.89 0.02 658.91 30.02  

NC66 628.83 0.02 658.90 30.07  

NC67 628.77 0.02 658.90 30.13  

NC68 628.71 0.02 658.90 30.19  

NC69 628.67 0.02 658.90 30.23  

NC71 628.92 0.05 658.89 29.97  

NC72 629.09 0.02 658.89 29.80  

NC73 629.26 0.02 658.89 29.63  

NC74 629.44 0.02 658.89 29.45  

NC75 629.11 0.02 658.88 29.77  

NC76 629.73 0.02 658.88 29.15  

NC77 629.76 0.02 658.88 29.12  

NC78 629.55 0.02 658.88 29.33  

NC79 629.35 0.02 658.87 29.52  

NC80 629.15 0.02 658.87 29.72  

NC81 628.94 0.02 658.87 29.93  

NC82 628.74 0.02 658.87 30.13  

NC83 628.60 0.02 658.87 30.27  

NC84 628.40 0.06 658.86 30.46  

NC85 628.47 0.06 658.86 30.39  

NC86 628.68 0.06 658.91 30.23  

NC87 628.66 0.06 658.90 30.24  
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NC88 628.43 0.06 658.90 30.47  

NC89 628.45 0.06 658.89 30.44  

NC90 628.69 0.06 658.88 30.19  

NC91 628.64 0.06 658.88 30.24  

NC92 628.29 0.06 658.87 30.58  

NC93 628.58 0.02 658.91 30.33  

NC94 628.68 0.02 658.91 30.23  

NC95 628.76 0.04 658.91 30.15  

NC96 628.75 0.02 658.90 30.15  

NC97 628.62 0.02 658.90 30.28  

NC98 628.48 0.36 658.90 30.42  

NC99 628.39 0.02 658.89 30.50  

NC100 628.41 0.02 658.89 30.48  

NC101 628.52 0.02 658.89 30.37  

NC102 628.60 0.02 658.89 30.29  

NC103 628.73 0.02 658.88 30.15  

NC104 628.67 0.02 658.88 30.21  

NC105 628.51 0.02 658.88 30.37  

NC106 628.38 0.02 658.87 30.49  

NC107 628.22 0.02 658.87 30.65  

NC108 628.55 0.11 658.87 30.32  

NC109 629.34 0.11 658.87 29.53  

NC110 627.83 0.06 658.87 31.04  

NC111 629.95 0.11 658.92 28.97  

NC112 628.50 0.26 658.94 30.44  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.93 29.21  

h2 629.75 0.00 658.91 29.16  

h3 629.64 0.00 658.88 29.24  

h4 629.85 0.00 658.87 29.02  

h5 629.91 0.00 658.86 28.95  

h6 629.43 0.00 658.85 29.42  

h7 629.05 0.00 658.85 29.80  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.89 29.68  

h11 629.72 16.67 658.85 29.13  

h12 628.66 16.67 658.85 30.19  

h13 628.11 0.00 658.85 30.74  

h14 628.55 0.00 658.85 30.30  

h15 628.79 0.00 658.92 30.13  

h16 628.89 0.00 658.91 30.02  

h18 629.83 0.00 658.88 29.05  

h19 628.46 0.00 658.87 30.41  

h20 628.48 0.00 658.86 30.38  

h21 628.50 0.00 658.91 30.41  

h22 628.62 0.00 658.90 30.28  

h23 628.38 0.00 658.89 30.51  

h24 628.77 0.00 658.88 30.11  

h25 628.13 0.00 658.87 30.74  

h26 629.41 0.00 658.87 29.46  
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h27 628.18 0.00 658.91 30.73  

h28 627.76 0.00 658.90 31.14  

h29 627.86 0.00 658.89 31.03  

h30 628.45 0.00 658.88 30.43  

h31 627.60 0.00 658.87 31.27 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.86 29.57  

h33 627.79 0.00 658.87 31.08  

h34 631.60 0.00 658.87 27.27 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.87 28.82  

h36 629.92 0.00 658.86 28.94  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.85 29.08  

zv4 628.24 0.00 658.85 30.61  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.87 27.90  

Combinación: Combinación 14
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.88 30.08  

N1 629.83 --- 658.87 29.04  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.92 30.13  

N5 628.50 --- 658.84 30.34  

N7 628.30 --- 658.91 30.61  

N8 629.52 --- 658.88 29.36  

N9 629.70 --- 658.84 29.14  

N10 628.50 --- 658.91 30.41  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  

N12 628.07 --- 658.85 30.78  

N13 628.61 --- 658.83 30.22  

N14 628.39 --- 658.85 30.46  

N15 628.74 --- 658.83 30.09  

N16 630.00 --- 658.84 28.84  

N17 628.30 --- 658.88 30.58  

N18 630.00 --- 658.84 28.84  

N20 628.07 --- 658.85 30.78  

N21 628.39 --- 658.85 30.46  

N22 628.30 --- 658.88 30.58  

N23 628.61 --- 658.89 30.28  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.82 29.88  

N26 628.99 --- 658.82 29.83  

N27 628.61 --- 658.89 30.28  

N28 629.26 --- 658.90 29.64  

N29 627.97 --- 658.82 30.85  

N30 628.43 --- 658.82 30.39  

N31 629.54 --- 658.89 29.35  

N32 629.70 --- 658.84 29.14  

N33 627.51 --- 658.88 31.37  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N35 627.90 --- 658.85 30.95  

N39 629.06 --- 658.90 29.84  

N40 629.06 --- 658.90 29.84  

N42 628.80 --- 658.90 30.10  

N44 628.50 --- 658.84 30.34  

NC1 628.96 0.06 658.91 29.95  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.91 28.96  

NC4 629.69 0.06 658.90 29.21  

NC5 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC6 629.81 0.06 658.85 29.04  

NC7 629.93 0.05 658.84 28.91  

NC8 629.86 0.06 658.84 28.98  

NC9 629.59 0.15 658.83 29.24  

NC10 629.14 0.06 658.82 29.68  

NC11 631.10 0.06 658.82 27.72  

NC12 629.70 0.06 658.86 29.16  

NC13 629.59 0.06 658.87 29.28  

NC14 629.70 0.06 658.86 29.16  

NC15 629.81 0.06 658.85 29.04  

NC16 629.93 0.05 658.84 28.91  

NC17 629.86 0.06 658.84 28.98  

NC18 629.59 0.06 658.83 29.24  

NC19 629.33 0.06 658.83 29.50  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC24 629.58 0.05 658.87 29.29  

NC25 629.86 0.05 658.85 28.99  

NC26 629.19 0.05 658.83 29.64  

NC27 628.50 0.05 658.82 30.32  

NC28 628.14 0.05 658.82 30.68  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.91 29.48  

NC32 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC33 629.58 0.05 658.87 29.29  

NC34 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC35 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC36 628.50 0.05 658.83 30.33  

NC37 628.17 0.03 658.83 30.66  

NC38 628.08 0.41 658.90 30.82  

NC39 627.85 0.41 658.89 31.04  

NC40 627.64 0.05 658.88 31.24  

NC41 627.82 0.05 658.88 31.06  

NC42 628.35 0.05 658.87 30.52  

NC43 628.35 0.05 658.86 30.51  

NC44 627.85 0.05 658.86 31.01  

NC45 627.64 0.06 658.85 31.21  

NC46 627.83 0.06 658.85 31.02  
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NC47 628.55 0.06 658.85 30.30  

NC48 629.12 0.13 658.85 29.73  

NC50 628.94 0.01 658.90 29.96  

NC51 628.73 0.06 658.89 30.16  

NC52 628.97 0.06 658.88 29.91  

NC53 629.61 0.06 658.87 29.26  

NC54 629.56 0.06 658.86 29.30  

NC55 628.80 0.06 658.85 30.05  

NC56 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC57 628.46 0.06 658.84 30.38  

NC58 628.51 0.13 658.84 30.33  

NC59 628.84 0.01 658.91 30.07  

NC60 628.90 0.02 658.91 30.01  

NC61 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC62 629.00 0.02 658.91 29.91  

NC63 628.99 0.02 658.90 29.91  

NC64 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC65 628.89 0.02 658.90 30.01  

NC66 628.83 0.02 658.90 30.07  

NC67 628.77 0.02 658.89 30.12  

NC68 628.71 0.02 658.89 30.18  

NC69 628.67 0.02 658.89 30.22  

NC71 628.92 0.05 658.88 29.96  

NC72 629.09 0.02 658.88 29.79  

NC73 629.26 0.02 658.88 29.62  

NC74 629.44 0.02 658.87 29.43  

NC75 629.11 0.02 658.87 29.76  

NC76 629.73 0.02 658.87 29.14  

NC77 629.76 0.02 658.86 29.10  

NC78 629.55 0.02 658.86 29.31  

NC79 629.35 0.02 658.86 29.51  

NC80 629.15 0.02 658.86 29.71  

NC81 628.94 0.02 658.85 29.91  

NC82 628.74 0.02 658.85 30.11  

NC83 628.60 0.02 658.85 30.25  

NC84 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC85 628.47 0.06 658.84 30.37  

NC86 628.68 0.06 658.90 30.22  

NC87 628.66 0.06 658.90 30.24  

NC88 628.43 0.06 658.89 30.46  

NC89 628.45 0.06 658.88 30.43  

NC90 628.69 0.06 658.87 30.18  

NC91 628.64 0.06 658.86 30.22  

NC92 628.29 0.06 658.86 30.57  

NC93 628.58 0.02 658.90 30.32  

NC94 628.68 0.02 658.90 30.22  

NC95 628.76 0.04 658.90 30.14  

NC96 628.75 0.02 658.89 30.14  

NC97 628.62 0.02 658.89 30.27  

NC98 628.48 0.36 658.89 30.41  

NC99 628.39 0.02 658.89 30.50  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC100 628.41 0.02 658.88 30.47  

NC101 628.52 0.02 658.88 30.36  

NC102 628.60 0.02 658.87 30.27  

NC103 628.73 0.02 658.87 30.14  

NC104 628.67 0.02 658.86 30.19  

NC105 628.51 0.02 658.86 30.35  

NC106 628.38 0.02 658.86 30.48  

NC107 628.22 0.02 658.85 30.63  

NC108 628.55 0.11 658.85 30.30  

NC109 629.34 0.11 658.85 29.51  

NC110 627.83 0.06 658.85 31.02  

NC111 629.95 0.11 658.91 28.96  

NC112 628.50 0.26 658.93 30.43  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.93 29.21  

h2 629.75 0.00 658.90 29.15  

h3 629.64 0.00 658.87 29.23  

h4 629.85 0.00 658.85 29.00  

h5 629.91 0.00 658.84 28.93  

h6 629.43 0.00 658.83 29.40  

h7 629.05 0.00 658.82 29.77  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.86 29.14  

h12 628.66 16.67 658.83 30.17  

h13 628.11 16.67 658.82 30.71  

h14 628.55 0.00 658.82 30.27  

h15 628.79 0.00 658.91 30.12  

h16 628.89 0.00 658.90 30.01  

h18 629.83 0.00 658.87 29.04  

h19 628.46 0.00 658.85 30.39  

h20 628.48 0.00 658.84 30.36  

h21 628.50 0.00 658.91 30.41  

h22 628.62 0.00 658.89 30.27  

h23 628.38 0.00 658.88 30.50  

h24 628.77 0.00 658.87 30.10  

h25 628.13 0.00 658.85 30.72  

h26 629.41 0.00 658.84 29.43  

h27 628.18 0.00 658.90 30.72  

h28 627.76 0.00 658.89 31.13  

h29 627.86 0.00 658.88 31.02  

h30 628.45 0.00 658.86 30.41  

h31 627.60 0.00 658.85 31.25 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.83 29.54  

h33 627.79 0.00 658.85 31.06  

h34 631.60 0.00 658.85 27.25 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.85 28.80  

h36 629.92 0.00 658.84 28.92  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
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m.c.a.
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m.c.a.
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zv3 629.77 0.00 658.86 29.09  

zv4 628.24 0.00 658.82 30.58  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.85 27.88  

Combinación: Combinación 15
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.88 30.08  

N1 629.83 --- 658.86 29.03  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.92 30.13  

N5 628.50 --- 658.83 30.33  

N7 628.30 --- 658.90 30.60  

N8 629.52 --- 658.88 29.36  

N9 629.70 --- 658.83 29.13  

N10 628.50 --- 658.90 30.40  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  

N12 628.07 --- 658.84 30.77  

N13 628.61 --- 658.83 30.22  

N14 628.39 --- 658.84 30.45  

N15 628.74 --- 658.83 30.09  

N16 630.00 --- 658.83 28.83  

N17 628.30 --- 658.88 30.58  

N18 630.00 --- 658.83 28.83  

N20 628.07 --- 658.84 30.77  

N21 628.39 --- 658.84 30.45  

N22 628.30 --- 658.88 30.58  

N23 628.61 --- 658.88 30.27  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.79 29.85  

N26 628.99 --- 658.79 29.80  

N27 628.61 --- 658.89 30.28  

N28 629.26 --- 658.90 29.64  

N29 627.97 --- 658.79 30.82  

N30 628.43 --- 658.79 30.36  

N31 629.54 --- 658.89 29.35  

N32 629.70 --- 658.83 29.13  

N33 627.51 --- 658.88 31.37  

N35 627.90 --- 658.84 30.94  

N39 629.06 --- 658.90 29.84  

N40 629.06 --- 658.90 29.84  

N42 628.80 --- 658.90 30.10  

N44 628.50 --- 658.83 30.33  

NC1 628.96 0.06 658.91 29.95  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.91 28.96  

NC4 629.69 0.06 658.90 29.21  

NC5 629.59 0.06 658.87 29.28  

NC6 629.81 0.06 658.85 29.04  

NC7 629.93 0.05 658.84 28.91  
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m.c.a.
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m.c.a.
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NC8 629.86 0.06 658.82 28.96  

NC9 629.59 0.15 658.81 29.22  

NC10 629.14 0.06 658.79 29.65  

NC11 631.10 0.06 658.79 27.69  

NC12 629.70 0.06 658.86 29.16  

NC13 629.59 0.06 658.87 29.28  

NC14 629.70 0.06 658.86 29.16  

NC15 629.81 0.06 658.85 29.04  

NC16 629.93 0.05 658.84 28.91  

NC17 629.86 0.06 658.82 28.96  

NC18 629.59 0.06 658.81 29.22  

NC19 629.33 0.06 658.80 29.47  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC26 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC27 628.50 0.05 658.82 30.32  

NC28 628.14 0.05 658.80 30.66  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.91 29.48  

NC32 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC33 629.58 0.05 658.87 29.29  

NC34 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC35 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC36 628.50 0.05 658.82 30.32  

NC37 628.17 0.03 658.81 30.64  

NC38 628.08 0.41 658.89 30.81  

NC39 627.85 0.41 658.88 31.03  

NC40 627.64 0.05 658.88 31.24  

NC41 627.82 0.05 658.87 31.05  

NC42 628.35 0.05 658.86 30.51  

NC43 628.35 0.05 658.85 30.50  

NC44 627.85 0.05 658.85 31.00  

NC45 627.64 0.06 658.84 31.20  

NC46 627.83 0.06 658.84 31.01  

NC47 628.55 0.06 658.84 30.29  

NC48 629.12 0.13 658.83 29.71  

NC50 628.94 0.01 658.90 29.96  

NC51 628.73 0.06 658.89 30.16  

NC52 628.97 0.06 658.88 29.91  

NC53 629.61 0.06 658.87 29.26  

NC54 629.56 0.06 658.85 29.29  

NC55 628.80 0.06 658.84 30.04  

NC56 628.40 0.06 658.83 30.43  

NC57 628.46 0.06 658.83 30.37  

NC58 628.51 0.13 658.83 30.32  

NC59 628.84 0.01 658.91 30.07  
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l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.
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NC60 628.90 0.02 658.91 30.01  

NC61 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC62 629.00 0.02 658.90 29.90  

NC63 628.99 0.02 658.90 29.91  

NC64 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC65 628.89 0.02 658.89 30.00  

NC66 628.83 0.02 658.89 30.06  

NC67 628.77 0.02 658.89 30.12  

NC68 628.71 0.02 658.89 30.18  

NC69 628.67 0.02 658.89 30.22  

NC71 628.92 0.05 658.88 29.96  

NC72 629.09 0.02 658.87 29.78  

NC73 629.26 0.02 658.87 29.61  

NC74 629.44 0.02 658.87 29.43  

NC75 629.11 0.02 658.87 29.76  

NC76 629.73 0.02 658.86 29.13  

NC77 629.76 0.02 658.86 29.10  

NC78 629.55 0.02 658.85 29.30  

NC79 629.35 0.02 658.85 29.50  

NC80 629.15 0.02 658.85 29.70  

NC81 628.94 0.02 658.85 29.91  

NC82 628.74 0.02 658.84 30.10  

NC83 628.60 0.02 658.84 30.24  

NC84 628.40 0.06 658.83 30.43  

NC85 628.47 0.06 658.83 30.36  

NC86 628.68 0.06 658.90 30.22  

NC87 628.66 0.06 658.89 30.23  

NC88 628.43 0.06 658.88 30.45  

NC89 628.45 0.06 658.87 30.42  

NC90 628.69 0.06 658.86 30.17  

NC91 628.64 0.06 658.86 30.22  

NC92 628.29 0.06 658.85 30.56  

NC93 628.58 0.02 658.90 30.32  

NC94 628.68 0.02 658.90 30.22  

NC95 628.76 0.04 658.89 30.13  

NC96 628.75 0.02 658.89 30.14  

NC97 628.62 0.02 658.89 30.27  

NC98 628.48 0.36 658.88 30.40  

NC99 628.39 0.02 658.88 30.49  

NC100 628.41 0.02 658.87 30.46  

NC101 628.52 0.02 658.87 30.35  

NC102 628.60 0.02 658.87 30.27  

NC103 628.73 0.02 658.86 30.13  

NC104 628.67 0.02 658.86 30.19  

NC105 628.51 0.02 658.85 30.34  

NC106 628.38 0.02 658.85 30.47  

NC107 628.22 0.02 658.84 30.62  

NC108 628.55 0.11 658.84 30.29  

NC109 629.34 0.11 658.83 29.49  

NC110 627.83 0.06 658.84 31.01  

NC111 629.95 0.11 658.91 28.96  
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Alt. piez.
m.c.a.
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NC112 628.50 0.26 658.93 30.43  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.93 29.21  

h2 629.75 0.00 658.90 29.15  

h3 629.64 0.00 658.87 29.23  

h4 629.85 0.00 658.84 28.99  

h5 629.91 0.00 658.82 28.91  

h6 629.43 0.00 658.80 29.37  

h7 629.05 0.00 658.79 29.74  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.87 29.15  

h12 628.66 0.00 658.83 30.17  

h13 628.11 16.67 658.79 30.68  

h14 628.55 16.67 658.79 30.24  

h15 628.79 0.00 658.91 30.12  

h16 628.89 0.00 658.89 30.00  

h18 629.83 0.00 658.86 29.03  

h19 628.46 0.00 658.84 30.38  

h20 628.48 0.00 658.83 30.35  

h21 628.50 0.00 658.90 30.40  

h22 628.62 0.00 658.89 30.27  

h23 628.38 0.00 658.87 30.49  

h24 628.77 0.00 658.86 30.09  

h25 628.13 0.00 658.84 30.71  

h26 629.41 0.00 658.83 29.42  

h27 628.18 0.00 658.90 30.72  

h28 627.76 0.00 658.88 31.12  

h29 627.86 0.00 658.87 31.01  

h30 628.45 0.00 658.86 30.41  

h31 627.60 0.00 658.84 31.24 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.81 29.52  

h33 627.79 0.00 658.84 31.05  

h34 631.60 0.00 658.84 27.24 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.83 28.78  

h36 629.92 0.00 658.83 28.91  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.86 29.09  

zv4 628.24 0.00 658.80 30.56  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.84 27.87  

Combinación: Combinación 16
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.88 30.08  

N1 629.83 --- 658.86 29.03  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.92 30.13  
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m.c.a.
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m.c.a.
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N5 628.50 --- 658.82 30.32  

N7 628.30 --- 658.90 30.60  

N8 629.52 --- 658.87 29.35  

N9 629.70 --- 658.83 29.13  

N10 628.50 --- 658.90 30.40  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  

N12 628.07 --- 658.84 30.77  

N13 628.61 --- 658.83 30.22  

N14 628.39 --- 658.84 30.45  

N15 628.74 --- 658.83 30.09  

N16 630.00 --- 658.82 28.82  

N17 628.30 --- 658.88 30.58  

N18 630.00 --- 658.82 28.82  

N20 628.07 --- 658.84 30.77  

N21 628.39 --- 658.84 30.45  

N22 628.30 --- 658.88 30.58  

N23 628.61 --- 658.88 30.27  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.75 29.81  

N26 628.99 --- 658.75 29.76  

N27 628.61 --- 658.89 30.28  

N28 629.26 --- 658.90 29.64  

N29 627.97 --- 658.80 30.83  

N30 628.43 --- 658.77 30.34  

N31 629.54 --- 658.89 29.35  

N32 629.70 --- 658.83 29.13  

N33 627.51 --- 658.88 31.37  

N35 627.90 --- 658.84 30.94  

N39 629.06 --- 658.90 29.84  

N40 629.06 --- 658.90 29.84  

N42 628.80 --- 658.90 30.10  

N44 628.50 --- 658.83 30.33  

NC1 628.96 0.06 658.91 29.95  

NC2 629.79 0.03 658.92 29.13  

NC3 629.95 0.06 658.91 28.96  

NC4 629.69 0.06 658.89 29.20  

NC5 629.59 0.06 658.87 29.28  

NC6 629.81 0.06 658.84 29.03  

NC7 629.93 0.05 658.83 28.90  

NC8 629.86 0.06 658.81 28.95  

NC9 629.59 0.15 658.79 29.20  

NC10 629.14 0.06 658.75 29.61  

NC11 631.10 0.06 658.75 27.65  

NC12 629.70 0.06 658.85 29.15  

NC13 629.59 0.06 658.86 29.27  

NC14 629.70 0.06 658.85 29.15  

NC15 629.81 0.06 658.84 29.03  

NC16 629.93 0.05 658.83 28.90  

NC17 629.86 0.06 658.81 28.95  

NC18 629.59 0.06 658.79 29.20  

NC19 629.33 0.06 658.77 29.44  
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Nudo Cota
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l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC26 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC27 628.50 0.05 658.82 30.32  

NC28 628.14 0.05 658.80 30.66  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.92 29.10  

NC31 629.43 0.05 658.91 29.48  

NC32 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC33 629.58 0.05 658.87 29.29  

NC34 629.86 0.05 658.85 28.99  

NC35 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC36 628.50 0.05 658.81 30.31  

NC37 628.17 0.03 658.79 30.62  

NC38 628.08 0.41 658.89 30.81  

NC39 627.85 0.41 658.88 31.03  

NC40 627.64 0.05 658.88 31.24  

NC41 627.82 0.05 658.87 31.05  

NC42 628.35 0.05 658.86 30.51  

NC43 628.35 0.05 658.85 30.50  

NC44 627.85 0.05 658.85 31.00  

NC45 627.64 0.06 658.84 31.20  

NC46 627.83 0.06 658.84 31.01  

NC47 628.55 0.06 658.84 30.29  

NC48 629.12 0.13 658.83 29.71  

NC50 628.94 0.01 658.90 29.96  

NC51 628.73 0.06 658.89 30.16  

NC52 628.97 0.06 658.88 29.91  

NC53 629.61 0.06 658.86 29.25  

NC54 629.56 0.06 658.85 29.29  

NC55 628.80 0.06 658.84 30.04  

NC56 628.40 0.06 658.83 30.43  

NC57 628.46 0.06 658.83 30.37  

NC58 628.51 0.13 658.83 30.32  

NC59 628.84 0.01 658.91 30.07  

NC60 628.90 0.02 658.91 30.01  

NC61 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC62 629.00 0.02 658.90 29.90  

NC63 628.99 0.02 658.90 29.91  

NC64 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC65 628.89 0.02 658.89 30.00  

NC66 628.83 0.02 658.89 30.06  

NC67 628.77 0.02 658.89 30.12  

NC68 628.71 0.02 658.89 30.18  

NC69 628.67 0.02 658.89 30.22  

NC71 628.92 0.05 658.88 29.96  

NC72 629.09 0.02 658.87 29.78  
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Nudo Cota
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l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC73 629.26 0.02 658.87 29.61  

NC74 629.44 0.02 658.87 29.43  

NC75 629.11 0.02 658.87 29.76  

NC76 629.73 0.02 658.86 29.13  

NC77 629.76 0.02 658.86 29.10  

NC78 629.55 0.02 658.85 29.30  

NC79 629.35 0.02 658.85 29.50  

NC80 629.15 0.02 658.85 29.70  

NC81 628.94 0.02 658.85 29.91  

NC82 628.74 0.02 658.84 30.10  

NC83 628.60 0.02 658.84 30.24  

NC84 628.40 0.06 658.83 30.43  

NC85 628.47 0.06 658.83 30.36  

NC86 628.68 0.06 658.90 30.22  

NC87 628.66 0.06 658.89 30.23  

NC88 628.43 0.06 658.88 30.45  

NC89 628.45 0.06 658.87 30.42  

NC90 628.69 0.06 658.86 30.17  

NC91 628.64 0.06 658.85 30.21  

NC92 628.29 0.06 658.85 30.56  

NC93 628.58 0.02 658.90 30.32  

NC94 628.68 0.02 658.90 30.22  

NC95 628.76 0.04 658.89 30.13  

NC96 628.75 0.02 658.89 30.14  

NC97 628.62 0.02 658.89 30.27  

NC98 628.48 0.36 658.88 30.40  

NC99 628.39 0.02 658.88 30.49  

NC100 628.41 0.02 658.87 30.46  

NC101 628.52 0.02 658.87 30.35  

NC102 628.60 0.02 658.87 30.27  

NC103 628.73 0.02 658.86 30.13  

NC104 628.67 0.02 658.86 30.19  

NC105 628.51 0.02 658.85 30.34  

NC106 628.38 0.02 658.85 30.47  

NC107 628.22 0.02 658.84 30.62  

NC108 628.55 0.11 658.84 30.29  

NC109 629.34 0.11 658.83 29.49  

NC110 627.83 0.06 658.84 31.01  

NC111 629.95 0.11 658.91 28.96  

NC112 628.50 0.26 658.93 30.43  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.93 29.21  

h2 629.75 0.00 658.90 29.15  

h3 629.64 0.00 658.86 29.22  

h4 629.85 0.00 658.84 28.99  

h5 629.91 0.00 658.81 28.90  

h6 629.43 0.00 658.78 29.35  

h7 629.05 16.67 658.75 29.70  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  
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h11 629.72 0.00 658.87 29.15  

h12 628.66 0.00 658.84 30.18  

h13 628.11 0.00 658.80 30.69  

h14 628.55 16.67 658.76 30.21  

h15 628.79 0.00 658.91 30.12  

h16 628.89 0.00 658.89 30.00  

h18 629.83 0.00 658.86 29.03  

h19 628.46 0.00 658.84 30.38  

h20 628.48 0.00 658.83 30.35  

h21 628.50 0.00 658.90 30.40  

h22 628.62 0.00 658.89 30.27  

h23 628.38 0.00 658.87 30.49  

h24 628.77 0.00 658.86 30.09  

h25 628.13 0.00 658.84 30.71  

h26 629.41 0.00 658.83 29.42  

h27 628.18 0.00 658.90 30.72  

h28 627.76 0.00 658.88 31.12  

h29 627.86 0.00 658.87 31.01  

h30 628.45 0.00 658.85 30.40  

h31 627.60 0.00 658.84 31.24 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.79 29.50  

h33 627.79 0.00 658.84 31.05  

h34 631.60 0.00 658.83 27.23 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.83 28.78  

h36 629.92 0.00 658.82 28.90  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.87 29.10  

zv4 628.24 0.00 658.81 30.57  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.84 27.87  

Combinación: Combinación 17
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.91 30.11  

N1 629.83 --- 658.92 29.09  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.86 30.07  

N5 628.50 --- 658.94 30.44  

N7 628.30 --- 658.90 30.60  

N8 629.52 --- 658.97 29.45  

N9 629.70 --- 658.93 29.23  

N10 628.50 --- 658.88 30.38  

N11 629.24 --- 658.98 29.74  

N12 628.07 --- 658.93 30.86  

N13 628.61 --- 658.96 30.35  

N14 628.39 --- 658.93 30.54  

N15 628.74 --- 658.96 30.22  

N16 630.00 --- 658.96 28.96  

N17 628.30 --- 658.90 30.60  
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m.c.a.
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m.c.a.
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N18 630.00 --- 658.96 28.96  

N20 628.07 --- 658.92 30.85  

N21 628.39 --- 658.93 30.54  

N22 628.30 --- 658.90 30.60  

N23 628.61 --- 658.91 30.30  

N24 629.12 --- 658.97 29.85  

N25 628.94 --- 658.96 30.02  

N26 628.99 --- 658.96 29.97  

N27 628.61 --- 658.91 30.30  

N28 629.26 --- 658.97 29.71  

N29 627.97 --- 658.96 30.99  

N30 628.43 --- 658.96 30.53  

N31 629.54 --- 658.97 29.43  

N32 629.70 --- 658.93 29.23  

N33 627.51 --- 658.90 31.39  

N35 627.90 --- 658.92 31.02  

N39 629.06 --- 658.88 29.82  

N40 629.06 --- 658.88 29.82  

N42 628.80 --- 658.88 30.08  

N44 628.50 --- 658.94 30.44  

NC1 628.96 0.06 658.87 29.91  

NC2 629.79 0.03 658.98 29.19  

NC3 629.95 0.06 658.97 29.02  

NC4 629.69 0.06 658.97 29.28  

NC5 629.59 0.06 658.96 29.37  

NC6 629.81 0.06 658.96 29.15  

NC7 629.93 0.05 658.96 29.03  

NC8 629.86 0.06 658.96 29.10  

NC9 629.59 0.15 658.96 29.37  

NC10 629.14 0.06 658.96 29.82  

NC11 631.10 0.06 658.96 27.86  

NC12 629.70 0.06 658.96 29.26  

NC13 629.59 0.06 658.96 29.37  

NC14 629.70 0.06 658.96 29.26  

NC15 629.81 0.06 658.96 29.15  

NC16 629.93 0.05 658.96 29.03  

NC17 629.86 0.06 658.96 29.10  

NC18 629.59 0.06 658.96 29.37  

NC19 629.33 0.06 658.96 29.63  

NC20 629.72 0.05 658.98 29.26  

NC21 629.55 0.05 658.97 29.42  

NC22 629.29 0.03 658.97 29.68  

NC23 629.27 0.05 658.97 29.70  

NC24 629.58 0.05 658.96 29.38  

NC25 629.86 0.05 658.96 29.10  

NC26 629.19 0.05 658.96 29.77  

NC27 628.50 0.05 658.96 30.46  

NC28 628.14 0.05 658.96 30.82  

NC29 629.58 0.03 658.98 29.40  

NC30 629.82 0.05 658.97 29.15  

NC31 629.43 0.05 658.97 29.54  
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NC32 629.27 0.05 658.97 29.70  

NC33 629.58 0.05 658.96 29.38  

NC34 629.86 0.05 658.96 29.10  

NC35 629.19 0.05 658.96 29.77  

NC36 628.50 0.05 658.96 30.46  

NC37 628.17 0.03 658.96 30.79  

NC38 628.08 0.41 658.90 30.82  

NC39 627.85 0.41 658.90 31.05  

NC40 627.64 0.05 658.90 31.26  

NC41 627.82 0.05 658.91 31.09  

NC42 628.35 0.05 658.91 30.56  

NC43 628.35 0.05 658.91 30.56  

NC44 627.85 0.05 658.92 31.07  

NC45 627.64 0.06 658.92 31.28  

NC46 627.83 0.06 658.92 31.09  

NC47 628.55 0.06 658.93 30.38  

NC48 629.12 0.13 658.93 29.81  

NC50 628.94 0.01 658.89 29.95  

NC51 628.73 0.06 658.90 30.17  

NC52 628.97 0.06 658.91 29.94  

NC53 629.61 0.06 658.92 29.31  

NC54 629.56 0.06 658.92 29.36  

NC55 628.80 0.06 658.93 30.13  

NC56 628.40 0.06 658.93 30.53  

NC57 628.46 0.06 658.94 30.48  

NC58 628.51 0.13 658.94 30.43  

NC59 628.84 0.01 658.83 29.99  

NC60 628.90 0.02 658.85 29.95  

NC61 628.96 0.02 658.86 29.90  

NC62 629.00 0.02 658.86 29.86  

NC63 628.99 0.02 658.88 29.89  

NC64 628.96 0.02 658.88 29.92  

NC65 628.89 0.02 658.89 30.00  

NC66 628.83 0.02 658.89 30.06  

NC67 628.77 0.02 658.90 30.13  

NC68 628.71 0.02 658.90 30.19  

NC69 628.67 0.02 658.90 30.23  

NC71 628.92 0.05 658.91 29.99  

NC72 629.09 0.02 658.91 29.82  

NC73 629.26 0.02 658.91 29.65  

NC74 629.44 0.02 658.92 29.48  

NC75 629.11 0.02 658.92 29.81  

NC76 629.73 0.02 658.92 29.19  

NC77 629.76 0.02 658.92 29.16  

NC78 629.55 0.02 658.92 29.37  

NC79 629.35 0.02 658.92 29.57  

NC80 629.15 0.02 658.92 29.77  

NC81 628.94 0.02 658.93 29.99  

NC82 628.74 0.02 658.93 30.19  

NC83 628.60 0.02 658.93 30.33  

NC84 628.40 0.06 658.93 30.53  
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NC85 628.47 0.06 658.93 30.46  

NC86 628.68 0.06 658.88 30.20  

NC87 628.66 0.06 658.89 30.23  

NC88 628.43 0.06 658.90 30.47  

NC89 628.45 0.06 658.91 30.46  

NC90 628.69 0.06 658.91 30.22  

NC91 628.64 0.06 658.92 30.28  

NC92 628.29 0.06 658.92 30.63  

NC93 628.58 0.02 658.88 30.30  

NC94 628.68 0.02 658.88 30.20  

NC95 628.76 0.04 658.89 30.13  

NC96 628.75 0.02 658.89 30.14  

NC97 628.62 0.02 658.89 30.27  

NC98 628.48 0.36 658.90 30.42  

NC99 628.39 0.02 658.90 30.51  

NC100 628.41 0.02 658.91 30.50  

NC101 628.52 0.02 658.91 30.39  

NC102 628.60 0.02 658.91 30.31  

NC103 628.73 0.02 658.91 30.18  

NC104 628.67 0.02 658.92 30.25  

NC105 628.51 0.02 658.92 30.41  

NC106 628.38 0.02 658.92 30.54  

NC107 628.22 0.02 658.92 30.70  

NC108 628.55 0.11 658.93 30.38  

NC109 629.34 0.11 658.93 29.59  

NC110 627.83 0.06 658.92 31.09  

NC111 629.95 0.11 658.97 29.02  

NC112 628.50 0.26 658.93 30.43  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.98 29.26  

h2 629.75 0.00 658.97 29.22  

h3 629.64 0.00 658.96 29.32  

h4 629.85 0.00 658.96 29.11  

h5 629.91 0.00 658.96 29.05  

h6 629.43 0.00 658.96 29.53  

h7 629.05 0.00 658.96 29.91  

h8 629.29 16.67 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.97 29.33  

h10 629.21 0.00 658.97 29.76  

h11 629.72 0.00 658.96 29.24  

h12 628.66 0.00 658.96 30.30  

h13 628.11 0.00 658.96 30.85  

h14 628.55 0.00 658.96 30.41  

h15 628.79 16.67 658.83 30.04  

h16 628.89 0.00 658.89 30.00  

h18 629.83 0.00 658.92 29.09  

h19 628.46 0.00 658.93 30.47  

h20 628.48 0.00 658.94 30.46  

h21 628.50 0.00 658.88 30.38  

h22 628.62 0.00 658.89 30.27  

h23 628.38 0.00 658.91 30.53  
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l/s
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m.c.a.
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h24 628.77 0.00 658.92 30.15  

h25 628.13 0.00 658.92 30.79  

h26 629.41 0.00 658.93 29.52  

h27 628.18 0.00 658.90 30.72  

h28 627.76 0.00 658.90 31.14  

h29 627.86 0.00 658.91 31.05  

h30 628.45 0.00 658.91 30.46  

h31 627.60 0.00 658.92 31.32 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.95 29.66  

h33 627.79 0.00 658.92 31.13  

h34 631.60 0.00 658.93 27.33 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.93 28.88  

h36 629.92 0.00 658.93 29.01  

zv1 629.52 0.00 658.98 29.46  

zv2 629.87 0.00 658.98 29.11  

zv3 629.77 0.00 658.96 29.19  

zv4 628.24 0.00 658.96 30.72  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.92 27.95  

Combinación: Combinación 18
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.75 29.95  

N1 629.83 --- 658.79 28.96  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.65 29.86  

N5 628.50 --- 658.85 30.35  

N7 628.30 --- 658.76 30.46  

N8 629.52 --- 658.94 29.42  

N9 629.70 --- 658.84 29.14  

N10 628.50 --- 658.70 30.20  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.82 30.75  

N13 628.61 --- 658.92 30.31  

N14 628.39 --- 658.84 30.45  

N15 628.74 --- 658.92 30.18  

N16 630.00 --- 658.92 28.92  

N17 628.30 --- 658.75 30.45  

N18 630.00 --- 658.92 28.92  

N20 628.07 --- 658.82 30.75  

N21 628.39 --- 658.84 30.45  

N22 628.30 --- 658.75 30.45  

N23 628.61 --- 658.75 30.14  

N24 629.12 --- 658.95 29.83  

N25 628.94 --- 658.92 29.98  

N26 628.99 --- 658.92 29.93  

N27 628.61 --- 658.75 30.14  

N28 629.26 --- 658.95 29.69  

N29 627.97 --- 658.92 30.95  

N30 628.43 --- 658.92 30.49  

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 71



Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

N31 629.54 --- 658.94 29.40  

N32 629.70 --- 658.84 29.14  

N33 627.51 --- 658.76 31.25  

N35 627.90 --- 658.81 30.91  

N39 629.06 --- 658.63 29.57  

N40 629.06 --- 658.64 29.58  

N42 628.80 --- 658.70 29.90  

N44 628.50 --- 658.85 30.35  

NC1 628.96 0.06 658.64 29.68  

NC2 629.79 0.03 658.96 29.17  

NC3 629.95 0.06 658.95 29.00  

NC4 629.69 0.06 658.95 29.26  

NC5 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC6 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC7 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC8 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC9 629.59 0.15 658.92 29.33  

NC10 629.14 0.06 658.92 29.78  

NC11 631.10 0.06 658.92 27.82  

NC12 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC13 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC14 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC15 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC16 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC17 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC18 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC19 629.33 0.06 658.92 29.59  

NC20 629.72 0.05 658.98 29.26  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  

NC23 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC24 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC25 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC26 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC27 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC28 628.14 0.05 658.92 30.78  

NC29 629.58 0.03 658.97 29.39  

NC30 629.82 0.05 658.96 29.14  

NC31 629.43 0.05 658.95 29.52  

NC32 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC33 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC34 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC35 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC36 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC37 628.17 0.03 658.92 30.75  

NC38 628.08 0.41 658.76 30.68  

NC39 627.85 0.41 658.76 30.91  

NC40 627.64 0.05 658.76 31.12  

NC41 627.82 0.05 658.76 30.94  

NC42 628.35 0.05 658.78 30.43  

NC43 628.35 0.05 658.79 30.44  
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Nudo Cota
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NC44 627.85 0.05 658.80 30.95  

NC45 627.64 0.06 658.81 31.17  

NC46 627.83 0.06 658.81 30.98  

NC47 628.55 0.06 658.82 30.27  

NC48 629.12 0.13 658.83 29.71  

NC50 628.94 0.01 658.53 29.59  

NC51 628.73 0.06 658.64 29.91  

NC52 628.97 0.06 658.76 29.79  

NC53 629.61 0.06 658.78 29.17  

NC54 629.56 0.06 658.80 29.24  

NC55 628.80 0.06 658.82 30.02  

NC56 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC57 628.46 0.06 658.85 30.39  

NC58 628.51 0.13 658.85 30.34  

NC59 628.84 0.01 658.62 29.78  

NC60 628.90 0.02 658.63 29.73  

NC61 628.96 0.02 658.63 29.67  

NC62 629.00 0.02 658.63 29.63  

NC63 628.99 0.02 658.65 29.66  

NC64 628.96 0.02 658.66 29.70  

NC65 628.89 0.02 658.68 29.79  

NC66 628.83 0.02 658.69 29.86  

NC67 628.77 0.02 658.71 29.94  

NC68 628.71 0.02 658.72 30.01  

NC69 628.67 0.02 658.73 30.06  

NC71 628.92 0.05 658.76 29.84  

NC72 629.09 0.02 658.76 29.67  

NC73 629.26 0.02 658.77 29.51  

NC74 629.44 0.02 658.77 29.33  

NC75 629.11 0.02 658.78 29.67  

NC76 629.73 0.02 658.78 29.05  

NC77 629.76 0.02 658.79 29.03  

NC78 629.55 0.02 658.80 29.25  

NC79 629.35 0.02 658.80 29.45  

NC80 629.15 0.02 658.81 29.66  

NC81 628.94 0.02 658.82 29.88  

NC82 628.74 0.02 658.82 30.08  

NC83 628.60 0.02 658.83 30.23  

NC84 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC85 628.47 0.06 658.85 30.38  

NC86 628.68 0.06 658.70 30.02  

NC87 628.66 0.06 658.71 30.05  

NC88 628.43 0.06 658.73 30.30  

NC89 628.45 0.06 658.76 30.31  

NC90 628.69 0.06 658.78 30.09  

NC91 628.64 0.06 658.79 30.15  

NC92 628.29 0.06 658.81 30.52  

NC93 628.58 0.02 658.70 30.12  

NC94 628.68 0.02 658.71 30.03  

NC95 628.76 0.04 658.71 29.95  

NC96 628.75 0.02 658.72 29.97  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC97 628.62 0.02 658.73 30.11  

NC98 628.48 0.36 658.73 30.25  

NC99 628.39 0.02 658.74 30.35  

NC100 628.41 0.02 658.76 30.35  

NC101 628.52 0.02 658.76 30.24  

NC102 628.60 0.02 658.77 30.17  

NC103 628.73 0.02 658.78 30.05  

NC104 628.67 0.02 658.79 30.12  

NC105 628.51 0.02 658.80 30.29  

NC106 628.38 0.02 658.80 30.42  

NC107 628.22 0.02 658.81 30.59  

NC108 628.55 0.11 658.82 30.27  

NC109 629.34 0.11 658.83 29.49  

NC110 627.83 0.06 658.81 30.98  

NC111 629.95 0.11 658.95 29.00  

NC112 628.50 0.26 658.83 30.33  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.96 29.24  

h2 629.75 0.00 658.95 29.20  

h3 629.64 0.00 658.94 29.30  

h4 629.85 0.00 658.93 29.08  

h5 629.91 0.00 658.92 29.01  

h6 629.43 0.00 658.92 29.49  

h7 629.05 0.00 658.92 29.87  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.94 29.73  

h11 629.72 0.00 658.93 29.21  

h12 628.66 0.00 658.93 30.27  

h13 628.11 0.00 658.92 30.81  

h14 628.55 0.00 658.92 30.37  

h15 628.79 16.67 658.62 29.83  

h16 628.89 16.67 658.50 29.61  

h18 629.83 0.00 658.79 28.96  

h19 628.46 0.00 658.83 30.37  

h20 628.48 0.00 658.85 30.37  

h21 628.50 0.00 658.70 30.20  

h22 628.62 0.00 658.72 30.10  

h23 628.38 0.00 658.75 30.37  

h24 628.77 0.00 658.79 30.02  

h25 628.13 0.00 658.81 30.68  

h26 629.41 0.00 658.83 29.42  

h27 628.18 0.00 658.76 30.58  

h28 627.76 0.00 658.76 31.00  

h29 627.86 0.00 658.77 30.91  

h30 628.45 0.00 658.79 30.34  

h31 627.60 0.00 658.81 31.21 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.89 29.60  

h33 627.79 0.00 658.81 31.02  

h34 631.60 0.00 658.82 27.22 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.83 28.78  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h36 629.92 0.00 658.85 28.93  

zv1 629.52 0.00 658.97 29.45  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.93 29.16  

zv4 628.24 0.00 658.92 30.68  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.82 27.85  

Combinación: Combinación 19
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 16.67 658.56 29.76  

N1 629.83 --- 658.73 28.90  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.76 29.97  

N5 628.50 --- 658.83 30.33  

N7 628.30 --- 658.78 30.48  

N8 629.52 --- 658.93 29.41  

N9 629.70 --- 658.81 29.11  

N10 628.50 --- 658.75 30.25  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.79 30.72  

N13 628.61 --- 658.91 30.30  

N14 628.39 --- 658.81 30.42  

N15 628.74 --- 658.91 30.17  

N16 630.00 --- 658.91 28.91  

N17 628.30 --- 658.74 30.44  

N18 630.00 --- 658.91 28.91  

N20 628.07 --- 658.79 30.72  

N21 628.39 --- 658.80 30.41  

N22 628.30 --- 658.74 30.44  

N23 628.61 --- 658.67 30.06  

N24 629.12 --- 658.94 29.82  

N25 628.94 --- 658.90 29.96  

N26 628.99 --- 658.90 29.91  

N27 628.61 --- 658.68 30.07  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.90 30.93  

N30 628.43 --- 658.90 30.47  

N31 629.54 --- 658.93 29.39  

N32 629.70 --- 658.81 29.11  

N33 627.51 --- 658.76 31.25  

N35 627.90 --- 658.79 30.89  

N39 629.06 --- 658.69 29.63  

N40 629.06 --- 658.70 29.64  

N42 628.80 --- 658.73 29.93  

N44 628.50 --- 658.82 30.32  

NC1 628.96 0.06 658.72 29.76  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.94 29.25  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC5 629.59 0.06 658.93 29.34  

NC6 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC7 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC8 629.86 0.06 658.91 29.05  

NC9 629.59 0.15 658.91 29.32  

NC10 629.14 0.06 658.90 29.76  

NC11 631.10 0.06 658.90 27.80  

NC12 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC13 629.59 0.06 658.93 29.34  

NC14 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC15 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC16 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC17 629.86 0.06 658.91 29.05  

NC18 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC19 629.33 0.06 658.91 29.58  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC26 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC27 628.50 0.05 658.91 30.41  

NC28 628.14 0.05 658.91 30.77  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC34 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC35 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC36 628.50 0.05 658.91 30.41  

NC37 628.17 0.03 658.91 30.74  

NC38 628.08 0.41 658.77 30.69  

NC39 627.85 0.41 658.76 30.91  

NC40 627.64 0.05 658.76 31.12  

NC41 627.82 0.05 658.76 30.94  

NC42 628.35 0.05 658.77 30.42  

NC43 628.35 0.05 658.78 30.43  

NC44 627.85 0.05 658.78 30.93  

NC45 627.64 0.06 658.79 31.15  

NC46 627.83 0.06 658.79 30.96  

NC47 628.55 0.06 658.79 30.24  

NC48 629.12 0.13 658.80 29.68  

NC50 628.94 0.01 658.55 29.61  

NC51 628.73 0.06 658.61 29.88  

NC52 628.97 0.06 658.70 29.73  

NC53 629.61 0.06 658.72 29.11  

NC54 629.56 0.06 658.74 29.18  

NC55 628.80 0.06 658.78 29.98  

NC56 628.40 0.06 658.81 30.41  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC57 628.46 0.06 658.82 30.36  

NC58 628.51 0.13 658.82 30.31  

NC59 628.84 0.01 658.75 29.91  

NC60 628.90 0.02 658.73 29.83  

NC61 628.96 0.02 658.72 29.76  

NC62 629.00 0.02 658.71 29.71  

NC63 628.99 0.02 658.69 29.70  

NC64 628.96 0.02 658.69 29.73  

NC65 628.89 0.02 658.69 29.80  

NC66 628.83 0.02 658.68 29.85  

NC67 628.77 0.02 658.68 29.91  

NC68 628.71 0.02 658.68 29.97  

NC69 628.67 0.02 658.67 30.00  

NC71 628.92 0.05 658.58 29.66  

NC72 629.09 0.02 658.60 29.51  

NC73 629.26 0.02 658.63 29.37  

NC74 629.44 0.02 658.65 29.21  

NC75 629.11 0.02 658.67 29.56  

NC76 629.73 0.02 658.70 28.97  

NC77 629.76 0.02 658.73 28.97  

NC78 629.55 0.02 658.74 29.19  

NC79 629.35 0.02 658.75 29.40  

NC80 629.15 0.02 658.76 29.61  

NC81 628.94 0.02 658.77 29.83  

NC82 628.74 0.02 658.78 30.04  

NC83 628.60 0.02 658.79 30.19  

NC84 628.40 0.06 658.81 30.41  

NC85 628.47 0.06 658.82 30.35  

NC86 628.68 0.06 658.74 30.06  

NC87 628.66 0.06 658.73 30.07  

NC88 628.43 0.06 658.73 30.30  

NC89 628.45 0.06 658.74 30.29  

NC90 628.69 0.06 658.74 30.05  

NC91 628.64 0.06 658.75 30.11  

NC92 628.29 0.06 658.77 30.48  

NC93 628.58 0.02 658.75 30.17  

NC94 628.68 0.02 658.75 30.07  

NC95 628.76 0.04 658.75 29.99  

NC96 628.75 0.02 658.74 29.99  

NC97 628.62 0.02 658.74 30.12  

NC98 628.48 0.36 658.74 30.26  

NC99 628.39 0.02 658.74 30.35  

NC100 628.41 0.02 658.74 30.33  

NC101 628.52 0.02 658.75 30.23  

NC102 628.60 0.02 658.75 30.15  

NC103 628.73 0.02 658.76 30.03  

NC104 628.67 0.02 658.77 30.10  

NC105 628.51 0.02 658.77 30.26  

NC106 628.38 0.02 658.78 30.40  

NC107 628.22 0.02 658.78 30.56  

NC108 628.55 0.11 658.79 30.24  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC109 629.34 0.11 658.81 29.47  

NC110 627.83 0.06 658.79 30.96  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.84 30.34  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.94 29.19  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.92 29.07  

h5 629.91 0.00 658.91 29.00  

h6 629.43 0.00 658.91 29.48  

h7 629.05 0.00 658.90 29.85  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.92 29.20  

h12 628.66 0.00 658.91 30.25  

h13 628.11 0.00 658.91 30.80  

h14 628.55 0.00 658.90 30.35  

h15 628.79 0.00 658.75 29.96  

h16 628.89 16.67 658.51 29.62  

h18 629.83 0.00 658.73 28.90  

h19 628.46 0.00 658.80 30.34  

h20 628.48 0.00 658.82 30.34  

h21 628.50 0.00 658.75 30.25  

h22 628.62 0.00 658.73 30.11  

h23 628.38 0.00 658.74 30.36  

h24 628.77 0.00 658.74 29.97  

h25 628.13 0.00 658.78 30.65  

h26 629.41 0.00 658.81 29.40  

h27 628.18 0.00 658.77 30.59  

h28 627.76 0.00 658.76 31.00  

h29 627.86 0.00 658.76 30.90  

h30 628.45 0.00 658.77 30.32  

h31 627.60 0.00 658.79 31.19 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.87 29.58  

h33 627.79 0.00 658.79 31.00  

h34 631.60 0.00 658.80 27.20 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.81 28.76  

h36 629.92 0.00 658.82 28.90  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.92 29.15  

zv4 628.24 0.00 658.91 30.67  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.79 27.82  
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Combinación: Combinación 20
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 16.67 658.54 29.74  

N1 629.83 --- 658.60 28.77  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.81 30.02  

N5 628.50 --- 658.79 30.29  

N7 628.30 --- 658.80 30.50  

N8 629.52 --- 658.92 29.40  

N9 629.70 --- 658.78 29.08  

N10 628.50 --- 658.78 30.28  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.75 30.68  

N13 628.61 --- 658.90 30.29  

N14 628.39 --- 658.76 30.37  

N15 628.74 --- 658.90 30.16  

N16 630.00 --- 658.90 28.90  

N17 628.30 --- 658.74 30.44  

N18 630.00 --- 658.90 28.90  

N20 628.07 --- 658.75 30.68  

N21 628.39 --- 658.75 30.36  

N22 628.30 --- 658.74 30.44  

N23 628.61 --- 658.70 30.09  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  

N25 628.94 --- 658.89 29.95  

N26 628.99 --- 658.89 29.90  

N27 628.61 --- 658.72 30.11  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.89 30.92  

N30 628.43 --- 658.89 30.46  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.78 29.08  

N33 627.51 --- 658.76 31.25  

N35 627.90 --- 658.76 30.86  

N39 629.06 --- 658.77 29.71  

N40 629.06 --- 658.77 29.71  

N42 628.80 --- 658.77 29.97  

N44 628.50 --- 658.78 30.28  

NC1 628.96 0.06 658.78 29.82  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC6 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC7 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC8 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC9 629.59 0.15 658.89 29.30  

NC10 629.14 0.06 658.89 29.75  

NC11 631.10 0.06 658.89 27.79  

NC12 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC13 629.59 0.06 658.92 29.33  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC14 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC15 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC16 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC17 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC18 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC19 629.33 0.06 658.89 29.56  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC26 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC27 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC28 628.14 0.05 658.89 30.75  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC34 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC35 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC36 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC37 628.17 0.03 658.89 30.72  

NC38 628.08 0.41 658.78 30.70  

NC39 627.85 0.41 658.77 30.92  

NC40 627.64 0.05 658.76 31.12  

NC41 627.82 0.05 658.76 30.94  

NC42 628.35 0.05 658.76 30.41  

NC43 628.35 0.05 658.76 30.41  

NC44 627.85 0.05 658.76 30.91  

NC45 627.64 0.06 658.76 31.12  

NC46 627.83 0.06 658.76 30.93  

NC47 628.55 0.06 658.76 30.21  

NC48 629.12 0.13 658.77 29.65  

NC50 628.94 0.01 658.75 29.81  

NC51 628.73 0.06 658.73 30.00  

NC52 628.97 0.06 658.68 29.71  

NC53 629.61 0.06 658.62 29.01  

NC54 629.56 0.06 658.62 29.06  

NC55 628.80 0.06 658.70 29.90  

NC56 628.40 0.06 658.77 30.37  

NC57 628.46 0.06 658.78 30.32  

NC58 628.51 0.13 658.78 30.27  

NC59 628.84 0.01 658.79 29.95  

NC60 628.90 0.02 658.79 29.89  

NC61 628.96 0.02 658.78 29.82  

NC62 629.00 0.02 658.77 29.77  

NC63 628.99 0.02 658.76 29.77  

NC64 628.96 0.02 658.75 29.79  

NC65 628.89 0.02 658.74 29.85  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC66 628.83 0.02 658.73 29.90  

NC67 628.77 0.02 658.72 29.95  

NC68 628.71 0.02 658.71 30.00  

NC69 628.67 0.02 658.71 30.04  

NC71 628.92 0.05 658.55 29.63  

NC72 629.09 0.02 658.55 29.46  

NC73 629.26 0.02 658.56 29.30  

NC74 629.44 0.02 658.57 29.13  

NC75 629.11 0.02 658.58 29.47  

NC76 629.73 0.02 658.59 28.86  

NC77 629.76 0.02 658.61 28.85  

NC78 629.55 0.02 658.63 29.08  

NC79 629.35 0.02 658.65 29.30  

NC80 629.15 0.02 658.67 29.52  

NC81 628.94 0.02 658.69 29.75  

NC82 628.74 0.02 658.71 29.97  

NC83 628.60 0.02 658.73 30.13  

NC84 628.40 0.06 658.76 30.36  

NC85 628.47 0.06 658.78 30.31  

NC86 628.68 0.06 658.77 30.09  

NC87 628.66 0.06 658.76 30.10  

NC88 628.43 0.06 658.75 30.32  

NC89 628.45 0.06 658.73 30.28  

NC90 628.69 0.06 658.71 30.02  

NC91 628.64 0.06 658.71 30.07  

NC92 628.29 0.06 658.74 30.45  

NC93 628.58 0.02 658.78 30.20  

NC94 628.68 0.02 658.77 30.09  

NC95 628.76 0.04 658.77 30.01  

NC96 628.75 0.02 658.76 30.01  

NC97 628.62 0.02 658.75 30.13  

NC98 628.48 0.36 658.75 30.27  

NC99 628.39 0.02 658.74 30.35  

NC100 628.41 0.02 658.74 30.33  

NC101 628.52 0.02 658.74 30.22  

NC102 628.60 0.02 658.74 30.14  

NC103 628.73 0.02 658.75 30.02  

NC104 628.67 0.02 658.75 30.08  

NC105 628.51 0.02 658.75 30.24  

NC106 628.38 0.02 658.75 30.37  

NC107 628.22 0.02 658.75 30.53  

NC108 628.55 0.11 658.76 30.21  

NC109 629.34 0.11 658.77 29.43  

NC110 627.83 0.06 658.76 30.93  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.86 30.36  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.91 29.06  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h5 629.91 0.00 658.90 28.99  

h6 629.43 0.00 658.89 29.46  

h7 629.05 0.00 658.89 29.84  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.91 29.19  

h12 628.66 0.00 658.90 30.24  

h13 628.11 0.00 658.89 30.78  

h14 628.55 0.00 658.89 30.34  

h15 628.79 0.00 658.80 30.01  

h16 628.89 0.00 658.75 29.86  

h18 629.83 16.67 658.58 28.75  

h19 628.46 0.00 658.74 30.28  

h20 628.48 0.00 658.78 30.30  

h21 628.50 0.00 658.78 30.28  

h22 628.62 0.00 658.76 30.14  

h23 628.38 0.00 658.73 30.35  

h24 628.77 0.00 658.70 29.93  

h25 628.13 0.00 658.75 30.62  

h26 629.41 0.00 658.77 29.36  

h27 628.18 0.00 658.79 30.61  

h28 627.76 0.00 658.76 31.00  

h29 627.86 0.00 658.76 30.90  

h30 628.45 0.00 658.76 30.31  

h31 627.60 0.00 658.76 31.16 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.85 29.56  

h33 627.79 0.00 658.76 30.97  

h34 631.60 0.00 658.77 27.17 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.78 28.73  

h36 629.92 0.00 658.79 28.87  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.91 29.14  

zv4 628.24 0.00 658.89 30.65  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.76 27.79  

Combinación: Combinación 21
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.74 29.94  

N1 629.83 --- 658.61 28.78  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.84 30.05  

N5 628.50 --- 658.74 30.24  

N7 628.30 --- 658.82 30.52  

N8 629.52 --- 658.91 29.39  

N9 629.70 --- 658.74 29.04  

N10 628.50 --- 658.81 30.31  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N12 628.07 --- 658.72 30.65  

N13 628.61 --- 658.88 30.27  

N14 628.39 --- 658.69 30.30  

N15 628.74 --- 658.88 30.14  

N16 630.00 --- 658.89 28.89  

N17 628.30 --- 658.77 30.47  

N18 630.00 --- 658.89 28.89  

N20 628.07 --- 658.72 30.65  

N21 628.39 --- 658.67 30.28  

N22 628.30 --- 658.77 30.47  

N23 628.61 --- 658.77 30.16  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  

N25 628.94 --- 658.88 29.94  

N26 628.99 --- 658.88 29.89  

N27 628.61 --- 658.78 30.17  

N28 629.26 --- 658.92 29.66  

N29 627.97 --- 658.88 30.91  

N30 628.43 --- 658.88 30.45  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.74 29.04  

N33 627.51 --- 658.77 31.26  

N35 627.90 --- 658.75 30.85  

N39 629.06 --- 658.81 29.75  

N40 629.06 --- 658.81 29.75  

N42 628.80 --- 658.80 30.00  

N44 628.50 --- 658.74 30.24  

NC1 628.96 0.06 658.82 29.86  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.93 28.98  

NC4 629.69 0.06 658.92 29.23  

NC5 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC6 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC7 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC8 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC9 629.59 0.15 658.88 29.29  

NC10 629.14 0.06 658.88 29.74  

NC11 631.10 0.06 658.88 27.78  

NC12 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC15 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC16 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC17 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC18 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC19 629.33 0.06 658.88 29.55  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC25 629.86 0.05 658.90 29.04  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC26 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC27 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC28 628.14 0.05 658.88 30.74  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC34 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC35 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC36 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC37 628.17 0.03 658.88 30.71  

NC38 628.08 0.41 658.80 30.72  

NC39 627.85 0.41 658.78 30.93  

NC40 627.64 0.05 658.77 31.13  

NC41 627.82 0.05 658.77 30.95  

NC42 628.35 0.05 658.76 30.41  

NC43 628.35 0.05 658.75 30.40  

NC44 627.85 0.05 658.75 30.90  

NC45 627.64 0.06 658.74 31.10  

NC46 627.83 0.06 658.73 30.90  

NC47 628.55 0.06 658.73 30.18  

NC48 629.12 0.13 658.73 29.61  

NC50 628.94 0.01 658.80 29.86  

NC51 628.73 0.06 658.78 30.05  

NC52 628.97 0.06 658.72 29.75  

NC53 629.61 0.06 658.64 29.03  

NC54 629.56 0.06 658.61 29.05  

NC55 628.80 0.06 658.65 29.85  

NC56 628.40 0.06 658.70 30.30  

NC57 628.46 0.06 658.73 30.27  

NC58 628.51 0.13 658.74 30.23  

NC59 628.84 0.01 658.83 29.99  

NC60 628.90 0.02 658.82 29.92  

NC61 628.96 0.02 658.82 29.86  

NC62 629.00 0.02 658.81 29.81  

NC63 628.99 0.02 658.80 29.81  

NC64 628.96 0.02 658.80 29.84  

NC65 628.89 0.02 658.79 29.90  

NC66 628.83 0.02 658.79 29.96  

NC67 628.77 0.02 658.78 30.01  

NC68 628.71 0.02 658.78 30.07  

NC69 628.67 0.02 658.77 30.10  

NC71 628.92 0.05 658.73 29.81  

NC72 629.09 0.02 658.71 29.62  

NC73 629.26 0.02 658.69 29.43  

NC74 629.44 0.02 658.67 29.23  

NC75 629.11 0.02 658.65 29.54  

NC76 629.73 0.02 658.64 28.91  

NC77 629.76 0.02 658.61 28.85  

NC78 629.55 0.02 658.60 29.05  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC79 629.35 0.02 658.60 29.25  

NC80 629.15 0.02 658.59 29.44  

NC81 628.94 0.02 658.59 29.65  

NC82 628.74 0.02 658.58 29.84  

NC83 628.60 0.02 658.58 29.98  

NC84 628.40 0.06 658.69 30.29  

NC85 628.47 0.06 658.72 30.25  

NC86 628.68 0.06 658.81 30.13  

NC87 628.66 0.06 658.79 30.13  

NC88 628.43 0.06 658.78 30.35  

NC89 628.45 0.06 658.75 30.30  

NC90 628.69 0.06 658.71 30.02  

NC91 628.64 0.06 658.70 30.06  

NC92 628.29 0.06 658.71 30.42  

NC93 628.58 0.02 658.81 30.23  

NC94 628.68 0.02 658.80 30.12  

NC95 628.76 0.04 658.80 30.04  

NC96 628.75 0.02 658.79 30.04  

NC97 628.62 0.02 658.78 30.16  

NC98 628.48 0.36 658.77 30.29  

NC99 628.39 0.02 658.77 30.38  

NC100 628.41 0.02 658.76 30.35  

NC101 628.52 0.02 658.76 30.24  

NC102 628.60 0.02 658.75 30.15  

NC103 628.73 0.02 658.75 30.02  

NC104 628.67 0.02 658.74 30.07  

NC105 628.51 0.02 658.73 30.22  

NC106 628.38 0.02 658.73 30.35  

NC107 628.22 0.02 658.73 30.51  

NC108 628.55 0.11 658.73 30.18  

NC109 629.34 0.11 658.73 29.39  

NC110 627.83 0.06 658.73 30.90  

NC111 629.95 0.11 658.93 28.98  

NC112 628.50 0.26 658.87 30.37  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.91 29.27  

h4 629.85 0.00 658.89 29.04  

h5 629.91 0.00 658.88 28.97  

h6 629.43 0.00 658.88 29.45  

h7 629.05 0.00 658.88 29.83  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.90 29.18  

h12 628.66 0.00 658.88 30.22  

h13 628.11 0.00 658.88 30.77  

h14 628.55 0.00 658.88 30.33  

h15 628.79 0.00 658.83 30.04  

h16 628.89 0.00 658.80 29.91  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h18 629.83 16.67 658.59 28.76  

h19 628.46 16.67 658.58 30.12  

h20 628.48 0.00 658.73 30.25  

h21 628.50 0.00 658.81 30.31  

h22 628.62 0.00 658.79 30.17  

h23 628.38 0.00 658.76 30.38  

h24 628.77 0.00 658.70 29.93  

h25 628.13 0.00 658.72 30.59  

h26 629.41 0.00 658.74 29.33  

h27 628.18 0.00 658.81 30.63  

h28 627.76 0.00 658.78 31.02  

h29 627.86 0.00 658.76 30.90  

h30 628.45 0.00 658.76 30.31  

h31 627.60 0.00 658.75 31.15 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.83 29.54  

h33 627.79 0.00 658.73 30.94  

h34 631.60 0.00 658.75 27.15 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.76 28.71  

h36 629.92 0.00 658.76 28.84  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.90 29.13  

zv4 628.24 0.00 658.88 30.64  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.75 27.78  

Combinación: Combinación 22
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.79 29.99  

N1 629.83 --- 658.72 28.89  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.86 30.07  

N5 628.50 --- 658.65 30.15  

N7 628.30 --- 658.84 30.54  

N8 629.52 --- 658.90 29.38  

N9 629.70 --- 658.72 29.02  

N10 628.50 --- 658.84 30.34  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.71 30.64  

N13 628.61 --- 658.87 30.26  

N14 628.39 --- 658.66 30.27  

N15 628.74 --- 658.87 30.13  

N16 630.00 --- 658.87 28.87  

N17 628.30 --- 658.79 30.49  

N18 630.00 --- 658.87 28.87  

N20 628.07 --- 658.72 30.65  

N21 628.39 --- 658.65 30.26  

N22 628.30 --- 658.79 30.49  

N23 628.61 --- 658.81 30.20  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N25 628.94 --- 658.86 29.92  

N26 628.99 --- 658.86 29.87  

N27 628.61 --- 658.82 30.21  

N28 629.26 --- 658.92 29.66  

N29 627.97 --- 658.86 30.89  

N30 628.43 --- 658.86 30.43  

N31 629.54 --- 658.91 29.37  

N32 629.70 --- 658.71 29.01  

N33 627.51 --- 658.79 31.28  

N35 627.90 --- 658.74 30.84  

N39 629.06 --- 658.84 29.78  

N40 629.06 --- 658.84 29.78  

N42 628.80 --- 658.83 30.03  

N44 628.50 --- 658.66 30.16  

NC1 628.96 0.06 658.85 29.89  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.93 28.98  

NC4 629.69 0.06 658.92 29.23  

NC5 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC6 629.81 0.06 658.88 29.07  

NC7 629.93 0.05 658.88 28.95  

NC8 629.86 0.06 658.87 29.01  

NC9 629.59 0.15 658.87 29.28  

NC10 629.14 0.06 658.86 29.72  

NC11 631.10 0.06 658.86 27.76  

NC12 629.70 0.06 658.89 29.19  

NC13 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC14 629.70 0.06 658.89 29.19  

NC15 629.81 0.06 658.88 29.07  

NC16 629.93 0.05 658.88 28.95  

NC17 629.86 0.06 658.87 29.01  

NC18 629.59 0.06 658.87 29.28  

NC19 629.33 0.06 658.86 29.53  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC24 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC25 629.86 0.05 658.89 29.03  

NC26 629.19 0.05 658.88 29.69  

NC27 628.50 0.05 658.87 30.37  

NC28 628.14 0.05 658.86 30.72  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC33 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC34 629.86 0.05 658.89 29.03  

NC35 629.19 0.05 658.88 29.69  

NC36 628.50 0.05 658.87 30.37  

NC37 628.17 0.03 658.87 30.70  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC38 628.08 0.41 658.82 30.74  

NC39 627.85 0.41 658.81 30.96  

NC40 627.64 0.05 658.80 31.16 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.79 30.97  

NC42 628.35 0.05 658.77 30.42  

NC43 628.35 0.05 658.76 30.41  

NC44 627.85 0.05 658.75 30.90  

NC45 627.64 0.06 658.74 31.10  

NC46 627.83 0.06 658.73 30.90  

NC47 628.55 0.06 658.72 30.17  

NC48 629.12 0.13 658.72 29.60  

NC50 628.94 0.01 658.83 29.89  

NC51 628.73 0.06 658.82 30.09  

NC52 628.97 0.06 658.79 29.82  

NC53 629.61 0.06 658.75 29.14  

NC54 629.56 0.06 658.71 29.15  

NC55 628.80 0.06 658.68 29.88  

NC56 628.40 0.06 658.62 30.22  

NC57 628.46 0.06 658.54 30.08  

NC58 628.51 0.13 658.66 30.15  

NC59 628.84 0.01 658.85 30.01  

NC60 628.90 0.02 658.85 29.95  

NC61 628.96 0.02 658.84 29.88  

NC62 629.00 0.02 658.84 29.84  

NC63 628.99 0.02 658.83 29.84  

NC64 628.96 0.02 658.83 29.87  

NC65 628.89 0.02 658.83 29.94  

NC66 628.83 0.02 658.82 29.99  

NC67 628.77 0.02 658.82 30.05  

NC68 628.71 0.02 658.82 30.11  

NC69 628.67 0.02 658.81 30.14  

NC71 628.92 0.05 658.79 29.87  

NC72 629.09 0.02 658.78 29.69  

NC73 629.26 0.02 658.77 29.51  

NC74 629.44 0.02 658.76 29.32  

NC75 629.11 0.02 658.75 29.64  

NC76 629.73 0.02 658.74 29.01  

NC77 629.76 0.02 658.72 28.96  

NC78 629.55 0.02 658.70 29.15  

NC79 629.35 0.02 658.68 29.33  

NC80 629.15 0.02 658.66 29.51  

NC81 628.94 0.02 658.63 29.69  

NC82 628.74 0.02 658.61 29.87  

NC83 628.60 0.02 658.60 30.00  

NC84 628.40 0.06 658.65 30.25  

NC85 628.47 0.06 658.65 30.18  

NC86 628.68 0.06 658.83 30.15  

NC87 628.66 0.06 658.82 30.16  

NC88 628.43 0.06 658.80 30.37  

NC89 628.45 0.06 658.78 30.33  

NC90 628.69 0.06 658.75 30.06  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s
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m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC91 628.64 0.06 658.73 30.09  

NC92 628.29 0.06 658.72 30.43  

NC93 628.58 0.02 658.83 30.25  

NC94 628.68 0.02 658.83 30.15  

NC95 628.76 0.04 658.82 30.06  

NC96 628.75 0.02 658.81 30.06  

NC97 628.62 0.02 658.81 30.19  

NC98 628.48 0.36 658.80 30.32  

NC99 628.39 0.02 658.80 30.41  

NC100 628.41 0.02 658.79 30.38  

NC101 628.52 0.02 658.78 30.26  

NC102 628.60 0.02 658.77 30.17  

NC103 628.73 0.02 658.76 30.03  

NC104 628.67 0.02 658.75 30.08  

NC105 628.51 0.02 658.74 30.23  

NC106 628.38 0.02 658.73 30.35  

NC107 628.22 0.02 658.72 30.50  

NC108 628.55 0.11 658.71 30.16  

NC109 629.34 0.11 658.71 29.37  

NC110 627.83 0.06 658.73 30.90  

NC111 629.95 0.11 658.93 28.98  

NC112 628.50 0.26 658.89 30.39  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.92 29.17  

h3 629.64 0.00 658.90 29.26  

h4 629.85 0.00 658.88 29.03  

h5 629.91 0.00 658.87 28.96  

h6 629.43 0.00 658.86 29.43  

h7 629.05 0.00 658.86 29.81  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.91 29.70  

h11 629.72 0.00 658.89 29.17  

h12 628.66 0.00 658.87 30.21  

h13 628.11 0.00 658.86 30.75  

h14 628.55 0.00 658.86 30.31  

h15 628.79 0.00 658.85 30.06  

h16 628.89 0.00 658.83 29.94  

h18 629.83 0.00 658.72 28.89  

h19 628.46 16.67 658.59 30.13  

h20 628.48 16.67 658.53 30.05  

h21 628.50 0.00 658.84 30.34  

h22 628.62 0.00 658.82 30.20  

h23 628.38 0.00 658.78 30.40  

h24 628.77 0.00 658.73 29.96  

h25 628.13 0.00 658.72 30.59  

h26 629.41 0.00 658.72 29.31  

h27 628.18 0.00 658.83 30.65  

h28 627.76 0.00 658.80 31.04  

h29 627.86 0.00 658.78 30.92  
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h30 628.45 0.00 658.76 30.31  

h31 627.60 0.00 658.75 31.15  

h32 629.29 0.00 658.81 29.52  

h33 627.79 0.00 658.73 30.94  

h34 631.60 0.00 658.75 27.15 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.75 28.70  

h36 629.92 0.00 658.75 28.83  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.89 29.12  

zv4 628.24 0.00 658.86 30.62  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.74 27.77  

Combinación: Combinación 23
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.86 30.06  

N1 629.83 --- 658.83 29.00  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.91 30.12  

N5 628.50 --- 658.74 30.24  

N7 628.30 --- 658.89 30.59  

N8 629.52 --- 658.89 29.37  

N9 629.70 --- 658.80 29.10  

N10 628.50 --- 658.89 30.39  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  

N12 628.07 --- 658.81 30.74  

N13 628.61 --- 658.84 30.23  

N14 628.39 --- 658.80 30.41  

N15 628.74 --- 658.84 30.10  

N16 630.00 --- 658.84 28.84  

N17 628.30 --- 658.86 30.56  

N18 630.00 --- 658.84 28.84  

N20 628.07 --- 658.81 30.74  

N21 628.39 --- 658.80 30.41  

N22 628.30 --- 658.86 30.56  

N23 628.61 --- 658.87 30.26  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.82 29.88  

N26 628.99 --- 658.82 29.83  

N27 628.61 --- 658.87 30.26  

N28 629.26 --- 658.91 29.65  

N29 627.97 --- 658.82 30.85  

N30 628.43 --- 658.82 30.39  

N31 629.54 --- 658.89 29.35  

N32 629.70 --- 658.80 29.10  

N33 627.51 --- 658.86 31.35  

N35 627.90 --- 658.82 30.92  

N39 629.06 --- 658.89 29.83  

N40 629.06 --- 658.89 29.83  
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N42 628.80 --- 658.88 30.08  

N44 628.50 --- 658.76 30.26  

NC1 628.96 0.06 658.89 29.93  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.92 28.97  

NC4 629.69 0.06 658.90 29.21  

NC5 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC6 629.81 0.06 658.86 29.05  

NC7 629.93 0.05 658.85 28.92  

NC8 629.86 0.06 658.84 28.98  

NC9 629.59 0.15 658.83 29.24  

NC10 629.14 0.06 658.82 29.68  

NC11 631.10 0.06 658.82 27.72  

NC12 629.70 0.06 658.87 29.17  

NC13 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC14 629.70 0.06 658.87 29.17  

NC15 629.81 0.06 658.86 29.05  

NC16 629.93 0.05 658.85 28.92  

NC17 629.86 0.06 658.84 28.98  

NC18 629.59 0.06 658.83 29.24  

NC19 629.33 0.06 658.82 29.49  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.87 29.01  

NC26 629.19 0.05 658.85 29.66  

NC27 628.50 0.05 658.83 30.33  

NC28 628.14 0.05 658.82 30.68  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.91 29.48  

NC32 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC33 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC34 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC35 629.19 0.05 658.85 29.66  

NC36 628.50 0.05 658.84 30.34  

NC37 628.17 0.03 658.83 30.66  

NC38 628.08 0.41 658.88 30.80  

NC39 627.85 0.41 658.87 31.02  

NC40 627.64 0.05 658.86 31.22 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.85 31.03  

NC42 628.35 0.05 658.84 30.49  

NC43 628.35 0.05 658.83 30.48  

NC44 627.85 0.05 658.82 30.97  

NC45 627.64 0.06 658.82 31.18  

NC46 627.83 0.06 658.81 30.98  

NC47 628.55 0.06 658.81 30.26  

NC48 629.12 0.13 658.81 29.69  

NC50 628.94 0.01 658.88 29.94  
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NC51 628.73 0.06 658.88 30.15  

NC52 628.97 0.06 658.86 29.89  

NC53 629.61 0.06 658.84 29.23  

NC54 629.56 0.06 658.83 29.27  

NC55 628.80 0.06 658.81 30.01  

NC56 628.40 0.06 658.74 30.34  

NC57 628.46 0.06 658.65 30.19  

NC58 628.51 0.13 658.76 30.25  

NC59 628.84 0.01 658.90 30.06  

NC60 628.90 0.02 658.89 29.99  

NC61 628.96 0.02 658.89 29.93  

NC62 629.00 0.02 658.89 29.89  

NC63 628.99 0.02 658.88 29.89  

NC64 628.96 0.02 658.88 29.92  

NC65 628.89 0.02 658.88 29.99  

NC66 628.83 0.02 658.88 30.05  

NC67 628.77 0.02 658.88 30.11  

NC68 628.71 0.02 658.87 30.16  

NC69 628.67 0.02 658.87 30.20  

NC71 628.92 0.05 658.86 29.94  

NC72 629.09 0.02 658.86 29.77  

NC73 629.26 0.02 658.85 29.59  

NC74 629.44 0.02 658.85 29.41  

NC75 629.11 0.02 658.84 29.73  

NC76 629.73 0.02 658.84 29.11  

NC77 629.76 0.02 658.83 29.07  

NC78 629.55 0.02 658.83 29.28  

NC79 629.35 0.02 658.82 29.47  

NC80 629.15 0.02 658.82 29.67  

NC81 628.94 0.02 658.82 29.88  

NC82 628.74 0.02 658.81 30.07  

NC83 628.60 0.02 658.81 30.21  

NC84 628.40 0.06 658.79 30.39  

NC85 628.47 0.06 658.77 30.30  

NC86 628.68 0.06 658.89 30.21  

NC87 628.66 0.06 658.88 30.22  

NC88 628.43 0.06 658.87 30.44  

NC89 628.45 0.06 658.85 30.40  

NC90 628.69 0.06 658.84 30.15  

NC91 628.64 0.06 658.83 30.19  

NC92 628.29 0.06 658.82 30.53  

NC93 628.58 0.02 658.89 30.31  

NC94 628.68 0.02 658.88 30.20  

NC95 628.76 0.04 658.88 30.12  

NC96 628.75 0.02 658.87 30.12  

NC97 628.62 0.02 658.87 30.25  

NC98 628.48 0.36 658.87 30.39  

NC99 628.39 0.02 658.86 30.47  

NC100 628.41 0.02 658.86 30.45  

NC101 628.52 0.02 658.85 30.33  

NC102 628.60 0.02 658.85 30.25  
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NC103 628.73 0.02 658.84 30.11  

NC104 628.67 0.02 658.83 30.16  

NC105 628.51 0.02 658.83 30.32  

NC106 628.38 0.02 658.82 30.44  

NC107 628.22 0.02 658.82 30.60  

NC108 628.55 0.11 658.81 30.26  

NC109 629.34 0.11 658.80 29.46  

NC110 627.83 0.06 658.81 30.98  

NC111 629.95 0.11 658.92 28.97  

NC112 628.50 0.26 658.92 30.42  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.93 29.21  

h2 629.75 0.00 658.91 29.16  

h3 629.64 0.00 658.87 29.23  

h4 629.85 0.00 658.85 29.00  

h5 629.91 0.00 658.84 28.93  

h6 629.43 0.00 658.83 29.40  

h7 629.05 0.00 658.82 29.77  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.87 29.15  

h12 628.66 0.00 658.84 30.18  

h13 628.11 16.67 658.82 30.71  

h14 628.55 0.00 658.82 30.27  

h15 628.79 0.00 658.90 30.11  

h16 628.89 0.00 658.88 29.99  

h18 629.83 0.00 658.83 29.00  

h19 628.46 0.00 658.81 30.35  

h20 628.48 16.67 658.63 30.15  

h21 628.50 0.00 658.89 30.39  

h22 628.62 0.00 658.87 30.25  

h23 628.38 0.00 658.86 30.48  

h24 628.77 0.00 658.83 30.06  

h25 628.13 0.00 658.81 30.68  

h26 629.41 0.00 658.80 29.39  

h27 628.18 0.00 658.88 30.70  

h28 627.76 0.00 658.87 31.11  

h29 627.86 0.00 658.85 30.99  

h30 628.45 0.00 658.83 30.38  

h31 627.60 0.00 658.82 31.22  

h32 629.29 0.00 658.81 29.52  

h33 627.79 0.00 658.82 31.03  

h34 631.60 0.00 658.82 27.22 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.81 28.76  

h36 629.92 0.00 658.81 28.89  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.87 29.10  

zv4 628.24 0.00 658.82 30.58  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  
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zv6 630.97 0.00 658.82 27.85  

Combinación: Combinación 24
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.77 29.97  

N1 629.83 --- 658.80 28.97  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.66 29.87  

N5 628.50 --- 658.86 30.36  

N7 628.30 --- 658.69 30.39  

N8 629.52 --- 658.94 29.42  

N9 629.70 --- 658.84 29.14  

N10 628.50 --- 658.59 30.09  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.82 30.75  

N13 628.61 --- 658.93 30.32  

N14 628.39 --- 658.84 30.45  

N15 628.74 --- 658.93 30.19  

N16 630.00 --- 658.93 28.93  

N17 628.30 --- 658.74 30.44  

N18 630.00 --- 658.93 28.93  

N20 628.07 --- 658.82 30.75  

N21 628.39 --- 658.84 30.45  

N22 628.30 --- 658.74 30.44  

N23 628.61 --- 658.77 30.16  

N24 629.12 --- 658.95 29.83  

N25 628.94 --- 658.92 29.98  

N26 628.99 --- 658.92 29.93  

N27 628.61 --- 658.78 30.17  

N28 629.26 --- 658.95 29.69  

N29 627.97 --- 658.92 30.95  

N30 628.43 --- 658.92 30.49  

N31 629.54 --- 658.94 29.40  

N32 629.70 --- 658.84 29.14  

N33 627.51 --- 658.74 31.23  

N35 627.90 --- 658.81 30.91  

N39 629.06 --- 658.67 29.61  

N40 629.06 --- 658.67 29.61  

N42 628.80 --- 658.66 29.86  

N44 628.50 --- 658.85 30.35  

NC1 628.96 0.06 658.67 29.71  

NC2 629.79 0.03 658.96 29.17  

NC3 629.95 0.06 658.95 29.00  

NC4 629.69 0.06 658.95 29.26  

NC5 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC6 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC7 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC8 629.86 0.06 658.93 29.07  

NC9 629.59 0.15 658.92 29.33  

NC10 629.14 0.06 658.92 29.78  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
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m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC11 631.10 0.06 658.92 27.82  

NC12 629.70 0.06 658.94 29.24  

NC13 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC14 629.70 0.06 658.94 29.24  

NC15 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC16 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC17 629.86 0.06 658.93 29.07  

NC18 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC19 629.33 0.06 658.92 29.59  

NC20 629.72 0.05 658.98 29.26  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  

NC23 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC24 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC25 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC26 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC27 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC28 628.14 0.05 658.92 30.78  

NC29 629.58 0.03 658.97 29.39  

NC30 629.82 0.05 658.96 29.14  

NC31 629.43 0.05 658.95 29.52  

NC32 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC33 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC34 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC35 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC36 628.50 0.05 658.93 30.43  

NC37 628.17 0.03 658.92 30.75  

NC38 628.08 0.41 658.70 30.62  

NC39 627.85 0.41 658.71 30.86  

NC40 627.64 0.05 658.73 31.09  

NC41 627.82 0.05 658.75 30.93  

NC42 628.35 0.05 658.76 30.41  

NC43 628.35 0.05 658.78 30.43  

NC44 627.85 0.05 658.79 30.94  

NC45 627.64 0.06 658.81 31.17  

NC46 627.83 0.06 658.81 30.98  

NC47 628.55 0.06 658.82 30.27  

NC48 629.12 0.13 658.83 29.71  

NC50 628.94 0.01 658.70 29.76  

NC51 628.73 0.06 658.75 30.02  

NC52 628.97 0.06 658.78 29.81  

NC53 629.61 0.06 658.79 29.18  

NC54 629.56 0.06 658.81 29.25  

NC55 628.80 0.06 658.83 30.03  

NC56 628.40 0.06 658.85 30.45  

NC57 628.46 0.06 658.85 30.39  

NC58 628.51 0.13 658.85 30.34  

NC59 628.84 0.01 658.61 29.77  

NC60 628.90 0.02 658.62 29.72  

NC61 628.96 0.02 658.64 29.68  

NC62 629.00 0.02 658.65 29.65  
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NC63 628.99 0.02 658.68 29.69  

NC64 628.96 0.02 658.69 29.73  

NC65 628.89 0.02 658.70 29.81  

NC66 628.83 0.02 658.72 29.89  

NC67 628.77 0.02 658.73 29.96  

NC68 628.71 0.02 658.74 30.03  

NC69 628.67 0.02 658.75 30.08  

NC71 628.92 0.05 658.77 29.85  

NC72 629.09 0.02 658.78 29.69  

NC73 629.26 0.02 658.78 29.52  

NC74 629.44 0.02 658.79 29.35  

NC75 629.11 0.02 658.79 29.68  

NC76 629.73 0.02 658.79 29.06  

NC77 629.76 0.02 658.80 29.04  

NC78 629.55 0.02 658.81 29.26  

NC79 629.35 0.02 658.81 29.46  

NC80 629.15 0.02 658.82 29.67  

NC81 628.94 0.02 658.82 29.88  

NC82 628.74 0.02 658.83 30.09  

NC83 628.60 0.02 658.83 30.23  

NC84 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC85 628.47 0.06 658.85 30.38  

NC86 628.68 0.06 658.62 29.94  

NC87 628.66 0.06 658.68 30.02  

NC88 628.43 0.06 658.71 30.28  

NC89 628.45 0.06 658.75 30.30  

NC90 628.69 0.06 658.78 30.09  

NC91 628.64 0.06 658.80 30.16  

NC92 628.29 0.06 658.81 30.52  

NC93 628.58 0.02 658.60 30.02  

NC94 628.68 0.02 658.62 29.94  

NC95 628.76 0.04 658.63 29.87  

NC96 628.75 0.02 658.66 29.91  

NC97 628.62 0.02 658.67 30.05  

NC98 628.48 0.36 658.70 30.22  

NC99 628.39 0.02 658.72 30.33  

NC100 628.41 0.02 658.74 30.33  

NC101 628.52 0.02 658.75 30.23  

NC102 628.60 0.02 658.76 30.16  

NC103 628.73 0.02 658.77 30.04  

NC104 628.67 0.02 658.78 30.11  

NC105 628.51 0.02 658.79 30.28  

NC106 628.38 0.02 658.80 30.42  

NC107 628.22 0.02 658.81 30.59  

NC108 628.55 0.11 658.82 30.27  

NC109 629.34 0.11 658.83 29.49  

NC110 627.83 0.06 658.81 30.98  

NC111 629.95 0.11 658.95 29.00  

NC112 628.50 0.26 658.78 30.28  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.96 29.24  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h2 629.75 0.00 658.95 29.20  

h3 629.64 0.00 658.94 29.30  

h4 629.85 0.00 658.93 29.08  

h5 629.91 0.00 658.93 29.02  

h6 629.43 0.00 658.92 29.49  

h7 629.05 0.00 658.92 29.87  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.95 29.74  

h11 629.72 0.00 658.94 29.22  

h12 628.66 0.00 658.93 30.27  

h13 628.11 0.00 658.92 30.81  

h14 628.55 0.00 658.92 30.37  

h15 628.79 16.67 658.60 29.81  

h16 628.89 0.00 658.71 29.82  

h18 629.83 0.00 658.80 28.97  

h19 628.46 0.00 658.84 30.38  

h20 628.48 0.00 658.85 30.37  

h21 628.50 16.67 658.58 30.08  

h22 628.62 0.00 658.69 30.07  

h23 628.38 0.00 658.74 30.36  

h24 628.77 0.00 658.79 30.02  

h25 628.13 0.00 658.81 30.68  

h26 629.41 0.00 658.83 29.42  

h27 628.18 0.00 658.69 30.51  

h28 627.76 0.00 658.72 30.96  

h29 627.86 0.00 658.75 30.89  

h30 628.45 0.00 658.78 30.33  

h31 627.60 0.00 658.80 31.20 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.89 29.60  

h33 627.79 0.00 658.81 31.02  

h34 631.60 0.00 658.82 27.22 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.83 28.78  

h36 629.92 0.00 658.85 28.93  

zv1 629.52 0.00 658.97 29.45  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.94 29.17  

zv4 628.24 0.00 658.92 30.68  

zv5 628.98 0.00 658.98 30.00  

zv6 630.97 0.00 658.81 27.84  

Combinación: Combinación 25
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.76 29.96  

N1 629.83 --- 658.78 28.95  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.74 29.95  

N5 628.50 --- 658.84 30.34  

N7 628.30 --- 658.64 30.34  

N8 629.52 --- 658.94 29.42  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N9 629.70 --- 658.81 29.11  

N10 628.50 --- 658.57 30.07  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.79 30.72  

N13 628.61 --- 658.92 30.31  

N14 628.39 --- 658.82 30.43  

N15 628.74 --- 658.92 30.18  

N16 630.00 --- 658.92 28.92  

N17 628.30 --- 658.67 30.37  

N18 630.00 --- 658.92 28.92  

N20 628.07 --- 658.79 30.72  

N21 628.39 --- 658.82 30.43  

N22 628.30 --- 658.66 30.36  

N23 628.61 --- 658.75 30.14  

N24 629.12 --- 658.94 29.82  

N25 628.94 --- 658.91 29.97  

N26 628.99 --- 658.91 29.92  

N27 628.61 --- 658.77 30.16  

N28 629.26 --- 658.94 29.68  

N29 627.97 --- 658.91 30.94  

N30 628.43 --- 658.91 30.48  

N31 629.54 --- 658.94 29.40  

N32 629.70 --- 658.81 29.11  

N33 627.51 --- 658.67 31.16  

N35 627.90 --- 658.77 30.87  

N39 629.06 --- 658.72 29.66  

N40 629.06 --- 658.71 29.65  

N42 628.80 --- 658.53 29.73  

N44 628.50 --- 658.83 30.33  

NC1 628.96 0.06 658.73 29.77  

NC2 629.79 0.03 658.96 29.17  

NC3 629.95 0.06 658.95 29.00  

NC4 629.69 0.06 658.94 29.25  

NC5 629.59 0.06 658.93 29.34  

NC6 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC7 629.93 0.05 658.92 28.99  

NC8 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC9 629.59 0.15 658.92 29.33  

NC10 629.14 0.06 658.91 29.77  

NC11 631.10 0.06 658.91 27.81  

NC12 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC13 629.59 0.06 658.93 29.34  

NC14 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC15 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC16 629.93 0.05 658.92 28.99  

NC17 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC18 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC19 629.33 0.06 658.92 29.59  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC23 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC24 629.58 0.05 658.93 29.35  

NC25 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC26 629.19 0.05 658.92 29.73  

NC27 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC28 628.14 0.05 658.91 30.77  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.96 29.14  

NC31 629.43 0.05 658.95 29.52  

NC32 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC33 629.58 0.05 658.93 29.35  

NC34 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC35 629.19 0.05 658.92 29.73  

NC36 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC37 628.17 0.03 658.92 30.75  

NC38 628.08 0.41 658.64 30.56  

NC39 627.85 0.41 658.65 30.80  

NC40 627.64 0.05 658.66 31.02  

NC41 627.82 0.05 658.68 30.86  

NC42 628.35 0.05 658.71 30.36  

NC43 628.35 0.05 658.73 30.38  

NC44 627.85 0.05 658.75 30.90  

NC45 627.64 0.06 658.78 31.14  

NC46 627.83 0.06 658.78 30.95  

NC47 628.55 0.06 658.79 30.24  

NC48 629.12 0.13 658.80 29.68  

NC50 628.94 0.01 658.74 29.80  

NC51 628.73 0.06 658.76 30.03  

NC52 628.97 0.06 658.77 29.80  

NC53 629.61 0.06 658.78 29.17  

NC54 629.56 0.06 658.79 29.23  

NC55 628.80 0.06 658.81 30.01  

NC56 628.40 0.06 658.83 30.43  

NC57 628.46 0.06 658.83 30.37  

NC58 628.51 0.13 658.83 30.32  

NC59 628.84 0.01 658.72 29.88  

NC60 628.90 0.02 658.72 29.82  

NC61 628.96 0.02 658.72 29.76  

NC62 629.00 0.02 658.71 29.71  

NC63 628.99 0.02 658.72 29.73  

NC64 628.96 0.02 658.72 29.76  

NC65 628.89 0.02 658.73 29.84  

NC66 628.83 0.02 658.73 29.90  

NC67 628.77 0.02 658.74 29.97  

NC68 628.71 0.02 658.74 30.03  

NC69 628.67 0.02 658.75 30.08  

NC71 628.92 0.05 658.76 29.84  

NC72 629.09 0.02 658.76 29.67  

NC73 629.26 0.02 658.77 29.51  

NC74 629.44 0.02 658.77 29.33  

NC75 629.11 0.02 658.77 29.66  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC76 629.73 0.02 658.77 29.04  

NC77 629.76 0.02 658.78 29.02  

NC78 629.55 0.02 658.79 29.24  

NC79 629.35 0.02 658.79 29.44  

NC80 629.15 0.02 658.80 29.65  

NC81 628.94 0.02 658.80 29.86  

NC82 628.74 0.02 658.81 30.07  

NC83 628.60 0.02 658.81 30.21  

NC84 628.40 0.06 658.82 30.42  

NC85 628.47 0.06 658.83 30.36  

NC86 628.68 0.06 658.53 29.85  

NC87 628.66 0.06 658.44 29.78  

NC88 628.43 0.06 658.55 30.12  

NC89 628.45 0.06 658.69 30.24  

NC90 628.69 0.06 658.74 30.05  

NC91 628.64 0.06 658.77 30.13  

NC92 628.29 0.06 658.78 30.49  

NC93 628.58 0.02 658.57 29.99  

NC94 628.68 0.02 658.59 29.91  

NC95 628.76 0.04 658.60 29.84  

NC96 628.75 0.02 658.61 29.86  

NC97 628.62 0.02 658.63 30.01  

NC98 628.48 0.36 658.64 30.16  

NC99 628.39 0.02 658.66 30.27  

NC100 628.41 0.02 658.68 30.27  

NC101 628.52 0.02 658.70 30.18  

NC102 628.60 0.02 658.71 30.11  

NC103 628.73 0.02 658.72 29.99  

NC104 628.67 0.02 658.74 30.07  

NC105 628.51 0.02 658.75 30.24  

NC106 628.38 0.02 658.76 30.38  

NC107 628.22 0.02 658.78 30.56  

NC108 628.55 0.11 658.80 30.25  

NC109 629.34 0.11 658.81 29.47  

NC110 627.83 0.06 658.78 30.95  

NC111 629.95 0.11 658.95 29.00  

NC112 628.50 0.26 658.75 30.25  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.96 29.24  

h2 629.75 0.00 658.95 29.20  

h3 629.64 0.00 658.93 29.29  

h4 629.85 0.00 658.92 29.07  

h5 629.91 0.00 658.92 29.01  

h6 629.43 0.00 658.92 29.49  

h7 629.05 0.00 658.91 29.86  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.94 29.73  

h11 629.72 0.00 658.93 29.21  

h12 628.66 0.00 658.92 30.26  

h13 628.11 0.00 658.91 30.80  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

h14 628.55 0.00 658.91 30.36  

h15 628.79 0.00 658.72 29.93  

h16 628.89 0.00 658.74 29.85  

h18 629.83 0.00 658.78 28.95  

h19 628.46 0.00 658.81 30.35  

h20 628.48 0.00 658.83 30.35  

h21 628.50 16.67 658.53 30.03  

h22 628.62 16.67 658.40 29.78  

h23 628.38 0.00 658.68 30.30  

h24 628.77 0.00 658.76 29.99  

h25 628.13 0.00 658.79 30.66  

h26 629.41 0.00 658.81 29.40  

h27 628.18 0.00 658.64 30.46  

h28 627.76 0.00 658.66 30.90  

h29 627.86 0.00 658.68 30.82  

h30 628.45 0.00 658.73 30.28  

h31 627.60 0.00 658.77 31.17 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.87 29.58  

h33 627.79 0.00 658.78 30.99  

h34 631.60 0.00 658.79 27.19 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.81 28.76  

h36 629.92 0.00 658.82 28.90  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.93 29.16  

zv4 628.24 0.00 658.92 30.68  

zv5 628.98 0.00 658.98 30.00  

zv6 630.97 0.00 658.78 27.81  

Combinación: Combinación 26
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.74 29.94  

N1 629.83 --- 658.75 28.92  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.77 29.98  

N5 628.50 --- 658.81 30.31  

N7 628.30 --- 658.70 30.40  

N8 629.52 --- 658.93 29.41  

N9 629.70 --- 658.79 29.09  

N10 628.50 --- 658.69 30.19  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.75 30.68  

N13 628.61 --- 658.91 30.30  

N14 628.39 --- 658.80 30.41  

N15 628.74 --- 658.91 30.17  

N16 630.00 --- 658.91 28.91  

N17 628.30 --- 658.61 30.31  

N18 630.00 --- 658.91 28.91  

N20 628.07 --- 658.75 30.68  

N21 628.39 --- 658.79 30.40  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N22 628.30 --- 658.56 30.26  

N23 628.61 --- 658.74 30.13  

N24 629.12 --- 658.94 29.82  

N25 628.94 --- 658.90 29.96  

N26 628.99 --- 658.90 29.91  

N27 628.61 --- 658.76 30.15  

N28 629.26 --- 658.94 29.68  

N29 627.97 --- 658.90 30.93  

N30 628.43 --- 658.90 30.47  

N31 629.54 --- 658.93 29.39  

N32 629.70 --- 658.79 29.09  

N33 627.51 --- 658.65 31.14  

N35 627.90 --- 658.74 30.84  

N39 629.06 --- 658.75 29.69  

N40 629.06 --- 658.74 29.68  

N42 628.80 --- 658.61 29.81  

N44 628.50 --- 658.81 30.31  

NC1 628.96 0.06 658.76 29.80  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.95 29.00  

NC4 629.69 0.06 658.94 29.25  

NC5 629.59 0.06 658.93 29.34  

NC6 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC7 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC8 629.86 0.06 658.91 29.05  

NC9 629.59 0.15 658.91 29.32  

NC10 629.14 0.06 658.90 29.76  

NC11 631.10 0.06 658.90 27.80  

NC12 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC13 629.59 0.06 658.93 29.34  

NC14 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC15 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC16 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC17 629.86 0.06 658.91 29.05  

NC18 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC19 629.33 0.06 658.91 29.58  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  

NC23 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC24 629.58 0.05 658.93 29.35  

NC25 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC26 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC27 628.50 0.05 658.91 30.41  

NC28 628.14 0.05 658.90 30.76  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.93 29.35  

NC34 629.86 0.05 658.92 29.06  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC35 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC36 628.50 0.05 658.91 30.41  

NC37 628.17 0.03 658.91 30.74  

NC38 628.08 0.41 658.68 30.60  

NC39 627.85 0.41 658.66 30.81  

NC40 627.64 0.05 658.65 31.01  

NC41 627.82 0.05 658.66 30.84  

NC42 628.35 0.05 658.68 30.33  

NC43 628.35 0.05 658.70 30.35  

NC44 627.85 0.05 658.72 30.87  

NC45 627.64 0.06 658.74 31.10  

NC46 627.83 0.06 658.75 30.92  

NC47 628.55 0.06 658.76 30.21  

NC48 629.12 0.13 658.77 29.65  

NC50 628.94 0.01 658.75 29.81  

NC51 628.73 0.06 658.75 30.02  

NC52 628.97 0.06 658.76 29.79  

NC53 629.61 0.06 658.76 29.15  

NC54 629.56 0.06 658.76 29.20  

NC55 628.80 0.06 658.79 29.99  

NC56 628.40 0.06 658.80 30.40  

NC57 628.46 0.06 658.81 30.35  

NC58 628.51 0.13 658.81 30.30  

NC59 628.84 0.01 658.75 29.91  

NC60 628.90 0.02 658.75 29.85  

NC61 628.96 0.02 658.75 29.79  

NC62 629.00 0.02 658.74 29.74  

NC63 628.99 0.02 658.74 29.75  

NC64 628.96 0.02 658.74 29.78  

NC65 628.89 0.02 658.74 29.85  

NC66 628.83 0.02 658.74 29.91  

NC67 628.77 0.02 658.74 29.97  

NC68 628.71 0.02 658.74 30.03  

NC69 628.67 0.02 658.74 30.07  

NC71 628.92 0.05 658.74 29.82  

NC72 629.09 0.02 658.75 29.66  

NC73 629.26 0.02 658.75 29.49  

NC74 629.44 0.02 658.75 29.31  

NC75 629.11 0.02 658.75 29.64  

NC76 629.73 0.02 658.75 29.02  

NC77 629.76 0.02 658.76 29.00  

NC78 629.55 0.02 658.76 29.21  

NC79 629.35 0.02 658.77 29.42  

NC80 629.15 0.02 658.77 29.62  

NC81 628.94 0.02 658.78 29.84  

NC82 628.74 0.02 658.78 30.04  

NC83 628.60 0.02 658.79 30.19  

NC84 628.40 0.06 658.80 30.40  

NC85 628.47 0.06 658.80 30.33  

NC86 628.68 0.06 658.65 29.97  

NC87 628.66 0.06 658.47 29.81  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC88 628.43 0.06 658.50 30.07  

NC89 628.45 0.06 658.50 30.05  

NC90 628.69 0.06 658.63 29.94  

NC91 628.64 0.06 658.71 30.07  

NC92 628.29 0.06 658.73 30.44  

NC93 628.58 0.02 658.68 30.10  

NC94 628.68 0.02 658.67 29.99  

NC95 628.76 0.04 658.66 29.90  

NC96 628.75 0.02 658.65 29.90  

NC97 628.62 0.02 658.64 30.02  

NC98 628.48 0.36 658.62 30.14  

NC99 628.39 0.02 658.62 30.23  

NC100 628.41 0.02 658.62 30.21  

NC101 628.52 0.02 658.64 30.12  

NC102 628.60 0.02 658.65 30.05  

NC103 628.73 0.02 658.67 29.94  

NC104 628.67 0.02 658.69 30.02  

NC105 628.51 0.02 658.71 30.20  

NC106 628.38 0.02 658.72 30.34  

NC107 628.22 0.02 658.74 30.52  

NC108 628.55 0.11 658.76 30.21  

NC109 629.34 0.11 658.78 29.44  

NC110 627.83 0.06 658.75 30.92  

NC111 629.95 0.11 658.95 29.00  

NC112 628.50 0.26 658.79 30.29  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.96 29.24  

h2 629.75 0.00 658.94 29.19  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.92 29.07  

h5 629.91 0.00 658.91 29.00  

h6 629.43 0.00 658.91 29.48  

h7 629.05 0.00 658.90 29.85  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.92 29.20  

h12 628.66 0.00 658.91 30.25  

h13 628.11 0.00 658.90 30.79  

h14 628.55 0.00 658.90 30.35  

h15 628.79 0.00 658.76 29.97  

h16 628.89 0.00 658.75 29.86  

h18 629.83 0.00 658.76 28.93  

h19 628.46 0.00 658.79 30.33  

h20 628.48 0.00 658.81 30.33  

h21 628.50 0.00 658.68 30.18  

h22 628.62 16.67 658.42 29.80  

h23 628.38 16.67 658.47 30.09  

h24 628.77 0.00 658.69 29.92  

h25 628.13 0.00 658.75 30.62  

h26 629.41 0.00 658.78 29.37  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h27 628.18 0.00 658.69 30.51  

h28 627.76 0.00 658.66 30.90  

h29 627.86 0.00 658.66 30.80  

h30 628.45 0.00 658.70 30.25  

h31 627.60 0.00 658.74 31.14 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.86 29.57  

h33 627.79 0.00 658.75 30.96  

h34 631.60 0.00 658.76 27.16 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.78 28.73  

h36 629.92 0.00 658.80 28.88  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.92 29.15  

zv4 628.24 0.00 658.91 30.67  

zv5 628.98 0.00 658.98 30.00  

zv6 630.97 0.00 658.75 27.78  

Combinación: Combinación 27
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.74 29.94  

N1 629.83 --- 658.71 28.88  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.80 30.01  

N5 628.50 --- 658.78 30.28  

N7 628.30 --- 658.76 30.46  

N8 629.52 --- 658.92 29.40  

N9 629.70 --- 658.75 29.05  

N10 628.50 --- 658.75 30.25  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.71 30.64  

N13 628.61 --- 658.90 30.29  

N14 628.39 --- 658.77 30.38  

N15 628.74 --- 658.90 30.16  

N16 630.00 --- 658.90 28.90  

N17 628.30 --- 658.66 30.36  

N18 630.00 --- 658.90 28.90  

N20 628.07 --- 658.70 30.63  

N21 628.39 --- 658.76 30.37  

N22 628.30 --- 658.63 30.33  

N23 628.61 --- 658.75 30.14  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  

N25 628.94 --- 658.89 29.95  

N26 628.99 --- 658.89 29.90  

N27 628.61 --- 658.76 30.15  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.89 30.92  

N30 628.43 --- 658.89 30.46  

N31 629.54 --- 658.93 29.39  

N32 629.70 --- 658.75 29.05  

N33 627.51 --- 658.68 31.17  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N35 627.90 --- 658.70 30.80  

N39 629.06 --- 658.77 29.71  

N40 629.06 --- 658.77 29.71  

N42 628.80 --- 658.74 29.94  

N44 628.50 --- 658.78 30.28  

NC1 628.96 0.06 658.78 29.82  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC6 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC7 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC8 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC9 629.59 0.15 658.90 29.31  

NC10 629.14 0.06 658.89 29.75  

NC11 631.10 0.06 658.89 27.79  

NC12 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC13 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC14 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC15 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC16 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC17 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC18 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC19 629.33 0.06 658.89 29.56  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC26 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC27 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC28 628.14 0.05 658.89 30.75  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC34 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC35 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC36 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC37 628.17 0.03 658.90 30.73  

NC38 628.08 0.41 658.73 30.65  

NC39 627.85 0.41 658.71 30.86  

NC40 627.64 0.05 658.69 31.05  

NC41 627.82 0.05 658.69 30.87  

NC42 628.35 0.05 658.69 30.34  

NC43 628.35 0.05 658.70 30.35  

NC44 627.85 0.05 658.70 30.85  

NC45 627.64 0.06 658.70 31.06  

NC46 627.83 0.06 658.70 30.87  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC47 628.55 0.06 658.71 30.16  

NC48 629.12 0.13 658.73 29.61  

NC50 628.94 0.01 658.77 29.83  

NC51 628.73 0.06 658.77 30.04  

NC52 628.97 0.06 658.75 29.78  

NC53 629.61 0.06 658.73 29.12  

NC54 629.56 0.06 658.73 29.17  

NC55 628.80 0.06 658.75 29.95  

NC56 628.40 0.06 658.77 30.37  

NC57 628.46 0.06 658.78 30.32  

NC58 628.51 0.13 658.78 30.27  

NC59 628.84 0.01 658.79 29.95  

NC60 628.90 0.02 658.78 29.88  

NC61 628.96 0.02 658.78 29.82  

NC62 629.00 0.02 658.77 29.77  

NC63 628.99 0.02 658.77 29.78  

NC64 628.96 0.02 658.76 29.80  

NC65 628.89 0.02 658.76 29.87  

NC66 628.83 0.02 658.76 29.93  

NC67 628.77 0.02 658.76 29.99  

NC68 628.71 0.02 658.75 30.04  

NC69 628.67 0.02 658.75 30.08  

NC71 628.92 0.05 658.74 29.82  

NC72 629.09 0.02 658.73 29.64  

NC73 629.26 0.02 658.73 29.47  

NC74 629.44 0.02 658.72 29.28  

NC75 629.11 0.02 658.72 29.61  

NC76 629.73 0.02 658.72 28.99  

NC77 629.76 0.02 658.71 28.95  

NC78 629.55 0.02 658.72 29.17  

NC79 629.35 0.02 658.72 29.37  

NC80 629.15 0.02 658.73 29.58  

NC81 628.94 0.02 658.74 29.80  

NC82 628.74 0.02 658.74 30.00  

NC83 628.60 0.02 658.75 30.15  

NC84 628.40 0.06 658.76 30.36  

NC85 628.47 0.06 658.77 30.30  

NC86 628.68 0.06 658.75 30.07  

NC87 628.66 0.06 658.71 30.05  

NC88 628.43 0.06 658.66 30.23  

NC89 628.45 0.06 658.41 29.96  

NC90 628.69 0.06 658.41 29.72  

NC91 628.64 0.06 658.47 29.83  

NC92 628.29 0.06 658.61 30.32  

NC93 628.58 0.02 658.75 30.17  

NC94 628.68 0.02 658.73 30.05  

NC95 628.76 0.04 658.72 29.96  

NC96 628.75 0.02 658.71 29.96  

NC97 628.62 0.02 658.70 30.08  

NC98 628.48 0.36 658.68 30.20  

NC99 628.39 0.02 658.67 30.28  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC100 628.41 0.02 658.67 30.26  

NC101 628.52 0.02 658.67 30.15  

NC102 628.60 0.02 658.68 30.08  

NC103 628.73 0.02 658.68 29.95  

NC104 628.67 0.02 658.69 30.02  

NC105 628.51 0.02 658.69 30.18  

NC106 628.38 0.02 658.70 30.32  

NC107 628.22 0.02 658.70 30.48  

NC108 628.55 0.11 658.72 30.17  

NC109 629.34 0.11 658.74 29.40  

NC110 627.83 0.06 658.70 30.87  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.83 30.33  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.91 29.06  

h5 629.91 0.00 658.90 28.99  

h6 629.43 0.00 658.89 29.46  

h7 629.05 0.00 658.89 29.84  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.91 29.19  

h12 628.66 0.00 658.90 30.24  

h13 628.11 0.00 658.89 30.78  

h14 628.55 0.00 658.89 30.34  

h15 628.79 0.00 658.79 30.00  

h16 628.89 0.00 658.77 29.88  

h18 629.83 0.00 658.72 28.89  

h19 628.46 0.00 658.75 30.29  

h20 628.48 0.00 658.78 30.30  

h21 628.50 0.00 658.75 30.25  

h22 628.62 0.00 658.70 30.08  

h23 628.38 16.67 658.41 30.03  

h24 628.77 16.67 658.41 29.64  

h25 628.13 0.00 658.67 30.54  

h26 629.41 0.00 658.74 29.33  

h27 628.18 0.00 658.75 30.57  

h28 627.76 0.00 658.70 30.94  

h29 627.86 0.00 658.69 30.83  

h30 628.45 0.00 658.69 30.24  

h31 627.60 0.00 658.70 31.10 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.83 29.54  

h33 627.79 0.00 658.70 30.91  

h34 631.60 0.00 658.72 27.12 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.74 28.69  

h36 629.92 0.00 658.76 28.84  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

zv3 629.77 0.00 658.91 29.14  

zv4 628.24 0.00 658.89 30.65  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.71 27.74  

Combinación: Combinación 28
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.76 29.96  

N1 629.83 --- 658.71 28.88  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.83 30.04  

N5 628.50 --- 658.75 30.25  

N7 628.30 --- 658.79 30.49  

N8 629.52 --- 658.92 29.40  

N9 629.70 --- 658.69 28.99  

N10 628.50 --- 658.79 30.29  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.63 30.56  

N13 628.61 --- 658.89 30.28  

N14 628.39 --- 658.74 30.35  

N15 628.74 --- 658.89 30.15  

N16 630.00 --- 658.89 28.89  

N17 628.30 --- 658.72 30.42  

N18 630.00 --- 658.89 28.89  

N20 628.07 --- 658.59 30.52  

N21 628.39 --- 658.73 30.34  

N22 628.30 --- 658.72 30.42  

N23 628.61 --- 658.77 30.16  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  

N25 628.94 --- 658.88 29.94  

N26 628.99 --- 658.88 29.89  

N27 628.61 --- 658.78 30.17  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.88 30.91  

N30 628.43 --- 658.88 30.45  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.69 28.99  

N33 627.51 --- 658.72 31.21  

N35 627.90 --- 658.67 30.77  

N39 629.06 --- 658.80 29.74  

N40 629.06 --- 658.79 29.73  

N42 628.80 --- 658.78 29.98  

N44 628.50 --- 658.74 30.24  

NC1 628.96 0.06 658.81 29.85  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC6 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC7 629.93 0.05 658.89 28.96  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC8 629.86 0.06 658.89 29.03  

NC9 629.59 0.15 658.88 29.29  

NC10 629.14 0.06 658.88 29.74  

NC11 631.10 0.06 658.88 27.78  

NC12 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC15 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC16 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC17 629.86 0.06 658.89 29.03  

NC18 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC19 629.33 0.06 658.88 29.55  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC25 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC26 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC27 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC28 628.14 0.05 658.88 30.74  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC34 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC35 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC36 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC37 628.17 0.03 658.88 30.71  

NC38 628.08 0.41 658.77 30.69  

NC39 627.85 0.41 658.74 30.89  

NC40 627.64 0.05 658.73 31.09 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.71 30.89  

NC42 628.35 0.05 658.70 30.35  

NC43 628.35 0.05 658.69 30.34  

NC44 627.85 0.05 658.68 30.83  

NC45 627.64 0.06 658.65 31.01  

NC46 627.83 0.06 658.62 30.79  

NC47 628.55 0.06 658.62 30.07  

NC48 629.12 0.13 658.65 29.53  

NC50 628.94 0.01 658.79 29.85  

NC51 628.73 0.06 658.79 30.06  

NC52 628.97 0.06 658.76 29.79  

NC53 629.61 0.06 658.73 29.12  

NC54 629.56 0.06 658.72 29.16  

NC55 628.80 0.06 658.74 29.94  

NC56 628.40 0.06 658.75 30.35  

NC57 628.46 0.06 658.75 30.29  

NC58 628.51 0.13 658.74 30.23  

NC59 628.84 0.01 658.81 29.97  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC60 628.90 0.02 658.81 29.91  

NC61 628.96 0.02 658.80 29.84  

NC62 629.00 0.02 658.80 29.80  

NC63 628.99 0.02 658.79 29.80  

NC64 628.96 0.02 658.79 29.83  

NC65 628.89 0.02 658.79 29.90  

NC66 628.83 0.02 658.78 29.95  

NC67 628.77 0.02 658.78 30.01  

NC68 628.71 0.02 658.78 30.07  

NC69 628.67 0.02 658.77 30.10  

NC71 628.92 0.05 658.75 29.83  

NC72 629.09 0.02 658.75 29.66  

NC73 629.26 0.02 658.74 29.48  

NC74 629.44 0.02 658.73 29.29  

NC75 629.11 0.02 658.72 29.61  

NC76 629.73 0.02 658.72 28.99  

NC77 629.76 0.02 658.71 28.95  

NC78 629.55 0.02 658.71 29.16  

NC79 629.35 0.02 658.71 29.36  

NC80 629.15 0.02 658.72 29.57  

NC81 628.94 0.02 658.72 29.78  

NC82 628.74 0.02 658.72 29.98  

NC83 628.60 0.02 658.73 30.13  

NC84 628.40 0.06 658.73 30.33  

NC85 628.47 0.06 658.74 30.27  

NC86 628.68 0.06 658.78 30.10  

NC87 628.66 0.06 658.76 30.10  

NC88 628.43 0.06 658.73 30.30  

NC89 628.45 0.06 658.63 30.18  

NC90 628.69 0.06 658.51 29.82  

NC91 628.64 0.06 658.44 29.80  

NC92 628.29 0.06 658.45 30.16  

NC93 628.58 0.02 658.78 30.20  

NC94 628.68 0.02 658.77 30.09  

NC95 628.76 0.04 658.76 30.00  

NC96 628.75 0.02 658.75 30.00  

NC97 628.62 0.02 658.74 30.12  

NC98 628.48 0.36 658.73 30.25  

NC99 628.39 0.02 658.73 30.34  

NC100 628.41 0.02 658.71 30.30  

NC101 628.52 0.02 658.70 30.18  

NC102 628.60 0.02 658.69 30.09  

NC103 628.73 0.02 658.68 29.95  

NC104 628.67 0.02 658.67 30.00  

NC105 628.51 0.02 658.66 30.15  

NC106 628.38 0.02 658.65 30.27  

NC107 628.22 0.02 658.64 30.42  

NC108 628.55 0.11 658.65 30.10  

NC109 629.34 0.11 658.68 29.34  

NC110 627.83 0.06 658.62 30.79  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC112 628.50 0.26 658.85 30.35  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.91 29.27  

h4 629.85 0.00 658.90 29.05  

h5 629.91 0.00 658.89 28.98  

h6 629.43 0.00 658.88 29.45  

h7 629.05 0.00 658.88 29.83  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.91 29.19  

h12 628.66 0.00 658.89 30.23  

h13 628.11 0.00 658.88 30.77  

h14 628.55 0.00 658.88 30.33  

h15 628.79 0.00 658.82 30.03  

h16 628.89 0.00 658.79 29.90  

h18 629.83 0.00 658.72 28.89  

h19 628.46 0.00 658.73 30.27  

h20 628.48 0.00 658.75 30.27  

h21 628.50 0.00 658.79 30.29  

h22 628.62 0.00 658.76 30.14  

h23 628.38 0.00 658.67 30.29  

h24 628.77 16.67 658.44 29.67  

h25 628.13 16.67 658.45 30.32  

h26 629.41 0.00 658.67 29.26  

h27 628.18 0.00 658.78 30.60  

h28 627.76 0.00 658.74 30.98  

h29 627.86 0.00 658.71 30.85  

h30 628.45 0.00 658.69 30.24  

h31 627.60 0.00 658.67 31.07  

h32 629.29 0.00 658.81 29.52  

h33 627.79 0.00 658.63 30.84  

h34 631.60 0.00 658.68 27.08 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.70 28.65  

h36 629.92 0.00 658.71 28.79  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.91 29.14  

zv4 628.24 0.00 658.88 30.64  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.68 27.71  

Combinación: Combinación 29
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.78 29.98  

N1 629.83 --- 658.74 28.91  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.84 30.05  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N5 628.50 --- 658.74 30.24  

N7 628.30 --- 658.81 30.51  

N8 629.52 --- 658.91 29.39  

N9 629.70 --- 658.55 28.85  

N10 628.50 --- 658.81 30.31  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.56 30.49  

N13 628.61 --- 658.88 30.27  

N14 628.39 --- 658.74 30.35  

N15 628.74 --- 658.88 30.14  

N16 630.00 --- 658.88 28.88  

N17 628.30 --- 658.75 30.45  

N18 630.00 --- 658.88 28.88  

N20 628.07 --- 658.52 30.45  

N21 628.39 --- 658.72 30.33  

N22 628.30 --- 658.75 30.45  

N23 628.61 --- 658.79 30.18  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  

N25 628.94 --- 658.87 29.93  

N26 628.99 --- 658.87 29.88  

N27 628.61 --- 658.80 30.19  

N28 629.26 --- 658.92 29.66  

N29 627.97 --- 658.87 30.90  

N30 628.43 --- 658.87 30.44  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.57 28.87  

N33 627.51 --- 658.74 31.23  

N35 627.90 --- 658.61 30.71  

N39 629.06 --- 658.82 29.76  

N40 629.06 --- 658.81 29.75  

N42 628.80 --- 658.80 30.00  

N44 628.50 --- 658.72 30.22  

NC1 628.96 0.06 658.83 29.87  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.93 28.98  

NC4 629.69 0.06 658.92 29.23  

NC5 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC6 629.81 0.06 658.89 29.08  

NC7 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC8 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC9 629.59 0.15 658.88 29.29  

NC10 629.14 0.06 658.87 29.73  

NC11 631.10 0.06 658.87 27.77  

NC12 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC15 629.81 0.06 658.89 29.08  

NC16 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC17 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC18 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC19 629.33 0.06 658.87 29.54  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC25 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC26 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC27 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC28 628.14 0.05 658.87 30.73  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC34 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC35 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC36 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC37 628.17 0.03 658.88 30.71  

NC38 628.08 0.41 658.79 30.71  

NC39 627.85 0.41 658.77 30.92  

NC40 627.64 0.05 658.75 31.11 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.72 30.90  

NC42 628.35 0.05 658.69 30.34  

NC43 628.35 0.05 658.65 30.30  

NC44 627.85 0.05 658.63 30.78  

NC45 627.64 0.06 658.59 30.95  

NC46 627.83 0.06 658.55 30.72  

NC47 628.55 0.06 658.48 29.93  

NC48 629.12 0.13 658.43 29.31  

NC50 628.94 0.01 658.81 29.87  

NC51 628.73 0.06 658.81 30.08  

NC52 628.97 0.06 658.78 29.81  

NC53 629.61 0.06 658.76 29.15  

NC54 629.56 0.06 658.74 29.18  

NC55 628.80 0.06 658.74 29.94  

NC56 628.40 0.06 658.74 30.34  

NC57 628.46 0.06 658.74 30.28  

NC58 628.51 0.13 658.72 30.21  

NC59 628.84 0.01 658.83 29.99  

NC60 628.90 0.02 658.83 29.93  

NC61 628.96 0.02 658.82 29.86  

NC62 629.00 0.02 658.82 29.82  

NC63 628.99 0.02 658.81 29.82  

NC64 628.96 0.02 658.81 29.85  

NC65 628.89 0.02 658.81 29.92  

NC66 628.83 0.02 658.80 29.97  

NC67 628.77 0.02 658.80 30.03  

NC68 628.71 0.02 658.80 30.09  

NC69 628.67 0.02 658.80 30.13  

NC71 628.92 0.05 658.78 29.86  

NC72 629.09 0.02 658.77 29.68  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC73 629.26 0.02 658.76 29.50  

NC74 629.44 0.02 658.76 29.32  

NC75 629.11 0.02 658.75 29.64  

NC76 629.73 0.02 658.75 29.02  

NC77 629.76 0.02 658.74 28.98  

NC78 629.55 0.02 658.73 29.18  

NC79 629.35 0.02 658.73 29.38  

NC80 629.15 0.02 658.73 29.58  

NC81 628.94 0.02 658.73 29.79  

NC82 628.74 0.02 658.73 29.99  

NC83 628.60 0.02 658.73 30.13  

NC84 628.40 0.06 658.72 30.32  

NC85 628.47 0.06 658.72 30.25  

NC86 628.68 0.06 658.81 30.13  

NC87 628.66 0.06 658.79 30.13  

NC88 628.43 0.06 658.76 30.33  

NC89 628.45 0.06 658.73 30.28  

NC90 628.69 0.06 658.70 30.01  

NC91 628.64 0.06 658.64 30.00  

NC92 628.29 0.06 658.52 30.23  

NC93 628.58 0.02 658.81 30.23  

NC94 628.68 0.02 658.80 30.12  

NC95 628.76 0.04 658.79 30.03  

NC96 628.75 0.02 658.78 30.03  

NC97 628.62 0.02 658.77 30.15  

NC98 628.48 0.36 658.76 30.28  

NC99 628.39 0.02 658.76 30.37  

NC100 628.41 0.02 658.73 30.32  

NC101 628.52 0.02 658.71 30.19  

NC102 628.60 0.02 658.69 30.09  

NC103 628.73 0.02 658.67 29.94  

NC104 628.67 0.02 658.64 29.97  

NC105 628.51 0.02 658.62 30.11  

NC106 628.38 0.02 658.60 30.22  

NC107 628.22 0.02 658.58 30.36  

NC108 628.55 0.11 658.56 30.01  

NC109 629.34 0.11 658.57 29.23  

NC110 627.83 0.06 658.55 30.72  

NC111 629.95 0.11 658.93 28.98  

NC112 628.50 0.26 658.87 30.37  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.92 29.17  

h3 629.64 0.00 658.90 29.26  

h4 629.85 0.00 658.89 29.04  

h5 629.91 0.00 658.88 28.97  

h6 629.43 0.00 658.87 29.44  

h7 629.05 0.00 658.87 29.82  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h11 629.72 0.00 658.90 29.18  

h12 628.66 0.00 658.88 30.22  

h13 628.11 0.00 658.87 30.76  

h14 628.55 0.00 658.87 30.32  

h15 628.79 0.00 658.83 30.04  

h16 628.89 0.00 658.81 29.92  

h18 629.83 0.00 658.74 28.91  

h19 628.46 0.00 658.72 30.26  

h20 628.48 0.00 658.74 30.26  

h21 628.50 0.00 658.81 30.31  

h22 628.62 0.00 658.78 30.16  

h23 628.38 0.00 658.74 30.36  

h24 628.77 0.00 658.68 29.91  

h25 628.13 16.67 658.46 30.33  

h26 629.41 16.67 658.41 29.00  

h27 628.18 0.00 658.80 30.62  

h28 627.76 0.00 658.76 31.00  

h29 627.86 0.00 658.72 30.86  

h30 628.45 0.00 658.66 30.21  

h31 627.60 0.00 658.61 31.01  

h32 629.29 0.00 658.76 29.47  

h33 627.79 0.00 658.56 30.77  

h34 631.60 0.00 658.61 27.01 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.61 28.56  

h36 629.92 0.00 658.61 28.69  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.90 29.13  

zv4 628.24 0.00 658.87 30.63  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.61 27.64  

Combinación: Combinación 30
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.80 30.00  

N1 629.83 --- 658.75 28.92  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.86 30.07  

N5 628.50 --- 658.63 30.13  

N7 628.30 --- 658.84 30.54  

N8 629.52 --- 658.90 29.38  

N9 629.70 --- 658.61 28.91  

N10 628.50 --- 658.84 30.34  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.68 30.61  

N13 628.61 --- 658.87 30.26  

N14 628.39 --- 658.71 30.32  

N15 628.74 --- 658.87 30.13  

N16 630.00 --- 658.87 28.87  

N17 628.30 --- 658.79 30.49  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N18 630.00 --- 658.87 28.87  

N20 628.07 --- 658.68 30.61  

N21 628.39 --- 658.71 30.32  

N22 628.30 --- 658.79 30.49  

N23 628.61 --- 658.82 30.21  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  

N25 628.94 --- 658.86 29.92  

N26 628.99 --- 658.86 29.87  

N27 628.61 --- 658.82 30.21  

N28 629.26 --- 658.92 29.66  

N29 627.97 --- 658.86 30.89  

N30 628.43 --- 658.86 30.43  

N31 629.54 --- 658.91 29.37  

N32 629.70 --- 658.62 28.92  

N33 627.51 --- 658.79 31.28  

N35 627.90 --- 658.70 30.80  

N39 629.06 --- 658.84 29.78  

N40 629.06 --- 658.84 29.78  

N42 628.80 --- 658.83 30.03  

N44 628.50 --- 658.63 30.13  

NC1 628.96 0.06 658.85 29.89  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.93 28.98  

NC4 629.69 0.06 658.92 29.23  

NC5 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC6 629.81 0.06 658.88 29.07  

NC7 629.93 0.05 658.88 28.95  

NC8 629.86 0.06 658.87 29.01  

NC9 629.59 0.15 658.86 29.27  

NC10 629.14 0.06 658.86 29.72  

NC11 631.10 0.06 658.86 27.76  

NC12 629.70 0.06 658.89 29.19  

NC13 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC14 629.70 0.06 658.89 29.19  

NC15 629.81 0.06 658.88 29.07  

NC16 629.93 0.05 658.88 28.95  

NC17 629.86 0.06 658.87 29.01  

NC18 629.59 0.06 658.86 29.27  

NC19 629.33 0.06 658.86 29.53  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC24 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC25 629.86 0.05 658.89 29.03  

NC26 629.19 0.05 658.88 29.69  

NC27 628.50 0.05 658.86 30.36  

NC28 628.14 0.05 658.86 30.72  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC32 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC33 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC34 629.86 0.05 658.89 29.03  

NC35 629.19 0.05 658.88 29.69  

NC36 628.50 0.05 658.87 30.37  

NC37 628.17 0.03 658.86 30.69  

NC38 628.08 0.41 658.82 30.74  

NC39 627.85 0.41 658.80 30.95  

NC40 627.64 0.05 658.79 31.15 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.77 30.95  

NC42 628.35 0.05 658.75 30.40  

NC43 628.35 0.05 658.73 30.38  

NC44 627.85 0.05 658.71 30.86  

NC45 627.64 0.06 658.69 31.05  

NC46 627.83 0.06 658.69 30.86  

NC47 628.55 0.06 658.62 30.07  

NC48 629.12 0.13 658.54 29.42  

NC50 628.94 0.01 658.83 29.89  

NC51 628.73 0.06 658.83 30.10  

NC52 628.97 0.06 658.80 29.83  

NC53 629.61 0.06 658.77 29.16  

NC54 629.56 0.06 658.74 29.18  

NC55 628.80 0.06 658.72 29.92  

NC56 628.40 0.06 658.65 30.25  

NC57 628.46 0.06 658.55 30.09  

NC58 628.51 0.13 658.63 30.12  

NC59 628.84 0.01 658.85 30.01  

NC60 628.90 0.02 658.85 29.95  

NC61 628.96 0.02 658.85 29.89  

NC62 629.00 0.02 658.84 29.84  

NC63 628.99 0.02 658.84 29.85  

NC64 628.96 0.02 658.83 29.87  

NC65 628.89 0.02 658.83 29.94  

NC66 628.83 0.02 658.83 30.00  

NC67 628.77 0.02 658.82 30.05  

NC68 628.71 0.02 658.82 30.11  

NC69 628.67 0.02 658.82 30.15  

NC71 628.92 0.05 658.80 29.88  

NC72 629.09 0.02 658.79 29.70  

NC73 629.26 0.02 658.78 29.52  

NC74 629.44 0.02 658.78 29.34  

NC75 629.11 0.02 658.77 29.66  

NC76 629.73 0.02 658.76 29.03  

NC77 629.76 0.02 658.75 28.99  

NC78 629.55 0.02 658.74 29.19  

NC79 629.35 0.02 658.74 29.39  

NC80 629.15 0.02 658.73 29.58  

NC81 628.94 0.02 658.72 29.78  

NC82 628.74 0.02 658.72 29.98  

NC83 628.60 0.02 658.71 30.11  

NC84 628.40 0.06 658.68 30.28  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC85 628.47 0.06 658.65 30.18  

NC86 628.68 0.06 658.83 30.15  

NC87 628.66 0.06 658.82 30.16  

NC88 628.43 0.06 658.80 30.37  

NC89 628.45 0.06 658.78 30.33  

NC90 628.69 0.06 658.76 30.07  

NC91 628.64 0.06 658.73 30.09  

NC92 628.29 0.06 658.70 30.41  

NC93 628.58 0.02 658.83 30.25  

NC94 628.68 0.02 658.83 30.15  

NC95 628.76 0.04 658.82 30.06  

NC96 628.75 0.02 658.81 30.06  

NC97 628.62 0.02 658.81 30.19  

NC98 628.48 0.36 658.80 30.32  

NC99 628.39 0.02 658.80 30.41  

NC100 628.41 0.02 658.78 30.37  

NC101 628.52 0.02 658.77 30.25  

NC102 628.60 0.02 658.76 30.16  

NC103 628.73 0.02 658.74 30.01  

NC104 628.67 0.02 658.73 30.06  

NC105 628.51 0.02 658.72 30.21  

NC106 628.38 0.02 658.71 30.33  

NC107 628.22 0.02 658.69 30.47  

NC108 628.55 0.11 658.66 30.11  

NC109 629.34 0.11 658.63 29.29  

NC110 627.83 0.06 658.69 30.86  

NC111 629.95 0.11 658.93 28.98  

NC112 628.50 0.26 658.89 30.39  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.92 29.17  

h3 629.64 0.00 658.90 29.26  

h4 629.85 0.00 658.88 29.03  

h5 629.91 0.00 658.87 28.96  

h6 629.43 0.00 658.86 29.43  

h7 629.05 0.00 658.86 29.81  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.91 29.70  

h11 629.72 0.00 658.89 29.17  

h12 628.66 0.00 658.87 30.21  

h13 628.11 0.00 658.86 30.75  

h14 628.55 0.00 658.86 30.31  

h15 628.79 0.00 658.86 30.07  

h16 628.89 0.00 658.83 29.94  

h18 629.83 0.00 658.75 28.92  

h19 628.46 0.00 658.71 30.25  

h20 628.48 16.67 658.53 30.05  

h21 628.50 0.00 658.84 30.34  

h22 628.62 0.00 658.82 30.20  

h23 628.38 0.00 658.79 30.41  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h24 628.77 0.00 658.75 29.98  

h25 628.13 0.00 658.69 30.56  

h26 629.41 16.67 658.51 29.10  

h27 628.18 0.00 658.83 30.65  

h28 627.76 0.00 658.80 31.04  

h29 627.86 0.00 658.77 30.91  

h30 628.45 0.00 658.73 30.28  

h31 627.60 0.00 658.70 31.10  

h32 629.29 0.00 658.78 29.49  

h33 627.79 0.00 658.69 30.90  

h34 631.60 0.00 658.69 27.09 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.69 28.64  

h36 629.92 0.00 658.68 28.76  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.89 29.12  

zv4 628.24 0.00 658.86 30.62  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.69 27.72  

Combinación: Combinación 32
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.78 29.98  

N1 629.83 --- 658.80 28.97  

N2 629.00 --- 659.00 30.00  

N4 628.79 --- 658.77 29.98  

N5 628.50 --- 658.85 30.35  

N7 628.30 --- 658.45 30.15  

N8 629.52 --- 658.94 29.42  

N9 629.70 --- 658.83 29.13  

N10 628.50 --- 658.54 30.04  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.80 30.73  

N13 628.61 --- 658.92 30.31  

N14 628.39 --- 658.84 30.45  

N15 628.74 --- 658.93 30.19  

N16 630.00 --- 658.93 28.93  

N17 628.30 --- 658.71 30.41  

N18 630.00 --- 658.93 28.93  

N20 628.07 --- 658.80 30.73  

N21 628.39 --- 658.83 30.44  

N22 628.30 --- 658.70 30.40  

N23 628.61 --- 658.78 30.17  

N24 629.12 --- 658.95 29.83  

N25 628.94 --- 658.92 29.98  

N26 628.99 --- 658.92 29.93  

N27 628.61 --- 658.79 30.18  

N28 629.26 --- 658.95 29.69  

N29 627.97 --- 658.92 30.95  

N30 628.43 --- 658.92 30.49  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N31 629.54 --- 658.94 29.40  

N32 629.70 --- 658.83 29.13  

N33 627.51 --- 658.63 31.12  

N35 627.90 --- 658.78 30.88  

N39 629.06 --- 658.76 29.70  

N40 629.06 --- 658.75 29.69  

N42 628.80 --- 658.66 29.86  

N44 628.50 --- 658.84 30.34  

NC1 628.96 0.06 658.76 29.80  

NC2 629.79 0.03 658.96 29.17  

NC3 629.95 0.06 658.95 29.00  

NC4 629.69 0.06 658.95 29.26  

NC5 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC6 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC7 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC8 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC9 629.59 0.15 658.92 29.33  

NC10 629.14 0.06 658.92 29.78  

NC11 631.10 0.06 658.92 27.82  

NC12 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC13 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC14 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC15 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC16 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC17 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC18 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC19 629.33 0.06 658.92 29.59  

NC20 629.72 0.05 658.98 29.26  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  

NC23 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC24 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC25 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC26 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC27 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC28 628.14 0.05 658.92 30.78  

NC29 629.58 0.03 658.97 29.39  

NC30 629.82 0.05 658.96 29.14  

NC31 629.43 0.05 658.95 29.52  

NC32 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC33 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC34 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC35 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC36 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC37 628.17 0.03 658.92 30.75  

NC38 628.08 0.41 658.35 30.27  

NC39 627.85 0.41 658.45 30.60  

NC40 627.64 0.05 658.57 30.93  

NC41 627.82 0.05 658.65 30.83  

NC42 628.35 0.05 658.69 30.34  

NC43 628.35 0.05 658.72 30.37  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC44 627.85 0.05 658.75 30.90  

NC45 627.64 0.06 658.78 31.14  

NC46 627.83 0.06 658.79 30.96  

NC47 628.55 0.06 658.81 30.26  

NC48 629.12 0.13 658.82 29.70  

NC50 628.94 0.01 658.77 29.83  

NC51 628.73 0.06 658.78 30.05  

NC52 628.97 0.06 658.80 29.83  

NC53 629.61 0.06 658.80 29.19  

NC54 629.56 0.06 658.81 29.25  

NC55 628.80 0.06 658.83 30.03  

NC56 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC57 628.46 0.06 658.85 30.39  

NC58 628.51 0.13 658.84 30.33  

NC59 628.84 0.01 658.75 29.91  

NC60 628.90 0.02 658.75 29.85  

NC61 628.96 0.02 658.75 29.79  

NC62 629.00 0.02 658.75 29.75  

NC63 628.99 0.02 658.75 29.76  

NC64 628.96 0.02 658.76 29.80  

NC65 628.89 0.02 658.76 29.87  

NC66 628.83 0.02 658.76 29.93  

NC67 628.77 0.02 658.77 30.00  

NC68 628.71 0.02 658.77 30.06  

NC69 628.67 0.02 658.78 30.11  

NC71 628.92 0.05 658.78 29.86  

NC72 629.09 0.02 658.79 29.70  

NC73 629.26 0.02 658.79 29.53  

NC74 629.44 0.02 658.79 29.35  

NC75 629.11 0.02 658.79 29.68  

NC76 629.73 0.02 658.80 29.07  

NC77 629.76 0.02 658.80 29.04  

NC78 629.55 0.02 658.81 29.26  

NC79 629.35 0.02 658.81 29.46  

NC80 629.15 0.02 658.81 29.66  

NC81 628.94 0.02 658.82 29.88  

NC82 628.74 0.02 658.82 30.08  

NC83 628.60 0.02 658.83 30.23  

NC84 628.40 0.06 658.84 30.44  

NC85 628.47 0.06 658.84 30.37  

NC86 628.68 0.06 658.58 29.90  

NC87 628.66 0.06 658.67 30.01  

NC88 628.43 0.06 658.69 30.26  

NC89 628.45 0.06 658.73 30.28  

NC90 628.69 0.06 658.76 30.07  

NC91 628.64 0.06 658.79 30.15  

NC92 628.29 0.06 658.80 30.51  

NC93 628.58 0.02 658.55 29.97  

NC94 628.68 0.02 658.57 29.89  

NC95 628.76 0.04 658.59 29.83  

NC96 628.75 0.02 658.62 29.87  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC97 628.62 0.02 658.64 30.02  

NC98 628.48 0.36 658.66 30.18  

NC99 628.39 0.02 658.68 30.29  

NC100 628.41 0.02 658.72 30.31  

NC101 628.52 0.02 658.73 30.21  

NC102 628.60 0.02 658.74 30.14  

NC103 628.73 0.02 658.75 30.02  

NC104 628.67 0.02 658.76 30.09  

NC105 628.51 0.02 658.77 30.26  

NC106 628.38 0.02 658.78 30.40  

NC107 628.22 0.02 658.79 30.57  

NC108 628.55 0.11 658.81 30.26  

NC109 629.34 0.11 658.82 29.48  

NC110 627.83 0.06 658.79 30.96  

NC111 629.95 0.11 658.95 29.00  

NC112 628.50 0.26 658.62 30.12  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.96 29.24  

h2 629.75 0.00 658.95 29.20  

h3 629.64 0.00 658.94 29.30  

h4 629.85 0.00 658.93 29.08  

h5 629.91 0.00 658.92 29.01  

h6 629.43 0.00 658.92 29.49  

h7 629.05 0.00 658.92 29.87  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.95 29.74  

h11 629.72 0.00 658.94 29.22  

h12 628.66 0.00 658.93 30.27  

h13 628.11 0.00 658.92 30.81  

h14 628.55 0.00 658.92 30.37  

h15 628.79 0.00 658.74 29.95  

h16 628.89 0.00 658.77 29.88  

h18 629.83 0.00 658.80 28.97  

h19 628.46 0.00 658.83 30.37  

h20 628.48 0.00 658.85 30.37  

h21 628.50 16.67 658.48 29.98  

h22 628.62 0.00 658.67 30.05  

h23 628.38 0.00 658.71 30.33  

h24 628.77 0.00 658.78 30.01  

h25 628.13 0.00 658.80 30.67  

h26 629.41 0.00 658.82 29.41  

h27 628.18 16.67 658.31 30.13  

h28 627.76 0.00 658.50 30.74  

h29 627.86 0.00 658.66 30.80  

h30 628.45 0.00 658.72 30.27  

h31 627.60 0.00 658.77 31.17 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.88 29.59  

h33 627.79 0.00 658.79 31.00  

h34 631.60 0.00 658.80 27.20 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.81 28.76  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h36 629.92 0.00 658.83 28.91  

zv1 629.52 0.00 658.97 29.45  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.93 29.16  

zv4 628.24 0.00 658.92 30.68  

zv5 628.98 0.00 658.97 29.99  

zv6 630.97 0.00 658.79 27.82  

Combinación: Combinación 33
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.80 30.00  

N1 629.83 --- 658.81 28.98  

N2 629.00 --- 659.00 30.00  

N4 628.79 --- 658.80 30.01  

N5 628.50 --- 658.84 30.34  

N7 628.30 --- 658.34 30.04  

N8 629.52 --- 658.94 29.42  

N9 629.70 --- 658.81 29.11  

N10 628.50 --- 658.67 30.17  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.79 30.72  

N13 628.61 --- 658.92 30.31  

N14 628.39 --- 658.84 30.45  

N15 628.74 --- 658.92 30.18  

N16 630.00 --- 658.92 28.92  

N17 628.30 --- 658.71 30.41  

N18 630.00 --- 658.92 28.92  

N20 628.07 --- 658.79 30.72  

N21 628.39 --- 658.83 30.44  

N22 628.30 --- 658.70 30.40  

N23 628.61 --- 658.80 30.19  

N24 629.12 --- 658.95 29.83  

N25 628.94 --- 658.92 29.98  

N26 628.99 --- 658.92 29.93  

N27 628.61 --- 658.81 30.20  

N28 629.26 --- 658.95 29.69  

N29 627.97 --- 658.92 30.95  

N30 628.43 --- 658.92 30.49  

N31 629.54 --- 658.94 29.40  

N32 629.70 --- 658.81 29.11  

N33 627.51 --- 658.37 30.86  

N35 627.90 --- 658.71 30.81  

N39 629.06 --- 658.79 29.73  

N40 629.06 --- 658.79 29.73  

N42 628.80 --- 658.71 29.91  

N44 628.50 --- 658.84 30.34  

NC1 628.96 0.06 658.80 29.84  

NC2 629.79 0.03 658.96 29.17  

NC3 629.95 0.06 658.95 29.00  

NC4 629.69 0.06 658.95 29.26  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC5 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC6 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC7 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC8 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC9 629.59 0.15 658.92 29.33  

NC10 629.14 0.06 658.92 29.78  

NC11 631.10 0.06 658.92 27.82  

NC12 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC13 629.59 0.06 658.94 29.35  

NC14 629.70 0.06 658.93 29.23  

NC15 629.81 0.06 658.93 29.12  

NC16 629.93 0.05 658.93 29.00  

NC17 629.86 0.06 658.92 29.06  

NC18 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC19 629.33 0.06 658.92 29.59  

NC20 629.72 0.05 658.98 29.26  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  

NC23 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC24 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC25 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC26 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC27 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC28 628.14 0.05 658.92 30.78  

NC29 629.58 0.03 658.97 29.39  

NC30 629.82 0.05 658.96 29.14  

NC31 629.43 0.05 658.95 29.52  

NC32 629.27 0.05 658.94 29.67  

NC33 629.58 0.05 658.94 29.36  

NC34 629.86 0.05 658.93 29.07  

NC35 629.19 0.05 658.93 29.74  

NC36 628.50 0.05 658.92 30.42  

NC37 628.17 0.03 658.92 30.75  

NC38 628.08 0.41 657.89 29.81  

NC39 627.85 0.41 657.86 30.01  

NC40 627.64 0.05 658.10 30.46  

NC41 627.82 0.05 658.42 30.60  

NC42 628.35 0.05 658.49 30.14  

NC43 628.35 0.05 658.58 30.23  

NC44 627.85 0.05 658.65 30.80  

NC45 627.64 0.06 658.73 31.09  

NC46 627.83 0.06 658.76 30.93  

NC47 628.55 0.06 658.79 30.24  

NC48 629.12 0.13 658.80 29.68  

NC50 628.94 0.01 658.79 29.85  

NC51 628.73 0.06 658.80 30.07  

NC52 628.97 0.06 658.81 29.84  

NC53 629.61 0.06 658.81 29.20  

NC54 629.56 0.06 658.81 29.25  

NC55 628.80 0.06 658.83 30.03  

NC56 628.40 0.06 658.84 30.44  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC57 628.46 0.06 658.84 30.38  

NC58 628.51 0.13 658.84 30.33  

NC59 628.84 0.01 658.79 29.95  

NC60 628.90 0.02 658.79 29.89  

NC61 628.96 0.02 658.79 29.83  

NC62 629.00 0.02 658.79 29.79  

NC63 628.99 0.02 658.79 29.80  

NC64 628.96 0.02 658.79 29.83  

NC65 628.89 0.02 658.79 29.90  

NC66 628.83 0.02 658.79 29.96  

NC67 628.77 0.02 658.79 30.02  

NC68 628.71 0.02 658.79 30.08  

NC69 628.67 0.02 658.79 30.12  

NC71 628.92 0.05 658.80 29.88  

NC72 629.09 0.02 658.80 29.71  

NC73 629.26 0.02 658.80 29.54  

NC74 629.44 0.02 658.80 29.36  

NC75 629.11 0.02 658.80 29.69  

NC76 629.73 0.02 658.80 29.07  

NC77 629.76 0.02 658.81 29.05  

NC78 629.55 0.02 658.81 29.26  

NC79 629.35 0.02 658.81 29.46  

NC80 629.15 0.02 658.82 29.67  

NC81 628.94 0.02 658.82 29.88  

NC82 628.74 0.02 658.82 30.08  

NC83 628.60 0.02 658.82 30.22  

NC84 628.40 0.06 658.83 30.43  

NC85 628.47 0.06 658.84 30.37  

NC86 628.68 0.06 658.68 30.00  

NC87 628.66 0.06 658.71 30.05  

NC88 628.43 0.06 658.70 30.27  

NC89 628.45 0.06 658.72 30.27  

NC90 628.69 0.06 658.76 30.07  

NC91 628.64 0.06 658.78 30.14  

NC92 628.29 0.06 658.79 30.50  

NC93 628.58 0.02 658.67 30.09  

NC94 628.68 0.02 658.68 30.00  

NC95 628.76 0.04 658.68 29.92  

NC96 628.75 0.02 658.69 29.94  

NC97 628.62 0.02 658.69 30.07  

NC98 628.48 0.36 658.70 30.22  

NC99 628.39 0.02 658.71 30.32  

NC100 628.41 0.02 658.72 30.31  

NC101 628.52 0.02 658.73 30.21  

NC102 628.60 0.02 658.74 30.14  

NC103 628.73 0.02 658.75 30.02  

NC104 628.67 0.02 658.76 30.09  

NC105 628.51 0.02 658.77 30.26  

NC106 628.38 0.02 658.77 30.39  

NC107 628.22 0.02 658.78 30.56  

NC108 628.55 0.11 658.80 30.25  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC109 629.34 0.11 658.81 29.47  

NC110 627.83 0.06 658.76 30.93  

NC111 629.95 0.11 658.95 29.00  

NC112 628.50 0.26 658.55 30.05  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.96 29.24  

h2 629.75 0.00 658.95 29.20  

h3 629.64 0.00 658.94 29.30  

h4 629.85 0.00 658.93 29.08  

h5 629.91 0.00 658.92 29.01  

h6 629.43 0.00 658.92 29.49  

h7 629.05 0.00 658.92 29.87  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.95 29.74  

h11 629.72 0.00 658.94 29.22  

h12 628.66 0.00 658.92 30.26  

h13 628.11 0.00 658.92 30.81  

h14 628.55 0.00 658.92 30.37  

h15 628.79 0.00 658.79 30.00  

h16 628.89 0.00 658.80 29.91  

h18 629.83 0.00 658.81 28.98  

h19 628.46 0.00 658.83 30.37  

h20 628.48 0.00 658.84 30.36  

h21 628.50 0.00 658.65 30.15  

h22 628.62 0.00 658.70 30.08  

h23 628.38 0.00 658.71 30.33  

h24 628.77 0.00 658.78 30.01  

h25 628.13 0.00 658.79 30.66  

h26 629.41 0.00 658.81 29.40  

h27 628.18 16.67 657.90 29.72  

h28 627.76 16.67 657.85 30.09  

h29 627.86 0.00 658.42 30.56  

h30 628.45 0.00 658.57 30.12  

h31 627.60 0.00 658.70 31.10 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.87 29.58  

h33 627.79 0.00 658.75 30.96  

h34 631.60 0.00 658.75 27.15 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.78 28.73  

h36 629.92 0.00 658.82 28.90  

zv1 629.52 0.00 658.97 29.45  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.93 29.16  

zv4 628.24 0.00 658.92 30.68  

zv5 628.98 0.00 658.96 29.98  

zv6 630.97 0.00 658.73 27.76  
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Combinación: Combinación 34
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.78 29.98  

N1 629.83 --- 658.78 28.95  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.80 30.01  

N5 628.50 --- 658.81 30.31  

N7 628.30 --- 658.61 30.31  

N8 629.52 --- 658.93 29.41  

N9 629.70 --- 658.76 29.06  

N10 628.50 --- 658.70 30.20  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.74 30.67  

N13 628.61 --- 658.91 30.30  

N14 628.39 --- 658.81 30.42  

N15 628.74 --- 658.91 30.17  

N16 630.00 --- 658.91 28.91  

N17 628.30 --- 658.69 30.39  

N18 630.00 --- 658.91 28.91  

N20 628.07 --- 658.74 30.67  

N21 628.39 --- 658.80 30.41  

N22 628.30 --- 658.66 30.36  

N23 628.61 --- 658.78 30.17  

N24 629.12 --- 658.94 29.82  

N25 628.94 --- 658.90 29.96  

N26 628.99 --- 658.90 29.91  

N27 628.61 --- 658.79 30.18  

N28 629.26 --- 658.94 29.68  

N29 627.97 --- 658.90 30.93  

N30 628.43 --- 658.90 30.47  

N31 629.54 --- 658.93 29.39  

N32 629.70 --- 658.77 29.07  

N33 627.51 --- 657.94 30.43  

N35 627.90 --- 658.54 30.64  

N39 629.06 --- 658.78 29.72  

N40 629.06 --- 658.78 29.72  

N42 628.80 --- 658.71 29.91  

N44 628.50 --- 658.80 30.30  

NC1 628.96 0.06 658.79 29.83  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.95 29.00  

NC4 629.69 0.06 658.94 29.25  

NC5 629.59 0.06 658.93 29.34  

NC6 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC7 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC8 629.86 0.06 658.91 29.05  

NC9 629.59 0.15 658.91 29.32  

NC10 629.14 0.06 658.90 29.76  

NC11 631.10 0.06 658.90 27.80  

NC12 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC13 629.59 0.06 658.93 29.34  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC14 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC15 629.81 0.06 658.92 29.11  

NC16 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC17 629.86 0.06 658.91 29.05  

NC18 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC19 629.33 0.06 658.90 29.57  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.96 29.41  

NC22 629.29 0.03 658.95 29.66  

NC23 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC24 629.58 0.05 658.93 29.35  

NC25 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC26 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC27 628.50 0.05 658.91 30.41  

NC28 628.14 0.05 658.90 30.76  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.93 29.35  

NC34 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC35 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC36 628.50 0.05 658.91 30.41  

NC37 628.17 0.03 658.91 30.74  

NC38 628.08 0.41 658.29 30.21  

NC39 627.85 0.41 657.96 30.11  

NC40 627.64 0.05 657.89 30.25  

NC41 627.82 0.05 657.83 30.01  

NC42 628.35 0.05 658.00 29.65  

NC43 628.35 0.05 658.22 29.87  

NC44 627.85 0.05 658.39 30.54  

NC45 627.64 0.06 658.58 30.94 Pres. máx.

NC46 627.83 0.06 658.65 30.82  

NC47 628.55 0.06 658.74 30.19  

NC48 629.12 0.13 658.75 29.63  

NC50 628.94 0.01 658.78 29.84  

NC51 628.73 0.06 658.79 30.06  

NC52 628.97 0.06 658.79 29.82  

NC53 629.61 0.06 658.78 29.17  

NC54 629.56 0.06 658.79 29.23  

NC55 628.80 0.06 658.80 30.00  

NC56 628.40 0.06 658.81 30.41  

NC57 628.46 0.06 658.81 30.35  

NC58 628.51 0.13 658.80 30.29  

NC59 628.84 0.01 658.78 29.94  

NC60 628.90 0.02 658.78 29.88  

NC61 628.96 0.02 658.78 29.82  

NC62 629.00 0.02 658.78 29.78  

NC63 628.99 0.02 658.78 29.79  

NC64 628.96 0.02 658.78 29.82  

NC65 628.89 0.02 658.78 29.89  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC66 628.83 0.02 658.78 29.95  

NC67 628.77 0.02 658.78 30.01  

NC68 628.71 0.02 658.78 30.07  

NC69 628.67 0.02 658.78 30.11  

NC71 628.92 0.05 658.78 29.86  

NC72 629.09 0.02 658.78 29.69  

NC73 629.26 0.02 658.78 29.52  

NC74 629.44 0.02 658.78 29.34  

NC75 629.11 0.02 658.78 29.67  

NC76 629.73 0.02 658.78 29.05  

NC77 629.76 0.02 658.78 29.02  

NC78 629.55 0.02 658.78 29.23  

NC79 629.35 0.02 658.78 29.43  

NC80 629.15 0.02 658.79 29.64  

NC81 628.94 0.02 658.79 29.85  

NC82 628.74 0.02 658.79 30.05  

NC83 628.60 0.02 658.79 30.19  

NC84 628.40 0.06 658.80 30.40  

NC85 628.47 0.06 658.80 30.33  

NC86 628.68 0.06 658.70 30.02  

NC87 628.66 0.06 658.69 30.03  

NC88 628.43 0.06 658.67 30.24  

NC89 628.45 0.06 658.68 30.23  

NC90 628.69 0.06 658.72 30.03  

NC91 628.64 0.06 658.74 30.10  

NC92 628.29 0.06 658.74 30.45  

NC93 628.58 0.02 658.70 30.12  

NC94 628.68 0.02 658.70 30.02  

NC95 628.76 0.04 658.69 29.93  

NC96 628.75 0.02 658.69 29.94  

NC97 628.62 0.02 658.69 30.07  

NC98 628.48 0.36 658.69 30.21  

NC99 628.39 0.02 658.69 30.30  

NC100 628.41 0.02 658.69 30.28  

NC101 628.52 0.02 658.70 30.18  

NC102 628.60 0.02 658.70 30.10  

NC103 628.73 0.02 658.71 29.98  

NC104 628.67 0.02 658.72 30.05  

NC105 628.51 0.02 658.72 30.21  

NC106 628.38 0.02 658.73 30.35  

NC107 628.22 0.02 658.74 30.52  

NC108 628.55 0.11 658.75 30.20  

NC109 629.34 0.11 658.76 29.42  

NC110 627.83 0.06 658.65 30.82  

NC111 629.95 0.11 658.95 29.00  

NC112 628.50 0.26 658.73 30.23  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.96 29.24  

h2 629.75 0.00 658.94 29.19  

h3 629.64 0.00 658.93 29.29  

h4 629.85 0.00 658.92 29.07  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h5 629.91 0.00 658.91 29.00  

h6 629.43 0.00 658.91 29.48  

h7 629.05 0.00 658.90 29.85  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.94 29.73  

h11 629.72 0.00 658.92 29.20  

h12 628.66 0.00 658.91 30.25  

h13 628.11 0.00 658.90 30.79  

h14 628.55 0.00 658.90 30.35  

h15 628.79 0.00 658.78 29.99  

h16 628.89 0.00 658.78 29.89  

h18 629.83 0.00 658.78 28.95  

h19 628.46 0.00 658.80 30.34  

h20 628.48 0.00 658.81 30.33  

h21 628.50 0.00 658.69 30.19  

h22 628.62 0.00 658.69 30.07  

h23 628.38 0.00 658.67 30.29  

h24 628.77 0.00 658.74 29.97  

h25 628.13 0.00 658.74 30.61  

h26 629.41 0.00 658.76 29.35  

h27 628.18 0.00 658.44 30.26  

h28 627.76 16.67 657.85 30.09  

h29 627.86 16.67 657.82 29.96  

h30 628.45 0.00 658.18 29.73  

h31 627.60 0.00 658.50 30.90  

h32 629.29 0.00 658.84 29.55  

h33 627.79 0.00 658.64 30.85  

h34 631.60 0.00 658.62 27.02 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.69 28.64  

h36 629.92 0.00 658.77 28.85  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.92 29.15  

zv4 628.24 0.00 658.90 30.66  

zv5 628.98 0.00 658.98 30.00  

zv6 630.97 0.00 658.58 27.61  

Combinación: Combinación 35
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.78 29.98  

N1 629.83 --- 658.77 28.94  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.81 30.02  

N5 628.50 --- 658.79 30.29  

N7 628.30 --- 658.70 30.40  

N8 629.52 --- 658.92 29.40  

N9 629.70 --- 658.72 29.02  

N10 628.50 --- 658.73 30.23  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N12 628.07 --- 658.71 30.64  

N13 628.61 --- 658.90 30.29  

N14 628.39 --- 658.79 30.40  

N15 628.74 --- 658.90 30.16  

N16 630.00 --- 658.90 28.90  

N17 628.30 --- 658.70 30.40  

N18 630.00 --- 658.90 28.90  

N20 628.07 --- 658.70 30.63  

N21 628.39 --- 658.78 30.39  

N22 628.30 --- 658.68 30.38  

N23 628.61 --- 658.78 30.17  

N24 629.12 --- 658.94 29.82  

N25 628.94 --- 658.89 29.95  

N26 628.99 --- 658.89 29.90  

N27 628.61 --- 658.79 30.18  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.89 30.92  

N30 628.43 --- 658.89 30.46  

N31 629.54 --- 658.93 29.39  

N32 629.70 --- 658.72 29.02  

N33 627.51 --- 658.11 30.60  

N35 627.90 --- 658.24 30.34  

N39 629.06 --- 658.79 29.73  

N40 629.06 --- 658.78 29.72  

N42 628.80 --- 658.73 29.93  

N44 628.50 --- 658.78 30.28  

NC1 628.96 0.06 658.79 29.83  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC6 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC7 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC8 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC9 629.59 0.15 658.90 29.31  

NC10 629.14 0.06 658.89 29.75  

NC11 631.10 0.06 658.89 27.79  

NC12 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC13 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC14 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC15 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC16 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC17 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC18 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC19 629.33 0.06 658.90 29.57  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.91 29.05  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC26 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC27 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC28 628.14 0.05 658.89 30.75  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC34 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC35 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC36 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC37 628.17 0.03 658.90 30.73  

NC38 628.08 0.41 658.52 30.44  

NC39 627.85 0.41 658.35 30.50  

NC40 627.64 0.05 658.20 30.56  

NC41 627.82 0.05 657.54 29.72  

NC42 628.35 0.05 657.44 29.09  

NC43 628.35 0.05 657.51 29.16  

NC44 627.85 0.05 657.91 30.06  

NC45 627.64 0.06 658.34 30.70  

NC46 627.83 0.06 658.50 30.67  

NC47 628.55 0.06 658.70 30.15  

NC48 629.12 0.13 658.71 29.59  

NC50 628.94 0.01 658.79 29.85  

NC51 628.73 0.06 658.79 30.06  

NC52 628.97 0.06 658.78 29.81  

NC53 629.61 0.06 658.78 29.17  

NC54 629.56 0.06 658.78 29.22  

NC55 628.80 0.06 658.78 29.98  

NC56 628.40 0.06 658.79 30.39  

NC57 628.46 0.06 658.79 30.33  

NC58 628.51 0.13 658.78 30.27  

NC59 628.84 0.01 658.79 29.95  

NC60 628.90 0.02 658.79 29.89  

NC61 628.96 0.02 658.79 29.83  

NC62 629.00 0.02 658.78 29.78  

NC63 628.99 0.02 658.78 29.79  

NC64 628.96 0.02 658.78 29.82  

NC65 628.89 0.02 658.78 29.89  

NC66 628.83 0.02 658.78 29.95  

NC67 628.77 0.02 658.78 30.01  

NC68 628.71 0.02 658.78 30.07  

NC69 628.67 0.02 658.78 30.11  

NC71 628.92 0.05 658.78 29.86  

NC72 629.09 0.02 658.77 29.68  

NC73 629.26 0.02 658.77 29.51  

NC74 629.44 0.02 658.77 29.33  

NC75 629.11 0.02 658.77 29.66  

NC76 629.73 0.02 658.77 29.04  

NC77 629.76 0.02 658.77 29.01  

NC78 629.55 0.02 658.77 29.22  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC79 629.35 0.02 658.77 29.42  

NC80 629.15 0.02 658.78 29.63  

NC81 628.94 0.02 658.78 29.84  

NC82 628.74 0.02 658.78 30.04  

NC83 628.60 0.02 658.78 30.18  

NC84 628.40 0.06 658.78 30.38  

NC85 628.47 0.06 658.78 30.31  

NC86 628.68 0.06 658.73 30.05  

NC87 628.66 0.06 658.72 30.06  

NC88 628.43 0.06 658.69 30.26  

NC89 628.45 0.06 658.69 30.24  

NC90 628.69 0.06 658.71 30.02  

NC91 628.64 0.06 658.71 30.07  

NC92 628.29 0.06 658.70 30.41  

NC93 628.58 0.02 658.73 30.15  

NC94 628.68 0.02 658.72 30.04  

NC95 628.76 0.04 658.72 29.96  

NC96 628.75 0.02 658.71 29.96  

NC97 628.62 0.02 658.71 30.09  

NC98 628.48 0.36 658.70 30.22  

NC99 628.39 0.02 658.70 30.31  

NC100 628.41 0.02 658.70 30.29  

NC101 628.52 0.02 658.70 30.18  

NC102 628.60 0.02 658.70 30.10  

NC103 628.73 0.02 658.70 29.97  

NC104 628.67 0.02 658.70 30.03  

NC105 628.51 0.02 658.70 30.19  

NC106 628.38 0.02 658.70 30.32  

NC107 628.22 0.02 658.71 30.49  

NC108 628.55 0.11 658.71 30.16  

NC109 629.34 0.11 658.72 29.38  

NC110 627.83 0.06 658.50 30.67  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.79 30.29  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.94 29.19  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.91 29.06  

h5 629.91 0.00 658.90 28.99  

h6 629.43 0.00 658.90 29.47  

h7 629.05 0.00 658.89 29.84  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.92 29.20  

h12 628.66 0.00 658.90 30.24  

h13 628.11 0.00 658.89 30.78 Pres. máx.

h14 628.55 0.00 658.89 30.34  

h15 628.79 0.00 658.79 30.00  

h16 628.89 0.00 658.79 29.90  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h18 629.83 0.00 658.78 28.95  

h19 628.46 0.00 658.78 30.32  

h20 628.48 0.00 658.79 30.31  

h21 628.50 0.00 658.73 30.23  

h22 628.62 0.00 658.71 30.09  

h23 628.38 0.00 658.68 30.30  

h24 628.77 0.00 658.72 29.95  

h25 628.13 0.00 658.70 30.57  

h26 629.41 0.00 658.72 29.31  

h27 628.18 0.00 658.60 30.42  

h28 627.76 0.00 658.29 30.53  

h29 627.86 16.67 657.47 29.61  

h30 628.45 16.67 657.42 28.97  

h31 627.60 0.00 658.16 30.56  

h32 629.29 0.00 658.82 29.53  

h33 627.79 0.00 658.47 30.68  

h34 631.60 0.00 658.41 26.81 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.56 28.51  

h36 629.92 0.00 658.72 28.80  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.92 29.15  

zv4 628.24 0.00 658.90 30.66  

zv5 628.98 0.00 658.98 30.00  

zv6 630.97 0.00 658.33 27.36  

Combinación: Combinación 36
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.78 29.98  

N1 629.83 --- 658.76 28.93  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.82 30.03  

N5 628.50 --- 658.78 30.28  

N7 628.30 --- 658.76 30.46  

N8 629.52 --- 658.92 29.40  

N9 629.70 --- 658.67 28.97  

N10 628.50 --- 658.76 30.26  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.67 30.60  

N13 628.61 --- 658.89 30.28  

N14 628.39 --- 658.78 30.39  

N15 628.74 --- 658.89 30.15  

N16 630.00 --- 658.89 28.89  

N17 628.30 --- 658.72 30.42  

N18 630.00 --- 658.89 28.89  

N20 628.07 --- 658.65 30.58  

N21 628.39 --- 658.76 30.37  

N22 628.30 --- 658.71 30.41  

N23 628.61 --- 658.78 30.17  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N25 628.94 --- 658.88 29.94  

N26 628.99 --- 658.88 29.89  

N27 628.61 --- 658.79 30.18  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.88 30.91  

N30 628.43 --- 658.88 30.45  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.68 28.98  

N33 627.51 --- 658.45 30.94  

N35 627.90 --- 657.70 29.80  

N39 629.06 --- 658.80 29.74  

N40 629.06 --- 658.79 29.73  

N42 628.80 --- 658.76 29.96  

N44 628.50 --- 658.76 30.26  

NC1 628.96 0.06 658.81 29.85  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC6 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC7 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC8 629.86 0.06 658.89 29.03  

NC9 629.59 0.15 658.89 29.30  

NC10 629.14 0.06 658.88 29.74  

NC11 631.10 0.06 658.88 27.78  

NC12 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC15 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC16 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC17 629.86 0.06 658.89 29.03  

NC18 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC19 629.33 0.06 658.89 29.56  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC26 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC27 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC28 628.14 0.05 658.89 30.75  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC34 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC35 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC36 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC37 628.17 0.03 658.89 30.72  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC38 628.08 0.41 658.66 30.58  

NC39 627.85 0.41 658.57 30.72  

NC40 627.64 0.05 658.50 30.86 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.19 30.37  

NC42 628.35 0.05 657.80 29.45  

NC43 628.35 0.05 657.45 29.10  

NC44 627.85 0.05 657.49 29.64  

NC45 627.64 0.06 657.90 30.26  

NC46 627.83 0.06 658.24 30.41  

NC47 628.55 0.06 658.65 30.10  

NC48 629.12 0.13 658.66 29.54  

NC50 628.94 0.01 658.80 29.86  

NC51 628.73 0.06 658.79 30.06  

NC52 628.97 0.06 658.79 29.82  

NC53 629.61 0.06 658.77 29.16  

NC54 629.56 0.06 658.77 29.21  

NC55 628.80 0.06 658.77 29.97  

NC56 628.40 0.06 658.78 30.38  

NC57 628.46 0.06 658.78 30.32  

NC58 628.51 0.13 658.76 30.25  

NC59 628.84 0.01 658.81 29.97  

NC60 628.90 0.02 658.80 29.90  

NC61 628.96 0.02 658.80 29.84  

NC62 629.00 0.02 658.80 29.80  

NC63 628.99 0.02 658.79 29.80  

NC64 628.96 0.02 658.79 29.83  

NC65 628.89 0.02 658.79 29.90  

NC66 628.83 0.02 658.79 29.96  

NC67 628.77 0.02 658.79 30.02  

NC68 628.71 0.02 658.79 30.08  

NC69 628.67 0.02 658.78 30.11  

NC71 628.92 0.05 658.78 29.86  

NC72 629.09 0.02 658.78 29.69  

NC73 629.26 0.02 658.77 29.51  

NC74 629.44 0.02 658.77 29.33  

NC75 629.11 0.02 658.77 29.66  

NC76 629.73 0.02 658.77 29.04  

NC77 629.76 0.02 658.76 29.00  

NC78 629.55 0.02 658.76 29.21  

NC79 629.35 0.02 658.76 29.41  

NC80 629.15 0.02 658.76 29.61  

NC81 628.94 0.02 658.76 29.82  

NC82 628.74 0.02 658.76 30.02  

NC83 628.60 0.02 658.76 30.16  

NC84 628.40 0.06 658.76 30.36  

NC85 628.47 0.06 658.76 30.29  

NC86 628.68 0.06 658.76 30.08  

NC87 628.66 0.06 658.75 30.09  

NC88 628.43 0.06 658.72 30.29  

NC89 628.45 0.06 658.71 30.26  

NC90 628.69 0.06 658.71 30.02  

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 137



Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC91 628.64 0.06 658.70 30.06  

NC92 628.29 0.06 658.67 30.38  

NC93 628.58 0.02 658.76 30.18  

NC94 628.68 0.02 658.75 30.07  

NC95 628.76 0.04 658.75 29.99  

NC96 628.75 0.02 658.74 29.99  

NC97 628.62 0.02 658.73 30.11  

NC98 628.48 0.36 658.72 30.24  

NC99 628.39 0.02 658.72 30.33  

NC100 628.41 0.02 658.71 30.30  

NC101 628.52 0.02 658.71 30.19  

NC102 628.60 0.02 658.70 30.10  

NC103 628.73 0.02 658.70 29.97  

NC104 628.67 0.02 658.69 30.02  

NC105 628.51 0.02 658.68 30.17  

NC106 628.38 0.02 658.68 30.30  

NC107 628.22 0.02 658.67 30.45  

NC108 628.55 0.11 658.67 30.12  

NC109 629.34 0.11 658.67 29.33  

NC110 627.83 0.06 658.24 30.41  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.83 30.33  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.91 29.27  

h4 629.85 0.00 658.90 29.05  

h5 629.91 0.00 658.89 28.98  

h6 629.43 0.00 658.89 29.46  

h7 629.05 0.00 658.88 29.83  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.91 29.19  

h12 628.66 0.00 658.89 30.23  

h13 628.11 0.00 658.88 30.77  

h14 628.55 0.00 658.88 30.33  

h15 628.79 0.00 658.81 30.02  

h16 628.89 0.00 658.80 29.91  

h18 629.83 0.00 658.77 28.94  

h19 628.46 0.00 658.76 30.30  

h20 628.48 0.00 658.78 30.30  

h21 628.50 0.00 658.76 30.26  

h22 628.62 0.00 658.74 30.12  

h23 628.38 0.00 658.71 30.33  

h24 628.77 0.00 658.71 29.94  

h25 628.13 0.00 658.65 30.52  

h26 629.41 0.00 658.66 29.25  

h27 628.18 0.00 658.70 30.52  

h28 627.76 0.00 658.54 30.78  

h29 627.86 0.00 658.16 30.30  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h30 628.45 16.67 657.44 28.99  

h31 627.60 16.67 657.52 29.92  

h32 629.29 0.00 658.78 29.49  

h33 627.79 0.00 658.18 30.39  

h34 631.60 0.00 658.03 26.43 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.32 28.27  

h36 629.92 0.00 658.65 28.73  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.91 29.14  

zv4 628.24 0.00 658.89 30.65  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 657.87 26.90  

Combinación: Combinación 37
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.78 29.98  

N1 629.83 --- 658.75 28.92  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.82 30.03  

N5 628.50 --- 658.76 30.26  

N7 628.30 --- 658.77 30.47  

N8 629.52 --- 658.91 29.39  

N9 629.70 --- 658.63 28.93  

N10 628.50 --- 658.78 30.28  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.62 30.55  

N13 628.61 --- 658.88 30.27  

N14 628.39 --- 658.76 30.37  

N15 628.74 --- 658.89 30.15  

N16 630.00 --- 658.89 28.89  

N17 628.30 --- 658.72 30.42  

N18 630.00 --- 658.89 28.89  

N20 628.07 --- 658.58 30.51  

N21 628.39 --- 658.74 30.35  

N22 628.30 --- 658.71 30.41  

N23 628.61 --- 658.78 30.17  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  

N25 628.94 --- 658.87 29.93  

N26 628.99 --- 658.87 29.88  

N27 628.61 --- 658.79 30.18  

N28 629.26 --- 658.92 29.66  

N29 627.97 --- 658.87 30.90  

N30 628.43 --- 658.87 30.44  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.63 28.93  

N33 627.51 --- 658.59 31.08  

N35 627.90 --- 657.77 29.87  

N39 629.06 --- 658.80 29.74  

N40 629.06 --- 658.80 29.74  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N42 628.80 --- 658.77 29.97  

N44 628.50 --- 658.74 30.24  

NC1 628.96 0.06 658.81 29.85  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.93 28.98  

NC4 629.69 0.06 658.92 29.23  

NC5 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC6 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC7 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC8 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC9 629.59 0.15 658.88 29.29  

NC10 629.14 0.06 658.87 29.73  

NC11 631.10 0.06 658.87 27.77  

NC12 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC15 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC16 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC17 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC18 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC19 629.33 0.06 658.88 29.55  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC25 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC26 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC27 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC28 628.14 0.05 658.88 30.74  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC34 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC35 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC36 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC37 628.17 0.03 658.88 30.71  

NC38 628.08 0.41 658.71 30.63  

NC39 627.85 0.41 658.66 30.81  

NC40 627.64 0.05 658.62 30.98 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.46 30.64  

NC42 628.35 0.05 658.25 29.90  

NC43 628.35 0.05 658.02 29.67  

NC44 627.85 0.05 657.84 29.99  

NC45 627.64 0.06 657.77 30.13  

NC46 627.83 0.06 657.88 30.05  

NC47 628.55 0.06 658.59 30.04  

NC48 629.12 0.13 658.61 29.49  

NC50 628.94 0.01 658.80 29.86  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC51 628.73 0.06 658.79 30.06  

NC52 628.97 0.06 658.78 29.81  

NC53 629.61 0.06 658.76 29.15  

NC54 629.56 0.06 658.75 29.19  

NC55 628.80 0.06 658.76 29.96  

NC56 628.40 0.06 658.76 30.36  

NC57 628.46 0.06 658.76 30.30  

NC58 628.51 0.13 658.74 30.23  

NC59 628.84 0.01 658.81 29.97  

NC60 628.90 0.02 658.81 29.91  

NC61 628.96 0.02 658.80 29.84  

NC62 629.00 0.02 658.80 29.80  

NC63 628.99 0.02 658.79 29.80  

NC64 628.96 0.02 658.79 29.83  

NC65 628.89 0.02 658.79 29.90  

NC66 628.83 0.02 658.79 29.96  

NC67 628.77 0.02 658.79 30.02  

NC68 628.71 0.02 658.78 30.07  

NC69 628.67 0.02 658.78 30.11  

NC71 628.92 0.05 658.77 29.85  

NC72 629.09 0.02 658.77 29.68  

NC73 629.26 0.02 658.76 29.50  

NC74 629.44 0.02 658.76 29.32  

NC75 629.11 0.02 658.76 29.65  

NC76 629.73 0.02 658.75 29.02  

NC77 629.76 0.02 658.75 28.99  

NC78 629.55 0.02 658.75 29.20  

NC79 629.35 0.02 658.75 29.40  

NC80 629.15 0.02 658.75 29.60  

NC81 628.94 0.02 658.75 29.81  

NC82 628.74 0.02 658.74 30.00  

NC83 628.60 0.02 658.74 30.14  

NC84 628.40 0.06 658.74 30.34  

NC85 628.47 0.50 658.74 30.27  

NC86 628.68 0.06 658.77 30.09  

NC87 628.66 0.06 658.76 30.10  

NC88 628.43 0.06 658.73 30.30  

NC89 628.45 0.06 658.71 30.26  

NC90 628.69 0.06 658.71 30.02  

NC91 628.64 0.06 658.68 30.04  

NC92 628.29 0.06 658.62 30.33  

NC93 628.58 0.02 658.77 30.19  

NC94 628.68 0.02 658.76 30.08  

NC95 628.76 0.04 658.76 30.00  

NC96 628.75 0.02 658.75 30.00  

NC97 628.62 0.02 658.74 30.12  

NC98 628.48 0.36 658.73 30.25  

NC99 628.39 0.02 658.72 30.33  

NC100 628.41 0.02 658.71 30.30  

NC101 628.52 0.02 658.69 30.17  

NC102 628.60 0.02 658.69 30.09  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC103 628.73 0.22 658.67 29.94  

NC104 628.67 0.02 658.66 29.99  

NC105 628.51 0.02 658.65 30.14  

NC106 628.38 0.02 658.64 30.26  

NC107 628.22 0.02 658.63 30.41  

NC108 628.55 0.11 658.62 30.07  

NC109 629.34 0.11 658.63 29.29  

NC110 627.83 0.06 657.88 30.05  

NC111 629.95 0.11 658.93 28.98  

NC112 628.50 0.26 658.84 30.34  

SG1 629.00 -40.18 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.91 29.27  

h4 629.85 0.00 658.89 29.04  

h5 629.91 0.00 658.88 28.97  

h6 629.43 0.00 658.88 29.45  

h7 629.05 0.00 658.87 29.82  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.90 29.18  

h12 628.66 0.00 658.89 30.23  

h13 628.11 0.00 658.88 30.77  

h14 628.55 0.00 658.87 30.32  

h15 628.79 0.00 658.81 30.02  

h16 628.89 0.00 658.80 29.91  

h18 629.83 0.00 658.75 28.92  

h19 628.46 0.00 658.74 30.28  

h20 628.48 0.00 658.76 30.28  

h21 628.50 0.00 658.77 30.27  

h22 628.62 0.00 658.75 30.13  

h23 628.38 0.00 658.71 30.33  

h24 628.77 0.00 658.70 29.93  

h25 628.13 0.00 658.59 30.46  

h26 629.41 0.00 658.62 29.21  

h27 628.18 0.00 658.74 30.56  

h28 627.76 0.00 658.64 30.88  

h29 627.86 0.00 658.44 30.58  

h30 628.45 0.00 658.07 29.62  

h31 627.60 16.67 657.74 30.14  

h32 629.29 0.00 658.76 29.47  

h33 627.79 16.67 657.77 29.98  

h34 631.60 0.00 658.06 26.46 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.33 28.28  

h36 629.92 0.00 658.62 28.70  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.90 29.13  

zv4 628.24 0.00 658.88 30.64  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

zv6 630.97 0.00 657.92 26.95  

Combinación: Combinación 38
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.91 30.11  

N1 629.83 --- 658.90 29.07  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.93 30.14  

N5 628.50 --- 658.89 30.39  

N7 628.30 --- 658.93 30.63  

N8 629.52 --- 658.75 29.23  

N9 629.70 --- 658.89 29.19  

N10 628.50 --- 658.92 30.42  

N11 629.24 --- 658.93 29.69  

N12 628.07 --- 658.90 30.83  

N13 628.61 --- 658.89 30.28  

N14 628.39 --- 658.90 30.51  

N15 628.74 --- 658.88 30.14  

N16 630.00 --- 658.82 28.82  

N17 628.30 --- 658.91 30.61  

N18 630.00 --- 658.82 28.82  

N20 628.07 --- 658.90 30.83  

N21 628.39 --- 658.90 30.51  

N22 628.30 --- 658.91 30.61  

N23 628.61 --- 658.91 30.30  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.89 29.95  

N26 628.99 --- 658.89 29.90  

N27 628.61 --- 658.91 30.30  

N28 629.26 --- 658.88 29.62  

N29 627.97 --- 658.89 30.92  

N30 628.43 --- 658.89 30.46  

N31 629.54 --- 658.79 29.25  

N32 629.70 --- 658.89 29.19  

N33 627.51 --- 658.91 31.40  

N35 627.90 --- 658.90 31.00  

N39 629.06 --- 658.92 29.86  

N40 629.06 --- 658.92 29.86  

N42 628.80 --- 658.92 30.12  

N44 628.50 --- 658.89 30.39  

NC1 628.96 0.06 658.93 29.97  

NC2 629.79 0.03 658.87 29.08  

NC3 629.95 0.06 658.85 28.90  

NC4 629.69 0.06 658.81 29.12  

NC5 629.59 0.06 658.62 29.03  

NC6 629.81 0.06 658.65 28.84  

NC7 629.93 0.05 658.75 28.82  

NC8 629.86 0.06 658.83 28.97  

NC9 629.59 0.15 658.84 29.25  

NC10 629.14 0.06 658.89 29.75  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC11 631.10 0.06 658.89 27.79  

NC12 629.70 0.06 658.55 28.85  

NC13 629.59 0.06 658.76 29.17  

NC14 629.70 0.06 658.77 29.07  

NC15 629.81 0.06 658.79 28.98  

NC16 629.93 0.05 658.81 28.88  

NC17 629.86 0.06 658.83 28.97  

NC18 629.59 0.06 658.84 29.25  

NC19 629.33 0.06 658.86 29.53  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC25 629.86 0.05 658.89 29.03  

NC26 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC27 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC28 628.14 0.05 658.89 30.75  

NC29 629.58 0.03 658.92 29.34  

NC30 629.82 0.05 658.91 29.09  

NC31 629.43 0.05 658.89 29.46  

NC32 629.27 0.05 658.88 29.61  

NC33 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC34 629.86 0.05 658.88 29.02  

NC35 629.19 0.05 658.88 29.69  

NC36 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC37 628.17 0.03 658.88 30.71  

NC38 628.08 0.41 658.92 30.84  

NC39 627.85 0.41 658.91 31.06  

NC40 627.64 0.05 658.91 31.27  

NC41 627.82 0.05 658.91 31.09  

NC42 628.35 0.05 658.90 30.55  

NC43 628.35 0.05 658.90 30.55  

NC44 627.85 0.05 658.90 31.05  

NC45 627.64 0.06 658.90 31.26  

NC46 627.83 0.06 658.90 31.07  

NC47 628.55 0.06 658.90 30.35  

NC48 629.12 0.13 658.90 29.78  

NC50 628.94 0.01 658.92 29.98  

NC51 628.73 0.06 658.91 30.18  

NC52 628.97 0.06 658.91 29.94  

NC53 629.61 0.06 658.90 29.29  

NC54 629.56 0.06 658.90 29.34  

NC55 628.80 0.06 658.90 30.10  

NC56 628.40 0.06 658.89 30.49  

NC57 628.46 0.06 658.89 30.43  

NC58 628.51 0.13 658.89 30.38  

NC59 628.84 0.01 658.93 30.09  

NC60 628.90 0.02 658.93 30.03  

NC61 628.96 0.02 658.93 29.97  

NC62 629.00 0.02 658.92 29.92  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC63 628.99 0.02 658.92 29.93  

NC64 628.96 0.02 658.92 29.96  

NC65 628.89 0.02 658.92 30.03  

NC66 628.83 0.02 658.92 30.09  

NC67 628.77 0.02 658.91 30.14  

NC68 628.71 0.02 658.91 30.20  

NC69 628.67 0.02 658.91 30.24  

NC71 628.92 0.05 658.91 29.99  

NC72 629.09 0.02 658.91 29.82  

NC73 629.26 0.02 658.91 29.65  

NC74 629.44 0.02 658.90 29.46  

NC75 629.11 0.02 658.90 29.79  

NC76 629.73 0.02 658.90 29.17  

NC77 629.76 0.02 658.90 29.14  

NC78 629.55 0.02 658.90 29.35  

NC79 629.35 0.02 658.90 29.55  

NC80 629.15 0.02 658.90 29.75  

NC81 628.94 0.02 658.90 29.96  

NC82 628.74 0.02 658.90 30.16  

NC83 628.60 0.02 658.90 30.30  

NC84 628.40 0.06 658.90 30.50  

NC85 628.47 0.06 658.89 30.42  

NC86 628.68 0.06 658.92 30.24  

NC87 628.66 0.06 658.92 30.26  

NC88 628.43 0.06 658.91 30.48  

NC89 628.45 0.06 658.91 30.46  

NC90 628.69 0.06 658.90 30.21  

NC91 628.64 0.06 658.90 30.26  

NC92 628.29 0.06 658.90 30.61  

NC93 628.58 0.02 658.92 30.34  

NC94 628.68 0.02 658.92 30.24  

NC95 628.76 0.04 658.92 30.16  

NC96 628.75 0.02 658.92 30.17  

NC97 628.62 0.02 658.91 30.29  

NC98 628.48 0.36 658.91 30.43  

NC99 628.39 0.02 658.91 30.52  

NC100 628.41 0.02 658.91 30.50  

NC101 628.52 0.02 658.91 30.39  

NC102 628.60 0.02 658.90 30.30  

NC103 628.73 0.02 658.90 30.17  

NC104 628.67 0.02 658.90 30.23  

NC105 628.51 0.02 658.90 30.39  

NC106 628.38 0.02 658.90 30.52  

NC107 628.22 0.02 658.90 30.68  

NC108 628.55 0.11 658.90 30.35  

NC109 629.34 0.11 658.89 29.55  

NC110 627.83 0.06 658.90 31.07  

NC111 629.95 0.11 658.85 28.90  

NC112 628.50 0.26 658.95 30.45  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.88 29.16  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h2 629.75 0.00 658.82 29.07  

h3 629.64 16.67 658.50 28.86  

h4 629.85 0.00 658.68 28.83  

h5 629.91 0.00 658.82 28.91  

h6 629.43 0.00 658.86 29.43  

h7 629.05 0.00 658.89 29.84  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 16.67 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.90 29.18  

h12 628.66 0.00 658.89 30.23  

h13 628.11 0.00 658.89 30.78  

h14 628.55 0.00 658.89 30.34  

h15 628.79 0.00 658.93 30.14  

h16 628.89 0.00 658.92 30.03  

h18 629.83 0.00 658.90 29.07  

h19 628.46 0.00 658.90 30.44  

h20 628.48 0.00 658.89 30.41  

h21 628.50 0.00 658.92 30.42  

h22 628.62 0.00 658.92 30.30  

h23 628.38 0.00 658.91 30.53  

h24 628.77 0.00 658.90 30.13  

h25 628.13 0.00 658.90 30.77  

h26 629.41 0.00 658.89 29.48  

h27 628.18 0.00 658.92 30.74  

h28 627.76 0.00 658.91 31.15  

h29 627.86 0.00 658.91 31.05  

h30 628.45 0.00 658.90 30.45  

h31 627.60 0.00 658.90 31.30 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.89 29.60  

h33 627.79 0.00 658.90 31.11  

h34 631.60 0.00 658.90 27.30 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.90 28.85  

h36 629.92 0.00 658.89 28.97  

zv1 629.52 0.00 658.90 29.38  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.90 29.13  

zv4 628.24 0.00 658.89 30.65  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.90 27.93  

Combinación: Combinación 39
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 16.67 658.70 29.90  

N1 629.83 --- 658.84 29.01  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.89 30.10  

N5 628.50 --- 658.87 30.37  

N7 628.30 --- 658.88 30.58  

N8 629.52 --- 658.91 29.39  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N9 629.70 --- 658.87 29.17  

N10 628.50 --- 658.88 30.38  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.86 30.79  

N13 628.61 --- 658.90 30.29  

N14 628.39 --- 658.87 30.48  

N15 628.74 --- 658.90 30.16  

N16 630.00 --- 658.90 28.90  

N17 628.30 --- 658.86 30.56  

N18 630.00 --- 658.90 28.90  

N20 628.07 --- 658.86 30.79  

N21 628.39 --- 658.87 30.48  

N22 628.30 --- 658.86 30.56  

N23 628.61 --- 658.83 30.22  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.90 29.96  

N26 628.99 --- 658.90 29.91  

N27 628.61 --- 658.84 30.23  

N28 629.26 --- 658.91 29.65  

N29 627.97 --- 658.90 30.93  

N30 628.43 --- 658.90 30.47  

N31 629.54 --- 658.91 29.37  

N32 629.70 --- 658.87 29.17  

N33 627.51 --- 658.86 31.35  

N35 627.90 --- 658.86 30.96  

N39 629.06 --- 658.87 29.81  

N40 629.06 --- 658.87 29.81  

N42 628.80 --- 658.87 30.07  

N44 628.50 --- 658.87 30.37  

NC1 628.96 0.06 658.88 29.92  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.93 28.98  

NC4 629.69 0.06 658.92 29.23  

NC5 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC6 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC7 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC8 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC9 629.59 0.15 658.90 29.31  

NC10 629.14 0.06 658.90 29.76  

NC11 631.10 0.06 658.90 27.80  

NC12 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC15 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC16 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC17 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC18 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC19 629.33 0.06 658.90 29.57  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC25 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC26 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC27 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC28 628.14 0.05 658.90 30.76  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.92 29.49  

NC32 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC33 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC34 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC35 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC36 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC37 628.17 0.03 658.90 30.73  

NC38 628.08 0.41 658.87 30.79  

NC39 627.85 0.41 658.87 31.02  

NC40 627.64 0.05 658.86 31.22  

NC41 627.82 0.05 658.86 31.04  

NC42 628.35 0.05 658.86 30.51  

NC43 628.35 0.05 658.86 30.51  

NC44 627.85 0.05 658.86 31.01  

NC45 627.64 0.06 658.86 31.22  

NC46 627.83 0.06 658.86 31.03  

NC47 628.55 0.06 658.87 30.32  

NC48 629.12 0.13 658.87 29.75  

NC50 628.94 0.01 658.86 29.92  

NC51 628.73 0.06 658.85 30.12  

NC52 628.97 0.06 658.84 29.87  

NC53 629.61 0.06 658.84 29.23  

NC54 629.56 0.06 658.85 29.29  

NC55 628.80 0.06 658.86 30.06  

NC56 628.40 0.06 658.87 30.47  

NC57 628.46 0.06 658.87 30.41  

NC58 628.51 0.13 658.87 30.36  

NC59 628.84 0.01 658.88 30.04  

NC60 628.90 0.02 658.88 29.98  

NC61 628.96 0.02 658.88 29.92  

NC62 629.00 0.02 658.87 29.87  

NC63 628.99 0.02 658.86 29.87  

NC64 628.96 0.02 658.86 29.90  

NC65 628.89 0.02 658.85 29.96  

NC66 628.83 0.02 658.85 30.02  

NC67 628.77 0.02 658.84 30.07  

NC68 628.71 0.02 658.84 30.13  

NC69 628.67 0.02 658.83 30.16  

NC71 628.92 0.05 658.72 29.80  

NC72 629.09 0.02 658.74 29.65  

NC73 629.26 0.02 658.76 29.50  

NC74 629.44 0.02 658.78 29.34  

NC75 629.11 0.02 658.79 29.68  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC76 629.73 0.02 658.81 29.08  

NC77 629.76 0.02 658.84 29.08  

NC78 629.55 0.02 658.85 29.30  

NC79 629.35 0.02 658.85 29.50  

NC80 629.15 0.02 658.85 29.70  

NC81 628.94 0.02 658.86 29.92  

NC82 628.74 0.02 658.86 30.12  

NC83 628.60 0.02 658.86 30.26  

NC84 628.40 0.06 658.87 30.47  

NC85 628.47 0.06 658.87 30.40  

NC86 628.68 0.06 658.87 30.19  

NC87 628.66 0.06 658.87 30.21  

NC88 628.43 0.06 658.86 30.43  

NC89 628.45 0.06 658.86 30.41  

NC90 628.69 0.06 658.85 30.16  

NC91 628.64 0.06 658.85 30.21  

NC92 628.29 0.06 658.86 30.57  

NC93 628.58 0.02 658.88 30.30  

NC94 628.68 0.02 658.87 30.19  

NC95 628.76 0.04 658.87 30.11  

NC96 628.75 0.02 658.87 30.12  

NC97 628.62 0.02 658.86 30.24  

NC98 628.48 0.36 658.86 30.38  

NC99 628.39 0.02 658.86 30.47  

NC100 628.41 0.02 658.86 30.45  

NC101 628.52 0.02 658.86 30.34  

NC102 628.60 0.02 658.86 30.26  

NC103 628.73 0.02 658.86 30.13  

NC104 628.67 0.02 658.86 30.19  

NC105 628.51 0.02 658.86 30.35  

NC106 628.38 0.02 658.86 30.48  

NC107 628.22 0.02 658.86 30.64  

NC108 628.55 0.11 658.87 30.32  

NC109 629.34 0.11 658.87 29.53  

NC110 627.83 0.06 658.86 31.03  

NC111 629.95 0.11 658.93 28.98  

NC112 628.50 0.26 658.92 30.42  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.92 29.17  

h3 629.64 0.00 658.91 29.27  

h4 629.85 0.00 658.90 29.05  

h5 629.91 0.00 658.90 28.99  

h6 629.43 0.00 658.90 29.47  

h7 629.05 0.00 658.90 29.85  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 16.67 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.90 29.18  

h12 628.66 0.00 658.90 30.24  

h13 628.11 0.00 658.90 30.79  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h14 628.55 0.00 658.90 30.35  

h15 628.79 0.00 658.89 30.10  

h16 628.89 0.00 658.86 29.97  

h18 629.83 0.00 658.84 29.01  

h19 628.46 0.00 658.86 30.40  

h20 628.48 0.00 658.87 30.39  

h21 628.50 0.00 658.88 30.38  

h22 628.62 0.00 658.86 30.24  

h23 628.38 0.00 658.86 30.48  

h24 628.77 0.00 658.85 30.08  

h25 628.13 0.00 658.86 30.73  

h26 629.41 0.00 658.87 29.46  

h27 628.18 0.00 658.88 30.70  

h28 627.76 0.00 658.87 31.11  

h29 627.86 0.00 658.86 31.00  

h30 628.45 0.00 658.86 30.41  

h31 627.60 0.00 658.86 31.26 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.89 29.60  

h33 627.79 0.00 658.86 31.07  

h34 631.60 0.00 658.87 27.27 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.87 28.82  

h36 629.92 0.00 658.87 28.95  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.90 29.13  

zv4 628.24 0.00 658.90 30.66  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.87 27.90  

Combinación: Combinación 40
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 16.67 658.56 29.76  

N1 629.83 --- 658.71 28.88  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.79 30.00  

N5 628.50 --- 658.81 30.31  

N7 628.30 --- 658.77 30.47  

N8 629.52 --- 658.93 29.41  

N9 629.70 --- 658.79 29.09  

N10 628.50 --- 658.75 30.25  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.76 30.69  

N13 628.61 --- 658.90 30.29  

N14 628.39 --- 658.79 30.40  

N15 628.74 --- 658.91 30.17  

N16 630.00 --- 658.91 28.91  

N17 628.30 --- 658.68 30.38  

N18 630.00 --- 658.91 28.91  

N20 628.07 --- 658.76 30.69  

N21 628.39 --- 658.78 30.39  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N22 628.30 --- 658.67 30.37  

N23 628.61 --- 658.68 30.07  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  

N25 628.94 --- 658.90 29.96  

N26 628.99 --- 658.90 29.91  

N27 628.61 --- 658.72 30.11  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.90 30.93  

N30 628.43 --- 658.90 30.47  

N31 629.54 --- 658.93 29.39  

N32 629.70 --- 658.79 29.09  

N33 627.51 --- 658.72 31.21  

N35 627.90 --- 658.76 30.86  

N39 629.06 --- 658.74 29.68  

N40 629.06 --- 658.74 29.68  

N42 628.80 --- 658.73 29.93  

N44 628.50 --- 658.80 30.30  

NC1 628.96 0.06 658.76 29.80  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC6 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC7 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC8 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC9 629.59 0.15 658.90 29.31  

NC10 629.14 0.06 658.90 29.76  

NC11 631.10 0.06 658.90 27.80  

NC12 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC13 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC14 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC15 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC16 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC17 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC18 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC19 629.33 0.06 658.90 29.57  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC26 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC27 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC28 628.14 0.05 658.90 30.76  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC34 629.86 0.05 658.91 29.05  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC35 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC36 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC37 628.17 0.03 658.90 30.73  

NC38 628.08 0.41 658.75 30.67  

NC39 627.85 0.41 658.73 30.88  

NC40 627.64 0.05 658.72 31.08  

NC41 627.82 0.05 658.72 30.90  

NC42 628.35 0.05 658.73 30.38  

NC43 628.35 0.05 658.74 30.39  

NC44 627.85 0.05 658.75 30.90  

NC45 627.64 0.06 658.76 31.12  

NC46 627.83 0.06 658.76 30.93  

NC47 628.55 0.06 658.76 30.21  

NC48 629.12 0.13 658.77 29.65  

NC50 628.94 0.01 658.74 29.80  

NC51 628.73 0.06 658.73 30.00  

NC52 628.97 0.06 658.72 29.75  

NC53 629.61 0.06 658.72 29.11  

NC54 629.56 0.06 658.73 29.17  

NC55 628.80 0.06 658.76 29.96  

NC56 628.40 0.06 658.79 30.39  

NC57 628.46 0.06 658.80 30.34  

NC58 628.51 0.13 658.80 30.29  

NC59 628.84 0.01 658.77 29.93  

NC60 628.90 0.02 658.76 29.86  

NC61 628.96 0.02 658.76 29.80  

NC62 629.00 0.02 658.75 29.75  

NC63 628.99 0.02 658.73 29.74  

NC64 628.96 0.02 658.73 29.77  

NC65 628.89 0.02 658.72 29.83  

NC66 628.83 0.02 658.71 29.88  

NC67 628.77 0.02 658.70 29.93  

NC68 628.71 0.02 658.70 29.99  

NC69 628.67 0.02 658.69 30.02  

NC71 628.92 0.05 658.58 29.66  

NC72 629.09 0.02 658.60 29.51  

NC73 629.26 0.02 658.62 29.36  

NC74 629.44 0.02 658.64 29.20  

NC75 629.11 0.02 658.66 29.55  

NC76 629.73 0.02 658.68 28.95  

NC77 629.76 0.02 658.71 28.95  

NC78 629.55 0.02 658.72 29.17  

NC79 629.35 0.02 658.73 29.38  

NC80 629.15 0.02 658.74 29.59  

NC81 628.94 0.02 658.75 29.81  

NC82 628.74 0.02 658.76 30.02  

NC83 628.60 0.02 658.77 30.17  

NC84 628.40 0.06 658.79 30.39  

NC85 628.47 0.06 658.80 30.33  

NC86 628.68 0.06 658.74 30.06  

NC87 628.66 0.06 658.72 30.06  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC88 628.43 0.06 658.68 30.25  

NC89 628.45 0.06 658.57 30.12  

NC90 628.69 0.06 658.65 29.96  

NC91 628.64 0.06 658.70 30.06  

NC92 628.29 0.06 658.73 30.44  

NC93 628.58 0.02 658.75 30.17  

NC94 628.68 0.02 658.73 30.05  

NC95 628.76 0.04 658.73 29.97  

NC96 628.75 0.02 658.71 29.96  

NC97 628.62 0.02 658.70 30.08  

NC98 628.48 0.36 658.69 30.21  

NC99 628.39 0.02 658.69 30.30  

NC100 628.41 0.02 658.69 30.28  

NC101 628.52 0.02 658.70 30.18  

NC102 628.60 0.02 658.70 30.10  

NC103 628.73 0.02 658.71 29.98  

NC104 628.67 0.02 658.72 30.05  

NC105 628.51 0.02 658.73 30.22  

NC106 628.38 0.02 658.74 30.36  

NC107 628.22 0.02 658.75 30.53  

NC108 628.55 0.11 658.77 30.22  

NC109 629.34 0.11 658.78 29.44  

NC110 627.83 0.06 658.76 30.93  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.83 30.33  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.94 29.19  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.91 29.06  

h5 629.91 0.00 658.90 28.99  

h6 629.43 0.00 658.90 29.47  

h7 629.05 0.00 658.90 29.85  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.92 29.20  

h12 628.66 0.00 658.91 30.25  

h13 628.11 0.00 658.90 30.79  

h14 628.55 0.00 658.90 30.35  

h15 628.79 0.00 658.78 29.99  

h16 628.89 0.00 658.73 29.84  

h18 629.83 0.00 658.71 28.88  

h19 628.46 0.00 658.77 30.31  

h20 628.48 0.00 658.80 30.32  

h21 628.50 0.00 658.75 30.25  

h22 628.62 0.00 658.71 30.09  

h23 628.38 16.67 658.55 30.17  

h24 628.77 0.00 658.69 29.92  

h25 628.13 0.00 658.75 30.62  

h26 629.41 0.00 658.78 29.37  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h27 628.18 0.00 658.75 30.57  

h28 627.76 0.00 658.73 30.97  

h29 627.86 0.00 658.72 30.86  

h30 628.45 0.00 658.74 30.29  

h31 627.60 0.00 658.75 31.15 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.85 29.56  

h33 627.79 0.00 658.76 30.97  

h34 631.60 0.00 658.77 27.17 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.78 28.73  

h36 629.92 0.00 658.80 28.88  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  

zv3 629.77 0.00 658.92 29.15  

zv4 628.24 0.00 658.90 30.66  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.76 27.79  

Combinación: Combinación 41
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.76 29.96  

N1 629.83 --- 658.76 28.93  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.79 30.00  

N5 628.50 --- 658.80 30.30  

N7 628.30 --- 658.71 30.41  

N8 629.52 --- 658.93 29.41  

N9 629.70 --- 658.75 29.05  

N10 628.50 --- 658.71 30.21  

N11 629.24 --- 658.97 29.73  

N12 628.07 --- 658.72 30.65  

N13 628.61 --- 658.90 30.29  

N14 628.39 --- 658.79 30.40  

N15 628.74 --- 658.90 30.16  

N16 630.00 --- 658.91 28.91  

N17 628.30 --- 658.63 30.33  

N18 630.00 --- 658.91 28.91  

N20 628.07 --- 658.72 30.65  

N21 628.39 --- 658.78 30.39  

N22 628.30 --- 658.58 30.28  

N23 628.61 --- 658.76 30.15  

N24 629.12 --- 658.94 29.82  

N25 628.94 --- 658.90 29.96  

N26 628.99 --- 658.90 29.91  

N27 628.61 --- 658.77 30.16  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.90 30.93  

N30 628.43 --- 658.90 30.47  

N31 629.54 --- 658.93 29.39  

N32 629.70 --- 658.76 29.06  

N33 627.51 --- 658.43 30.92  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N35 627.90 --- 658.62 30.72  

N39 629.06 --- 658.77 29.71  

N40 629.06 --- 658.76 29.70  

N42 628.80 --- 658.71 29.91  

N44 628.50 --- 658.79 30.29  

NC1 628.96 0.06 658.78 29.82  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.94 29.25  

NC5 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC6 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC7 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC8 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC9 629.59 0.15 658.90 29.31  

NC10 629.14 0.06 658.90 29.76  

NC11 631.10 0.06 658.90 27.80  

NC12 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC13 629.59 0.06 658.92 29.33  

NC14 629.70 0.06 658.92 29.22  

NC15 629.81 0.06 658.91 29.10  

NC16 629.93 0.05 658.91 28.98  

NC17 629.86 0.06 658.90 29.04  

NC18 629.59 0.06 658.90 29.31  

NC19 629.33 0.06 658.90 29.57  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC24 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC25 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC26 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC27 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC28 628.14 0.05 658.90 30.76  

NC29 629.58 0.03 658.96 29.38  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.94 29.51  

NC32 629.27 0.05 658.93 29.66  

NC33 629.58 0.05 658.92 29.34  

NC34 629.86 0.05 658.92 29.06  

NC35 629.19 0.05 658.91 29.72  

NC36 628.50 0.05 658.90 30.40  

NC37 628.17 0.03 658.90 30.73  

NC38 628.08 0.41 658.62 30.54  

NC39 627.85 0.41 658.54 30.69  

NC40 627.64 0.05 658.47 30.83  

NC41 627.82 0.05 658.25 30.43  

NC42 628.35 0.05 658.32 29.97  

NC43 628.35 0.05 658.44 30.09  

NC44 627.85 0.05 658.54 30.69  

NC45 627.64 0.06 658.64 31.00 Pres. máx.

NC46 627.83 0.06 658.67 30.84  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC47 628.55 0.06 658.73 30.18  

NC48 629.12 0.13 658.74 29.62  

NC50 628.94 0.01 658.77 29.83  

NC51 628.73 0.06 658.77 30.04  

NC52 628.97 0.06 658.77 29.80  

NC53 629.61 0.06 658.76 29.15  

NC54 629.56 0.06 658.77 29.21  

NC55 628.80 0.06 658.78 29.98  

NC56 628.40 0.06 658.79 30.39  

NC57 628.46 0.06 658.80 30.34  

NC58 628.51 0.13 658.79 30.28  

NC59 628.84 0.01 658.78 29.94  

NC60 628.90 0.02 658.77 29.87  

NC61 628.96 0.02 658.77 29.81  

NC62 629.00 0.02 658.77 29.77  

NC63 628.99 0.02 658.76 29.77  

NC64 628.96 0.02 658.76 29.80  

NC65 628.89 0.02 658.76 29.87  

NC66 628.83 0.02 658.76 29.93  

NC67 628.77 0.02 658.76 29.99  

NC68 628.71 0.02 658.76 30.05  

NC69 628.67 0.02 658.76 30.09  

NC71 628.92 0.05 658.76 29.84  

NC72 629.09 0.02 658.76 29.67  

NC73 629.26 0.02 658.76 29.50  

NC74 629.44 0.02 658.76 29.32  

NC75 629.11 0.02 658.76 29.65  

NC76 629.73 0.02 658.76 29.03  

NC77 629.76 0.02 658.76 29.00  

NC78 629.55 0.02 658.76 29.21  

NC79 629.35 0.02 658.77 29.42  

NC80 629.15 0.02 658.77 29.62  

NC81 628.94 0.02 658.77 29.83  

NC82 628.74 0.02 658.77 30.03  

NC83 628.60 0.02 658.78 30.18  

NC84 628.40 0.06 658.78 30.38  

NC85 628.47 0.06 658.79 30.32  

NC86 628.68 0.06 658.71 30.03  

NC87 628.66 0.06 658.67 30.01  

NC88 628.43 0.06 658.62 30.19  

NC89 628.45 0.06 658.52 30.07  

NC90 628.69 0.06 658.63 29.94  

NC91 628.64 0.06 658.69 30.05  

NC92 628.29 0.06 658.71 30.42  

NC93 628.58 0.02 658.71 30.13  

NC94 628.68 0.02 658.69 30.01  

NC95 628.76 0.04 658.68 29.92  

NC96 628.75 0.02 658.67 29.92  

NC97 628.62 0.02 658.66 30.04  

NC98 628.48 0.36 658.64 30.16  

NC99 628.39 0.02 658.64 30.25  
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Nudo Cota
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC100 628.41 0.02 658.64 30.23  

NC101 628.52 0.02 658.65 30.13  

NC102 628.60 0.02 658.66 30.06  

NC103 628.73 0.02 658.67 29.94  

NC104 628.67 0.02 658.68 30.01  

NC105 628.51 0.02 658.69 30.18  

NC106 628.38 0.02 658.70 30.32  

NC107 628.22 0.02 658.71 30.49  

NC108 628.55 0.11 658.73 30.18  

NC109 629.34 0.11 658.75 29.41  

NC110 627.83 0.06 658.67 30.84  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  

NC112 628.50 0.26 658.80 30.30  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.94 29.19  

h3 629.64 0.00 658.92 29.28  

h4 629.85 0.00 658.91 29.06  

h5 629.91 0.00 658.90 28.99  

h6 629.43 0.00 658.90 29.47  

h7 629.05 0.00 658.90 29.85  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.96 29.32  

h10 629.21 0.00 658.93 29.72  

h11 629.72 0.00 658.92 29.20  

h12 628.66 0.00 658.91 30.25  

h13 628.11 0.00 658.90 30.79  

h14 628.55 0.00 658.90 30.35  

h15 628.79 0.00 658.78 29.99  

h16 628.89 0.00 658.77 29.88  

h18 629.83 0.00 658.76 28.93  

h19 628.46 0.00 658.78 30.32  

h20 628.48 0.00 658.80 30.32  

h21 628.50 0.00 658.71 30.21  

h22 628.62 0.00 658.66 30.04  

h23 628.38 16.67 658.49 30.11  

h24 628.77 0.00 658.69 29.92  

h25 628.13 0.00 658.71 30.58  

h26 629.41 0.00 658.75 29.34  

h27 628.18 0.00 658.66 30.48  

h28 627.76 0.00 658.51 30.75  

h29 627.86 16.67 658.23 30.37  

h30 628.45 0.00 658.42 29.97  

h31 627.60 0.00 658.60 31.00  

h32 629.29 0.00 658.84 29.55  

h33 627.79 0.00 658.67 30.88  

h34 631.60 0.00 658.67 27.07 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.71 28.66  

h36 629.92 0.00 658.76 28.84  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.97 29.10  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

zv3 629.77 0.00 658.92 29.15  

zv4 628.24 0.00 658.90 30.66  

zv5 628.98 0.00 658.98 30.00  

zv6 630.97 0.00 658.64 27.67  

Combinación: Combinación 42
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.71 29.91  

N1 629.83 --- 658.57 28.74  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.82 30.03  

N5 628.50 --- 658.77 30.27  

N7 628.30 --- 658.80 30.50  

N8 629.52 --- 658.92 29.40  

N9 629.70 --- 658.75 29.05  

N10 628.50 --- 658.79 30.29  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.73 30.66  

N13 628.61 --- 658.89 30.28  

N14 628.39 --- 658.74 30.35  

N15 628.74 --- 658.89 30.15  

N16 630.00 --- 658.89 28.89  

N17 628.30 --- 658.74 30.44  

N18 630.00 --- 658.89 28.89  

N20 628.07 --- 658.72 30.65  

N21 628.39 --- 658.73 30.34  

N22 628.30 --- 658.73 30.43  

N23 628.61 --- 658.74 30.13  

N24 629.12 --- 658.93 29.81  

N25 628.94 --- 658.88 29.94  

N26 628.99 --- 658.88 29.89  

N27 628.61 --- 658.75 30.14  

N28 629.26 --- 658.93 29.67  

N29 627.97 --- 658.88 30.91  

N30 628.43 --- 658.88 30.45  

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.75 29.05  

N33 627.51 --- 658.74 31.23  

N35 627.90 --- 658.74 30.84  

N39 629.06 --- 658.78 29.72  

N40 629.06 --- 658.78 29.72  

N42 628.80 --- 658.78 29.98  

N44 628.50 --- 658.76 30.26  

NC1 628.96 0.06 658.80 29.84  

NC2 629.79 0.03 658.95 29.16  

NC3 629.95 0.06 658.94 28.99  

NC4 629.69 0.06 658.93 29.24  

NC5 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC6 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC7 629.93 0.05 658.90 28.97  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC8 629.86 0.06 658.89 29.03  

NC9 629.59 0.15 658.89 29.30  

NC10 629.14 0.06 658.88 29.74  

NC11 631.10 0.06 658.88 27.78  

NC12 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.91 29.21  

NC15 629.81 0.06 658.90 29.09  

NC16 629.93 0.05 658.90 28.97  

NC17 629.86 0.06 658.89 29.03  

NC18 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC19 629.33 0.06 658.89 29.56  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.95 29.40  

NC22 629.29 0.03 658.94 29.65  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC25 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC26 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC27 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC28 628.14 0.05 658.89 30.75  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.95 29.13  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC33 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC34 629.86 0.05 658.91 29.05  

NC35 629.19 0.05 658.90 29.71  

NC36 628.50 0.05 658.89 30.39  

NC37 628.17 0.03 658.89 30.72  

NC38 628.08 0.41 658.78 30.70  

NC39 627.85 0.41 658.76 30.91  

NC40 627.64 0.05 658.75 31.11  

NC41 627.82 0.05 658.74 30.92  

NC42 628.35 0.05 658.74 30.39  

NC43 628.35 0.05 658.74 30.39  

NC44 627.85 0.05 658.74 30.89  

NC45 627.64 0.06 658.74 31.10  

NC46 627.83 0.06 658.73 30.90  

NC47 628.55 0.06 658.73 30.18  

NC48 629.12 0.13 658.74 29.62  

NC50 628.94 0.01 658.77 29.83  

NC51 628.73 0.06 658.76 30.03  

NC52 628.97 0.06 658.69 29.72  

NC53 629.61 0.06 658.61 29.00  

NC54 629.56 0.06 658.59 29.03  

NC55 628.80 0.06 658.68 29.88  

NC56 628.40 0.06 658.74 30.34  

NC57 628.46 0.06 658.76 30.30  

NC58 628.51 0.13 658.76 30.25  

NC59 628.84 0.01 658.81 29.97  

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 159



Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC60 628.90 0.02 658.80 29.90  

NC61 628.96 0.02 658.79 29.83  

NC62 629.00 0.02 658.79 29.79  

NC63 628.99 0.02 658.78 29.79  

NC64 628.96 0.02 658.77 29.81  

NC65 628.89 0.02 658.77 29.88  

NC66 628.83 0.02 658.76 29.93  

NC67 628.77 0.02 658.76 29.99  

NC68 628.71 0.02 658.75 30.04  

NC69 628.67 0.02 658.75 30.08  

NC71 628.92 0.05 658.70 29.78  

NC72 629.09 0.02 658.68 29.59  

NC73 629.26 0.02 658.66 29.40  

NC74 629.44 0.02 658.64 29.20  

NC75 629.11 0.02 658.62 29.51  

NC76 629.73 0.02 658.60 28.87  

NC77 629.76 0.02 658.58 28.82  

NC78 629.55 0.02 658.60 29.05  

NC79 629.35 0.02 658.62 29.27  

NC80 629.15 0.02 658.64 29.49  

NC81 628.94 0.02 658.67 29.73  

NC82 628.74 0.02 658.69 29.95  

NC83 628.60 0.02 658.70 30.10  

NC84 628.40 0.06 658.74 30.34  

NC85 628.47 0.06 658.76 30.29  

NC86 628.68 0.06 658.78 30.10  

NC87 628.66 0.06 658.77 30.11  

NC88 628.43 0.06 658.74 30.31  

NC89 628.45 0.06 658.66 30.21  

NC90 628.69 0.06 658.56 29.87  

NC91 628.64 0.06 658.54 29.90  

NC92 628.29 0.06 658.65 30.36  

NC93 628.58 0.02 658.79 30.21  

NC94 628.68 0.02 658.78 30.10  

NC95 628.76 0.04 658.77 30.01  

NC96 628.75 0.02 658.76 30.01  

NC97 628.62 0.02 658.75 30.13  

NC98 628.48 0.36 658.74 30.26  

NC99 628.39 0.02 658.74 30.35  

NC100 628.41 0.02 658.73 30.32  

NC101 628.52 0.02 658.73 30.21  

NC102 628.60 0.02 658.73 30.13  

NC103 628.73 0.02 658.73 30.00  

NC104 628.67 0.02 658.73 30.06  

NC105 628.51 0.02 658.73 30.22  

NC106 628.38 0.02 658.73 30.35  

NC107 628.22 0.02 658.73 30.51  

NC108 628.55 0.11 658.73 30.18  

NC109 629.34 0.11 658.75 29.41  

NC110 627.83 0.06 658.73 30.90  

NC111 629.95 0.11 658.94 28.99  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC112 628.50 0.26 658.86 30.36  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.95 29.23  

h2 629.75 0.00 658.93 29.18  

h3 629.64 0.00 658.91 29.27  

h4 629.85 0.00 658.90 29.05  

h5 629.91 0.00 658.89 28.98  

h6 629.43 0.00 658.89 29.46  

h7 629.05 0.00 658.88 29.83  

h8 629.29 0.00 658.99 29.70  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.91 29.19  

h12 628.66 0.00 658.89 30.23  

h13 628.11 0.00 658.89 30.78  

h14 628.55 0.00 658.88 30.33  

h15 628.79 0.00 658.81 30.02  

h16 628.89 0.00 658.77 29.88  

h18 629.83 16.67 658.56 28.73  

h19 628.46 0.00 658.72 30.26  

h20 628.48 0.00 658.76 30.28  

h21 628.50 0.00 658.79 30.29  

h22 628.62 0.00 658.76 30.14  

h23 628.38 0.00 658.70 30.32  

h24 628.77 16.67 658.50 29.73  

h25 628.13 0.00 658.70 30.57  

h26 629.41 0.00 658.75 29.34  

h27 628.18 0.00 658.79 30.61  

h28 627.76 0.00 658.76 31.00  

h29 627.86 0.00 658.74 30.88  

h30 628.45 0.00 658.74 30.29  

h31 627.60 0.00 658.74 31.14 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.83 29.54  

h33 627.79 0.00 658.73 30.94  

h34 631.60 0.00 658.75 27.15 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.76 28.71  

h36 629.92 0.00 658.77 28.85  

zv1 629.52 0.00 658.96 29.44  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.91 29.14  

zv4 628.24 0.00 658.89 30.65  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.75 27.78  

Combinación: Combinación 43
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.89 30.09  

N1 629.83 --- 658.87 29.04  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.92 30.13  

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 161



Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N5 628.50 --- 658.85 30.35  

N7 628.30 --- 658.91 30.61  

N8 629.52 --- 658.84 29.32  

N9 629.70 --- 658.85 29.15  

N10 628.50 --- 658.91 30.41  

N11 629.24 --- 658.94 29.70  

N12 628.07 --- 658.86 30.79  

N13 628.61 --- 658.84 30.23  

N14 628.39 --- 658.85 30.46  

N15 628.74 --- 658.83 30.09  

N16 630.00 --- 658.75 28.75  

N17 628.30 --- 658.89 30.59  

N18 630.00 --- 658.76 28.76  

N20 628.07 --- 658.86 30.79  

N21 628.39 --- 658.86 30.47  

N22 628.30 --- 658.89 30.59  

N23 628.61 --- 658.89 30.28  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.83 29.89  

N26 628.99 --- 658.83 29.84  

N27 628.61 --- 658.89 30.28  

N28 629.26 --- 658.89 29.63  

N29 627.97 --- 658.83 30.86  

N30 628.43 --- 658.83 30.40  

N31 629.54 --- 658.86 29.32  

N32 629.70 --- 658.85 29.15  

N33 627.51 --- 658.89 31.38  

N35 627.90 --- 658.86 30.96  

N39 629.06 --- 658.91 29.85  

N40 629.06 --- 658.91 29.85  

N42 628.80 --- 658.91 30.11  

N44 628.50 --- 658.85 30.35  

NC1 628.96 0.06 658.91 29.95  

NC2 629.79 0.03 658.91 29.12  

NC3 629.95 0.06 658.89 28.94  

NC4 629.69 0.06 658.87 29.18  

NC5 629.59 0.06 658.83 29.24  

NC6 629.81 0.06 658.78 28.97  

NC7 629.93 0.05 658.76 28.83  

NC8 629.86 0.06 658.63 28.77  

NC9 629.59 0.15 658.69 29.10  

NC10 629.14 0.06 658.83 29.69  

NC11 631.10 0.06 658.83 27.73  

NC12 629.70 0.06 658.81 29.11  

NC13 629.59 0.06 658.83 29.24  

NC14 629.70 0.06 658.81 29.11  

NC15 629.81 0.06 658.79 28.98  

NC16 629.93 0.05 658.77 28.84  

NC17 629.86 0.06 658.76 28.90  

NC18 629.59 0.06 658.78 29.19  

NC19 629.33 0.06 658.80 29.47  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC26 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC27 628.50 0.05 658.84 30.34  

NC28 628.14 0.05 658.84 30.70  

NC29 629.58 0.03 658.93 29.35  

NC30 629.82 0.05 658.92 29.10  

NC31 629.43 0.05 658.90 29.47  

NC32 629.27 0.05 658.88 29.61  

NC33 629.58 0.05 658.87 29.29  

NC34 629.86 0.05 658.85 28.99  

NC35 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC36 628.50 0.05 658.83 30.33  

NC37 628.17 0.03 658.83 30.66  

NC38 628.08 0.41 658.90 30.82  

NC39 627.85 0.41 658.89 31.04  

NC40 627.64 0.05 658.89 31.25  

NC41 627.82 0.05 658.88 31.06  

NC42 628.35 0.05 658.88 30.53  

NC43 628.35 0.05 658.87 30.52  

NC44 627.85 0.05 658.87 31.02  

NC45 627.64 0.06 658.86 31.22  

NC46 627.83 0.06 658.86 31.03  

NC47 628.55 0.06 658.86 30.31  

NC48 629.12 0.13 658.86 29.74  

NC50 628.94 0.01 658.90 29.96  

NC51 628.73 0.06 658.90 30.17  

NC52 628.97 0.06 658.89 29.92  

NC53 629.61 0.06 658.88 29.27  

NC54 629.56 0.06 658.87 29.31  

NC55 628.80 0.06 658.86 30.06  

NC56 628.40 0.06 658.85 30.45  

NC57 628.46 0.06 658.85 30.39  

NC58 628.51 0.13 658.85 30.34  

NC59 628.84 0.01 658.92 30.08  

NC60 628.90 0.02 658.91 30.01  

NC61 628.96 0.02 658.91 29.95  

NC62 629.00 0.02 658.91 29.91  

NC63 628.99 0.02 658.91 29.92  

NC64 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC65 628.89 0.02 658.90 30.01  

NC66 628.83 0.02 658.90 30.07  

NC67 628.77 0.02 658.90 30.13  

NC68 628.71 0.02 658.90 30.19  

NC69 628.67 0.02 658.90 30.23  

NC71 628.92 0.05 658.89 29.97  

NC72 629.09 0.02 658.89 29.80  
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Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.

Coment.

NC73 629.26 0.02 658.88 29.62  

NC74 629.44 0.02 658.88 29.44  

NC75 629.11 0.02 658.88 29.77  

NC76 629.73 0.02 658.88 29.15  

NC77 629.76 0.02 658.87 29.11  

NC78 629.55 0.02 658.87 29.32  

NC79 629.35 0.02 658.87 29.52  

NC80 629.15 0.02 658.86 29.71  

NC81 628.94 0.02 658.86 29.92  

NC82 628.74 0.02 658.86 30.12  

NC83 628.60 0.02 658.86 30.26  

NC84 628.40 0.06 658.85 30.45  

NC85 628.47 0.06 658.85 30.38  

NC86 628.68 0.06 658.91 30.23  

NC87 628.66 0.06 658.90 30.24  

NC88 628.43 0.06 658.89 30.46  

NC89 628.45 0.06 658.88 30.43  

NC90 628.69 0.06 658.88 30.19  

NC91 628.64 0.06 658.87 30.23  

NC92 628.29 0.06 658.86 30.57  

NC93 628.58 0.02 658.91 30.33  

NC94 628.68 0.02 658.90 30.22  

NC95 628.76 0.04 658.90 30.14  

NC96 628.75 0.02 658.90 30.15  

NC97 628.62 0.02 658.90 30.28  

NC98 628.48 0.36 658.89 30.41  

NC99 628.39 0.02 658.89 30.50  

NC100 628.41 0.02 658.89 30.48  

NC101 628.52 0.02 658.88 30.36  

NC102 628.60 0.02 658.88 30.28  

NC103 628.73 0.02 658.88 30.15  

NC104 628.67 0.02 658.87 30.20  

NC105 628.51 0.02 658.87 30.36  

NC106 628.38 0.02 658.87 30.49  

NC107 628.22 0.02 658.86 30.64  

NC108 628.55 0.11 658.86 30.31  

NC109 629.34 0.11 658.85 29.51  

NC110 627.83 0.06 658.86 31.03  

NC111 629.95 0.11 658.89 28.94  

NC112 628.50 0.26 658.94 30.44  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.91 29.19  

h2 629.75 0.00 658.88 29.13  

h3 629.64 0.00 658.82 29.18  

h4 629.85 0.00 658.78 28.93  

h5 629.91 16.67 658.62 28.71  

h6 629.43 0.00 658.73 29.30  

h7 629.05 0.00 658.83 29.78  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h11 629.72 0.00 658.87 29.15  

h12 628.66 16.67 658.84 30.18  

h13 628.11 0.00 658.84 30.73  

h14 628.55 0.00 658.83 30.28  

h15 628.79 0.00 658.92 30.13  

h16 628.89 0.00 658.90 30.01  

h18 629.83 0.00 658.87 29.04  

h19 628.46 0.00 658.86 30.40  

h20 628.48 0.00 658.85 30.37  

h21 628.50 0.00 658.91 30.41  

h22 628.62 0.00 658.90 30.28  

h23 628.38 0.00 658.89 30.51  

h24 628.77 0.00 658.87 30.10  

h25 628.13 0.00 658.86 30.73  

h26 629.41 0.00 658.85 29.44  

h27 628.18 0.00 658.91 30.73  

h28 627.76 0.00 658.89 31.13  

h29 627.86 0.00 658.88 31.02  

h30 628.45 0.00 658.87 30.42  

h31 627.60 0.00 658.86 31.26 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.84 29.55  

h33 627.79 0.00 658.86 31.07  

h34 631.60 0.00 658.86 27.26 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.85 28.80  

h36 629.92 0.00 658.85 28.93  

zv1 629.52 0.00 658.93 29.41  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.87 29.10  

zv4 628.24 0.00 658.84 30.60  

zv5 628.98 0.00 659.00 30.02  

zv6 630.97 0.00 658.86 27.89  

Combinación: Combinación 44
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.85 30.05  

N1 629.83 --- 658.82 28.99  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.90 30.11  

N5 628.50 --- 658.81 30.31  

N7 628.30 --- 658.89 30.59  

N8 629.52 --- 658.89 29.37  

N9 629.70 --- 658.82 29.12  

N10 628.50 --- 658.88 30.38  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.81 30.74  

N13 628.61 --- 658.84 30.23  

N14 628.39 --- 658.79 30.40  

N15 628.74 --- 658.85 30.11  

N16 630.00 --- 658.86 28.86  

N17 628.30 --- 658.86 30.56  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N18 630.00 --- 658.86 28.86  

N20 628.07 --- 658.82 30.75  

N21 628.39 --- 658.78 30.39  

N22 628.30 --- 658.86 30.56  

N23 628.61 --- 658.86 30.25  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.84 29.90  

N26 628.99 --- 658.84 29.85  

N27 628.61 --- 658.87 30.26  

N28 629.26 --- 658.91 29.65  

N29 627.97 --- 658.84 30.87  

N30 628.43 --- 658.84 30.41  

N31 629.54 --- 658.90 29.36  

N32 629.70 --- 658.82 29.12  

N33 627.51 --- 658.85 31.34  

N35 627.90 --- 658.82 30.92  

N39 629.06 --- 658.88 29.82  

N40 629.06 --- 658.88 29.82  

N42 628.80 --- 658.88 30.08  

N44 628.50 --- 658.81 30.31  

NC1 628.96 0.06 658.89 29.93  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.92 28.97  

NC4 629.69 0.06 658.91 29.22  

NC5 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC6 629.81 0.06 658.87 29.06  

NC7 629.93 0.05 658.86 28.93  

NC8 629.86 0.06 658.85 28.99  

NC9 629.59 0.15 658.85 29.26  

NC10 629.14 0.06 658.84 29.70  

NC11 631.10 0.06 658.84 27.74  

NC12 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC13 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC14 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC15 629.81 0.06 658.87 29.06  

NC16 629.93 0.05 658.86 28.93  

NC17 629.86 0.06 658.85 28.99  

NC18 629.59 0.06 658.85 29.26  

NC19 629.33 0.06 658.85 29.52  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.87 29.01  

NC26 629.19 0.05 658.85 29.66  

NC27 628.50 0.05 658.84 30.34  

NC28 628.14 0.05 658.84 30.70  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.92 29.49  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC32 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC33 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC34 629.86 0.05 658.87 29.01  

NC35 629.19 0.05 658.86 29.67  

NC36 628.50 0.05 658.85 30.35  

NC37 628.17 0.03 658.85 30.68  

NC38 628.08 0.41 658.87 30.79  

NC39 627.85 0.41 658.86 31.01  

NC40 627.64 0.05 658.86 31.22  

NC41 627.82 0.05 658.85 31.03  

NC42 628.35 0.05 658.84 30.49  

NC43 628.35 0.05 658.83 30.48  

NC44 627.85 0.05 658.83 30.98  

NC45 627.64 0.06 658.82 31.18  

NC46 627.83 0.06 658.82 30.99  

NC47 628.55 0.06 658.82 30.27  

NC48 629.12 0.13 658.82 29.70  

NC50 628.94 0.01 658.88 29.94  

NC51 628.73 0.06 658.87 30.14  

NC52 628.97 0.06 658.85 29.88  

NC53 629.61 0.06 658.83 29.22  

NC54 629.56 0.06 658.81 29.25  

NC55 628.80 0.06 658.80 30.00  

NC56 628.40 0.06 658.80 30.40  

NC57 628.46 0.06 658.81 30.35  

NC58 628.51 0.13 658.81 30.30  

NC59 628.84 0.01 658.89 30.05  

NC60 628.90 0.02 658.89 29.99  

NC61 628.96 0.02 658.89 29.93  

NC62 629.00 0.02 658.88 29.88  

NC63 628.99 0.02 658.88 29.89  

NC64 628.96 0.02 658.88 29.92  

NC65 628.89 0.02 658.87 29.98  

NC66 628.83 0.02 658.87 30.04  

NC67 628.77 0.02 658.87 30.10  

NC68 628.71 0.02 658.87 30.16  

NC69 628.67 0.02 658.87 30.20  

NC71 628.92 0.05 658.85 29.93  

NC72 629.09 0.02 658.84 29.75  

NC73 629.26 0.02 658.84 29.58  

NC74 629.44 0.02 658.83 29.39  

NC75 629.11 0.02 658.83 29.72  

NC76 629.73 0.02 658.82 29.09  

NC77 629.76 0.02 658.81 29.05  

NC78 629.55 0.02 658.79 29.24  

NC79 629.35 0.02 658.78 29.43  

NC80 629.15 0.02 658.76 29.61  

NC81 628.94 0.02 658.75 29.81  

NC82 628.74 0.02 658.73 29.99  

NC83 628.60 0.02 658.72 30.12  

NC84 628.40 0.06 658.79 30.39  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC85 628.47 0.06 658.80 30.33  

NC86 628.68 0.06 658.88 30.20  

NC87 628.66 0.06 658.87 30.21  

NC88 628.43 0.06 658.86 30.43  

NC89 628.45 0.06 658.85 30.40  

NC90 628.69 0.06 658.83 30.14  

NC91 628.64 0.06 658.82 30.18  

NC92 628.29 0.06 658.82 30.53  

NC93 628.58 0.02 658.88 30.30  

NC94 628.68 0.02 658.88 30.20  

NC95 628.76 0.04 658.87 30.11  

NC96 628.75 0.02 658.87 30.12  

NC97 628.62 0.02 658.86 30.24  

NC98 628.48 0.36 658.86 30.38  

NC99 628.39 0.02 658.86 30.47  

NC100 628.41 0.02 658.85 30.44  

NC101 628.52 0.02 658.85 30.33  

NC102 628.60 0.02 658.84 30.24  

NC103 628.73 0.02 658.84 30.11  

NC104 628.67 0.02 658.83 30.16  

NC105 628.51 0.02 658.83 30.32  

NC106 628.38 0.02 658.82 30.44  

NC107 628.22 0.02 658.82 30.60  

NC108 628.55 0.11 658.81 30.26  

NC109 629.34 0.11 658.81 29.47  

NC110 627.83 0.06 658.82 30.99  

NC111 629.95 0.11 658.92 28.97  

NC112 628.50 0.26 658.92 30.42  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.93 29.21  

h2 629.75 0.00 658.91 29.16  

h3 629.64 0.00 658.88 29.24  

h4 629.85 0.00 658.87 29.02  

h5 629.91 0.00 658.85 28.94  

h6 629.43 0.00 658.85 29.42  

h7 629.05 0.00 658.84 29.79  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.88 29.16  

h12 628.66 16.67 658.84 30.18  

h13 628.11 0.00 658.84 30.73  

h14 628.55 0.00 658.84 30.29  

h15 628.79 0.00 658.90 30.11  

h16 628.89 0.00 658.88 29.99  

h18 629.83 0.00 658.82 28.99  

h19 628.46 16.67 658.71 30.25  

h20 628.48 0.00 658.81 30.33  

h21 628.50 0.00 658.88 30.38  

h22 628.62 0.00 658.87 30.25  

h23 628.38 0.00 658.85 30.47  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h24 628.77 0.00 658.82 30.05  

h25 628.13 0.00 658.82 30.69  

h26 629.41 0.00 658.82 29.41  

h27 628.18 0.00 658.88 30.70  

h28 627.76 0.00 658.86 31.10  

h29 627.86 0.00 658.85 30.99  

h30 628.45 0.00 658.84 30.39  

h31 627.60 0.00 658.83 31.23 Pres. máx.

h32 629.29 0.00 658.83 29.54  

h33 627.79 0.00 658.82 31.03  

h34 631.60 0.00 658.82 27.22 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.82 28.77  

h36 629.92 0.00 658.82 28.90  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.87 29.10  

zv4 628.24 0.00 658.84 30.60  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.82 27.85  

Combinación: Combinación 45
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.77 29.97  

N1 629.83 --- 658.70 28.87  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.85 30.06  

N5 628.50 --- 658.72 30.22  

N7 628.30 --- 658.82 30.52  

N8 629.52 --- 658.91 29.39  

N9 629.70 --- 658.69 28.99  

N10 628.50 --- 658.82 30.32  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.65 30.58  

N13 628.61 --- 658.88 30.27  

N14 628.39 --- 658.70 30.31  

N15 628.74 --- 658.88 30.14  

N16 630.00 --- 658.88 28.88  

N17 628.30 --- 658.77 30.47  

N18 630.00 --- 658.88 28.88  

N20 628.07 --- 658.63 30.56  

N21 628.39 --- 658.66 30.27  

N22 628.30 --- 658.76 30.46  

N23 628.61 --- 658.79 30.18  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  

N25 628.94 --- 658.87 29.93  

N26 628.99 --- 658.87 29.88  

N27 628.61 --- 658.80 30.19  

N28 629.26 --- 658.92 29.66  

N29 627.97 --- 658.87 30.90  

N30 628.43 --- 658.87 30.44  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N31 629.54 --- 658.92 29.38  

N32 629.70 --- 658.69 28.99  

N33 627.51 --- 658.76 31.25  

N35 627.90 --- 658.70 30.80  

N39 629.06 --- 658.82 29.76  

N40 629.06 --- 658.82 29.76  

N42 628.80 --- 658.81 30.01  

N44 628.50 --- 658.71 30.21  

NC1 628.96 0.06 658.83 29.87  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.93 28.98  

NC4 629.69 0.06 658.92 29.23  

NC5 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC6 629.81 0.06 658.89 29.08  

NC7 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC8 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC9 629.59 0.15 658.88 29.29  

NC10 629.14 0.06 658.87 29.73  

NC11 631.10 0.06 658.87 27.77  

NC12 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC13 629.59 0.06 658.91 29.32  

NC14 629.70 0.06 658.90 29.20  

NC15 629.81 0.06 658.89 29.08  

NC16 629.93 0.05 658.89 28.96  

NC17 629.86 0.06 658.88 29.02  

NC18 629.59 0.06 658.88 29.29  

NC19 629.33 0.06 658.87 29.54  

NC20 629.72 0.05 658.97 29.25  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.92 29.65  

NC24 629.58 0.05 658.91 29.33  

NC25 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC26 629.19 0.05 658.88 29.69  

NC27 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC28 628.14 0.05 658.87 30.73  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.94 29.12  

NC31 629.43 0.05 658.93 29.50  

NC32 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC33 629.58 0.05 658.90 29.32  

NC34 629.86 0.05 658.90 29.04  

NC35 629.19 0.05 658.89 29.70  

NC36 628.50 0.05 658.88 30.38  

NC37 628.17 0.03 658.88 30.71  

NC38 628.08 0.41 658.80 30.72  

NC39 627.85 0.41 658.78 30.93  

NC40 627.64 0.05 658.77 31.13 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.75 30.93  

NC42 628.35 0.05 658.74 30.39  

NC43 628.35 0.05 658.72 30.37  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC44 627.85 0.05 658.71 30.86  

NC45 627.64 0.06 658.68 31.04  

NC46 627.83 0.06 658.66 30.83  

NC47 628.55 0.06 658.65 30.10  

NC48 629.12 0.13 658.67 29.55  

NC50 628.94 0.01 658.81 29.87  

NC51 628.73 0.06 658.80 30.07  

NC52 628.97 0.06 658.77 29.80  

NC53 629.61 0.06 658.73 29.12  

NC54 629.56 0.06 658.70 29.14  

NC55 628.80 0.06 658.70 29.90  

NC56 628.40 0.06 658.70 30.30  

NC57 628.46 0.06 658.71 30.25  

NC58 628.51 0.13 658.71 30.20  

NC59 628.84 0.01 658.83 29.99  

NC60 628.90 0.02 658.83 29.93  

NC61 628.96 0.02 658.82 29.86  

NC62 629.00 0.02 658.82 29.82  

NC63 628.99 0.02 658.81 29.82  

NC64 628.96 0.02 658.81 29.85  

NC65 628.89 0.02 658.81 29.92  

NC66 628.83 0.02 658.80 29.97  

NC67 628.77 0.02 658.80 30.03  

NC68 628.71 0.02 658.79 30.08  

NC69 628.67 0.02 658.79 30.12  

NC71 628.92 0.05 658.77 29.85  

NC72 629.09 0.02 658.75 29.66  

NC73 629.26 0.02 658.74 29.48  

NC74 629.44 0.02 658.73 29.29  

NC75 629.11 0.02 658.72 29.61  

NC76 629.73 0.02 658.71 28.98  

NC77 629.76 0.02 658.69 28.93  

NC78 629.55 0.02 658.68 29.13  

NC79 629.35 0.02 658.66 29.31  

NC80 629.15 0.02 658.64 29.49  

NC81 628.94 0.02 658.63 29.69  

NC82 628.74 0.02 658.61 29.87  

NC83 628.60 0.02 658.60 30.00  

NC84 628.40 0.06 658.67 30.27  

NC85 628.47 0.06 658.70 30.23  

NC86 628.68 0.06 658.81 30.13  

NC87 628.66 0.06 658.80 30.14  

NC88 628.43 0.06 658.78 30.35  

NC89 628.45 0.06 658.74 30.29  

NC90 628.69 0.06 658.71 30.02  

NC91 628.64 0.06 658.66 30.02  

NC92 628.29 0.06 658.59 30.30  

NC93 628.58 0.02 658.81 30.23  

NC94 628.68 0.02 658.80 30.12  

NC95 628.76 0.04 658.80 30.04  

NC96 628.75 0.02 658.79 30.04  
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Nudo Cota
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l/s

Alt. piez.
m.c.a.
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m.c.a.
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NC97 628.62 0.02 658.78 30.16  

NC98 628.48 0.36 658.77 30.29  

NC99 628.39 0.02 658.77 30.38  

NC100 628.41 0.02 658.75 30.34  

NC101 628.52 0.02 658.74 30.22  

NC102 628.60 0.02 658.73 30.13  

NC103 628.73 0.02 658.71 29.98  

NC104 628.67 0.02 658.70 30.03  

NC105 628.51 0.02 658.68 30.17  

NC106 628.38 0.02 658.67 30.29  

NC107 628.22 0.02 658.66 30.44  

NC108 628.55 0.11 658.66 30.11  

NC109 629.34 0.11 658.68 29.34  

NC110 627.83 0.06 658.66 30.83  

NC111 629.95 0.11 658.93 28.98  

NC112 628.50 0.26 658.87 30.37  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.92 29.17  

h3 629.64 0.00 658.90 29.26  

h4 629.85 0.00 658.89 29.04  

h5 629.91 0.00 658.88 28.97  

h6 629.43 0.00 658.87 29.44  

h7 629.05 0.00 658.87 29.82  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.95 29.31  

h10 629.21 0.00 658.92 29.71  

h11 629.72 0.00 658.90 29.18  

h12 628.66 0.00 658.88 30.22  

h13 628.11 0.00 658.87 30.76  

h14 628.55 0.00 658.87 30.32  

h15 628.79 0.00 658.84 30.05  

h16 628.89 0.00 658.81 29.92  

h18 629.83 0.00 658.70 28.87  

h19 628.46 16.67 658.59 30.13  

h20 628.48 0.00 658.72 30.24  

h21 628.50 0.00 658.82 30.32  

h22 628.62 0.00 658.79 30.17  

h23 628.38 0.00 658.75 30.37  

h24 628.77 0.00 658.69 29.92  

h25 628.13 16.67 658.56 30.43  

h26 629.41 0.00 658.68 29.27  

h27 628.18 0.00 658.81 30.63  

h28 627.76 0.00 658.78 31.02  

h29 627.86 0.00 658.75 30.89  

h30 628.45 0.00 658.72 30.27  

h31 627.60 0.00 658.70 31.10  

h32 629.29 0.00 658.80 29.51  

h33 627.79 0.00 658.66 30.87  

h34 631.60 0.00 658.71 27.11 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.71 28.66  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h36 629.92 0.00 658.72 28.80  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.90 29.13  

zv4 628.24 0.00 658.87 30.63  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.70 27.73  

Combinación: Combinación 46
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.87 30.07  

N1 629.83 --- 658.85 29.02  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.91 30.12  

N5 628.50 --- 658.81 30.31  

N7 628.30 --- 658.90 30.60  

N8 629.52 --- 658.88 29.36  

N9 629.70 --- 658.79 29.09  

N10 628.50 --- 658.89 30.39  

N11 629.24 --- 658.95 29.71  

N12 628.07 --- 658.82 30.75  

N13 628.61 --- 658.83 30.22  

N14 628.39 --- 658.83 30.44  

N15 628.74 --- 658.83 30.09  

N16 630.00 --- 658.83 28.83  

N17 628.30 --- 658.87 30.57  

N18 630.00 --- 658.83 28.83  

N20 628.07 --- 658.82 30.75  

N21 628.39 --- 658.83 30.44  

N22 628.30 --- 658.87 30.57  

N23 628.61 --- 658.88 30.27  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.78 29.84  

N26 628.99 --- 658.78 29.79  

N27 628.61 --- 658.88 30.27  

N28 629.26 --- 658.90 29.64  

N29 627.97 --- 658.80 30.83  

N30 628.43 --- 658.79 30.36  

N31 629.54 --- 658.89 29.35  

N32 629.70 --- 658.80 29.10  

N33 627.51 --- 658.86 31.35  

N35 627.90 --- 658.82 30.92  

N39 629.06 --- 658.89 29.83  

N40 629.06 --- 658.89 29.83  

N42 628.80 --- 658.89 30.09  

N44 628.50 --- 658.81 30.31  

NC1 628.96 0.06 658.90 29.94  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.91 28.96  

NC4 629.69 0.06 658.90 29.21  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC5 629.59 0.06 658.87 29.28  

NC6 629.81 0.06 658.85 29.04  

NC7 629.93 0.05 658.84 28.91  

NC8 629.86 0.06 658.82 28.96  

NC9 629.59 0.15 658.81 29.22  

NC10 629.14 0.06 658.78 29.64  

NC11 631.10 0.06 658.78 27.68  

NC12 629.70 0.06 658.86 29.16  

NC13 629.59 0.06 658.87 29.28  

NC14 629.70 0.06 658.86 29.16  

NC15 629.81 0.06 658.85 29.04  

NC16 629.93 0.05 658.84 28.91  

NC17 629.86 0.06 658.82 28.96  

NC18 629.59 0.06 658.81 29.22  

NC19 629.33 0.06 658.80 29.47  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.93 29.38  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.88 29.30  

NC25 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC26 629.19 0.05 658.85 29.66  

NC27 628.50 0.05 658.83 30.33  

NC28 628.14 0.05 658.81 30.67  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.91 29.48  

NC32 629.27 0.05 658.89 29.62  

NC33 629.58 0.05 658.87 29.29  

NC34 629.86 0.05 658.86 29.00  

NC35 629.19 0.05 658.84 29.65  

NC36 628.50 0.05 658.83 30.33  

NC37 628.17 0.03 658.81 30.64  

NC38 628.08 0.41 658.88 30.80  

NC39 627.85 0.41 658.87 31.02  

NC40 627.64 0.05 658.87 31.23 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.86 31.04  

NC42 628.35 0.05 658.85 30.50  

NC43 628.35 0.05 658.83 30.48  

NC44 627.85 0.05 658.82 30.97  

NC45 627.64 0.06 658.82 31.18  

NC46 627.83 0.06 658.82 30.99  

NC47 628.55 0.06 658.81 30.26  

NC48 629.12 0.13 658.80 29.68  

NC50 628.94 0.01 658.89 29.95  

NC51 628.73 0.06 658.88 30.15  

NC52 628.97 0.06 658.87 29.90  

NC53 629.61 0.06 658.86 29.25  

NC54 629.56 0.06 658.84 29.28  

NC55 628.80 0.06 658.83 30.03  

NC56 628.40 0.06 658.82 30.42  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC57 628.46 0.06 658.82 30.36  

NC58 628.51 0.13 658.81 30.30  

NC59 628.84 0.01 658.90 30.06  

NC60 628.90 0.02 658.90 30.00  

NC61 628.96 0.02 658.90 29.94  

NC62 629.00 0.02 658.90 29.90  

NC63 628.99 0.02 658.89 29.90  

NC64 628.96 0.02 658.89 29.93  

NC65 628.89 0.02 658.89 30.00  

NC66 628.83 0.02 658.88 30.05  

NC67 628.77 0.02 658.88 30.11  

NC68 628.71 0.02 658.88 30.17  

NC69 628.67 0.02 658.88 30.21  

NC71 628.92 0.05 658.87 29.95  

NC72 629.09 0.02 658.87 29.78  

NC73 629.26 0.02 658.86 29.60  

NC74 629.44 0.02 658.86 29.42  

NC75 629.11 0.02 658.86 29.75  

NC76 629.73 0.02 658.85 29.12  

NC77 629.76 0.02 658.85 29.09  

NC78 629.55 0.02 658.84 29.29  

NC79 629.35 0.02 658.84 29.49  

NC80 629.15 0.02 658.84 29.69  

NC81 628.94 0.02 658.84 29.90  

NC82 628.74 0.02 658.83 30.09  

NC83 628.60 0.02 658.83 30.23  

NC84 628.40 0.06 658.82 30.42  

NC85 628.47 0.06 658.81 30.34  

NC86 628.68 0.06 658.89 30.21  

NC87 628.66 0.06 658.88 30.22  

NC88 628.43 0.06 658.87 30.44  

NC89 628.45 0.06 658.86 30.41  

NC90 628.69 0.06 658.85 30.16  

NC91 628.64 0.06 658.84 30.20  

NC92 628.29 0.06 658.83 30.54  

NC93 628.58 0.02 658.89 30.31  

NC94 628.68 0.02 658.89 30.21  

NC95 628.76 0.04 658.88 30.12  

NC96 628.75 0.02 658.88 30.13  

NC97 628.62 0.02 658.88 30.26  

NC98 628.48 0.36 658.87 30.39  

NC99 628.39 0.02 658.87 30.48  

NC100 628.41 0.02 658.86 30.45  

NC101 628.52 0.02 658.86 30.34  

NC102 628.60 0.02 658.85 30.25  

NC103 628.73 0.02 658.85 30.12  

NC104 628.67 0.02 658.84 30.17  

NC105 628.51 0.02 658.84 30.33  

NC106 628.38 0.02 658.83 30.45  

NC107 628.22 0.02 658.83 30.61  

NC108 628.55 0.11 658.82 30.27  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC109 629.34 0.11 658.80 29.46  

NC110 627.83 0.06 658.82 30.99  

NC111 629.95 0.11 658.91 28.96  

NC112 628.50 0.26 658.93 30.43  

SG1 629.00 -39.54 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.93 29.21  

h2 629.75 0.00 658.90 29.15  

h3 629.64 0.00 658.87 29.23  

h4 629.85 0.00 658.85 29.00  

h5 629.91 0.00 658.83 28.92  

h6 629.43 0.00 658.80 29.37  

h7 629.05 0.00 658.78 29.73  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.90 29.69  

h11 629.72 0.00 658.87 29.15  

h12 628.66 0.00 658.84 30.18  

h13 628.11 0.00 658.81 30.70  

h14 628.55 16.67 658.78 30.23  

h15 628.79 0.00 658.91 30.12  

h16 628.89 0.00 658.89 30.00  

h18 629.83 0.00 658.85 29.02  

h19 628.46 0.00 658.83 30.37  

h20 628.48 0.00 658.81 30.33  

h21 628.50 0.00 658.89 30.39  

h22 628.62 0.00 658.88 30.26  

h23 628.38 0.00 658.86 30.48  

h24 628.77 0.00 658.85 30.08  

h25 628.13 0.00 658.82 30.69  

h26 629.41 0.00 658.80 29.39  

h27 628.18 0.00 658.89 30.71  

h28 627.76 0.00 658.87 31.11  

h29 627.86 0.00 658.86 31.00  

h30 628.45 0.00 658.84 30.39  

h31 627.60 0.00 658.82 31.22  

h32 629.29 16.67 658.54 29.25  

h33 627.79 0.00 658.82 31.03  

h34 631.60 0.00 658.79 27.19 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.76 28.71  

h36 629.92 0.00 658.74 28.82  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.95 29.08  

zv3 629.77 0.00 658.87 29.10  

zv4 628.24 0.00 658.82 30.58  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.80 27.83  
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Combinación: Combinación 47
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.83 30.03  

N1 629.83 --- 658.80 28.97  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.88 30.09  

N5 628.50 --- 658.77 30.27  

N7 628.30 --- 658.86 30.56  

N8 629.52 --- 658.89 29.37  

N9 629.70 --- 658.61 28.91  

N10 628.50 --- 658.85 30.35  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.72 30.65  

N13 628.61 --- 658.85 30.24  

N14 628.39 --- 658.79 30.40  

N15 628.74 --- 658.85 30.11  

N16 630.00 --- 658.85 28.85  

N17 628.30 --- 658.81 30.51  

N18 630.00 --- 658.85 28.85  

N20 628.07 --- 658.71 30.64  

N21 628.39 --- 658.78 30.39  

N22 628.30 --- 658.81 30.51  

N23 628.61 --- 658.84 30.23  

N24 629.12 --- 658.91 29.79  

N25 628.94 --- 658.83 29.89  

N26 628.99 --- 658.83 29.84  

N27 628.61 --- 658.84 30.23  

N28 629.26 --- 658.91 29.65  

N29 627.97 --- 658.83 30.86  

N30 628.43 --- 658.83 30.40  

N31 629.54 --- 658.90 29.36  

N32 629.70 --- 658.64 28.94  

N33 627.51 --- 658.80 31.29  

N35 627.90 --- 658.67 30.77  

N39 629.06 --- 658.86 29.80  

N40 629.06 --- 658.86 29.80  

N42 628.80 --- 658.85 30.05  

N44 628.50 --- 658.76 30.26  

NC1 628.96 0.06 658.86 29.90  

NC2 629.79 0.03 658.93 29.14  

NC3 629.95 0.06 658.92 28.97  

NC4 629.69 0.06 658.91 29.22  

NC5 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC6 629.81 0.06 658.87 29.06  

NC7 629.93 0.05 658.86 28.93  

NC8 629.86 0.06 658.85 28.99  

NC9 629.59 0.15 658.84 29.25  

NC10 629.14 0.06 658.83 29.69  

NC11 631.10 0.06 658.83 27.73  

NC12 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC13 629.59 0.06 658.89 29.30  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC14 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC15 629.81 0.06 658.87 29.06  

NC16 629.93 0.05 658.86 28.93  

NC17 629.86 0.06 658.85 28.99  

NC18 629.59 0.06 658.84 29.25  

NC19 629.33 0.06 658.84 29.51  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.92 29.63  

NC23 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC24 629.58 0.05 658.89 29.31  

NC25 629.86 0.05 658.88 29.02  

NC26 629.19 0.05 658.86 29.67  

NC27 628.50 0.05 658.85 30.35  

NC28 628.14 0.05 658.84 30.70  

NC29 629.58 0.03 658.94 29.36  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.92 29.49  

NC32 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC33 629.58 0.05 658.89 29.31  

NC34 629.86 0.05 658.87 29.01  

NC35 629.19 0.05 658.86 29.67  

NC36 628.50 0.05 658.85 30.35  

NC37 628.17 0.03 658.84 30.67  

NC38 628.08 0.41 658.84 30.76  

NC39 627.85 0.41 658.82 30.97  

NC40 627.64 0.05 658.81 31.17 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.78 30.96  

NC42 628.35 0.05 658.75 30.40  

NC43 628.35 0.05 658.72 30.37  

NC44 627.85 0.05 658.69 30.84  

NC45 627.64 0.06 658.68 31.04  

NC46 627.83 0.06 658.69 30.86  

NC47 628.55 0.06 658.68 30.13  

NC48 629.12 0.13 658.64 29.52  

NC50 628.94 0.01 658.85 29.91  

NC51 628.73 0.06 658.85 30.12  

NC52 628.97 0.06 658.83 29.86  

NC53 629.61 0.06 658.81 29.20  

NC54 629.56 0.06 658.80 29.24  

NC55 628.80 0.06 658.79 29.99  

NC56 628.40 0.06 658.78 30.38  

NC57 628.46 0.06 658.78 30.32  

NC58 628.51 0.13 658.76 30.25  

NC59 628.84 0.01 658.87 30.03  

NC60 628.90 0.02 658.87 29.97  

NC61 628.96 0.02 658.86 29.90  

NC62 629.00 0.02 658.86 29.86  

NC63 628.99 0.02 658.85 29.86  

NC64 628.96 0.02 658.85 29.89  

NC65 628.89 0.02 658.85 29.96  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC66 628.83 0.02 658.85 30.02  

NC67 628.77 0.02 658.84 30.07  

NC68 628.71 0.02 658.84 30.13  

NC69 628.67 0.02 658.84 30.17  

NC71 628.92 0.05 658.83 29.91  

NC72 629.09 0.02 658.82 29.73  

NC73 629.26 0.02 658.82 29.56  

NC74 629.44 0.02 658.81 29.37  

NC75 629.11 0.02 658.81 29.70  

NC76 629.73 0.02 658.80 29.07  

NC77 629.76 0.02 658.80 29.04  

NC78 629.55 0.02 658.79 29.24  

NC79 629.35 0.02 658.79 29.44  

NC80 629.15 0.02 658.79 29.64  

NC81 628.94 0.02 658.79 29.85  

NC82 628.74 0.02 658.78 30.04  

NC83 628.60 0.02 658.78 30.18  

NC84 628.40 0.06 658.77 30.37  

NC85 628.47 0.50 658.76 30.29  

NC86 628.68 0.06 658.85 30.17  

NC87 628.66 0.06 658.84 30.18  

NC88 628.43 0.06 658.82 30.39  

NC89 628.45 0.06 658.81 30.36  

NC90 628.69 0.06 658.79 30.10  

NC91 628.64 0.06 658.77 30.13  

NC92 628.29 0.06 658.74 30.45  

NC93 628.58 0.02 658.85 30.27  

NC94 628.68 0.02 658.84 30.16  

NC95 628.76 0.04 658.84 30.08  

NC96 628.75 0.02 658.83 30.08  

NC97 628.62 0.02 658.83 30.21  

NC98 628.48 0.36 658.82 30.34  

NC99 628.39 0.02 658.82 30.43  

NC100 628.41 0.02 658.80 30.39  

NC101 628.52 0.02 658.79 30.27  

NC102 628.60 0.02 658.78 30.18  

NC103 628.73 0.22 658.77 30.04  

NC104 628.67 0.02 658.75 30.08  

NC105 628.51 0.02 658.74 30.23  

NC106 628.38 0.02 658.74 30.36  

NC107 628.22 0.02 658.73 30.51  

NC108 628.55 0.11 658.70 30.15  

NC109 629.34 0.11 658.66 29.32  

NC110 627.83 0.06 658.69 30.86  

NC111 629.95 0.11 658.92 28.97  

NC112 628.50 0.26 658.90 30.40  

SG1 629.00 -40.18 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.91 29.16  

h3 629.64 0.00 658.88 29.24  

h4 629.85 0.00 658.86 29.01  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h5 629.91 0.00 658.85 28.94  

h6 629.43 0.00 658.84 29.41  

h7 629.05 0.00 658.83 29.78  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.91 29.70  

h11 629.72 0.00 658.88 29.16  

h12 628.66 0.00 658.86 30.20  

h13 628.11 0.00 658.84 30.73  

h14 628.55 0.00 658.83 30.28  

h15 628.79 0.00 658.87 30.08  

h16 628.89 0.00 658.85 29.96  

h18 629.83 0.00 658.80 28.97  

h19 628.46 0.00 658.78 30.32  

h20 628.48 0.00 658.78 30.30  

h21 628.50 0.00 658.85 30.35  

h22 628.62 0.00 658.84 30.22  

h23 628.38 0.00 658.81 30.43  

h24 628.77 0.00 658.79 30.02  

h25 628.13 0.00 658.72 30.59  

h26 629.41 0.00 658.63 29.22  

h27 628.18 0.00 658.85 30.67  

h28 627.76 0.00 658.81 31.05  

h29 627.86 0.00 658.78 30.92  

h30 628.45 0.00 658.72 30.27  

h31 627.60 0.00 658.67 31.07  

h32 629.29 16.67 658.27 28.98  

h33 627.79 0.00 658.69 30.90  

h34 631.60 0.00 658.54 26.94 Pres. min.

h35 630.05 0.00 658.42 28.37  

h36 629.92 16.67 658.29 28.37  

zv1 629.52 0.00 658.94 29.42  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.88 29.11  

zv4 628.24 0.00 658.84 30.60  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.60 27.63  

Combinación: Combinación 48
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 663.78 34.98  

N1 629.83 --- 663.75 33.92  

N2 629.00 --- 663.99 34.99  

N4 628.79 --- 663.84 35.05  

N5 628.50 --- 663.75 35.25  

N7 628.30 --- 663.79 35.49  

N8 629.52 --- 663.90 34.38  

N9 629.70 --- 663.59 33.89  

N10 628.50 --- 663.79 35.29  

N11 629.24 --- 663.96 34.72  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N12 628.07 --- 663.63 35.56  

N13 628.61 --- 663.87 35.26  

N14 628.39 --- 663.75 35.36  

N15 628.74 --- 663.87 35.13  

N16 630.00 --- 663.87 33.87  

N17 628.30 --- 663.74 35.44  

N18 630.00 --- 663.87 33.87  

N20 628.07 --- 663.61 35.54  

N21 628.39 --- 663.74 35.35  

N22 628.30 --- 663.74 35.44  

N23 628.61 --- 663.79 35.18  

N24 629.12 --- 663.92 34.80  

N25 628.94 --- 663.86 34.92  

N26 628.99 --- 663.86 34.87  

N27 628.61 --- 663.80 35.19  

N28 629.26 --- 663.92 34.66  

N29 627.97 --- 663.86 35.89  

N30 628.43 --- 663.86 35.43  

N31 629.54 --- 663.91 34.37  

N32 629.70 --- 663.61 33.91  

N33 627.51 --- 663.66 36.15  

N35 627.90 --- 663.10 35.20  

N39 629.06 --- 663.81 34.75  

N40 629.06 --- 663.81 34.75  

N42 628.80 --- 663.79 34.99  

N44 628.50 --- 663.73 35.23  

NC1 628.96 0.06 663.82 34.86  

NC2 629.79 0.03 663.94 34.15  

NC3 629.95 0.06 663.93 33.98  

NC4 629.69 0.06 663.92 34.23  

NC5 629.59 0.06 663.90 34.31  

NC6 629.81 0.06 663.89 34.08  

NC7 629.93 0.05 663.88 33.95  

NC8 629.86 0.06 663.87 34.01  

NC9 629.59 0.15 663.87 34.28  

NC10 629.14 0.06 663.86 34.72  

NC11 631.10 0.06 663.86 32.76  

NC12 629.70 0.06 663.89 34.19  

NC13 629.59 0.06 663.90 34.31  

NC14 629.70 0.06 663.89 34.19  

NC15 629.81 0.06 663.88 34.07  

NC16 629.93 0.05 663.88 33.95  

NC17 629.86 0.06 663.87 34.01  

NC18 629.59 0.06 663.87 34.28  

NC19 629.33 0.06 663.86 34.53  

NC20 629.72 0.05 663.97 34.25  

NC21 629.55 0.05 663.94 34.39  

NC22 629.29 0.03 663.93 34.64  

NC23 629.27 0.05 663.91 34.64  

NC24 629.58 0.05 663.90 34.32  

NC25 629.86 0.05 663.89 34.03  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC26 629.19 0.05 663.88 34.69  

NC27 628.50 0.05 663.87 35.37  

NC28 628.14 0.05 663.86 35.72  

NC29 629.58 0.03 663.95 34.37  

NC30 629.82 0.05 663.94 34.12  

NC31 629.43 0.05 663.93 34.50  

NC32 629.27 0.05 663.91 34.64  

NC33 629.58 0.05 663.90 34.32  

NC34 629.86 0.05 663.89 34.03  

NC35 629.19 0.05 663.88 34.69  

NC36 628.50 0.05 663.87 35.37  

NC37 628.17 0.03 663.87 35.70  

NC38 628.08 0.41 663.75 35.67  

NC39 627.85 0.41 663.71 35.86  

NC40 627.64 0.05 663.68 36.04 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 663.58 35.76  

NC42 628.35 0.05 663.45 35.10  

NC43 628.35 0.05 663.31 34.96  

NC44 627.85 0.05 663.19 35.34  

NC45 627.64 0.06 663.21 35.57  

NC46 627.83 0.06 663.39 35.56  

NC47 628.55 0.06 663.61 35.06  

NC48 629.12 0.13 663.59 34.47  

NC50 628.94 0.01 663.81 34.87  

NC51 628.73 0.06 663.80 35.07  

NC52 628.97 0.06 663.79 34.82  

NC53 629.61 0.06 663.77 34.16  

NC54 629.56 0.06 663.75 34.19  

NC55 628.80 0.06 663.75 34.95  

NC56 628.40 0.06 663.75 35.35  

NC57 628.46 0.06 663.75 35.29  

NC58 628.51 0.13 663.73 35.22  

NC59 628.84 0.01 663.82 34.98  

NC60 628.90 0.02 663.82 34.92  

NC61 628.96 0.02 663.81 34.85  

NC62 629.00 0.02 663.81 34.81  

NC63 628.99 0.02 663.81 34.82  

NC64 628.96 0.02 663.80 34.84  

NC65 628.89 0.02 663.80 34.91  

NC66 628.83 0.02 663.80 34.97  

NC67 628.77 0.02 663.80 35.03  

NC68 628.71 0.02 663.79 35.08  

NC69 628.67 0.02 663.79 35.12  

NC71 628.92 0.05 663.78 34.86  

NC72 629.09 0.02 663.78 34.69  

NC73 629.26 0.02 663.77 34.51  

NC74 629.44 0.02 663.77 34.33  

NC75 629.11 0.02 663.76 34.65  

NC76 629.73 0.02 663.76 34.03  

NC77 629.76 0.02 663.75 33.99  

NC78 629.55 0.02 663.75 34.20  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC79 629.35 0.02 663.75 34.40  

NC80 629.15 0.02 663.75 34.60  

NC81 628.94 0.02 663.75 34.81  

NC82 628.74 0.02 663.74 35.00  

NC83 628.60 0.02 663.74 35.14  

NC84 628.40 0.06 663.74 35.34  

NC85 628.47 0.94 663.73 35.26  

NC86 628.68 0.06 663.79 35.11  

NC87 628.66 0.06 663.78 35.12  

NC88 628.43 0.06 663.75 35.32  

NC89 628.45 0.06 663.73 35.28  

NC90 628.69 0.06 663.72 35.03  

NC91 628.64 0.06 663.70 35.06  

NC92 628.29 0.06 663.65 35.36  

NC93 628.58 0.02 663.79 35.21  

NC94 628.68 0.02 663.78 35.10  

NC95 628.76 0.04 663.78 35.02  

NC96 628.75 0.02 663.77 35.02  

NC97 628.62 0.02 663.76 35.14  

NC98 628.48 0.36 663.75 35.27  

NC99 628.39 0.02 663.75 35.36  

NC100 628.41 0.02 663.73 35.32  

NC101 628.52 0.02 663.71 35.19  

NC102 628.60 0.02 663.70 35.10  

NC103 628.73 0.42 663.69 34.96  

NC104 628.67 0.02 663.67 35.00  

NC105 628.51 0.02 663.66 35.15  

NC106 628.38 0.02 663.65 35.27  

NC107 628.22 0.02 663.64 35.42  

NC108 628.55 0.11 663.63 35.08  

NC109 629.34 0.11 663.62 34.28  

NC110 627.83 0.06 663.39 35.56  

NC111 629.95 0.11 663.93 33.98  

NC112 628.50 0.26 663.86 35.36  

SG1 629.00 -40.82 664.00 35.00  

h1 629.72 0.00 663.94 34.22  

h2 629.75 0.00 663.92 34.17  

h3 629.64 0.00 663.90 34.26  

h4 629.85 0.00 663.88 34.03  

h5 629.91 0.00 663.87 33.96  

h6 629.43 0.00 663.86 34.43  

h7 629.05 0.00 663.86 34.81  

h8 629.29 0.00 663.98 34.69  

h9 629.64 0.00 663.95 34.31  

h10 629.21 0.00 663.92 34.71  

h11 629.72 0.00 663.90 34.18  

h12 628.66 0.00 663.87 35.21  

h13 628.11 0.00 663.86 35.75  

h14 628.55 0.00 663.86 35.31  

h15 628.79 0.00 663.83 35.04  

h16 628.89 0.00 663.81 34.92  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h18 629.83 0.00 663.76 33.93  

h19 628.46 0.00 663.74 35.28  

h20 628.48 0.00 663.75 35.27  

h21 628.50 0.00 663.79 35.29  

h22 628.62 0.00 663.77 35.15  

h23 628.38 0.00 663.73 35.35  

h24 628.77 0.00 663.72 34.95  

h25 628.13 0.00 663.62 35.49  

h26 629.41 0.00 663.59 34.18  

h27 628.18 0.00 663.77 35.59  

h28 627.76 0.00 663.70 35.94  

h29 627.86 0.00 663.57 35.71  

h30 628.45 0.00 663.33 34.88  

h31 627.60 0.00 663.13 35.53  

h32 629.29 0.00 663.66 34.37  

h33 627.79 0.00 663.36 35.57  

h34 631.60 16.67 662.12 30.52 Pres. min.

h35 630.05 16.67 662.13 32.08  

h36 629.92 0.00 663.41 33.49  

zv1 629.52 0.00 663.95 34.43  

zv2 629.87 0.00 663.96 34.09  

zv3 629.77 0.00 663.89 34.12  

zv4 628.24 0.00 663.86 35.62  

zv5 628.98 0.00 663.99 35.01  

zv6 630.97 0.00 662.59 31.62  

Combinación: Combinación 49
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

H17 628.80 0.00 658.80 30.00  

N1 629.83 --- 658.76 28.93  

N2 629.00 --- 658.99 29.99  

N4 628.79 --- 658.85 30.06  

N5 628.50 --- 658.75 30.25  

N7 628.30 --- 658.82 30.52  

N8 629.52 --- 658.90 29.38  

N9 629.70 --- 658.53 28.83  

N10 628.50 --- 658.82 30.32  

N11 629.24 --- 658.96 29.72  

N12 628.07 --- 658.65 30.58  

N13 628.61 --- 658.86 30.25  

N14 628.39 --- 658.76 30.37  

N15 628.74 --- 658.86 30.12  

N16 630.00 --- 658.86 28.86  

N17 628.30 --- 658.77 30.47  

N18 630.00 --- 658.86 28.86  

N20 628.07 --- 658.64 30.57  

N21 628.39 --- 658.74 30.35  

N22 628.30 --- 658.77 30.47  

N23 628.61 --- 658.81 30.20  

N24 629.12 --- 658.92 29.80  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

N25 628.94 --- 658.84 29.90  

N26 628.99 --- 658.84 29.85  

N27 628.61 --- 658.82 30.21  

N28 629.26 --- 658.91 29.65  

N29 627.97 --- 658.85 30.88  

N30 628.43 --- 658.84 30.41  

N31 629.54 --- 658.91 29.37  

N32 629.70 --- 658.58 28.88  

N33 627.51 --- 658.74 31.23  

N35 627.90 --- 658.50 30.60  

N39 629.06 --- 658.83 29.77  

N40 629.06 --- 658.83 29.77  

N42 628.80 --- 658.82 30.02  

N44 628.50 --- 658.73 30.23  

NC1 628.96 0.06 658.84 29.88  

NC2 629.79 0.03 658.94 29.15  

NC3 629.95 0.06 658.92 28.97  

NC4 629.69 0.06 658.91 29.22  

NC5 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC6 629.81 0.06 658.88 29.07  

NC7 629.93 0.05 658.87 28.94  

NC8 629.86 0.06 658.86 29.00  

NC9 629.59 0.15 658.85 29.26  

NC10 629.14 0.06 658.84 29.70  

NC11 631.10 0.06 658.84 27.74  

NC12 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC13 629.59 0.06 658.89 29.30  

NC14 629.70 0.06 658.88 29.18  

NC15 629.81 0.06 658.88 29.07  

NC16 629.93 0.05 658.87 28.94  

NC17 629.86 0.06 658.86 29.00  

NC18 629.59 0.06 658.85 29.26  

NC19 629.33 0.06 658.85 29.52  

NC20 629.72 0.05 658.96 29.24  

NC21 629.55 0.05 658.94 29.39  

NC22 629.29 0.03 658.93 29.64  

NC23 629.27 0.05 658.91 29.64  

NC24 629.58 0.05 658.89 29.31  

NC25 629.86 0.05 658.88 29.02  

NC26 629.19 0.05 658.87 29.68  

NC27 628.50 0.05 658.86 30.36  

NC28 628.14 0.05 658.85 30.71  

NC29 629.58 0.03 658.95 29.37  

NC30 629.82 0.05 658.93 29.11  

NC31 629.43 0.05 658.92 29.49  

NC32 629.27 0.05 658.90 29.63  

NC33 629.58 0.05 658.89 29.31  

NC34 629.86 0.05 658.88 29.02  

NC35 629.19 0.05 658.87 29.68  

NC36 628.50 0.05 658.86 30.36  

NC37 628.17 0.03 658.85 30.68  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC38 628.08 0.41 658.79 30.71  

NC39 627.85 0.41 658.77 30.92  

NC40 627.64 0.05 658.75 31.11 Pres. máx.

NC41 627.82 0.05 658.71 30.89  

NC42 628.35 0.05 658.65 30.30  

NC43 628.35 0.05 658.58 30.23  

NC44 627.85 0.05 658.53 30.68  

NC45 627.64 0.06 658.53 30.89  

NC46 627.83 0.06 658.58 30.75  

NC47 628.55 0.06 658.61 30.06  

NC48 629.12 0.13 658.57 29.45  

NC50 628.94 0.01 658.82 29.88  

NC51 628.73 0.06 658.82 30.09  

NC52 628.97 0.06 658.80 29.83  

NC53 629.61 0.06 658.78 29.17  

NC54 629.56 0.06 658.76 29.20  

NC55 628.80 0.06 658.76 29.96  

NC56 628.40 0.06 658.75 30.35  

NC57 628.46 0.06 658.75 30.29  

NC58 628.51 0.13 658.73 30.22  

NC59 628.84 0.01 658.84 30.00  

NC60 628.90 0.02 658.84 29.94  

NC61 628.96 0.02 658.83 29.87  

NC62 629.00 0.02 658.83 29.83  

NC63 628.99 0.02 658.82 29.83  

NC64 628.96 0.02 658.82 29.86  

NC65 628.89 0.02 658.82 29.93  

NC66 628.83 0.02 658.82 29.99  

NC67 628.77 0.02 658.81 30.04  

NC68 628.71 0.02 658.81 30.10  

NC69 628.67 0.02 658.81 30.14  

NC71 628.92 0.05 658.80 29.88  

NC72 629.09 0.02 658.79 29.70  

NC73 629.26 0.02 658.79 29.53  

NC74 629.44 0.02 658.78 29.34  

NC75 629.11 0.02 658.78 29.67  

NC76 629.73 0.02 658.77 29.04  

NC77 629.76 0.02 658.76 29.00  

NC78 629.55 0.02 658.76 29.21  

NC79 629.35 0.02 658.76 29.41  

NC80 629.15 0.02 658.75 29.60  

NC81 628.94 0.02 658.75 29.81  

NC82 628.74 0.02 658.75 30.01  

NC83 628.60 0.02 658.75 30.15  

NC84 628.40 0.06 658.74 30.34  

NC85 628.47 0.94 658.73 30.26  

NC86 628.68 0.06 658.82 30.14  

NC87 628.66 0.06 658.80 30.14  

NC88 628.43 0.06 658.78 30.35  

NC89 628.45 0.06 658.76 30.31  

NC90 628.69 0.06 658.75 30.06  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

NC91 628.64 0.06 658.72 30.08  

NC92 628.29 0.06 658.67 30.38  

NC93 628.58 0.02 658.82 30.24  

NC94 628.68 0.02 658.81 30.13  

NC95 628.76 0.04 658.80 30.04  

NC96 628.75 0.02 658.80 30.05  

NC97 628.62 0.02 658.79 30.17  

NC98 628.48 0.36 658.78 30.30  

NC99 628.39 0.02 658.78 30.39  

NC100 628.41 0.02 658.76 30.35  

NC101 628.52 0.02 658.74 30.22  

NC102 628.60 0.02 658.73 30.13  

NC103 628.73 0.42 658.71 29.98  

NC104 628.67 0.02 658.69 30.02  

NC105 628.51 0.02 658.68 30.17  

NC106 628.38 0.02 658.67 30.29  

NC107 628.22 0.02 658.66 30.44  

NC108 628.55 0.11 658.63 30.08  

NC109 629.34 0.11 658.59 29.25  

NC110 627.83 0.06 658.58 30.75  

NC111 629.95 0.11 658.92 28.97  

NC112 628.50 0.26 658.88 30.38  

SG1 629.00 -40.82 659.00 30.00  

h1 629.72 0.00 658.94 29.22  

h2 629.75 0.00 658.91 29.16  

h3 629.64 0.00 658.89 29.25  

h4 629.85 0.00 658.87 29.02  

h5 629.91 0.00 658.86 28.95  

h6 629.43 0.00 658.85 29.42  

h7 629.05 0.00 658.84 29.79  

h8 629.29 0.00 658.98 29.69  

h9 629.64 0.00 658.94 29.30  

h10 629.21 0.00 658.91 29.70  

h11 629.72 0.00 658.89 29.17  

h12 628.66 0.00 658.87 30.21  

h13 628.11 0.00 658.85 30.74  

h14 628.55 0.00 658.84 30.29  

h15 628.79 0.00 658.85 30.06  

h16 628.89 0.00 658.82 29.93  

h18 629.83 0.00 658.76 28.93  

h19 628.46 0.00 658.75 30.29  

h20 628.48 0.00 658.75 30.27  

h21 628.50 0.00 658.82 30.32  

h22 628.62 0.00 658.80 30.18  

h23 628.38 0.00 658.77 30.39  

h24 628.77 0.00 658.74 29.97  

h25 628.13 0.00 658.65 30.52  

h26 629.41 0.00 658.55 29.14  

h27 628.18 0.00 658.81 30.63  

h28 627.76 0.00 658.76 31.00  

h29 627.86 0.00 658.70 30.84  
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

h30 628.45 0.00 658.60 30.15  

h31 627.60 0.00 658.51 30.91  

h32 629.29 0.00 658.55 29.26  

h33 627.79 0.00 658.57 30.78  

h34 631.60 0.00 658.16 26.56 Pres. min.

h35 630.05 16.67 657.86 27.81  

h36 629.92 16.67 658.17 28.25  

zv1 629.52 0.00 658.95 29.43  

zv2 629.87 0.00 658.96 29.09  

zv3 629.77 0.00 658.89 29.12  

zv4 628.24 0.00 658.85 30.61  

zv5 628.98 0.00 658.99 30.01  

zv6 630.97 0.00 658.32 27.35  

 

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 2.13 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -10.99 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N2 h8 47.76 DN350 7.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -1.12 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -0.44 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

N11 zv1 78.43 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 1.23 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 2.66 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -4.33 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.28 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.06 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -0.07 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.04 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -0.04 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -7.17 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 4.74 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -0.66 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -0.38 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.33 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -2.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 0.58 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s
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N30 h32 120.78 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 0.46 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.09 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -0.44 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -0.38 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.02 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -7.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 7.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
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m/s
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NC21 NC22 61.53 DN350 7.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -7.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 4.64 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -4.74 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 4.54 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 4.43 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -4.54 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 4.33 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 2.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 2.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -2.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.14 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 -0.46 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 0.46 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.22 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.09 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 0.14 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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Inicio Final Longitud
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Diámetros
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Caudal
l/s

Pérdid.
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m/s

Coment.

NC71 NC72 30.93 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -0.07 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.03 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -0.38 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 0.04 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -0.28 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -0.02 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.03 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -0.04 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -1.40 -0.02 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -7.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 4.54 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 2
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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N2 N4 110.61 DN150 2.21 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -11.96 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N2 h8 47.76 DN350 8.08 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -1.10 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 1.21 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 2.83 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -4.48 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.03 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 0.03 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.46 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s
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N20 h25 22.64 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -0.03 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.10 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -0.12 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 1.59 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -7.62 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 5.09 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -0.68 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.32 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -2.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 0.58 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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N44 NC58 18.14 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -0.29 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.09 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -0.22 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.01 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -8.08 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 7.97 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 7.67 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -7.78 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 4.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -5.09 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 4.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 4.59 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -4.70 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 4.48 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 2.72 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 2.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -2.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s
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NC43 h30 21.77 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.09 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.03 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -0.39 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 196



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

NC98 NC99 39.89 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.04 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -0.03 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -1.39 -0.02 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.34 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -7.78 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 4.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 3
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 3.58 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 12.85 0.27 0.70  

N2 SG1 14.58 DN350 -37.39 -0.01 -0.38  

N2 h8 47.76 DN350 20.96 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.22 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 4.16 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 -4.16 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -1.89 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 8.44 0.04 0.46  

N8 NC5 46.76 DN150 -4.27 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.08 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 -2.87 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 15.72 0.41 0.85  
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N12 N20 16.07 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 4.91 0.04 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 5.47 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -9.66 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 4.02 0.05 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 2.38 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 1.94 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 4.50 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 -2.42 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.52 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 4.39 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -2.45 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -0.60 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 10.28 0.13 0.56  

N24 NC22 43.83 DN350 -20.83 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 9.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 2.75 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 2.63 0.04 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -5.38 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 2.63 0.03 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 9.44 0.25 0.51  

N28 NC31 67.63 DN150 3.01 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 -2.17 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 6.24 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -5.36 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 6.95 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s
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N31 NC4 60.14 DN150 17.88 0.40 0.97 Vel.máx.

N32 N44 116.80 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 17.82 0.13 0.96  

NC5 h3 48.41 DN150 -4.33 -0.03 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 4.39 0.05 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 -4.45 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 4.45 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 -2.48 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 2.42 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -2.63 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 4.33 0.03 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 -4.22 -0.05 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 -4.28 -0.05 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 -4.34 -0.06 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -2.51 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -2.57 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -20.96 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 20.91 0.00 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 20.85 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s
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NC21 h9 20.12 DN350 -20.91 -0.00 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 9.82 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -9.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 9.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 9.71 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -9.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 9.66 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 5.42 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 5.36 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -5.42 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 -2.90 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 -2.95 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 -2.22 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 -2.27 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 -2.33 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -1.54 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -1.57 -0.02 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC72 NC73 28.18 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.75 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.15 -0.04 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.15 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -15.72 -0.29 -0.85  

h9 zv2 59.88 DN350 -20.91 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 9.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 4
Inicio Final Longitud
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H17 N23 39.91 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.02 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.02 0.05 0.22 Vel.< 0.3 m/s
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N2 N11 74.71 DN150 9.85 0.17 0.53  

N2 SG1 14.58 DN350 -37.16 -0.01 -0.38  

N2 h8 47.76 DN350 23.29 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.49 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 1.23 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 5.10 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 -5.10 -0.03 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.12 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.88 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 8.98 0.09 0.49  

N9 N32 17.59 DN150 -0.07 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.21 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.20 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 8.65 0.14 0.47  

N12 N20 16.07 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 6.01 0.05 0.33  

N13 NC27 59.60 DN350 7.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -12.33 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 6.20 0.12 0.34  

N15 NC35 70.95 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -1.80 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 1.80 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 7.92 0.11 0.43  

N16 h5 39.20 DN150 -3.52 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 5.33 0.05 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -3.53 -0.02 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s
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N21 NC84 59.99 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 9.70 0.12 0.52  

N24 NC22 43.83 DN350 -23.16 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 12.54 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 3.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 3.73 0.07 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -7.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 3.70 0.05 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 12.16 0.40 0.66 Vel.máx.

N28 NC31 67.63 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 -1.40 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 8.45 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -7.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 9.43 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 8.28 0.10 0.45  

N32 N44 116.80 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.12 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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N44 NC85 50.51 DN150 -0.49 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 8.62 0.14 0.47  

NC2 h1 16.51 DN150 -8.65 -0.03 -0.47  

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 8.45 0.14 0.46  

NC4 h2 20.00 DN150 8.23 0.03 0.45  

NC5 h3 48.41 DN150 8.92 0.09 0.48  

NC6 NC12 100.03 DN150 7.80 0.15 0.42  

NC6 h4 39.68 DN150 -7.86 -0.06 -0.43  

NC7 h4 70.54 DN150 7.86 0.11 0.43  

NC8 NC9 109.48 DN150 -3.58 -0.04 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 3.52 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -3.73 -0.03 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 7.75 0.09 0.42  

NC13 NC14 108.01 DN150 -5.16 -0.08 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 -5.22 -0.07 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 -5.28 -0.08 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -3.59 -0.04 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -3.65 -0.04 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -23.29 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 23.24 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 23.19 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -23.24 -0.00 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 12.49 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -12.54 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 12.44 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 12.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -12.44 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 12.33 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 7.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 7.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -7.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 -1.45 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 -1.51 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 -1.56 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -1.86 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -1.88 -0.02 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s
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NC44 h31 58.70 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.10 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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NC100 NC101 52.12 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.38 -0.04 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.38 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -8.65 -0.10 -0.47  

h9 zv2 59.88 DN350 -23.24 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 12.44 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -0.98 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 5
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.20 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.36 0.06 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 7.83 0.11 0.42  

N2 SG1 14.58 DN350 -36.99 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 24.79 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.10 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.66 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.70 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 2.90 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 -2.90 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.29 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -14.82 -0.12 -0.80  

N8 NC5 46.76 DN150 17.72 0.31 0.96 Vel.máx.

N9 N32 17.59 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.31 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.26 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 5.57 0.06 0.30  

N12 N20 16.07 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s
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N12 N21 119.86 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.21 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 6.60 0.06 0.36  

N13 NC27 59.60 DN350 9.52 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -14.91 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 9.19 0.24 0.50  

N15 NC35 70.95 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 15.85 0.38 0.86  

N16 h5 39.20 DN150 -4.92 -0.03 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.75 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 3.13 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -4.87 -0.04 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.10 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 1.24 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 8.30 0.09 0.45  

N24 NC22 43.83 DN350 -24.66 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 15.12 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 5.16 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 5.13 0.12 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -10.29 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 5.04 0.09 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 9.51 0.25 0.51  

N28 NC31 67.63 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 10.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -9.41 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 12.25 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -1.26 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -5.31 -0.04 -0.29 Vel.< 0.3 m/s
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N32 N44 116.80 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.29 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 5.54 0.06 0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -5.57 -0.01 -0.30  

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 5.37 0.06 0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -5.37 -0.02 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 17.66 0.32 0.96  

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 15.79 0.37 0.85  

NC8 NC9 109.48 DN150 -4.97 -0.07 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 4.92 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -5.13 -0.05 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 -2.96 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 -3.02 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 -3.08 -0.03 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -4.93 -0.07 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -4.99 -0.07 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -24.79 -0.02 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 24.74 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 24.69 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -24.74 -0.00 -0.25 Vel.< 0.3 m/s
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NC23 NC24 108.74 DN350 15.07 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -15.12 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 15.01 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 14.96 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -15.01 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 14.91 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 9.47 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 9.41 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -9.47 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.24 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.18 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -1.94 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -1.96 -0.03 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.19 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.16 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.39 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.20 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC73 NC74 29.70 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.10 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.02 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.55 -0.05 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.55 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -5.57 -0.05 -0.30  

h9 zv2 59.88 DN350 -24.74 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 15.01 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -1.26 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 6
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.04 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.58 0.06 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 6.72 0.08 0.36  
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N2 SG1 14.58 DN350 -36.87 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 25.57 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.84 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 1.84 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -3.22 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 3.22 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.41 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -11.03 -0.07 -0.60 Vel.máx.

N8 NC5 46.76 DN150 7.81 0.07 0.42  

N9 N32 17.59 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.39 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.34 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 4.38 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.36 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 6.97 0.07 0.38  

N13 NC27 59.60 DN350 11.34 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -16.95 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 10.68 0.31 0.58  

N15 NC35 70.95 DN150 -1.83 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -8.31 -0.03 -0.45  

N16 NC7 70.45 DN150 9.09 0.14 0.49  

N16 h5 39.20 DN150 9.91 0.09 0.54  

N17 N22 15.51 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -2.99 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -5.32 -0.04 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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N21 h19 19.66 DN150 -1.20 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 1.54 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 6.74 0.06 0.36  

N24 NC22 43.83 DN350 -25.43 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 17.16 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 5.62 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 6.97 0.20 0.38  

N25 h14 123.91 DN350 -12.59 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 5.50 0.11 0.30 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 6.90 0.14 0.37  

N28 NC31 67.63 DN150 -2.20 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.04 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 13.08 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -11.23 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 14.55 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -1.48 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -4.12 -0.03 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.41 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.68 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.20 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s
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N100 NC52 32.74 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 4.35 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -4.38 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 4.18 0.04 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -4.18 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 7.75 0.07 0.42  

NC6 NC12 100.03 DN150 -7.69 -0.14 -0.42  

NC6 h4 39.68 DN150 7.64 0.06 0.41  

NC7 h4 70.54 DN150 9.04 0.14 0.49  

NC8 NC9 109.48 DN150 -6.82 -0.13 -0.37  

NC8 h5 20.09 DN150 6.76 0.02 0.37  

NC9 h6 69.92 DN150 -6.97 -0.08 -0.38  

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -7.75 -0.09 -0.42  

NC13 NC14 108.01 DN150 3.16 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 3.10 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 3.04 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -5.38 -0.08 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -5.44 -0.09 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -25.57 -0.02 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 25.51 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 25.46 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -25.51 -0.00 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 17.11 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -17.16 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 17.06 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 17.00 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -17.06 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 16.95 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 11.28 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 11.23 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -11.28 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.31 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.26 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.88 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -1.94 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -1.96 -0.03 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.27 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.68 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC45 h33 80.11 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.44 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.30 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.45 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.20 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.83 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.31 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.14 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.20 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC101 NC102 39.10 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.20 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.67 -0.05 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.67 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -4.38 -0.03 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -25.51 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 17.06 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -1.48 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 7
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.06 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.82 0.07 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 5.71 0.06 0.31  

N2 SG1 14.58 DN350 -36.74 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 26.21 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.99 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 2.20 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.31 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -3.74 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 3.74 0.02 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.54 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -7.84 -0.04 -0.42  

N8 NC5 46.76 DN150 4.10 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.47 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 3.41 0.03 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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N12 NC107 48.30 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.41 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 5.87 0.05 0.32  

N13 NC27 59.60 DN350 14.60 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -19.07 -0.00 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -1.02 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 8.95 0.23 0.48  

N15 NC35 70.95 DN150 -2.18 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -7.59 -0.02 -0.41  

N16 NC7 70.45 DN150 -3.87 -0.03 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 20.41 0.33 1.10 Vel.máx.

N17 N22 15.51 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -3.51 -0.02 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -4.08 -0.03 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 1.89 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 4.92 0.04 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.08 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 19.28 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 4.37 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 13.14 0.63 0.71  

N25 h14 123.91 DN350 -17.51 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 4.25 0.07 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.67 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 4.69 0.07 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.17 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 16.70 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -14.50 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 18.49 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -1.79 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -3.15 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 216



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

N32 NC109 50.38 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.54 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.65 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.67 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 3.38 0.03 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -3.41 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 3.21 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -3.21 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 4.04 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -3.98 -0.04 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 3.92 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -3.92 -0.03 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 3.68 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -3.74 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 3.53 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -4.04 -0.03 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 3.68 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 3.63 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 3.57 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -4.14 -0.05 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -4.20 -0.05 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.21 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.16 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.11 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.16 -0.00 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 19.23 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s
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NC23 h10 22.25 DN350 -19.28 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 19.18 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 19.12 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -19.18 -0.00 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 19.07 0.00 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 14.55 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 14.50 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -14.55 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.27 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.22 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.34 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.29 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.23 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -0.98 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.26 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.21 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.16 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.45 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC74 NC75 25.19 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.40 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.34 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.80 -0.06 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.80 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -3.41 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.16 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 19.18 0.00 0.19 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -1.79 -0.02 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 8
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -1.79 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.05 0.08 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.91 0.05 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.62 -0.01 -0.37  
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N2 h8 47.76 DN350 26.67 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.14 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 2.60 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -2.55 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 2.55 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.66 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -5.18 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 2.63 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 1.32 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.55 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.25 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.66 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.34 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 3.59 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 18.74 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -20.99 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 3.99 0.05 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -2.20 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -2.40 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 7.72 0.06 0.42  

N17 N22 15.51 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -1.13 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -2.33 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.38 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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N22 N33 176.40 DN150 0.46 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.44 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 2.25 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 3.08 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.53 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 21.20 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 15.97 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 9.16 0.33 0.50 Vel.máx.

N25 h14 123.91 DN350 -25.12 -0.03 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 16.79 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.83 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 2.78 0.03 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.11 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.42 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 21.23 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -18.63 -0.00 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 23.40 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -2.17 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -2.40 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.45 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.66 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.85 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.83 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s
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NC2 NC3 79.63 DN150 2.63 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.66 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 2.46 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -2.46 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 2.57 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -2.51 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 2.45 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -2.45 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 7.66 0.16 0.41  

NC8 h5 20.09 DN150 -7.72 -0.03 -0.42  

NC9 h6 69.92 DN150 7.51 0.10 0.41  

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -2.57 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 2.50 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 2.44 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 2.38 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.67 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.61 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.56 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.61 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 21.15 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -21.20 -0.00 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 21.10 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 21.05 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -21.10 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 20.99 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 18.69 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 18.63 0.00 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -18.69 -0.00 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.17 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.36 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.31 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.26 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 1.75 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 1.72 0.02 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.45 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.86 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.39 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.34 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s
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NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.59 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.59 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.72 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.70 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.67 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.50 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.46 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.44 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC102 NC103 59.94 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.92 -0.06 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.92 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.66 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.61 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 21.10 0.00 0.21 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -2.17 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 9
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.44 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 2.45 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 7.84 0.11 0.42  

N2 SG1 14.58 DN350 -37.94 -0.01 -0.38  

N2 h8 47.76 DN350 27.66 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.02 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 3.30 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 -2.06 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 9.90 0.18 0.54  

N12 N20 16.07 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s
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N12 NC108 60.31 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 2.81 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -5.14 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 1.75 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 1.90 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.29 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.28 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 4.98 0.04 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -10.85 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 5.35 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 1.31 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 1.19 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -2.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 1.19 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 3.73 0.05 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 2.20 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.95 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -2.70 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 3.22 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 7.03 0.07 0.38  

N32 N44 116.80 DN150 0.02 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s
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N33 NC40 60.73 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -1.33 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 0.65 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -0.60 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 -6.80 -0.09 -0.37  

NC2 h1 16.51 DN150 6.77 0.02 0.37  

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 -6.97 -0.10 -0.38  

NC4 h2 20.00 DN150 6.97 0.02 0.38  

NC5 h3 48.41 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 -1.84 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 1.84 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 -1.68 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 -1.74 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 -1.80 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -1.14 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -10.99 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 10.93 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 10.88 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -10.93 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 5.30 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -5.35 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC24 h11 50.97 DN350 5.25 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 5.20 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -5.25 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 5.14 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 2.76 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 2.70 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -2.76 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 -2.14 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 -1.11 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.02 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.03 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.46 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 227



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

NC75 NC76 25.76 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -1.60 -0.02 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -9.90 -0.13 -0.54 Vel.máx.

h9 zv2 59.88 DN350 -10.93 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 5.25 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 10
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 2.61 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 2.44 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -37.88 -0.01 -0.38 Vel.máx.

N2 h8 47.76 DN350 32.83 0.02 0.33  
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N3 N14 20.42 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 0.55 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.06 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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N22 NC88 59.80 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 0.65 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 0.75 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 0.28 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -0.04 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 0.06 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -1.40 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC2 h1 16.51 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -0.05 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -16.15 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 16.10 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 -0.62 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 0.70 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -0.75 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 0.65 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 0.60 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -0.65 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 0.49 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.18 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.28 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.03 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.03 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s
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NC46 h33 19.48 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -0.05 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.06 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.06 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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NC104 NC105 52.39 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.04 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -1.66 -0.02 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -16.10 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 11
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
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Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -0.04 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 3.93 0.05 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 3.75 0.03 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -37.22 -0.01 -0.38 Vel.máx.

N2 h8 47.76 DN350 29.53 0.01 0.30 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.44 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.42 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.06 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.14 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.95 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s
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N13 N14 120.30 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.49 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 -0.76 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 1.79 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.12 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.03 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -12.73 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 15.09 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.09 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 -0.47 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 0.86 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.55 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s
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N33 NC41 71.26 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.06 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.09 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -29.53 -0.03 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 29.48 0.01 0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 12.76 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -12.81 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 -1.63 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 1.58 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 -1.68 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s
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NC25 NC26 107.24 DN350 -1.73 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 1.68 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 -1.79 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 -0.81 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 0.81 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.87 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.14 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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NC77 NC78 26.59 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.32 -0.04 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.32 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.80 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -29.48 -0.02 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 -1.68 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 12
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H17 N23 39.91 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.59 0.06 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.35 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.88 -0.01 -0.37 Vel.máx.

N2 h8 47.76 DN350 27.94 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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N3 NC55 49.82 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.82 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.40 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.07 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.33 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.25 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.10 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.28 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.24 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 -2.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 4.73 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.28 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.75 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.46 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s
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N22 h23 38.29 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -27.81 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 28.82 0.01 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.56 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.02 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.26 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.12 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 -1.49 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 2.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -0.85 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -0.65 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.84 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.40 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.02 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.10 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s
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NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.90 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.90 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -27.94 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 27.89 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 27.83 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -27.89 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 12.09 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -12.15 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 12.04 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 -4.68 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 4.63 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 -4.73 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 -2.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 -2.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 2.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.17 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.12 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.02 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.20 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 240



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

NC47 NC48 79.89 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.32 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.83 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.20 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC105 NC106 40.15 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.66 -0.05 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.66 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.10 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -27.89 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 -4.63 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -0.65 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 13
Inicio Final Longitud

m
Diámetros
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H17 N23 39.91 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -0.05 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.80 0.07 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.42 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.76 -0.01 -0.37 Vel.máx.

N2 h8 47.76 DN350 27.55 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.96 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.51 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.01 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.19 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.49 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -2.03 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s
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N13 N15 57.43 DN150 -1.96 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 -4.21 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 8.20 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -1.38 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.62 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.83 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.26 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 1.26 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -27.41 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 25.35 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.07 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.10 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 -2.70 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 4.32 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.63 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -1.07 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.93 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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N34 NC103 38.26 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.51 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.26 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.16 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.19 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.99 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.41 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.83 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.37 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.31 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -27.55 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 27.49 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 27.44 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -27.49 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 25.30 0.02 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -25.35 -0.00 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 25.25 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 8.52 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC25 zv3 32.33 DN350 -8.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 8.47 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 -4.27 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 -4.32 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 4.27 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.20 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.15 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.32 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.44 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC78 NC79 30.33 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.35 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.26 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.20 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.09 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.78 -0.06 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.78 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.19 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -27.49 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 8.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -1.07 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 14
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H17 N23 39.91 DN150 -1.75 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.03 0.07 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.52 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.64 -0.01 -0.37 Vel.máx.

N2 h8 47.76 DN350 27.09 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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N4 NC1 81.32 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.12 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 2.25 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.79 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.64 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.62 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.53 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -2.18 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -1.91 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 10.39 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -6.30 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -2.01 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -1.04 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.56 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s
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N23 N27 16.42 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 2.06 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.96 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 23.18 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 -0.82 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.94 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.76 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 -4.13 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 6.38 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.68 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -1.45 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -2.04 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.64 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.85 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.27 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.30 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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NC3 h2 79.82 DN150 2.10 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -2.10 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.09 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -27.09 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 27.04 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.98 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -27.04 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 23.13 0.02 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -23.18 -0.00 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 23.08 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 23.03 0.02 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -23.08 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 22.98 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 10.34 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 10.29 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -10.34 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.20 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.17 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.12 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.92 0.01 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.42 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.83 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.32 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.27 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC48 h26 39.77 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.59 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.70 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.67 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.83 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.47 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.45 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.39 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC106 NC107 51.39 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.90 -0.06 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.90 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -27.04 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 23.08 0.00 0.23 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -1.45 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 15
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -1.86 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.86 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.70 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.15 0.08 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.56 0.04 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.57 -0.01 -0.37 Vel.máx.

N2 h8 47.76 DN350 26.86 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.94 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.20 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 2.96 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.91 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.71 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.89 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.87 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.58 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.34 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.45 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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N13 NC27 59.60 DN350 23.43 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -22.11 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -2.10 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.94 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.73 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -1.18 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.68 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 2.40 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.73 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 22.32 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 -1.52 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -1.66 -0.02 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 3.17 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -1.63 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.31 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 9.62 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -6.66 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 11.64 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -2.02 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -2.08 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.49 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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N34 NC104 29.26 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.71 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.31 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.34 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -2.14 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.90 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.84 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.78 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 1.66 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.90 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 1.75 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 1.69 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.86 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.81 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.75 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.81 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 22.27 0.02 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -22.32 -0.00 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 22.22 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 22.16 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -22.22 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s
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NC26 h12 37.40 DN350 22.11 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 23.38 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 23.33 0.00 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -23.38 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.19 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.26 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.21 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.15 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 1.89 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 1.86 0.02 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.44 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.39 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.39 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.37 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.81 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.76 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC79 NC80 29.32 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 1.15 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.54 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.49 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 1.10 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.97 -0.06 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.97 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.34 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.81 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 22.22 0.00 0.22 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -2.02 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 16
Inicio Final Longitud
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H17 N23 39.91 DN150 -1.86 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.86 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.15 0.08 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.61 0.04 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.56 -0.01 -0.37 Vel.máx.

N2 h8 47.76 DN350 26.80 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.95 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s
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N4 h15 15.84 DN150 3.21 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 2.84 0.03 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -2.02 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.71 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.90 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -4.08 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 2.06 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -1.21 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 21.40 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -21.82 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 1.24 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -2.14 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 2.53 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.83 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 2.45 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -1.20 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.79 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 2.41 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.57 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.76 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N23 NC69 29.03 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 2.43 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 2.21 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.67 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 22.02 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 14.55 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -2.24 -0.03 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -12.31 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -2.24 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 16.79 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.95 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.35 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 24.13 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -21.29 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 26.53 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -2.40 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.51 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.71 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.36 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.39 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 2.19 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s
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NC4 h2 20.00 DN150 -2.19 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 2.00 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.94 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.89 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 2.39 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -2.45 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 2.24 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -2.00 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.90 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 2.35 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 2.30 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.80 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.75 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.69 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.75 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 21.97 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -22.02 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 21.92 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 21.87 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -21.92 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 21.82 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 21.34 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 21.29 0.00 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -21.34 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.20 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.30 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.24 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.19 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 2.47 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 2.45 0.04 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.49 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.90 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.46 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.41 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC50 h16 19.90 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.66 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.39 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.81 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.78 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.76 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.67 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 1.18 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.54 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.54 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 259



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

NC108 NC109 110.09 DN150 1.16 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.98 -0.06 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.98 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.39 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.75 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 21.92 0.00 0.22 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -2.40 -0.03 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 17
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.38 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 7.06 0.14 0.38  

N2 N11 74.71 DN150 2.20 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.54 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 27.28 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 9.09 0.03 0.49 Vel.máx.

N5 N29 118.54 DN150 -2.40 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 1.73 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.74 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 2.51 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 4.01 0.05 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 -2.76 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -1.17 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 2.69 0.03 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 3.57 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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N13 h12 33.02 DN350 -6.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 1.88 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.02 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -1.08 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.39 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -2.42 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 2.26 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 4.03 0.06 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -10.48 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 6.28 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.27 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 2.36 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.07 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -3.47 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -0.53 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s
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N35 NC45 60.69 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.74 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 2.09 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -2.29 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 -1.28 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 3.63 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -2.14 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 -1.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -10.61 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 10.56 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 10.50 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -10.56 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 6.23 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -6.28 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 6.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 6.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -6.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 6.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC27 zv4 80.20 DN350 3.52 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 3.47 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -3.52 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -2.30 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -1.30 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 -3.58 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 3.57 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 -3.60 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 -3.61 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -2.16 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -2.18 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -2.20 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -2.21 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -2.23 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -2.25 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -1.20 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC80 NC81 29.63 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 1.65 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -1.23 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.00 -0.06 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.00 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -10.56 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 6.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 18
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 2.27 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -2.27 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 2.41 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -2.52 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 11.74 0.34 0.64 Vel.máx.

N2 N11 74.71 DN150 3.15 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -34.57 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 19.68 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.80 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.80 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.50 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 9.24 0.03 0.50  
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N5 N29 118.54 DN150 -4.49 -0.07 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.17 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.70 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 4.39 0.05 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.01 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.70 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 -1.90 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 5.05 0.08 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 -3.15 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.59 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -2.09 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.08 0.08 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 6.27 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -10.73 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 3.49 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 2.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -2.10 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 2.03 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 2.64 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -1.15 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 2.83 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.75 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 4.28 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s
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N24 N27 121.33 DN150 8.18 0.20 0.44  

N24 N28 54.19 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -19.55 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 10.94 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.79 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 8.67 0.11 0.47  

N28 N31 120.24 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.45 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.67 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -6.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.32 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 2.99 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 2.17 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -2.17 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 1.92 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.29 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.70 -0.06 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.29 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 -5.62 -0.01 -0.30  

N39 NC1 50.40 DN150 -2.44 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 8.07 0.09 0.44  

N40 N42 134.58 DN150 -3.90 -0.06 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 2.44 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -4.16 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 1.97 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 -2.72 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC5 h3 48.41 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -19.68 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 19.63 0.00 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 19.58 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -19.63 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 10.88 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -10.94 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 10.83 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 10.78 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -10.83 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 10.73 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 6.21 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 6.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -6.21 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.51 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.12 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -1.87 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 1.81 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -1.92 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 8.06 0.03 0.44  
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NC51 h16 80.21 DN150 8.61 0.14 0.47  

NC52 NC53 109.69 DN150 -2.29 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -2.74 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 2.68 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.27 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 -2.39 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 2.38 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 -2.42 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -4.18 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -4.20 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -4.21 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -4.23 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -4.25 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -4.26 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -2.32 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -2.34 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -2.36 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -2.37 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -2.39 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -2.53 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -2.55 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -2.57 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -2.58 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -2.60 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -2.62 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -2.64 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.29 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 -2.77 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 2.77 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -2.29 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 -1.92 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 -1.93 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 -1.99 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 -2.00 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -2.11 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -2.15 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -2.18 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -2.20 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.22 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.57 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC112 zv5 239.73 DN150 -4.97 -0.16 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.97 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -19.63 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 10.83 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 2.99 0.04 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 19
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -11.04 -0.11 -0.60 Vel.máx.

H17 NC71 19.99 DN150 -5.63 -0.02 -0.30  

N1 NC76 39.91 DN150 5.76 0.03 0.31  

N1 NC77 13.92 DN150 -3.28 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 9.42 0.23 0.51  

N2 N11 74.71 DN150 3.49 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -34.81 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 21.90 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -3.54 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 3.54 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 4.72 0.05 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.70 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -4.96 -0.08 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.35 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.47 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 2.87 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.19 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.80 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.95 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -1.75 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 1.95 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.54 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.69 0.10 0.31  

N13 N15 57.43 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 6.78 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -11.74 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s
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N14 N21 15.16 DN150 3.64 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 4.41 0.06 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 2.63 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 3.40 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -1.91 -0.02 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -4.88 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.75 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 9.44 0.25 0.51  

N24 N28 54.19 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -21.77 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 11.95 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.52 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.91 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 -2.49 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 7.05 0.07 0.38  

N28 N31 120.24 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.63 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.71 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -6.67 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.50 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.21 0.04 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 1.88 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -1.88 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 270



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

N35 h31 20.59 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.25 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.47 -0.06 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.25 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 -5.02 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -4.66 -0.03 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 9.69 0.13 0.52  

N40 N42 134.58 DN150 -2.94 -0.04 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -3.95 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -2.22 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 -2.49 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.69 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -21.90 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 21.85 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 21.80 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -21.85 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 11.90 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -11.95 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 11.85 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 11.79 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -11.85 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 11.74 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 6.72 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC28 h13 11.86 DN350 6.67 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -6.72 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.23 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.18 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.12 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.19 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 1.24 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -1.29 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -1.34 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.67 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 9.68 0.04 0.52  

NC51 h16 80.21 DN150 6.99 0.10 0.38  

NC52 NC53 109.69 DN150 -2.55 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 -2.61 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -3.48 -0.04 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 3.42 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.55 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 4.01 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -4.01 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 3.99 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 3.97 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.85 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.84 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.82 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.80 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -5.68 -0.03 -0.31  

NC72 NC73 28.18 DN150 -5.70 -0.02 -0.31  

NC73 NC74 29.70 DN150 -5.71 -0.03 -0.31  

NC74 NC75 25.19 DN150 -5.73 -0.02 -0.31  

NC75 NC76 25.76 DN150 -5.75 -0.02 -0.31  

NC77 NC78 26.59 DN150 -3.30 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -3.32 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -3.34 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -3.35 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s
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NC81 NC82 32.51 DN150 -3.37 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -3.39 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -3.40 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.57 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -2.28 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -2.57 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 2.51 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -2.63 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -1.83 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -1.85 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -1.87 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -1.90 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -1.92 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -1.94 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.65 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.73 -0.14 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.73 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -21.85 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 11.85 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.21 0.05 0.17 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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H17 N23 39.91 DN150 -13.45 -0.16 -0.73 Vel.máx.

H17 NC71 19.99 DN150 -3.22 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 3.35 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -5.01 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 6.81 0.02 0.37  

N1 h24 134.13 DN150 -5.15 -0.09 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.33 0.18 0.45  

N2 N11 74.71 DN150 3.69 0.03 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.04 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 23.02 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -5.56 -0.02 -0.30  

N3 NC55 49.82 DN150 5.56 0.04 0.30  

N4 NC1 81.32 DN150 3.37 0.03 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.96 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -5.72 -0.10 -0.31  
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N5 N44 16.61 DN150 3.57 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 2.15 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.24 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 2.00 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.24 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.45 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.84 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -2.33 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.09 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.06 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.76 0.14 0.37  

N13 N15 57.43 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 7.61 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -13.48 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 3.23 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 3.48 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 2.95 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.98 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 5.13 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -1.63 -0.02 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.85 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 2.43 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -6.76 -0.02 -0.37  

N23 NC69 29.03 DN150 -3.21 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 8.59 0.21 0.46  
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N24 N28 54.19 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -22.88 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 13.69 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.60 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 4.54 0.02 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -2.70 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.73 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.45 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.78 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -7.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.76 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.55 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.57 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.34 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.37 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.22 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.24 -0.05 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -3.31 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 2.77 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.84 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 3.33 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.02 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.91 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.97 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 2.10 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 4.54 0.02 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.83 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC6 NC12 100.03 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.15 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -23.02 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 22.96 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 22.91 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -22.96 -0.00 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 13.64 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -13.69 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 13.59 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 13.54 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -13.59 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 13.48 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 7.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 7.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -7.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.39 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.34 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.24 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.84 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 2.76 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -2.76 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s
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NC52 NC53 109.69 DN150 4.48 0.06 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 4.42 0.03 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -5.50 -0.09 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 5.44 0.03 0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -2.15 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.89 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.90 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.87 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.86 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 3.32 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 3.30 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 3.28 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 3.27 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 3.25 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 3.23 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -3.27 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -3.28 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -3.30 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -3.32 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -3.34 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -5.03 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -5.05 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -5.07 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -5.08 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -5.10 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -5.12 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -5.13 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -2.04 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.91 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 2.37 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -2.43 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 2.31 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -2.89 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 2.84 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -2.95 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.00 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.50 -0.13 -0.24 Vel.< 0.3 m/s
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SG1 zv5 20.04 DN150 4.50 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.83 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -22.96 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 13.59 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.55 0.06 0.19 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 21
Inicio Final Longitud

m
Diámetros
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l/s
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H17 N23 39.91 DN150 -5.04 -0.03 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 5.04 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -4.91 -0.03 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 2.34 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 7.42 0.02 0.40  

N1 h24 134.13 DN150 -4.86 -0.09 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 7.55 0.15 0.41  

N2 N11 74.71 DN150 3.88 0.03 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.34 -0.01 -0.36  

N2 h8 47.76 DN350 23.91 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -3.99 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 3.99 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.91 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.64 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -6.63 -0.13 -0.36  

N5 N44 16.61 DN150 3.60 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 3.03 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -3.94 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.51 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.75 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -3.05 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.12 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.19 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.94 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.94 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 4.03 0.05 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 8.23 0.20 0.45  

N13 N15 57.43 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 8.48 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -15.63 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 7.15 0.02 0.39  
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N14 NC56 60.08 DN150 -2.91 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.49 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -1.54 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 1.88 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -3.27 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 14.45 0.09 0.78 Vel.máx.

N22 N33 176.40 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.17 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 3.21 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -3.55 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -2.20 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.03 0.15 0.38  

N24 N28 54.19 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -23.78 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 15.84 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.30 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 5.49 0.03 0.30 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -2.01 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.07 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.80 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.64 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.74 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -8.37 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.07 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.81 0.05 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.68 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -0.09 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.64 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.70 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.70 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s
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N35 zv6 100.38 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -3.94 -0.05 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.85 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 2.08 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.39 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 2.32 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.05 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.44 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.29 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 3.39 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 5.49 0.03 0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.94 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.28 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.30 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.24 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.18 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -23.91 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 23.86 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 23.80 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -23.86 -0.00 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 15.78 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -15.84 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 15.73 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 15.68 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -15.73 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 15.63 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 8.43 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 8.37 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC28 zv4 28.24 DN350 -8.43 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.59 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.54 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.10 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.51 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 1.66 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -1.66 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.45 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 2.07 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -2.07 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 5.43 0.08 0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 5.38 0.05 0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -3.93 -0.05 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 3.87 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -2.97 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -3.03 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.44 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.45 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.43 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.41 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 2.31 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 2.29 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 2.27 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 2.26 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 2.24 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 2.22 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 4.99 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 4.97 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 4.96 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 4.94 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 4.92 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 2.32 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 2.31 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 2.29 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 2.27 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 2.26 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s
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NC82 NC83 17.84 DN150 2.24 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 2.22 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -3.33 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.50 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.23 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 3.15 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -3.21 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 3.09 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -1.83 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.10 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.08 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.03 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.75 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.67 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.45 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.20 -0.12 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.20 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.94 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -23.86 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 15.73 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.81 0.06 0.21 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 22
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H17 N23 39.91 DN150 -3.56 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 3.56 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -3.43 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 5.14 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.39 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -1.32 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 6.90 0.13 0.37  

N2 N11 74.71 DN150 4.04 0.03 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.64 -0.01 -0.36  

N2 h8 47.76 DN350 24.70 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 3.06 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -3.06 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.59 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.31 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -8.58 -0.21 -0.46  

N5 N44 16.61 DN150 -2.86 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s
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N5 h20 41.29 DN150 11.44 0.12 0.62  

N6 N8 16.84 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -3.64 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.18 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.46 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.01 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 3.64 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -3.60 -0.03 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.04 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.15 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.03 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -2.82 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 4.49 0.07 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -2.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 8.49 0.21 0.46  

N13 N15 57.43 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 10.07 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -17.40 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 6.20 0.01 0.34  

N14 NC56 60.08 DN150 5.35 0.05 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -1.91 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 2.44 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.26 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -1.64 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 11.65 0.06 0.63 Vel.máx.

N22 N33 176.40 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.17 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 2.96 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -3.67 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.81 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 5.78 0.11 0.31  

N24 N28 54.19 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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N24 NC22 43.83 DN350 -24.56 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 17.61 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.53 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 3.69 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.57 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.24 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.39 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -9.97 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.81 0.05 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 4.07 0.05 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.37 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 1.82 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -3.64 -0.04 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.53 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.64 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.06 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.10 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.93 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.98 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.29 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 3.69 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.03 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.83 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.41 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC6 h4 39.68 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.37 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.31 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -24.70 -0.02 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 24.64 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 24.59 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -24.64 -0.00 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 17.56 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -17.61 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 17.50 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 17.45 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -17.50 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 17.40 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 10.02 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 9.97 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -10.02 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.65 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.89 0.01 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.46 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.64 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.78 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.63 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 3.63 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s
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NC53 h18 60.05 DN150 3.57 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 3.12 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -3.18 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 5.29 0.07 0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 5.23 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.15 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.16 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.13 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.12 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.90 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.88 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.86 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.84 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.83 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 3.51 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 3.50 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 3.48 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 3.46 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 3.45 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 5.13 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 5.11 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 5.09 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 5.08 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 5.06 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 5.04 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 5.02 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.23 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 2.90 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -2.96 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 2.84 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.46 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.03 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.94 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 2.42 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 2.41 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 2.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.36 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.34 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.32 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.90 -0.10 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.90 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s
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h1 zv1 55.58 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -24.64 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 17.50 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.81 0.06 0.21 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 23
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
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l/s
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Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.23 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 2.15 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -0.03 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.53 0.09 0.30 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.43 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.36 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 26.39 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 2.05 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -2.05 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.08 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.45 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -4.78 -0.07 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -5.91 -0.01 -0.32  

N5 h20 41.29 DN150 10.69 0.11 0.58 Vel.máx.

N6 N8 16.84 DN150 -1.79 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.92 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.04 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.62 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 2.42 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.44 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.17 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.26 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 1.46 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 3.19 0.04 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 18.76 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -21.01 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 6.10 0.06 0.33  
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N15 N16 118.69 DN150 -0.39 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -1.44 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.84 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.56 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 2.63 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -2.03 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.65 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.88 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -2.27 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 3.29 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.26 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 21.22 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 -1.07 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -1.20 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 2.27 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -1.19 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.04 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.18 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 -2.80 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -1.98 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -3.60 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -2.00 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 3.52 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.65 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.44 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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N36 h34 99.99 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.92 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.02 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.54 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -2.51 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.26 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 2.06 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -2.06 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.35 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 1.20 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 1.30 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.39 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.34 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.29 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.34 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 21.17 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -21.22 -0.00 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 21.11 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 21.06 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -21.11 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 21.01 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 18.71 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 18.65 0.00 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -18.71 -0.00 -0.19 Vel.< 0.3 m/s
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NC29 NC30 80.41 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.09 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.13 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.04 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.54 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.49 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.54 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.35 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.24 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.18 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 2.11 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -2.17 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 6.04 0.09 0.33  

NC57 h20 18.09 DN150 5.98 0.02 0.32  

NC59 NC60 30.34 DN150 1.72 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.18 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.16 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.14 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.13 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.11 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 2.13 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 2.11 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 2.09 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 2.08 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 2.06 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 2.04 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s
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NC83 h19 20.74 DN150 2.03 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 2.57 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.82 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.88 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.81 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.18 -0.07 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.18 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.26 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.34 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 21.11 0.00 0.21 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 24
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
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l/s
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m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 1.94 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -1.94 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -2.33 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 1.10 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 11.63 0.34 0.63  

N2 N11 74.71 DN150 3.07 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -33.87 -0.01 -0.34  

N2 h8 47.76 DN350 19.17 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.62 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.62 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 13.44 0.06 0.73 Vel.máx.

N5 N29 118.54 DN150 -4.50 -0.07 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.23 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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N6 N8 16.84 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -5.41 -0.01 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 6.82 0.11 0.37  

N7 h27 53.53 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.00 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.65 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 -3.71 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.33 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 5.04 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.54 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -2.30 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.44 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.04 0.08 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.60 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 6.31 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -10.75 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 3.57 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -2.90 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 4.20 0.02 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -2.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 1.05 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.57 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 2.45 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 3.50 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -2.74 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -4.96 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 3.99 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.58 0.17 0.41  

N24 N28 54.19 DN150 0.50 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -19.04 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s
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N24 h10 51.77 DN350 10.96 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.79 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 4.17 0.03 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.71 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -6.21 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.32 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.03 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -2.04 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 2.37 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 2.25 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.38 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.38 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.38 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -5.41 -0.08 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.38 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.38 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 2.23 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 1.87 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -4.10 -0.03 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.49 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 4.61 0.02 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -3.87 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 3.78 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 -3.78 -0.02 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 4.88 0.04 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 -3.38 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.50 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC7 h4 70.54 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -19.17 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 19.11 0.00 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 19.06 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -19.11 -0.00 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 10.91 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -10.96 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 10.86 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 10.80 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -10.86 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 10.75 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 6.26 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 6.21 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -6.26 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.46 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.12 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -2.09 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 2.09 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -2.14 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -2.20 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 2.14 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -2.25 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.62 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.75 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -4.11 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 4.11 0.04 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC54 NC55 109.92 DN150 -2.56 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.21 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 -4.56 -0.02 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 4.55 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 -4.58 -0.02 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 -4.59 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -3.89 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -3.91 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -3.93 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -3.94 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -3.96 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -3.98 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -1.99 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -2.00 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -2.02 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -2.04 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -2.06 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -2.35 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -2.38 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -2.40 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -2.42 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -2.43 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -2.45 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.24 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 4.82 0.05 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 -3.44 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 3.44 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -2.79 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 2.74 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -2.85 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -1.87 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 -3.73 -0.02 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 -3.74 -0.02 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 -3.80 -0.02 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 -3.81 -0.02 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 -4.18 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -2.32 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -2.34 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -2.39 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -2.41 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.42 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -5.67 -0.20 -0.31  

SG1 zv5 20.04 DN150 5.67 0.02 0.31  

h1 zv1 55.58 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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h9 zv2 59.88 DN350 -19.11 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 10.86 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.03 0.04 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.38 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 25
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -2.31 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 1.99 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 9.95 0.25 0.54  

N2 N11 74.71 DN150 3.24 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -33.38 -0.01 -0.34  

N2 h8 47.76 DN350 20.19 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.62 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.62 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.04 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 7.91 0.02 0.43  

N5 N29 118.54 DN150 -4.89 -0.08 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.59 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -5.89 -0.02 -0.32  

N7 h21 97.15 DN150 6.83 0.11 0.37  

N7 h27 53.53 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.14 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.76 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 -3.04 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -7.22 -0.15 -0.39  

N10 h21 16.24 DN150 10.26 0.04 0.56 Vel.máx.

N11 NC29 83.72 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -2.79 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.97 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.70 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.44 0.09 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 6.87 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -11.64 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 4.00 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.28 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s
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N15 NC35 70.95 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 4.41 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -5.10 -0.08 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 3.53 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -2.83 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 1.97 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 2.43 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 8.87 0.11 0.48  

N22 h23 38.29 DN150 -3.72 -0.02 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -5.96 -0.01 -0.32  

N23 NC69 29.03 DN150 2.47 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.66 0.17 0.41  

N24 N28 54.19 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -20.06 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 11.84 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.90 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 2.66 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.50 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.87 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -6.77 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.48 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.36 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -2.13 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -2.54 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 2.90 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -2.90 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 2.75 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N36 h35 76.48 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -5.89 -0.09 -0.32  

N38 h35 104.80 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 4.58 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.98 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -2.59 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 7.56 0.19 0.41  

N40 NC62 28.25 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 3.11 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 -3.11 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 7.92 0.09 0.43  

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.41 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -20.19 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 20.14 0.00 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 20.09 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -20.14 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 11.79 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -11.84 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 11.74 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 11.69 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -11.74 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 11.64 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 6.82 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 6.77 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -6.82 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC30 NC31 99.81 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.21 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.16 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.11 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 -1.35 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -2.60 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 2.60 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -2.65 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -2.70 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 2.65 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -2.75 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.84 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.96 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -2.60 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 2.60 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 -1.02 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -2.56 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.24 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -2.37 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -2.39 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -2.40 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -2.42 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -2.44 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -2.45 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -1.68 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -1.70 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -2.33 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -2.38 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -2.40 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -2.42 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -2.43 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s
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NC84 NC85 109.01 DN150 -1.28 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.42 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 7.86 0.03 0.43  

NC88 h22 80.12 DN150 8.81 0.15 0.48  

NC89 NC90 110.83 DN150 -3.78 -0.05 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 3.72 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -3.84 -0.02 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -1.91 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 1.85 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 -3.06 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 -3.08 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 -3.13 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 -3.15 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 -3.51 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -2.85 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -2.87 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -2.89 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -2.92 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -2.94 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.95 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -6.16 -0.23 -0.33  

SG1 zv5 20.04 DN150 6.16 0.02 0.33  

h1 zv1 55.58 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -20.14 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 11.74 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.36 0.05 0.18 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 26
Inicio Final Longitud

m
Diámetros
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Coment.

H17 N23 39.91 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -2.33 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.74 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 3.92 0.06 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 9.22 0.22 0.50  

N2 N11 74.71 DN150 3.43 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -34.02 -0.01 -0.34  

N2 h8 47.76 DN350 21.36 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.60 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.60 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.61 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 6.62 0.02 0.36  

N5 N29 118.54 DN150 -5.33 -0.09 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.98 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s
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N6 NC13 47.16 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -5.26 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 2.57 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.69 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.30 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 2.26 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -2.00 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.81 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -4.68 -0.07 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.99 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -3.34 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 3.33 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.98 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.88 0.11 0.32  

N13 N15 57.43 DN150 -0.75 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 7.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -12.59 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 4.51 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 12.18 0.05 0.66 Vel.máx.

N17 N23 119.14 DN150 -6.66 -0.13 -0.36  

N17 NC99 39.32 DN150 -2.33 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -3.20 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 1.11 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -2.08 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 2.96 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 2.45 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -4.23 -0.09 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 6.38 0.06 0.35  

N22 h23 38.29 DN150 10.03 0.09 0.54  

N23 N27 16.42 DN150 -6.17 -0.02 -0.33  

N23 NC69 29.03 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.81 0.18 0.42  

N24 N28 54.19 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -21.23 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 12.80 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s
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N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.02 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.03 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -7.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.66 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.69 0.05 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.45 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -2.46 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 2.20 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -2.41 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 3.27 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -3.27 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 2.62 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.69 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -5.26 -0.08 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.69 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 3.74 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.55 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 6.03 0.13 0.33  

N40 NC62 28.25 DN150 -1.88 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.74 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.74 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -4.38 -0.03 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 10.41 0.15 0.56  

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.51 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC8 NC9 109.48 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -21.36 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 21.31 0.00 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 21.26 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -21.31 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 12.75 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -12.80 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 12.70 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 12.65 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -12.70 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 12.59 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 7.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 7.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -7.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.64 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.31 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.20 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.28 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.69 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.87 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -2.46 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 2.46 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -2.51 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -2.57 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 2.51 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -2.62 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -2.26 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -1.20 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 1.20 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -2.54 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s
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NC54 h18 40.08 DN150 2.48 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.28 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.93 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.94 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.90 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -0.46 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -0.52 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -1.10 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -2.34 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -2.36 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -2.38 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -2.39 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -2.41 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -2.43 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -2.45 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.34 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -4.44 -0.04 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 10.35 0.05 0.56  

NC88 h22 80.12 DN150 6.32 0.08 0.34  

NC89 NC90 110.83 DN150 -6.70 -0.12 -0.36  

NC89 h23 32.12 DN150 6.64 0.04 0.36  

NC90 h24 57.16 DN150 -6.76 -0.07 -0.37  

NC91 NC92 109.35 DN150 -2.90 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 2.84 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -2.96 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.79 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.78 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.72 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.71 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 2.34 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -3.22 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -3.23 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -3.25 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -3.28 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -3.30 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -3.32 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -2.09 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -5.52 -0.19 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 5.52 0.02 0.30 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -21.31 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s
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h11 zv3 20.33 DN350 12.70 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.69 0.06 0.20 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.69 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 27
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -2.33 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.33 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.19 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -2.61 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -4.95 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 9.75 0.30 0.53  

N2 N4 110.61 DN150 8.49 0.19 0.46  

N2 N11 74.71 DN150 3.63 0.03 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -34.65 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 22.52 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.73 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.73 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.91 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 5.58 0.01 0.30  

N5 N29 118.54 DN150 -5.92 -0.11 -0.32  

N5 N44 16.61 DN150 4.46 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.63 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 3.08 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.50 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 2.71 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 3.05 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -3.25 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.82 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 4.32 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -3.81 -0.05 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 1.72 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -2.24 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.51 0.13 0.35  

N13 N15 57.43 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 8.24 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -13.89 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 5.12 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.38 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s
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N15 NC36 59.44 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 9.29 0.03 0.50  

N17 N23 119.14 DN150 -5.14 -0.08 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -2.56 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -1.59 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -2.53 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 7.28 0.03 0.39  

N21 NC84 59.99 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 2.73 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -3.12 -0.05 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -4.14 -0.03 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 16.54 0.22 0.90 Vel.máx.

N23 N27 16.42 DN150 -5.92 -0.01 -0.32  

N23 NC69 29.03 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.54 0.17 0.41  

N24 N28 54.19 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -22.39 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 14.10 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.45 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -0.83 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.22 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -8.13 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.88 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 4.10 0.06 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.55 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -2.80 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 2.46 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -2.21 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.73 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.73 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N37 NC112 102.92 DN150 -4.63 -0.06 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.73 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 1.95 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.85 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 2.56 0.03 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.27 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.98 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.98 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 4.25 0.03 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.45 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.81 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.15 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.18 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -22.52 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 22.47 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 22.41 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -22.47 -0.00 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 14.05 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -14.10 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 14.00 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 13.95 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -14.00 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 13.89 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 8.19 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 8.13 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -8.19 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC32 NC33 109.17 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.38 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.67 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -3.08 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 2.26 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -2.26 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -2.59 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -2.71 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.39 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.33 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -2.67 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 2.61 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.40 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.32 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.33 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.31 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.29 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.26 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.24 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.23 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.21 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -2.63 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -2.64 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -2.66 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -2.68 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -2.70 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -2.71 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -2.73 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.48 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC86 h21 72.68 DN150 -1.75 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 4.19 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -4.19 -0.04 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -7.22 -0.14 -0.39  

NC91 h24 42.03 DN150 7.16 0.05 0.39  

NC92 h25 48.72 DN150 -7.28 -0.06 -0.39  

NC93 NC94 49.15 DN150 3.03 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 3.02 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.96 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.95 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 2.58 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -1.64 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -1.67 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -1.69 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -2.35 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.89 -0.15 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.89 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -22.47 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 14.00 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 4.10 0.07 0.22 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 28
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -3.02 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 3.02 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.88 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -1.59 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -4.72 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 9.20 0.27 0.50  

N2 N4 110.61 DN150 7.89 0.17 0.43  

N2 N11 74.71 DN150 3.79 0.03 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.01 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 23.34 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -1.91 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.81 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 5.08 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -6.48 -0.13 -0.35  

N5 N44 16.61 DN150 5.32 0.01 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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N7 N37 18.25 DN150 -4.26 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.21 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 3.05 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.69 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 4.08 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -3.18 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.61 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.79 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.89 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.89 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 10.69 0.04 0.58  

N12 N21 119.86 DN150 -5.50 -0.09 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -2.38 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -2.81 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.92 0.14 0.37  

N13 N15 57.43 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 9.16 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -15.15 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 6.06 0.01 0.33  

N14 NC56 60.08 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 3.44 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -3.83 -0.05 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 2.52 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.10 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -2.95 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -3.89 -0.03 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 17.54 0.15 0.95 Vel.máx.

N21 NC84 59.99 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -3.05 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 6.84 0.04 0.37  

N23 N27 16.42 DN150 -5.13 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.94 0.15 0.38  

N24 N28 54.19 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -23.21 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 15.36 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s
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N25 h6 166.58 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.32 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 3.05 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.06 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.76 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -9.06 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.12 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 4.70 0.07 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.64 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -3.92 -0.05 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 3.02 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -2.18 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -2.45 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.45 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 3.13 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.51 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.51 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.51 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.26 -0.05 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.51 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.51 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.75 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.84 0.02 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.23 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.84 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.54 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.54 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 3.17 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 3.05 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.87 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.89 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.69 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.69 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.25 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC8 h5 20.09 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.27 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.21 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.16 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.83 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -23.34 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 23.29 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 23.23 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -23.29 -0.00 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 15.31 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -15.36 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 15.26 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 15.21 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -15.26 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 15.15 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 9.11 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 9.06 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -9.11 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.50 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.45 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.79 0.01 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.64 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -3.05 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -2.23 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.78 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 3.07 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -3.07 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -3.95 -0.04 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -4.08 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.99 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.93 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -1.85 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s
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NC56 NC57 99.85 DN150 -1.10 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.29 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.26 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.24 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.82 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.80 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.97 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.95 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.93 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.92 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.90 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -1.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -1.66 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -1.68 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -1.69 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.22 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.39 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 3.11 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -3.11 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 6.78 0.13 0.37  

NC89 h23 32.12 DN150 -6.84 -0.04 -0.37  

NC90 h24 57.16 DN150 6.72 0.06 0.36  

NC91 NC92 109.35 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.59 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.58 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.52 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.51 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 2.49 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 2.47 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.43 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.42 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.40 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -2.92 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.53 -0.13 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.53 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -23.29 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 15.26 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 313



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

h32 h36 155.30 DN150 4.70 0.09 0.25 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.51 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 29
Inicio Final Longitud

m
Diámetros
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l/s
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Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -2.80 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.80 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.67 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.48 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 3.72 0.05 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 7.43 0.15 0.40  

N2 N11 74.71 DN150 3.90 0.03 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.26 -0.01 -0.36  

N2 h8 47.76 DN350 23.93 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.66 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.77 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -6.62 -0.13 -0.36  

N5 N44 16.61 DN150 6.86 0.02 0.37  

N5 h20 41.29 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.01 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.96 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.86 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -6.62 -0.02 -0.36  

N9 h26 40.55 DN150 12.19 0.13 0.66 Vel.máx.

N9 h36 79.39 DN150 -5.57 -0.06 -0.30  

N10 NC93 23.07 DN150 2.41 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.60 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.94 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 11.49 0.05 0.62  

N12 N21 119.86 DN150 -7.34 -0.16 -0.40  

N12 NC107 48.30 DN150 -3.72 -0.02 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.80 0.14 0.37  

N13 N15 57.43 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 10.35 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -16.21 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 6.68 0.02 0.36  

N14 NC56 60.08 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.41 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.50 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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N16 N18 16.13 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -3.43 -0.04 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.93 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 3.86 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -3.25 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 4.66 0.04 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 10.08 0.05 0.55  

N21 NC84 59.99 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.31 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 1.11 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.71 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 3.10 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -4.59 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.31 0.12 0.34  

N24 N28 54.19 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -23.79 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 16.42 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.50 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.96 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.16 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 3.63 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -10.24 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.39 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 6.02 0.11 0.33  

N31 NC4 60.14 DN150 -1.70 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -7.27 -0.15 -0.39  

N32 NC109 50.38 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -2.08 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 3.20 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -3.79 -0.02 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 3.79 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 3.43 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -2.98 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.01 -0.05 -0.22 Vel.< 0.3 m/s
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N38 h35 104.80 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.45 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.60 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.11 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.76 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.34 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.34 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.83 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.96 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.96 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.33 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.30 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.24 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -23.93 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 23.87 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 23.82 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -23.87 -0.00 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 16.37 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -16.42 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 16.32 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 16.27 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -16.32 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 16.21 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 10.30 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 10.24 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -10.30 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.66 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC33 NC34 103.59 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.89 0.01 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.55 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.96 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -2.14 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 3.14 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -3.14 -0.03 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 3.09 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 3.04 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -3.09 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 2.98 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 3.37 0.03 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -3.37 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 4.60 0.05 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 4.48 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.30 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.90 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.85 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.16 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.17 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.14 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.12 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.73 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.70 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.76 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.74 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.72 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.70 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.69 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC87 h22 21.71 DN150 2.77 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.77 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 3.04 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -3.10 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 2.98 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 6.64 0.12 0.36  

NC91 h24 42.03 DN150 -6.70 -0.05 -0.36  

NC92 h25 48.72 DN150 6.59 0.05 0.36  

NC93 NC94 49.15 DN150 2.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.38 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.33 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.31 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.94 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 3.84 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 3.83 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 3.81 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 3.77 0.02 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 3.76 0.02 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 3.74 0.02 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.28 -0.12 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.28 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.96 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -23.87 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 16.32 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 6.02 0.14 0.33  

h34 zv6 92.60 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 30
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H17 N23 39.91 DN150 -3.06 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 3.06 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.92 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 2.67 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 6.84 0.13 0.37  

N2 N11 74.71 DN150 4.06 0.03 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.64 -0.01 -0.36  

N2 h8 47.76 DN350 24.73 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 2.40 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -2.40 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.52 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.31 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -8.96 -0.23 -0.48  

N5 N44 16.61 DN150 -1.44 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 10.40 0.10 0.56  

N6 N8 16.84 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -3.64 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s
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N7 h21 97.15 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.58 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.07 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -4.75 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 10.58 0.10 0.57 Vel.máx.

N9 h36 79.39 DN150 -5.83 -0.07 -0.32  

N10 NC93 23.07 DN150 2.08 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.23 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.94 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -2.41 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -2.74 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 3.21 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 7.28 0.16 0.39  

N13 N15 57.43 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 11.35 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -17.59 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 3.30 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 6.39 0.06 0.35  

N15 N16 118.69 DN150 -0.46 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.63 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -2.39 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 2.88 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -1.22 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 6.28 0.06 0.34  

N20 h25 22.64 DN150 -3.12 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 3.44 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -2.55 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.84 0.01 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.25 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 2.53 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -3.77 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.68 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 5.57 0.10 0.30  

N24 N28 54.19 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -24.60 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 17.80 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.88 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s
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N25 h14 123.91 DN350 1.64 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 3.21 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.28 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.84 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -11.24 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 4.89 0.08 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.79 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.76 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -3.00 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 2.54 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -2.81 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.81 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -2.33 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -3.64 -0.04 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.47 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.02 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.80 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.01 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.37 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -3.32 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 3.21 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.05 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.85 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.38 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC9 h6 69.92 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.46 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.40 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.34 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -24.73 -0.02 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 24.68 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 24.63 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -24.68 -0.00 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 17.75 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -17.80 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 17.69 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 17.64 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -17.69 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 17.59 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 11.30 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 11.25 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -11.30 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.96 0.01 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.17 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.58 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.76 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.76 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 2.49 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -2.49 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 2.44 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 2.39 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -2.44 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 2.33 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 6.22 0.08 0.34  

NC48 h26 39.77 DN150 6.09 0.04 0.33  

NC50 h16 19.90 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.47 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 3.15 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 3.09 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 2.46 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -2.52 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 6.33 0.10 0.34  
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NC57 h20 18.09 DN150 6.27 0.02 0.34  

NC59 NC60 30.34 DN150 2.08 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.08 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.06 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.04 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.78 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.76 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.73 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 3.01 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.99 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.97 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.96 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.94 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 2.65 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 2.63 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 2.61 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 2.60 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 2.58 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 2.56 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 2.55 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 3.38 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.31 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.31 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 2.47 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -2.53 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 2.41 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 3.18 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -3.24 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 3.12 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.06 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 2.86 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 2.85 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 2.83 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.79 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.78 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.76 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 3.10 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.90 -0.10 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.91 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.05 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -24.68 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 17.69 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 4.89 0.10 0.26 Vel.< 0.3 m/s
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h34 zv6 92.60 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 32
Inicio Final Longitud

m
Diámetros
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l/s
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Velocidad
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Coment.

H17 N23 39.91 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -2.08 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 1.93 0.02 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 9.37 0.23 0.51  

N2 N11 74.71 DN150 3.10 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -31.76 -0.00 -0.32  

N2 h8 47.76 DN350 19.29 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.39 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.64 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 7.73 0.02 0.42  

N5 N29 118.54 DN150 -4.68 -0.07 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.49 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -7.52 -0.03 -0.41  

N7 h21 97.15 DN150 -3.32 -0.03 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 10.83 0.14 0.59  

N8 N31 24.72 DN150 -2.07 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.56 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 -4.00 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -8.60 -0.21 -0.47  

N10 h21 16.24 DN150 12.59 0.06 0.68 Vel.máx.

N11 NC29 83.72 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -2.78 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.69 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.18 0.09 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 6.66 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -11.20 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 3.87 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s
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N16 NC7 70.45 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 2.88 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -4.81 -0.07 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 4.48 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -2.55 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 2.20 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 3.66 0.07 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 2.57 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -3.34 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -5.55 -0.01 -0.30  

N23 NC69 29.03 DN150 2.16 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.17 0.15 0.39  

N24 N28 54.19 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -19.16 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 11.41 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.84 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 2.38 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.87 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -6.55 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.40 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.27 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -2.14 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.82 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 6.71 0.07 0.36  

N33 NC41 71.26 DN150 -3.05 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 2.62 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -2.62 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -1.55 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 3.26 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -7.52 -0.14 -0.41  

N38 h35 104.80 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N38 h36 87.45 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 3.90 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -2.31 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 5.00 0.09 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -2.04 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 4.06 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 -4.06 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 7.45 0.08 0.40  

N42 NC87 58.31 DN150 -2.45 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.35 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -19.29 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 19.23 0.00 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 19.18 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -19.23 -0.00 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 11.36 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -11.41 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 11.31 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 11.25 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -11.31 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 11.20 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 6.60 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 6.55 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -6.60 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.17 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC34 NC35 107.11 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 -6.25 -0.11 -0.34  

NC38 h27 46.50 DN150 5.84 0.04 0.32  

NC39 h28 41.14 DN150 -6.66 -0.05 -0.36  

NC40 h28 59.57 DN150 6.66 0.07 0.36  

NC41 h29 9.00 DN150 -3.10 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 3.10 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -3.16 -0.03 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -3.21 -0.03 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 3.16 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -3.26 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.75 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -2.32 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 2.32 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -2.33 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 2.27 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -2.05 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -2.07 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -2.09 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -2.10 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -2.12 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -2.14 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -2.10 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -2.12 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -2.13 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -2.15 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -2.17 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -2.18 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -2.20 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.17 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 7.39 0.10 0.40  

NC87 h22 21.71 DN150 -2.51 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s
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NC88 h22 80.12 DN150 2.51 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -3.40 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 3.34 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -3.46 -0.02 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 -4.01 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 -4.03 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 -4.08 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 -4.10 -0.03 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 -4.46 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -2.57 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -2.59 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -2.60 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -2.64 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -2.65 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.67 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -7.78 -0.35 -0.42  

SG1 zv5 20.04 DN150 7.78 0.03 0.42  

h1 zv1 55.58 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -19.23 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 11.31 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.27 0.05 0.18 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 33
Inicio Final Longitud

m
Diámetros
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H17 N23 39.91 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -1.70 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -1.85 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 2.45 0.03 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.49 0.19 0.46  

N2 N11 74.71 DN150 3.12 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -30.98 -0.00 -0.31  

N2 h8 47.76 DN350 19.36 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.04 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.04 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.82 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 6.68 0.02 0.36  

N5 N29 118.54 DN150 -4.80 -0.07 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.76 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -8.30 -0.03 -0.45  

N7 h21 97.15 DN150 -11.80 -0.30 -0.64  
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N7 h27 53.53 DN150 20.11 0.44 1.09 Vel.máx.

N8 N31 24.72 DN150 -2.12 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.90 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 -1.70 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -6.18 -0.11 -0.33  

N10 h21 16.24 DN150 7.88 0.02 0.43  

N11 NC29 83.72 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 2.44 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -3.24 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.38 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.22 0.09 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 6.98 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -11.56 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 4.11 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 5.15 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -5.08 -0.08 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 2.18 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -2.24 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 3.10 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 1.82 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 8.98 0.34 0.49  

N22 NC88 59.80 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -3.28 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -5.25 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.81 0.14 0.37  

N24 N28 54.19 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -19.22 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 11.77 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.90 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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N26 NC19 134.94 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.07 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -6.87 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.48 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.55 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -2.57 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 14.11 0.26 0.76  

N33 NC41 71.26 DN150 -5.13 -0.05 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 2.31 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -2.31 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -2.92 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 5.34 0.02 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -2.42 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 2.42 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -2.42 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -8.30 -0.17 -0.45  

N38 h35 104.80 DN150 2.42 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -2.42 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 3.21 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.76 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -1.45 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 4.66 0.08 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -0.44 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 3.99 0.03 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -19.36 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 19.30 0.00 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 19.25 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -19.30 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 11.72 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -11.77 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 11.67 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 11.62 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -11.67 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 11.56 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 6.92 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 6.87 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -6.93 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.54 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.20 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.15 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 3.03 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -3.44 -0.02 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 2.62 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 14.05 0.26 0.76  

NC41 h29 9.00 DN150 -5.18 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 5.18 0.07 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -5.23 -0.07 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -5.29 -0.07 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 5.23 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -5.34 -0.04 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -2.98 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 2.98 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.90 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 1.46 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 -0.07 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -1.98 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 1.92 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC59 NC60 30.34 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -1.10 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -1.02 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -1.72 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -1.75 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -1.79 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -1.82 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 3.93 0.03 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -3.34 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 3.28 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -3.40 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 -1.78 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 -1.80 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 -2.16 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -2.26 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -2.28 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -2.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -2.33 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.36 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -8.56 -0.42 -0.46  

SG1 zv5 20.04 DN150 8.56 0.04 0.46  

h1 zv1 55.58 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -19.30 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 11.67 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.55 0.06 0.19 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 2.42 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s
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H17 N23 39.91 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 0.56 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.42 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 3.29 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.59 0.19 0.46  

N2 N11 74.71 DN150 3.41 0.03 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -33.09 -0.01 -0.34  

N2 h8 47.76 DN350 21.09 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -1.83 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.16 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 6.44 0.02 0.35  

N5 N29 118.54 DN150 -5.36 -0.09 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 4.43 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -6.19 -0.02 -0.33  

N7 h21 97.15 DN150 -5.77 -0.08 -0.31  

N7 h27 53.53 DN150 11.96 0.17 0.65  

N8 N31 24.72 DN150 -2.35 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -0.49 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -5.20 -0.08 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 4.06 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 3.60 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -4.00 -0.05 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.62 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.73 0.10 0.31  

N13 N15 57.43 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 7.95 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -12.94 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 4.72 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 7.94 0.02 0.43  
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N17 N23 119.14 DN150 -5.40 -0.09 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 5.25 0.08 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.83 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 0.18 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 13.65 0.72 0.74 Vel.máx.

N22 NC88 59.80 DN150 -2.47 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -3.23 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -5.24 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.08 0.15 0.38  

N24 N28 54.19 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -20.96 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 13.15 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.60 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.08 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.57 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -7.84 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.75 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 4.23 0.06 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.44 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -3.36 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 5.58 0.05 0.30  

N33 NC41 71.26 DN150 8.07 0.11 0.44  

N34 NC103 38.26 DN150 1.95 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -1.95 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -5.07 -0.04 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 8.82 0.04 0.48  

N35 zv6 100.38 DN150 -3.74 -0.04 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 3.74 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -3.74 -0.03 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -6.19 -0.10 -0.33  

N38 h35 104.80 DN150 3.74 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -3.74 -0.03 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 3.04 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.10 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 -0.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 4.37 0.07 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.59 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.70 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.50 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.10 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -21.09 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 21.04 0.00 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 20.98 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -21.04 -0.00 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 13.10 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -13.15 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 13.05 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 13.00 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -13.05 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 12.94 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 7.89 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 7.84 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -7.89 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.34 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.23 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 11.55 0.32 0.63  

NC38 h27 46.50 DN150 -11.96 -0.15 -0.65  

NC39 h28 41.14 DN150 11.14 0.12 0.60  

NC40 h28 59.57 DN150 5.53 0.05 0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 8.01 0.01 0.43  

NC42 h29 100.58 DN150 8.66 0.18 0.47  

NC42 h30 98.85 DN150 -8.71 -0.18 -0.47  

NC43 NC44 98.36 DN150 -8.76 -0.18 -0.47  

NC43 h30 21.77 DN150 8.71 0.04 0.47  

NC44 h31 58.70 DN150 -8.82 -0.11 -0.48  

NC45 h33 80.11 DN150 -5.14 -0.06 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 5.14 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -2.01 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 -0.22 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -1.45 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.53 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.53 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -3.29 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 3.23 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s
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NC90 h24 57.16 DN150 -3.35 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -0.12 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 0.06 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -1.90 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -1.91 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -1.93 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -1.96 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -1.98 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.00 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -6.45 -0.25 -0.35  

SG1 zv5 20.04 DN150 6.45 0.02 0.35  

h1 zv1 55.58 DN150 -1.70 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -21.04 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 13.05 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 4.23 0.08 0.23 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 3.74 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 35
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.44 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 3.87 0.06 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.38 0.19 0.45  

N2 N11 74.71 DN150 3.56 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -33.95 -0.01 -0.34  

N2 h8 47.76 DN350 22.00 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.36 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 6.03 0.01 0.33  

N5 N29 118.54 DN150 -5.68 -0.10 -0.31  

N5 N44 16.61 DN150 5.00 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -5.33 -0.01 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 -3.27 -0.03 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 8.60 0.09 0.47  

N8 N31 24.72 DN150 -2.50 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 -2.71 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.82 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -4.40 -0.06 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 2.57 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 5.15 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -4.69 -0.07 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.97 0.11 0.32  

N13 N15 57.43 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 8.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -13.88 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 5.12 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.04 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 7.08 0.02 0.38  

N17 N23 119.14 DN150 -5.02 -0.08 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.83 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 8.32 0.19 0.45  

N20 NC47 59.57 DN150 -1.68 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -0.51 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 11.99 0.57 0.65  

N22 NC88 59.80 DN150 -2.76 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -2.16 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -5.12 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.97 0.15 0.38  

N24 N28 54.19 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -21.87 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 14.09 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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N27 NC51 59.93 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.65 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.90 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -8.59 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.95 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 4.85 0.08 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -4.25 -0.06 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -7.73 -0.09 -0.42  

N33 NC41 71.26 DN150 19.72 0.57 1.07 Vel.máx.

N34 NC103 38.26 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -8.14 -0.10 -0.44  

N35 h31 20.59 DN150 13.83 0.09 0.75  

N35 zv6 100.38 DN150 -5.69 -0.08 -0.31  

N36 h34 99.99 DN150 5.69 0.08 0.31  

N36 h35 76.48 DN150 -5.69 -0.06 -0.31  

N37 NC112 102.92 DN150 -5.33 -0.08 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 5.69 0.09 0.31  

N38 h36 87.45 DN150 -5.69 -0.07 -0.31  

N39 N40 15.53 DN150 2.81 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -0.52 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 3.63 0.05 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.57 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.76 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.76 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.88 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.75 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.78 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.15 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 1.18 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -22.00 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 21.95 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 21.89 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -21.95 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 14.03 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -14.09 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 13.98 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 13.93 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -13.98 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 13.88 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 8.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 8.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -8.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.75 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.38 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.32 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 8.19 0.17 0.44  

NC38 h27 46.50 DN150 -8.60 -0.08 -0.47  

NC39 h28 41.14 DN150 7.78 0.06 0.42  

NC40 h28 59.57 DN150 -7.78 -0.09 -0.42  

NC41 h29 9.00 DN150 19.67 0.07 1.06  

NC42 h29 100.58 DN150 -3.00 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 2.95 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -13.78 -0.41 -0.75  

NC43 h30 21.77 DN150 13.72 0.09 0.74  

NC44 h31 58.70 DN150 -13.83 -0.24 -0.75  

NC45 h33 80.11 DN150 -8.20 -0.13 -0.44  

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 8.20 0.03 0.44  

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.74 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -0.52 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.21 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -1.35 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.82 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.82 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -2.21 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 2.16 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 -2.27 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.54 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.72 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -5.59 -0.20 -0.30  

SG1 zv5 20.04 DN150 5.59 0.02 0.30  

h1 zv1 55.58 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -21.95 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 13.98 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 4.85 0.10 0.26 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 5.69 0.08 0.31  
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H17 N23 39.91 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.62 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 3.76 0.05 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.05 0.17 0.44  

N2 N11 74.71 DN150 3.71 0.03 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -34.56 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 22.81 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.50 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 5.55 0.01 0.30  

N5 N29 118.54 DN150 -5.89 -0.11 -0.32  

N5 N44 16.61 DN150 5.49 0.01 0.30 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.31 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.71 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 -1.35 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 6.07 0.05 0.33  

N8 N31 24.72 DN150 -2.66 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -4.43 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 1.74 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 2.68 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.16 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -3.68 -0.05 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 7.84 0.02 0.42  

N12 N21 119.86 DN150 -5.48 -0.09 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.13 0.12 0.33  

N13 N15 57.43 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 9.54 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -14.86 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 5.43 0.01 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -0.28 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.37 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 4.44 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s
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N17 N23 119.14 DN150 -4.55 -0.07 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 12.48 0.40 0.68  

N20 NC47 59.57 DN150 -1.56 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -3.08 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 7.67 0.25 0.41  

N22 NC88 59.80 DN150 -2.78 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 -0.44 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -5.07 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.69 0.14 0.36  

N24 N28 54.19 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -22.68 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 15.07 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.35 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.06 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 3.54 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -9.44 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.17 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 5.71 0.10 0.31  

N31 NC4 60.14 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -5.35 -0.09 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -5.19 -0.04 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 12.86 0.26 0.70  

N34 NC103 38.26 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -12.30 -0.20 -0.67  

N35 h31 20.59 DN150 20.69 0.18 1.12 Vel.máx.

N35 zv6 100.38 DN150 -8.39 -0.17 -0.45  

N36 h34 99.99 DN150 8.39 0.17 0.45  

N36 h35 76.48 DN150 -8.39 -0.13 -0.45  

N37 NC112 102.92 DN150 -4.71 -0.06 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 8.39 0.18 0.45  

N38 h36 87.45 DN150 -8.39 -0.15 -0.45  

N39 N40 15.53 DN150 2.13 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.45 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 2.79 0.03 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.81 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.09 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.09 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.90 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.86 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.66 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.66 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.23 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.20 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.14 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -22.81 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 22.75 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 22.70 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -22.75 -0.00 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 15.02 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -15.07 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 14.96 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 14.91 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -14.96 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 14.86 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 9.49 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 9.44 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -9.49 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.82 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.47 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.42 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.82 0.01 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 5.66 0.09 0.31  

NC38 h27 46.50 DN150 -6.07 -0.04 -0.33  

NC39 h28 41.14 DN150 5.25 0.03 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -5.25 -0.04 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 12.81 0.03 0.69  

NC42 h29 100.58 DN150 -12.81 -0.36 -0.69  

NC42 h30 98.85 DN150 12.75 0.36 0.69  

NC43 NC44 98.36 DN150 -3.97 -0.04 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 3.92 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -4.02 -0.03 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -12.36 -0.27 -0.67  

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 12.36 0.07 0.67  

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.62 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.81 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.75 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.40 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.86 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.84 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.82 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.24 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.19 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.04 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.84 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.84 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s
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NC90 h24 57.16 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 3.14 0.03 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -3.20 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 3.08 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.12 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.06 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.98 -0.16 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.98 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.86 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -22.75 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 14.96 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 5.71 0.13 0.31  

h34 zv6 92.60 DN150 8.39 0.16 0.45  

Combinación: Combinación 37
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.
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Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.03 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.89 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.59 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 3.48 0.05 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 7.95 0.17 0.43  

N2 N11 74.71 DN150 3.85 0.03 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.42 -0.01 -0.36  

N2 h8 47.76 DN350 23.63 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.62 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 5.33 0.01 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -6.25 -0.12 -0.34  

N5 N44 16.61 DN150 6.10 0.02 0.33  

N5 h20 41.29 DN150 0.15 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.38 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.49 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 -0.22 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 4.71 0.03 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.78 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 -4.45 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 2.59 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.37 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -3.31 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 10.07 0.04 0.55  

N12 N21 119.86 DN150 -6.34 -0.12 -0.34  

N12 NC107 48.30 DN150 -2.48 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.47 0.13 0.35  

N13 N15 57.43 DN150 -0.88 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 10.07 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -15.66 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 5.96 0.01 0.32  

N14 NC56 60.08 DN150 -0.04 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.38 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.45 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.20 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 3.38 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -4.32 -0.06 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.88 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 2.82 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 16.88 0.70 0.91 Vel.máx.

N20 NC47 59.57 DN150 -2.41 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -4.40 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.51 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 5.13 0.12 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.89 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -5.06 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.64 0.13 0.36  

N24 N28 54.19 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -23.49 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 15.86 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.44 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s
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N27 NC51 59.93 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.11 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.66 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 3.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -9.96 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.31 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 6.03 0.11 0.33  

N31 NC4 60.14 DN150 -1.67 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -5.92 -0.11 -0.32  

N32 NC109 50.38 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -3.84 -0.03 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 8.96 0.14 0.49  

N34 NC103 38.26 DN150 -2.55 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.55 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.03 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 7.92 0.03 0.43  

N35 zv6 100.38 DN150 -7.89 -0.15 -0.43  

N36 h34 99.99 DN150 7.89 0.15 0.43  

N36 h35 76.48 DN150 -7.89 -0.12 -0.43  

N37 NC112 102.92 DN150 -4.49 -0.06 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 7.89 0.16 0.43  

N38 h36 87.45 DN150 -7.89 -0.13 -0.43  

N39 N40 15.53 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.56 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 2.35 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.97 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.30 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 3.01 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.05 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.90 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.93 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.29 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 1.32 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.26 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.20 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.83 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -23.63 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 23.57 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 23.52 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -23.57 -0.00 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 15.81 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -15.86 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 15.76 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 15.71 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -15.76 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 15.66 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 10.02 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 9.96 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -10.02 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.89 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.84 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.50 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.87 0.01 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 4.30 0.06 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -4.71 -0.03 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 3.89 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -3.89 -0.03 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 8.91 0.02 0.48  

NC42 h29 100.58 DN150 -8.91 -0.19 -0.48  

NC42 h30 98.85 DN150 8.86 0.18 0.48  

NC43 NC44 98.36 DN150 8.81 0.18 0.48  

NC43 h30 21.77 DN150 -8.86 -0.04 -0.48  

NC44 h31 58.70 DN150 8.75 0.11 0.47  

NC45 h33 80.11 DN150 -0.10 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 16.77 0.12 0.91  

NC47 NC48 79.89 DN150 -2.47 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -2.59 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.23 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.17 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -0.49 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.02 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.03 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.00 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 1.98 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.98 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.96 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.95 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.93 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.95 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.95 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.09 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 4.46 0.06 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -4.51 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 4.40 0.03 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.35 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.34 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.27 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.90 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 2.80 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 2.79 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 2.77 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.54 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.52 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.36 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.76 -0.15 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.76 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.93 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -23.57 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 15.76 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 6.03 0.14 0.33  

h34 zv6 92.60 DN150 7.89 0.14 0.43  
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H17 N23 39.91 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -0.82 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -0.05 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.41 0.06 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 5.72 0.06 0.31  

N2 SG1 14.58 DN350 -36.98 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 26.85 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.75 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 2.71 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 2.08 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 -2.08 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.30 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -8.68 -0.04 -0.47  

N8 NC5 46.76 DN150 10.76 0.12 0.58 Vel.máx.

N9 N32 17.59 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.28 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.09 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.13 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 3.59 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.22 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 2.93 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 4.13 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -6.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 4.18 0.06 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.47 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 6.14 0.07 0.33  

N16 h5 39.20 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s
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N17 N23 119.14 DN150 -0.13 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 0.08 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 4.04 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.72 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 23.02 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 2.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 2.34 0.03 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -4.77 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 2.31 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.20 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 5.36 0.09 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.00 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 4.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -4.02 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 5.63 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -3.33 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.33 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.30 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.38 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.37 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.12 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.12 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 3.56 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -3.59 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 3.39 0.03 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -3.39 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 10.70 0.13 0.58  

NC6 NC12 100.03 DN150 6.03 0.09 0.33  

NC6 h4 39.68 DN150 -6.09 -0.04 -0.33  

NC7 h4 70.54 DN150 6.09 0.07 0.33  

NC8 NC9 109.48 DN150 -2.19 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 2.13 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -2.34 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 5.97 0.06 0.32  

NC13 NC14 108.01 DN150 -2.13 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 -2.19 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 -2.25 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -2.19 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -2.25 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.85 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.80 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.75 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.80 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 6.30 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -6.35 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 6.25 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 6.20 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -6.25 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 6.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 4.07 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 4.02 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -4.07 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.10 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -0.86 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 1.15 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.36 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.26 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.83 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC90 h24 57.16 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.10 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.44 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.56 -0.05 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.56 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -3.59 -0.02 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.80 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 6.25 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 39
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H17 N23 39.91 DN150 -11.67 -0.12 -0.63 Vel.máx.

H17 NC71 19.99 DN150 -5.00 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 5.13 0.03 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -1.62 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.97 0.10 0.32  

N2 N11 74.71 DN150 4.06 0.03 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.25 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 26.21 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -1.88 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 1.88 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.41 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.56 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -2.49 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -3.03 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.35 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -1.81 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.48 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.10 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 2.87 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 3.29 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -5.45 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 -1.38 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 2.90 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.49 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.05 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 1.89 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -0.92 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -6.34 -0.02 -0.34  

N23 NC69 29.03 DN150 -2.43 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 4.60 0.07 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.08 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 22.33 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 0.52 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s
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N27 NC51 59.93 DN150 -1.84 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 0.70 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -3.19 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -0.86 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.70 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.81 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -0.11 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -0.63 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -3.03 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.55 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 -0.09 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.02 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 2.55 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.37 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.96 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.47 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.43 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.21 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.16 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.10 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.16 -0.00 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 5.61 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -5.66 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 5.55 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 5.50 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -5.55 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 5.45 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 3.24 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 3.19 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -3.24 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.08 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.27 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.68 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 0.16 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -0.22 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.17 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -0.72 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.90 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.90 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.04 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 1.76 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.07 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.08 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.05 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 2.04 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 2.54 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 2.52 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 2.48 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 2.47 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 2.45 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -5.05 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -5.06 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -5.08 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -5.10 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -5.12 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -1.79 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -1.82 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -1.84 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -1.86 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -1.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -1.89 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.39 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -1.13 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -0.59 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -0.73 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.29 -0.08 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.29 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.96 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.16 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 5.55 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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H17 N23 39.91 DN150 -11.55 -0.12 -0.62  

H17 NC71 19.99 DN150 -5.12 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 5.25 0.03 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -3.31 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -3.96 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 2.01 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.88 0.21 0.48  

N2 N11 74.71 DN150 3.56 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -34.68 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 22.24 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -3.44 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 3.44 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 3.40 0.03 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 5.48 0.01 0.30 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -5.41 -0.09 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 3.77 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.60 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 2.12 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.48 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.34 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.18 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.06 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -2.12 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.70 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.58 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 -0.12 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -2.37 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.40 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.79 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.14 0.12 0.33  

N13 N15 57.43 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 7.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -12.75 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 4.23 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 5.46 0.01 0.30 Vel.< 0.3 m/s
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N17 N23 119.14 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -2.22 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -2.26 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.93 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 3.27 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.57 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 3.42 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -3.03 -0.05 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -3.14 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 11.63 0.12 0.63 Vel.máx.

N23 N27 16.42 DN150 -9.61 -0.04 -0.52  

N23 NC69 29.03 DN150 -2.91 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 8.60 0.21 0.47  

N24 N28 54.19 DN150 0.55 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -22.11 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 12.96 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.03 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.76 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.89 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -7.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.67 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.56 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.51 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.96 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 2.33 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -2.33 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.60 -0.06 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -3.35 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.32 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.83 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 3.03 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.64 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.64 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.94 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 3.26 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.57 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.57 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.10 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.04 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -22.24 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 22.19 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 22.13 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -22.19 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 12.90 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -12.96 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 12.85 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 12.80 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -12.85 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 12.75 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 7.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 7.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -7.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.32 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.27 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 2.07 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.48 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 -1.53 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 -1.64 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -1.94 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -2.07 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.82 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -3.38 -0.04 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 3.32 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.88 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.89 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.87 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.85 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 3.02 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 3.00 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 2.98 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 2.97 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 2.95 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 2.93 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -5.17 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -5.19 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -5.20 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 -5.22 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -5.24 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -3.32 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -3.34 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -3.36 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -3.37 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -3.39 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -3.41 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -3.42 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.63 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -2.00 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 3.20 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -3.20 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -5.10 -0.08 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 5.04 0.02 0.27 Vel.< 0.3 m/s
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NC90 h24 57.16 DN150 -5.16 -0.04 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 -3.21 -0.03 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 3.15 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -3.27 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.69 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.67 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.62 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.60 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 2.24 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -2.28 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -2.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -2.31 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -2.36 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.38 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.90 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.86 -0.15 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.86 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -22.19 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 12.85 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.56 0.06 0.19 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 41
Inicio Final Longitud

m
Diámetros
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l/s
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Coment.

H17 N23 39.91 DN150 0.07 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 -0.07 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 0.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -1.69 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.88 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 4.37 0.07 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.74 0.20 0.47  

N2 N11 74.71 DN150 3.52 0.03 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -34.08 -0.01 -0.35  

N2 h8 47.76 DN350 21.82 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -2.05 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.50 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 6.25 0.02 0.34  

N5 N29 118.54 DN150 -5.59 -0.10 -0.30  

N5 N44 16.61 DN150 4.50 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -5.19 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 -0.61 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 5.80 0.05 0.31  

N8 N31 24.72 DN150 -2.42 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 2.37 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.35 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.97 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -4.47 -0.06 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 3.49 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -4.16 -0.06 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 2.65 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.99 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.02 0.11 0.33  

N13 N15 57.43 DN150 -0.78 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 8.11 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -13.34 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 4.94 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.17 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -0.99 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 11.56 0.05 0.63 Vel.máx.

N17 N23 119.14 DN150 -6.56 -0.13 -0.36  

N17 NC99 39.32 DN150 -2.49 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 -2.51 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 3.59 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -2.19 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 2.09 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -1.02 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 1.81 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 5.66 0.15 0.31  

N22 NC88 59.80 DN150 -4.54 -0.03 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 10.44 0.10 0.56  

N23 N27 16.42 DN150 -5.72 -0.01 -0.31  

N23 NC69 29.03 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.42 0.16 0.40  

N24 N28 54.19 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -21.69 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 13.55 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.62 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s
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N27 NC51 59.93 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.63 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.41 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -8.00 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.81 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 4.23 0.06 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.50 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -3.23 -0.04 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 2.21 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -4.93 -0.04 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 10.60 0.18 0.57  

N34 NC103 38.26 DN150 2.58 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 -2.58 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -3.41 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 6.29 0.02 0.34  

N35 zv6 100.38 DN150 -2.87 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 2.87 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -2.87 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -5.19 -0.07 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 2.87 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -2.87 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 3.00 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.44 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 3.83 0.06 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 0.89 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.90 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.90 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.83 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 4.66 0.03 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.83 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.62 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 1.14 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -21.82 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 21.77 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 21.72 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -21.77 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 13.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -13.55 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 13.45 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 13.40 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -13.45 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 13.34 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 8.05 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 8.00 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -8.05 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.38 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.33 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.27 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 5.39 0.08 0.29 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -5.80 -0.04 -0.31  

NC39 h28 41.14 DN150 4.98 0.03 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -4.98 -0.04 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 10.54 0.02 0.57  

NC42 h29 100.58 DN150 6.13 0.10 0.33  

NC42 h30 98.85 DN150 -6.18 -0.10 -0.33  

NC43 NC44 98.36 DN150 -6.23 -0.10 -0.34  

NC43 h30 21.77 DN150 6.18 0.02 0.33  

NC44 h31 58.70 DN150 -6.29 -0.06 -0.34  

NC45 h33 80.11 DN150 -3.48 -0.03 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 3.48 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -2.25 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 0.57 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.00 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -1.99 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 1.94 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.76 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 1.73 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 0.85 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 0.84 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 -0.12 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 -0.19 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -1.78 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -1.81 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 4.60 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -4.60 -0.05 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 -6.29 -0.11 -0.34  

NC89 h23 32.12 DN150 6.23 0.03 0.34  

NC90 h24 57.16 DN150 -6.35 -0.06 -0.34  

NC91 NC92 109.35 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.95 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.94 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.89 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.87 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 -2.53 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 -2.55 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 -2.57 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 -2.60 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 -2.62 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 -2.63 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -2.10 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -5.46 -0.19 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 5.46 0.02 0.30 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.76 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -21.77 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 13.45 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 4.23 0.08 0.23 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 2.87 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s
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H17 N23 39.91 DN150 -5.23 -0.03 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 5.23 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -5.09 -0.03 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 -5.09 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 5.76 0.01 0.31  

N1 h24 134.13 DN150 4.42 0.07 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 8.06 0.17 0.44 Vel.máx.

N2 N11 74.71 DN150 3.75 0.03 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.07 -0.01 -0.36  

N2 h8 47.76 DN350 23.26 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 -5.57 -0.02 -0.30  

N3 NC55 49.82 DN150 5.57 0.04 0.30  

N4 NC1 81.32 DN150 3.10 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.96 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -6.15 -0.11 -0.33  

N5 N44 16.61 DN150 3.89 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 2.26 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.21 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.60 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.58 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 2.17 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -2.63 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.32 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.36 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.88 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.87 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 3.05 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -0.70 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -0.58 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 7.22 0.16 0.39  

N13 N15 57.43 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 8.15 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -14.43 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 3.80 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 -2.14 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.43 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.22 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.08 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 2.44 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 368



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

N17 N23 119.14 DN150 -1.32 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.83 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.83 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -1.24 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -1.98 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 6.28 0.02 0.34  

N21 NC84 59.99 DN150 -2.11 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 5.21 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 -1.28 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.49 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 6.21 0.04 0.34  

N23 N27 16.42 DN150 -4.22 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -2.32 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 7.73 0.18 0.42  

N24 N28 54.19 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -23.13 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 14.63 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.66 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.20 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.65 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 5.57 0.03 0.30  

N27 NC51 59.93 DN150 -2.06 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.75 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 1.90 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -8.05 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -1.92 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 3.81 0.05 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.54 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 1.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.73 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -0.65 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 0.65 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -0.23 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -1.19 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 1.19 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.21 -0.05 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 1.19 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -3.04 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 2.13 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.02 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.55 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 2.44 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.25 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.25 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.61 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 5.57 0.03 0.30  

NC2 NC3 79.63 DN150 1.84 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.67 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.19 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.13 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.87 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.16 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.10 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -23.26 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 23.21 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 23.15 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -23.21 -0.00 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 14.58 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -14.63 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 14.53 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 14.48 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -14.53 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 14.43 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 8.10 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 8.05 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -8.10 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.48 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.37 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 2.19 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.60 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.78 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.78 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -0.39 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 0.34 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 0.29 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -0.34 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 0.23 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -2.04 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -2.17 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 2.12 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -2.12 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 5.51 0.09 0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 5.46 0.05 0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 -5.51 -0.09 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 5.45 0.03 0.30 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -2.20 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -2.26 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.60 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.61 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.58 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.56 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 2.42 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 2.40 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 2.39 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 2.37 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 2.35 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 2.34 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 5.18 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 5.16 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 5.14 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 5.13 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 5.11 0.02 0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 -5.10 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 -5.12 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 -5.14 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 -5.16 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 -5.17 -0.02 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 -5.19 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 -5.21 -0.01 -0.28 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -2.17 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.65 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.55 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.55 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 6.15 0.11 0.33  

NC89 h23 32.12 DN150 -6.21 -0.03 -0.34  
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NC90 h24 57.16 DN150 6.09 0.05 0.33  

NC91 NC92 109.35 DN150 -6.22 -0.11 -0.34  

NC91 h24 42.03 DN150 6.16 0.04 0.33  

NC92 h25 48.72 DN150 -6.28 -0.05 -0.34  

NC93 NC94 49.15 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.28 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.85 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 0.70 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 0.63 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 0.61 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 0.59 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -1.89 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.47 -0.13 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.47 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.87 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -23.21 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 14.53 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 3.81 0.06 0.21 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 43
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -1.65 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -0.01 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 4.89 0.07 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.96 0.05 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.71 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 26.85 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.04 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 1.95 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -0.67 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -2.60 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 2.60 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.57 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -5.41 -0.02 -0.29 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 2.81 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -0.75 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.48 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.25 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.71 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -0.53 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.26 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 -2.13 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 2.51 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 4.56 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -4.94 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 5.01 0.08 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -2.01 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 -0.49 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -4.61 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -2.58 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 12.21 0.13 0.66 Vel.máx.

N17 N22 15.51 DN150 0.46 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.39 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -2.37 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 -2.24 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 0.80 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.40 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -1.36 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 3.06 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.72 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 21.82 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 2.53 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 4.67 0.10 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 -7.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 2.42 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N27 NC51 59.93 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 2.95 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.11 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 6.40 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -4.46 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 7.78 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 -1.37 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -2.46 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -0.71 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -0.91 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.32 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.45 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.57 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.52 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.80 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.64 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.31 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.84 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.68 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.69 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.71 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 2.51 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -2.51 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 2.75 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -2.69 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 2.63 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -2.63 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 -4.52 -0.06 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 4.46 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 -4.67 -0.04 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -2.75 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 2.54 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 2.48 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 2.42 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 -2.30 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 -2.36 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.85 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.80 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.75 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.80 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 21.77 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -21.82 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 21.72 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 21.66 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -21.72 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 21.61 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 4.51 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 4.46 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -4.51 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.17 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.17 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.12 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.07 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 -0.54 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 -0.57 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 1.38 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -1.79 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.25 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.20 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.14 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.20 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.39 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.39 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 0.87 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 0.75 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.57 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.73 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.67 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.33 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.42 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.42 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.37 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.32 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.31 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -2.83 -0.06 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 2.83 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.71 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.80 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 21.72 0.00 0.22 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -1.37 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s
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H17 N23 39.91 DN150 -2.60 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.60 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.46 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 4.43 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 -1.16 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.68 0.09 0.31  

N2 N11 74.71 DN150 4.32 0.04 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.29 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 26.29 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.15 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.53 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -2.98 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.98 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.03 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.28 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -1.62 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.73 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.10 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.15 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.18 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 -1.62 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 3.30 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -0.15 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 3.83 0.05 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -1.96 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 2.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -4.27 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 6.90 0.02 0.37  

N14 NC56 60.08 DN150 -1.45 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.46 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.97 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.72 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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N17 N23 119.14 DN150 -1.25 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.67 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -0.80 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -0.74 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 -2.15 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 12.36 0.07 0.67 Vel.máx.

N22 N33 176.40 DN150 0.25 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 2.13 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -2.36 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 3.64 0.05 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.16 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 21.15 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.40 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.66 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.37 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.01 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 -0.68 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -2.30 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.09 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 1.41 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.92 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 0.37 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.16 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.41 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.60 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 0.99 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.20 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.98 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 0.21 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.78 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.56 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 2.27 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.66 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.15 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.18 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.98 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.54 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.49 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.97 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.60 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.50 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.44 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.29 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.24 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.18 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.24 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 21.10 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -21.15 -0.00 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 21.05 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 20.99 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -21.05 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 20.94 0.01 0.21 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 2.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 2.30 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -2.35 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.12 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.97 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.69 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.35 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.35 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.30 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.20 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -0.27 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.60 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.54 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.74 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.51 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.57 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.77 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.57 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.55 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.53 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.52 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.50 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.48 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 4.41 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 4.40 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 4.38 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 4.36 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 4.35 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 4.33 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 4.31 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -2.21 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.72 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.72 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 2.07 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -2.13 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s
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NC90 h24 57.16 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 0.79 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 0.74 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.16 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.25 -0.07 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.25 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.18 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.24 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 21.05 0.00 0.21 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 1.41 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -0.21 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 45
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -3.66 -0.02 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 3.66 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -3.53 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 4.53 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.62 -0.00 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 7.37 0.15 0.40  

N2 N11 74.71 DN150 3.92 0.03 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -35.37 -0.01 -0.36  

N2 h8 47.76 DN350 24.08 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.74 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.63 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -7.11 -0.15 -0.38  

N5 N44 16.61 DN150 5.17 0.01 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 1.94 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.41 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -3.91 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 1.24 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.67 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -2.85 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 0.42 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 3.07 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 -3.48 -0.03 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 2.25 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.36 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 1.95 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 1.97 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 6.31 0.02 0.34  

N12 N21 119.86 DN150 -1.15 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -2.82 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 -2.35 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 7.91 0.18 0.43  

N13 N15 57.43 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 9.42 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -16.27 -0.00 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 10.63 0.04 0.58  

N14 NC56 60.08 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.50 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 0.91 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.24 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.21 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -2.46 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.76 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 2.95 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 0.94 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 -2.70 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 -2.88 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 11.90 0.07 0.64  

N21 NC84 59.99 DN150 -2.78 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 12.26 0.07 0.66 Vel.máx.

N22 N33 176.40 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.44 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 3.39 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -4.25 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.87 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.44 0.13 0.35  

N24 N28 54.19 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -23.95 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 16.48 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.77 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.41 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.76 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 3.75 0.02 0.20 Vel.< 0.3 m/s
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N27 NC51 59.93 DN150 -1.56 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.14 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 2.20 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -9.31 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.24 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 4.45 0.07 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N31 NC4 60.14 DN150 -1.71 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -2.15 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 2.57 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.80 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 2.13 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -2.88 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.88 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 2.88 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.92 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -3.91 -0.04 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 -0.96 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 1.05 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.68 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.27 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.21 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.99 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.18 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.18 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.56 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 2.89 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 3.75 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 1.94 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -1.97 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.77 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.33 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.27 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -0.98 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.77 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.38 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 1.35 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.29 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.23 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 0.88 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -24.08 -0.02 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 24.02 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 23.97 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -24.02 -0.00 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 16.43 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -16.48 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 16.37 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 16.32 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -16.37 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 16.27 0.00 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 9.37 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 9.31 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -9.37 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.87 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.65 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 0.86 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 0.83 0.01 0.04 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.26 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.67 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.85 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.85 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 2.08 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -2.08 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.97 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -2.02 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 2.82 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 -2.82 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 -2.94 -0.02 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 -3.07 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.62 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 3.69 0.04 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 3.63 0.02 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.02 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 -1.88 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 -1.94 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.26 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.27 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.24 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 2.23 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.97 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.96 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.94 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.92 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.89 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 3.61 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 3.59 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 3.58 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 3.56 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 3.54 0.01 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 4.51 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 4.49 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 4.47 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 4.46 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 4.44 0.02 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 4.42 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 4.41 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 -2.83 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.50 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.50 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 3.33 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -3.39 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 3.27 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 4.83 0.07 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -4.89 -0.03 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 4.77 0.03 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.21 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.16 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.78 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 2.93 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 2.92 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 2.90 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.87 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.85 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.83 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 -2.46 -0.02 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.17 -0.12 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.17 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -24.02 -0.01 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 16.37 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 4.45 0.08 0.24 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 0.96 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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Combinación: Combinación 46
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H17 N23 39.91 DN150 -1.97 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 1.97 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -1.84 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.69 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -0.25 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 0.40 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 5.36 0.08 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N2 N11 74.71 DN150 4.51 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.45 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 26.58 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.55 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 3.35 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 1.12 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 0.35 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.89 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.89 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -2.83 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.82 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.01 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.82 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.93 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -3.30 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N9 h26 40.55 DN150 -1.86 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 5.16 0.06 0.28 Vel.< 0.3 m/s

N10 NC93 23.07 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -1.68 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.19 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.31 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 0.93 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -1.13 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -1.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 1.15 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 19.59 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -21.40 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 1.59 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 0.58 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -2.05 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 2.12 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.28 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.70 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 2.00 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 0.71 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s
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N17 N23 119.14 DN150 -1.43 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 1.78 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.94 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 0.68 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 2.05 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -1.80 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 1.56 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 0.66 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -1.59 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -2.07 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.33 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 2.88 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -26.45 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 21.61 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 -1.65 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -1.79 -0.02 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 3.44 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.04 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -2.06 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.26 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 20.61 0.02 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -19.49 -0.01 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 11.19 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 9.42 0.25 0.51 Vel.máx.

N31 NC4 60.14 DN150 -2.06 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -1.67 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N32 NC109 50.38 DN150 -1.63 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.14 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -1.71 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 1.71 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -1.59 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 2.09 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 2.09 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -2.83 -0.03 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 2.09 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.65 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -1.95 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 1.30 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 0.81 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.61 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.90 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -1.44 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.04 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.29 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.31 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 2.11 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -2.11 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.87 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.81 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.75 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.94 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -2.00 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.87 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.77 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.71 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 1.88 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -26.58 -0.02 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 26.53 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 26.47 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -26.53 -0.00 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 21.56 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -21.61 -0.00 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 21.51 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 21.46 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -21.51 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 21.40 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 19.54 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 19.49 0.00 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -19.54 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.17 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.11 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 2.20 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 2.15 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 2.10 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 2.04 0.03 0.11 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 1.60 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.01 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.19 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -1.75 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 1.64 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -1.70 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 1.59 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -0.56 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 1.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 1.86 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 1.53 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.67 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.41 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.40 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.36 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 1.92 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 1.90 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 1.89 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 1.85 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 1.50 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -1.65 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.64 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC90 h24 57.16 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 1.86 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -1.92 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.08 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 1.76 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 1.70 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.10 -0.07 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.10 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.31 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -26.53 -0.01 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 21.51 0.00 0.22 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -7.25 -0.20 -0.39  

h34 zv6 92.60 DN150 -2.09 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

Combinación: Combinación 47
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H17 N23 39.91 DN150 -2.34 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.34 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.21 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -1.07 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 1.62 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 6.40 0.11 0.35  

N2 N11 74.71 DN150 4.29 0.04 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.47 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 25.78 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.33 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.08 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -4.21 -0.06 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N5 N44 16.61 DN150 5.36 0.01 0.29 Vel.< 0.3 m/s

N5 h20 41.29 DN150 -1.15 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.68 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.68 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -3.44 -0.01 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.83 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 2.61 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.41 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.72 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 -9.54 -0.04 -0.52  

N9 h26 40.55 DN150 -4.06 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 13.60 0.32 0.74  

N10 NC93 23.07 DN150 1.95 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.17 -0.02 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.22 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.11 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.18 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 3.25 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -4.28 -0.06 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -2.44 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 3.48 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 4.45 0.07 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N13 N15 57.43 DN150 -0.50 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 15.31 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -19.26 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 4.35 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N14 NC56 60.08 DN150 1.27 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.14 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.82 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.49 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.43 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -2.50 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 2.78 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.46 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.38 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 2.31 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 4.25 0.03 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -3.30 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 1.61 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.54 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 1.41 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.13 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.91 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -3.38 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 4.64 0.07 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N24 N28 54.19 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -25.65 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 19.47 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 -1.09 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -1.22 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 2.31 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -1.21 -0.01 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.48 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s
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N27 NC51 59.93 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.49 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.98 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 2.03 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 10.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -15.20 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -3.69 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 14.68 0.56 0.79 Vel.máx.

N31 NC4 60.14 DN150 -1.92 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -6.28 -0.12 -0.34  

N32 NC109 50.38 DN150 -3.26 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -1.74 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 3.14 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -2.51 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.51 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -2.12 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -2.93 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 5.06 0.07 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N36 h34 99.99 DN150 -5.06 -0.07 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 5.06 0.05 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -3.44 -0.04 -0.19 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 -5.06 -0.07 -0.27 Vel.< 0.3 m/s

N38 h36 87.45 DN150 5.06 0.06 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N39 N40 15.53 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.27 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.25 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.84 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.57 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -1.88 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 1.88 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.00 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.25 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -1.05 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.48 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.15 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.18 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.98 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.66 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.61 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.55 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.37 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.43 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.66 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.57 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.51 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 1.32 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 1.26 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -25.78 -0.02 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 25.73 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 25.68 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -25.73 -0.00 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 19.42 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -19.47 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 19.36 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 19.31 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -19.36 -0.00 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 19.26 0.00 0.20 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 15.25 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 15.20 0.00 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -15.25 -0.00 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.08 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 2.03 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.87 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 1.40 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 1.37 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.20 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -2.61 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 1.79 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -1.79 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 3.09 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -3.09 -0.03 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 3.04 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 2.99 0.03 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -3.04 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 2.93 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -2.19 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 2.19 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 4.19 0.04 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 4.06 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.28 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.42 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.36 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 1.23 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 1.21 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 1.90 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -1.90 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 1.88 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 1.86 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.51 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.29 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.27 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.26 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.24 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.22 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.62 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.60 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.57 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.55 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 1.55 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.06 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.19 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.19 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.91 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 3.36 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -3.42 -0.01 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 3.30 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 1.94 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 1.87 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 2.76 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 2.74 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 2.73 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.49 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.48 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.46 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 3.37 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -3.71 -0.09 -0.20 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 3.71 0.01 0.20 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.18 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -25.73 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 19.36 0.00 0.20 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 -1.99 -0.02 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h34 zv6 92.60 DN150 -5.06 -0.06 -0.27 Vel.< 0.3 m/s
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H17 N23 39.91 DN150 -2.27 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.27 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.14 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.29 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -2.01 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 2.85 0.03 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 7.63 0.16 0.41  

N2 N11 74.71 DN150 4.03 0.03 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.31 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 24.64 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.26 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.26 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.61 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 5.03 0.01 0.27 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -5.97 -0.11 -0.32  

N5 N44 16.61 DN150 6.45 0.02 0.35  

N5 h20 41.29 DN150 -0.48 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.48 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.48 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -4.25 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.27 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 3.98 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.00 -0.01 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N9 N32 17.59 DN150 -7.87 -0.03 -0.43  

N9 h26 40.55 DN150 -1.83 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 9.70 0.17 0.53  

N10 NC93 23.07 DN150 2.32 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.97 -0.03 -0.16 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.65 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.00 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.03 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 6.80 0.02 0.37  

N12 N21 119.86 DN150 -5.95 -0.11 -0.32  

N12 NC107 48.30 DN150 -2.54 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 1.69 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 6.18 0.12 0.33  

N13 N15 57.43 DN150 -0.85 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 11.58 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -16.91 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 5.84 0.01 0.32  

N14 NC56 60.08 DN150 0.60 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.36 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.57 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.09 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.18 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.29 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.11 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 2.60 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s
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N17 N23 119.14 DN150 -3.84 -0.05 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.84 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 3.08 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.25 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 8.89 0.22 0.48  

N20 NC47 59.57 DN150 2.02 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -4.11 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.17 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 3.85 0.07 0.21 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.74 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -4.69 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.42 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 6.24 0.12 0.34  

N24 N28 54.19 DN150 1.15 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -24.51 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 17.12 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -0.90 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.68 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -0.89 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N27 NC51 59.93 DN150 -0.95 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.23 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.87 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.79 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 5.50 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -11.47 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -2.69 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 8.19 0.20 0.44  

N31 NC4 60.14 DN150 -1.77 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -6.40 -0.12 -0.35  

N32 NC109 50.38 DN150 -1.47 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -3.10 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 6.95 0.09 0.38  

N34 NC103 38.26 DN150 -2.61 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.61 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -8.71 -0.11 -0.47  

N35 h31 20.59 DN150 -6.74 -0.02 -0.36  

N35 zv6 100.38 DN150 15.45 0.51 0.84  

N36 h34 99.99 DN150 1.22 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N36 h35 76.48 DN150 -1.22 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N37 NC112 102.92 DN150 -4.25 -0.05 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 17.89 0.70 0.97  

N38 h36 87.45 DN150 -17.89 -0.58 -0.97 Vel.máx.

N39 N40 15.53 DN150 1.53 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.55 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s
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N39 NC50 60.19 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.99 0.02 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -2.00 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.25 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.25 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -0.86 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.86 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.08 -0.00 -0.00 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.50 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.00 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.03 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.83 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.83 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.46 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.40 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.34 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.34 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.06 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.11 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 0.90 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.46 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC13 NC14 108.01 DN150 1.42 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.36 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.31 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 0.95 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -24.64 -0.02 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 24.59 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 24.54 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -24.59 -0.00 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 17.07 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -17.12 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 17.02 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 16.97 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -17.02 -0.00 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 16.91 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 11.53 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 11.47 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -11.53 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 1.98 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.92 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.73 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.68 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.63 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 1.03 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 1.01 0.01 0.05 Vel.< 0.3 m/s
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NC38 NC39 107.86 DN150 3.57 0.04 0.19 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -3.98 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 3.16 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -3.16 -0.02 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 6.90 0.01 0.37  

NC42 h29 100.58 DN150 -6.90 -0.12 -0.37  

NC42 h30 98.85 DN150 6.84 0.12 0.37  

NC43 NC44 98.36 DN150 6.79 0.11 0.37  

NC43 h30 21.77 DN150 -6.84 -0.03 -0.37  

NC44 h31 58.70 DN150 6.74 0.07 0.36  

NC45 h33 80.11 DN150 -8.77 -0.15 -0.47  

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 8.77 0.04 0.47  

NC47 NC48 79.89 DN150 1.96 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 1.83 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.44 0.02 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.38 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.32 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -0.38 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 0.54 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 0.48 0.00 0.03 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.05 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.06 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.04 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC61 NC62 24.77 DN150 2.02 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.50 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.49 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.47 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.45 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.22 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.21 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.19 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.17 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.16 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.28 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.26 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.21 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.17 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.80 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.80 -0.02 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.43 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.49 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC90 h24 57.16 DN150 1.37 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 4.16 0.05 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -4.22 -0.02 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 4.11 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.29 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.23 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.22 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.85 0.00 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 3.06 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 3.04 0.01 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 3.03 0.02 0.16 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.59 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.57 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.56 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.51 -0.13 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.51 0.01 0.24 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.03 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -24.59 -0.01 -0.25 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 17.02 0.00 0.17 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 8.19 0.25 0.44  

h34 zv6 92.60 DN150 -15.45 -0.47 -0.84  

Combinación: Combinación 49
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

H17 N23 39.91 DN150 -2.50 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

H17 NC71 19.99 DN150 2.50 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC76 39.91 DN150 -2.36 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N1 NC77 13.92 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N1 h18 16.04 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N1 h24 134.13 DN150 2.25 0.02 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N2 N4 110.61 DN150 7.13 0.14 0.39  

N2 N11 74.71 DN150 4.17 0.04 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N2 SG1 14.58 DN350 -36.67 -0.01 -0.37  

N2 h8 47.76 DN350 25.36 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N3 N14 20.42 DN150 0.92 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

N3 NC55 49.82 DN150 -0.92 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N4 NC1 81.32 DN150 2.54 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N4 h15 15.84 DN150 4.60 0.01 0.25 Vel.< 0.3 m/s

N5 N29 118.54 DN150 -5.70 -0.10 -0.31  

N5 N44 16.61 DN150 6.71 0.02 0.36  

N5 h20 41.29 DN150 -1.01 -0.00 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N6 N8 16.84 DN150 -1.58 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N6 NC13 47.16 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N7 N37 18.25 DN150 -3.89 -0.01 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N7 h21 97.15 DN150 0.76 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s

N7 h27 53.53 DN150 3.12 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

N8 N31 24.72 DN150 -3.19 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N8 NC5 46.76 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s
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N9 N32 17.59 DN150 -10.47 -0.04 -0.57  

N9 h26 40.55 DN150 -4.09 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N9 h36 79.39 DN150 14.56 0.36 0.79 Vel.máx.

N10 NC93 23.07 DN150 2.21 0.00 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N10 h15 117.22 DN150 -2.54 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N10 h21 16.24 DN150 0.33 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N11 NC29 83.72 DN150 2.07 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N11 zv1 78.43 DN150 2.11 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N12 N20 16.07 DN150 4.74 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

N12 N21 119.86 DN150 -5.47 -0.09 -0.30 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC107 48.30 DN150 -2.72 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N12 NC108 60.31 DN150 3.46 0.02 0.19 Vel.< 0.3 m/s

N13 N14 120.30 DN150 5.80 0.10 0.31  

N13 N15 57.43 DN150 -0.79 -0.00 -0.04 Vel.< 0.3 m/s

N13 NC27 59.60 DN350 13.04 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

N13 h12 33.02 DN350 -18.05 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N14 N21 15.16 DN150 5.59 0.01 0.30  

N14 NC56 60.08 DN150 1.13 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N15 N16 118.69 DN150 -0.32 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC35 70.95 DN150 -1.69 -0.01 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N15 NC36 59.44 DN150 1.22 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N16 N18 16.13 DN150 -0.16 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N16 NC7 70.45 DN150 -1.39 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N16 h5 39.20 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N17 N22 15.51 DN150 1.65 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N17 N23 119.14 DN150 -3.18 -0.04 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC99 39.32 DN150 -1.73 -0.00 -0.09 Vel.< 0.3 m/s

N17 NC100 49.49 DN150 3.26 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC16 69.85 DN150 -1.35 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

N18 NC17 59.27 DN150 1.19 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC46 116.50 DN150 4.44 0.06 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N20 NC47 59.57 DN150 4.28 0.03 0.23 Vel.< 0.3 m/s

N20 h25 22.64 DN150 -3.98 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N21 NC84 59.99 DN150 1.64 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N21 h19 19.66 DN150 -1.52 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N22 N33 176.40 DN150 2.19 0.03 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N22 NC88 59.80 DN150 -2.50 -0.01 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

N22 h23 38.29 DN150 1.97 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

N23 N27 16.42 DN150 -4.16 -0.01 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

N23 NC69 29.03 DN150 -1.53 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

N24 N27 121.33 DN150 5.65 0.10 0.31  

N24 N28 54.19 DN150 1.31 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N24 NC22 43.83 DN350 -25.23 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

N24 h10 51.77 DN350 18.26 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

N25 N26 18.47 DN350 -0.89 -0.00 -0.01 Vel.< 0.3 m/s

N25 h6 166.58 DN150 -1.02 -0.01 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N25 h14 123.91 DN350 1.92 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s

N26 NC19 134.94 DN150 -1.01 -0.01 -0.05 Vel.< 0.3 m/s

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

N27 N100 37.46 DN150 2.68 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

Listado general de la instalación
Nombre Obra: ACTUACIÓN INDUSTRIAL CIUDAD REAL Fecha:03/09/08

Página 400



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

N27 NC51 59.93 DN150 -1.18 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N28 N31 120.24 DN150 1.34 0.01 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC31 67.63 DN150 -1.93 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N28 NC32 70.66 DN150 1.90 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

N29 N30 119.52 DN350 7.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N29 h13 39.76 DN350 -12.94 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N30 h14 63.61 DN350 -3.06 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N30 h32 120.78 DN150 10.30 0.29 0.56  

N31 NC4 60.14 DN150 -1.85 -0.01 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

N32 N44 116.80 DN150 -7.22 -0.15 -0.39  

N32 NC109 50.38 DN150 -3.24 -0.02 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC40 60.73 DN150 -2.25 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N33 NC41 71.26 DN150 4.44 0.04 0.24 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC103 38.26 DN150 -2.79 -0.01 -0.15 Vel.< 0.3 m/s

N34 NC104 29.26 DN150 2.79 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

N35 NC45 60.69 DN150 -4.26 -0.03 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N35 h31 20.59 DN150 -4.23 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

N35 zv6 100.38 DN150 8.48 0.17 0.46  

N36 h34 99.99 DN150 -8.48 -0.17 -0.46  

N36 h35 76.48 DN150 8.48 0.13 0.46  

N37 NC112 102.92 DN150 -3.89 -0.04 -0.21 Vel.< 0.3 m/s

N38 h35 104.80 DN150 8.19 0.17 0.44  

N38 h36 87.45 DN150 -8.19 -0.14 -0.44  

N39 N40 15.53 DN150 1.23 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC1 50.40 DN150 -2.48 -0.01 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

N39 NC50 60.19 DN150 1.25 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

N40 N42 134.58 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC62 28.25 DN150 -1.99 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

N40 NC63 30.53 DN150 1.64 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC95 18.85 DN150 -2.14 -0.00 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

N41 NC96 40.14 DN150 2.14 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC86 59.15 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

N42 NC87 58.31 DN150 2.62 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC58 18.14 DN150 0.13 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

N44 NC85 50.51 DN150 -0.64 -0.00 -0.03 Vel.< 0.3 m/s

N100 NC52 32.74 DN150 2.68 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC2 NC3 79.63 DN150 2.08 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC2 h1 16.51 DN150 -2.11 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01 Vel.< 0.3 m/s

NC3 h2 79.82 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC4 h2 20.00 DN150 -1.91 -0.00 -0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC5 h3 48.41 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 NC12 100.03 DN150 -1.50 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC6 h4 39.68 DN150 1.44 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC7 h4 70.54 DN150 -1.44 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC8 NC9 109.48 DN150 1.17 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC8 h5 20.09 DN150 -1.23 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC9 h6 69.92 DN150 1.02 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC12 h3 60.32 DN150 -1.56 -0.01 -0.08 Vel.< 0.3 m/s
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NC13 NC14 108.01 DN150 1.52 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC14 NC15 100.40 DN150 1.46 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC15 NC16 110.69 DN150 1.40 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC17 NC18 109.60 DN150 1.13 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC18 NC19 110.44 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC20 h8 90.30 DN350 -25.36 -0.02 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC20 zv2 31.09 DN350 25.31 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 NC22 61.53 DN350 25.26 0.01 0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC21 h9 20.12 DN350 -25.31 -0.00 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

NC23 NC24 108.74 DN350 18.21 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC23 h10 22.25 DN350 -18.26 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC24 h11 50.97 DN350 18.16 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC25 NC26 107.24 DN350 18.11 0.01 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC25 zv3 32.33 DN350 -18.16 -0.00 -0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC26 h12 37.40 DN350 18.05 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC27 zv4 80.20 DN350 12.99 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC28 h13 11.86 DN350 12.94 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC28 zv4 28.24 DN350 -12.99 -0.00 -0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC29 NC30 80.41 DN150 2.04 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC30 NC31 99.81 DN150 1.99 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC32 NC33 109.17 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC33 NC34 103.59 DN150 1.80 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC34 NC35 107.11 DN150 1.74 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC36 NC37 100.17 DN150 1.17 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC37 h14 199.87 DN150 1.14 0.01 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC38 NC39 107.86 DN150 2.71 0.02 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC38 h27 46.50 DN150 -3.12 -0.01 -0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC39 h28 41.14 DN150 2.30 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC40 h28 59.57 DN150 -2.30 -0.01 -0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC41 h29 9.00 DN150 4.39 0.00 0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h29 100.58 DN150 -4.39 -0.05 -0.24 Vel.< 0.3 m/s

NC42 h30 98.85 DN150 4.33 0.05 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC43 NC44 98.36 DN150 4.28 0.05 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC43 h30 21.77 DN150 -4.33 -0.01 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC44 h31 58.70 DN150 4.23 0.03 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC45 h33 80.11 DN150 -4.32 -0.04 -0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s

NC46 h33 19.48 DN150 4.32 0.01 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC47 NC48 79.89 DN150 4.22 0.04 0.23 Vel.< 0.3 m/s

NC48 h26 39.77 DN150 4.09 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC50 h16 19.90 DN150 1.24 0.00 0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC51 h16 80.21 DN150 -1.24 -0.00 -0.07 Vel.< 0.3 m/s

NC52 NC53 109.69 DN150 2.62 0.02 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC53 h18 60.05 DN150 2.56 0.01 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC54 NC55 109.92 DN150 0.98 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC54 h18 40.08 DN150 -1.03 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC56 NC57 99.85 DN150 1.07 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC57 h20 18.09 DN150 1.01 0.00 0.05 Vel.< 0.3 m/s

NC59 NC60 30.34 DN150 2.04 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC59 h15 21.50 DN150 -2.05 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC60 NC61 26.90 DN150 2.03 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s
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NC61 NC62 24.77 DN150 2.01 0.00 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC63 NC64 20.34 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC64 NC65 29.29 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC65 NC66 29.87 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC66 NC67 29.95 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC67 NC68 27.92 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC68 NC69 23.35 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC71 NC72 30.93 DN150 2.45 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC72 NC73 28.18 DN150 2.43 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC73 NC74 29.70 DN150 2.41 0.01 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC74 NC75 25.19 DN150 2.40 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC75 NC76 25.76 DN150 2.38 0.00 0.13 Vel.< 0.3 m/s

NC77 NC78 26.59 DN150 1.63 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC78 NC79 30.33 DN150 1.61 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC79 NC80 29.32 DN150 1.59 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC80 NC81 29.63 DN150 1.58 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC81 NC82 32.51 DN150 1.56 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC82 NC83 17.84 DN150 1.54 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC83 h19 20.74 DN150 1.52 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 1.58 0.01 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC86 h21 72.68 DN150 -1.09 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s

NC87 h22 21.71 DN150 2.56 0.00 0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC88 h22 80.12 DN150 -2.56 -0.02 -0.14 Vel.< 0.3 m/s

NC89 NC90 110.83 DN150 1.91 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC89 h23 32.12 DN150 -1.97 -0.00 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC90 h24 57.16 DN150 1.85 0.01 0.10 Vel.< 0.3 m/s

NC91 NC92 109.35 DN150 4.04 0.05 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC91 h24 42.03 DN150 -4.10 -0.02 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC92 h25 48.72 DN150 3.98 0.02 0.22 Vel.< 0.3 m/s

NC93 NC94 49.15 DN150 2.20 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC94 NC95 40.77 DN150 2.18 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC96 NC97 40.93 DN150 2.13 0.01 0.12 Vel.< 0.3 m/s

NC97 NC98 59.31 DN150 2.11 0.01 0.11 Vel.< 0.3 m/s

NC98 NC99 39.89 DN150 1.75 0.00 0.09 Vel.< 0.3 m/s

NC100 NC101 52.12 DN150 3.24 0.02 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC101 NC102 39.10 DN150 3.22 0.01 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC102 NC103 59.94 DN150 3.21 0.02 0.17 Vel.< 0.3 m/s

NC104 NC105 52.39 DN150 2.77 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC105 NC106 40.15 DN150 2.76 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC106 NC107 51.39 DN150 2.74 0.01 0.15 Vel.< 0.3 m/s

NC108 NC109 110.09 DN150 3.35 0.04 0.18 Vel.< 0.3 m/s

NC112 zv5 239.73 DN150 -4.15 -0.11 -0.22 Vel.< 0.3 m/s

SG1 zv5 20.04 DN150 4.15 0.01 0.22 Vel.< 0.3 m/s

h1 zv1 55.58 DN150 -2.11 -0.01 -0.11 Vel.< 0.3 m/s

h9 zv2 59.88 DN350 -25.31 -0.01 -0.26 Vel.< 0.3 m/s

h11 zv3 20.33 DN350 18.16 0.00 0.18 Vel.< 0.3 m/s

h32 h36 155.30 DN150 10.30 0.38 0.56  

h34 zv6 92.60 DN150 -8.48 -0.16 -0.46  
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5.3 Listado de elementos

No hay elementos para listar.
 

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.
 

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

H17 N23 39.91 DN150 13.45 0.16 0.73

H17 NC71 19.99 DN150 5.63 0.02 0.30

N1 NC76 39.91 DN150 5.76 0.03 0.31

N1 NC77 13.92 DN150 5.14 0.01 0.28

N1 h18 16.04 DN150 7.42 0.02 0.40

N1 h24 134.13 DN150 9.75 0.30 0.53

N2 N4 110.61 DN150 11.74 0.34 0.64

N2 N11 74.71 DN150 12.85 0.27 0.70

N2 SG1 14.58 DN350 37.94 0.01 0.38

N2 h8 47.76 DN350 32.83 0.02 0.33

N3 N14 20.42 DN150 5.57 0.02 0.30

N3 NC55 49.82 DN150 5.57 0.04 0.30

N4 NC1 81.32 DN150 4.72 0.05 0.26

N4 h15 15.84 DN150 13.44 0.06 0.73

N5 N29 118.54 DN150 8.96 0.23 0.48

N5 N44 16.61 DN150 6.86 0.02 0.37

N5 h20 41.29 DN150 11.44 0.12 0.62

N6 N8 16.84 DN150 5.10 0.01 0.28

N6 NC13 47.16 DN150 5.10 0.03 0.28

N7 N37 18.25 DN150 8.30 0.03 0.45

N7 h21 97.15 DN150 11.80 0.30 0.64

N7 h27 53.53 DN150 20.11 0.44 1.09

N8 N31 24.72 DN150 14.82 0.12 0.80

N8 NC5 46.76 DN150 17.72 0.31 0.96

N9 N32 17.59 DN150 10.47 0.04 0.57

N9 h26 40.55 DN150 12.19 0.13 0.66

N9 h36 79.39 DN150 14.56 0.36 0.79

N10 NC93 23.07 DN150 4.00 0.01 0.22

N10 h15 117.22 DN150 8.60 0.21 0.47

N10 h21 16.24 DN150 12.59 0.06 0.68

N11 NC29 83.72 DN150 2.87 0.02 0.16

N11 zv1 78.43 DN150 15.72 0.41 0.85

N12 N20 16.07 DN150 11.49 0.05 0.62

N12 N21 119.86 DN150 7.34 0.16 0.40

N12 NC107 48.30 DN150 3.72 0.02 0.20

N12 NC108 60.31 DN150 3.48 0.02 0.19

N13 N14 120.30 DN150 8.49 0.21 0.46

N13 N15 57.43 DN150 6.97 0.07 0.38

N13 NC27 59.60 DN350 23.43 0.01 0.24

N13 h12 33.02 DN350 22.11 0.01 0.22

N14 N21 15.16 DN150 10.63 0.04 0.58

N14 NC56 60.08 DN150 6.39 0.06 0.35

N15 N16 118.69 DN150 10.68 0.31 0.58
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N15 NC35 70.95 DN150 2.38 0.01 0.13

N15 NC36 59.44 DN150 2.53 0.01 0.14

N16 N18 16.13 DN150 8.31 0.03 0.45

N16 NC7 70.45 DN150 15.85 0.38 0.86

N16 h5 39.20 DN150 20.41 0.33 1.10

N17 N22 15.51 DN150 12.18 0.05 0.66

N17 N23 119.14 DN150 6.66 0.13 0.36

N17 NC99 39.32 DN150 4.48 0.02 0.24

N17 NC100 49.49 DN150 3.86 0.02 0.21

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00

N18 NC16 69.85 DN150 5.33 0.05 0.29

N18 NC17 59.27 DN150 5.32 0.04 0.29

N20 NC46 116.50 DN150 16.88 0.70 0.91

N20 NC47 59.57 DN150 6.28 0.06 0.34

N20 h25 22.64 DN150 17.54 0.15 0.95

N21 NC84 59.99 DN150 3.44 0.02 0.19

N21 h19 19.66 DN150 14.45 0.09 0.78

N22 N33 176.40 DN150 13.65 0.72 0.74

N22 NC88 59.80 DN150 8.87 0.11 0.48

N22 h23 38.29 DN150 16.54 0.22 0.90

N23 N27 16.42 DN150 9.61 0.04 0.52

N23 NC69 29.03 DN150 4.28 0.01 0.23

N24 N27 121.33 DN150 9.44 0.25 0.51

N24 N28 54.19 DN150 10.28 0.13 0.56

N24 NC22 43.83 DN350 27.81 0.01 0.28

N24 h10 51.77 DN350 28.82 0.01 0.29

N25 N26 18.47 DN350 15.97 0.00 0.16

N25 h6 166.58 DN150 13.14 0.63 0.71

N25 h14 123.91 DN350 25.12 0.03 0.25

N26 NC19 134.94 DN150 5.50 0.11 0.30

N26 h7 14.91 DN350 16.79 0.00 0.17

N27 N100 37.46 DN150 5.57 0.03 0.30

N27 NC51 59.93 DN150 8.67 0.11 0.47

N28 N31 120.24 DN150 12.16 0.40 0.66

N28 NC31 67.63 DN150 3.01 0.02 0.16

N28 NC32 70.66 DN150 2.42 0.01 0.13

N29 N30 119.52 DN350 24.13 0.02 0.24

N29 h13 39.76 DN350 21.29 0.01 0.22

N30 h14 63.61 DN350 26.53 0.02 0.27

N30 h32 120.78 DN150 14.68 0.56 0.79

N31 NC4 60.14 DN150 17.88 0.40 0.97

N32 N44 116.80 DN150 7.27 0.15 0.39

N32 NC109 50.38 DN150 3.26 0.02 0.18

N33 NC40 60.73 DN150 14.11 0.26 0.76

N33 NC41 71.26 DN150 19.72 0.57 1.07

N34 NC103 38.26 DN150 3.79 0.02 0.21

N34 NC104 29.26 DN150 3.79 0.01 0.21

N35 NC45 60.69 DN150 12.30 0.20 0.67

N35 h31 20.59 DN150 20.69 0.18 1.12

N35 zv6 100.38 DN150 15.45 0.51 0.84

N36 h34 99.99 DN150 8.48 0.17 0.46
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N36 h35 76.48 DN150 8.48 0.13 0.46

N37 NC112 102.92 DN150 8.30 0.17 0.45

N38 h35 104.80 DN150 17.89 0.70 0.97

N38 h36 87.45 DN150 17.89 0.58 0.97

N39 N40 15.53 DN150 5.62 0.01 0.30

N39 NC1 50.40 DN150 4.66 0.03 0.25

N39 NC50 60.19 DN150 9.69 0.13 0.52

N40 N42 134.58 DN150 7.56 0.19 0.41

N40 NC62 28.25 DN150 4.61 0.02 0.25

N40 NC63 30.53 DN150 4.16 0.01 0.23

N41 NC95 18.85 DN150 4.06 0.01 0.22

N41 NC96 40.14 DN150 4.06 0.02 0.22

N42 NC86 59.15 DN150 7.45 0.08 0.40

N42 NC87 58.31 DN150 10.41 0.15 0.56

N44 NC58 18.14 DN150 0.25 0.00 0.01

N44 NC85 50.51 DN150 3.39 0.02 0.18

N100 NC52 32.74 DN150 5.57 0.03 0.30

NC2 NC3 79.63 DN150 8.62 0.14 0.47

NC2 h1 16.51 DN150 8.65 0.03 0.47

NC3 NC111 17.29 DN150 0.22 0.00 0.01

NC3 h2 79.82 DN150 8.45 0.14 0.46

NC4 h2 20.00 DN150 17.82 0.13 0.96

NC5 h3 48.41 DN150 17.66 0.32 0.96

NC6 NC12 100.03 DN150 7.80 0.15 0.42

NC6 h4 39.68 DN150 7.86 0.06 0.43

NC7 h4 70.54 DN150 15.79 0.37 0.85

NC8 NC9 109.48 DN150 7.66 0.16 0.41

NC8 h5 20.09 DN150 7.72 0.03 0.42

NC9 h6 69.92 DN150 7.51 0.10 0.41

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 0.00 0.00

NC12 h3 60.32 DN150 7.75 0.09 0.42

NC13 NC14 108.01 DN150 5.16 0.08 0.28

NC14 NC15 100.40 DN150 5.22 0.07 0.28

NC15 NC16 110.69 DN150 5.28 0.08 0.29

NC17 NC18 109.60 DN150 5.38 0.08 0.29

NC18 NC19 110.44 DN150 5.44 0.09 0.29

NC20 h8 90.30 DN350 29.53 0.03 0.30

NC20 zv2 31.09 DN350 29.48 0.01 0.30

NC21 NC22 61.53 DN350 27.83 0.02 0.28

NC21 h9 20.12 DN350 27.89 0.01 0.28

NC23 NC24 108.74 DN350 25.30 0.02 0.26

NC23 h10 22.25 DN350 25.35 0.00 0.26

NC24 h11 50.97 DN350 25.25 0.01 0.26

NC25 NC26 107.24 DN350 23.03 0.02 0.23

NC25 zv3 32.33 DN350 23.08 0.01 0.23

NC26 h12 37.40 DN350 22.98 0.01 0.23

NC27 zv4 80.20 DN350 23.38 0.02 0.24

NC28 h13 11.86 DN350 23.33 0.00 0.24

NC28 zv4 28.24 DN350 23.38 0.01 0.24

NC29 NC30 80.41 DN150 2.90 0.02 0.16
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NC30 NC31 99.81 DN150 2.95 0.03 0.16

NC32 NC33 109.17 DN150 2.36 0.02 0.13

NC33 NC34 103.59 DN150 2.31 0.02 0.12

NC34 NC35 107.11 DN150 2.33 0.02 0.13

NC36 NC37 100.17 DN150 2.47 0.02 0.13

NC37 h14 199.87 DN150 2.45 0.04 0.13

NC38 NC39 107.86 DN150 11.55 0.32 0.63

NC38 h27 46.50 DN150 11.96 0.15 0.65

NC39 h28 41.14 DN150 11.14 0.12 0.60

NC40 h28 59.57 DN150 14.05 0.26 0.76

NC41 h29 9.00 DN150 19.67 0.07 1.06

NC42 h29 100.58 DN150 12.81 0.36 0.69

NC42 h30 98.85 DN150 12.75 0.36 0.69

NC43 NC44 98.36 DN150 13.78 0.41 0.75

NC43 h30 21.77 DN150 13.72 0.09 0.74

NC44 h31 58.70 DN150 13.83 0.24 0.75

NC45 h33 80.11 DN150 12.36 0.27 0.67

NC46 NC110 15.08 DN150 0.12 0.00 0.01

NC46 h33 19.48 DN150 16.77 0.12 0.91

NC47 NC48 79.89 DN150 6.22 0.08 0.34

NC48 h26 39.77 DN150 6.09 0.04 0.33

NC50 h16 19.90 DN150 9.68 0.04 0.52

NC51 h16 80.21 DN150 8.61 0.14 0.47

NC52 NC53 109.69 DN150 5.51 0.09 0.30

NC53 h18 60.05 DN150 5.46 0.05 0.30

NC54 NC55 109.92 DN150 5.51 0.09 0.30

NC54 h18 40.08 DN150 5.45 0.03 0.30

NC56 NC57 99.85 DN150 6.33 0.10 0.34

NC57 h20 18.09 DN150 6.27 0.02 0.34

NC59 NC60 30.34 DN150 4.56 0.02 0.25

NC59 h15 21.50 DN150 4.55 0.01 0.25

NC60 NC61 26.90 DN150 4.58 0.02 0.25

NC61 NC62 24.77 DN150 4.59 0.01 0.25

NC63 NC64 20.34 DN150 4.18 0.01 0.23

NC64 NC65 29.29 DN150 4.20 0.01 0.23

NC65 NC66 29.87 DN150 4.21 0.01 0.23

NC66 NC67 29.95 DN150 4.23 0.01 0.23

NC67 NC68 27.92 DN150 4.25 0.01 0.23

NC68 NC69 23.35 DN150 4.26 0.01 0.23

NC71 NC72 30.93 DN150 5.68 0.03 0.31

NC72 NC73 28.18 DN150 5.70 0.02 0.31

NC73 NC74 29.70 DN150 5.71 0.03 0.31

NC74 NC75 25.19 DN150 5.73 0.02 0.31

NC75 NC76 25.76 DN150 5.75 0.02 0.31

NC77 NC78 26.59 DN150 5.13 0.02 0.28

NC78 NC79 30.33 DN150 5.12 0.02 0.28

NC79 NC80 29.32 DN150 5.14 0.02 0.28

NC80 NC81 29.63 DN150 5.16 0.02 0.28

NC81 NC82 32.51 DN150 5.17 0.02 0.28

NC82 NC83 17.84 DN150 5.19 0.01 0.28

NC83 h19 20.74 DN150 5.21 0.01 0.28
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

NC84 NC85 109.01 DN150 3.38 0.04 0.18

NC86 h21 72.68 DN150 7.39 0.10 0.40

NC87 h22 21.71 DN150 10.35 0.05 0.56

NC88 h22 80.12 DN150 8.81 0.15 0.48

NC89 NC90 110.83 DN150 6.78 0.13 0.37

NC89 h23 32.12 DN150 6.84 0.04 0.37

NC90 h24 57.16 DN150 6.76 0.07 0.37

NC91 NC92 109.35 DN150 7.22 0.14 0.39

NC91 h24 42.03 DN150 7.16 0.05 0.39

NC92 h25 48.72 DN150 7.28 0.06 0.39

NC93 NC94 49.15 DN150 4.01 0.02 0.22

NC94 NC95 40.77 DN150 4.03 0.02 0.22

NC96 NC97 40.93 DN150 4.08 0.02 0.22

NC97 NC98 59.31 DN150 4.10 0.03 0.22

NC98 NC99 39.89 DN150 4.46 0.02 0.24

NC100 NC101 52.12 DN150 3.84 0.02 0.21

NC101 NC102 39.10 DN150 3.83 0.02 0.21

NC102 NC103 59.94 DN150 3.81 0.02 0.21

NC104 NC105 52.39 DN150 3.77 0.02 0.20

NC105 NC106 40.15 DN150 3.76 0.02 0.20

NC106 NC107 51.39 DN150 3.74 0.02 0.20

NC108 NC109 110.09 DN150 3.37 0.04 0.18

NC112 zv5 239.73 DN150 8.56 0.42 0.46

SG1 zv5 20.04 DN150 8.56 0.04 0.46

h1 zv1 55.58 DN150 15.72 0.29 0.85

h9 zv2 59.88 DN350 29.48 0.02 0.30

h11 zv3 20.33 DN350 23.08 0.00 0.23

h32 h36 155.30 DN150 10.30 0.38 0.56

h34 zv6 92.60 DN150 15.45 0.47 0.84

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
 

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

H17 N23 39.91 DN150 0.07 0.00 0.00

H17 NC71 19.99 DN150 0.07 0.00 0.00

N1 NC76 39.91 DN150 0.14 0.00 0.01

N1 NC77 13.92 DN150 0.00 0.00 0.00

N1 h18 16.04 DN150 0.00 0.00 0.00

N1 h24 134.13 DN150 0.00 0.00 0.00

N2 N4 110.61 DN150 2.13 0.02 0.12

N2 N11 74.71 DN150 1.43 0.01 0.08

N2 SG1 14.58 DN350 10.99 0.00 0.11

N2 h8 47.76 DN350 7.43 0.00 0.08

N3 N14 20.42 DN150 0.11 0.00 0.01

N3 NC55 49.82 DN150 0.11 0.00 0.01

N4 NC1 81.32 DN150 0.71 0.00 0.04

N4 h15 15.84 DN150 1.42 0.00 0.08

N5 N29 118.54 DN150 0.16 0.00 0.01

N5 N44 16.61 DN150 0.06 0.00 0.00
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
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m/s

N5 h20 41.29 DN150 0.00 0.00 0.00

N6 N8 16.84 DN150 0.36 0.00 0.02

N6 NC13 47.16 DN150 0.36 0.00 0.02

N7 N37 18.25 DN150 0.86 0.00 0.05

N7 h21 97.15 DN150 0.22 0.00 0.01

N7 h27 53.53 DN150 0.23 0.00 0.01

N8 N31 24.72 DN150 0.74 0.00 0.04

N8 NC5 46.76 DN150 0.37 0.00 0.02

N9 N32 17.59 DN150 0.00 0.00 0.00

N9 h26 40.55 DN150 0.00 0.00 0.00

N9 h36 79.39 DN150 0.07 0.00 0.00

N10 NC93 23.07 DN150 0.53 0.00 0.03

N10 h15 117.22 DN150 0.69 0.00 0.04

N10 h21 16.24 DN150 0.00 0.00 0.00

N11 NC29 83.72 DN150 0.63 0.00 0.03

N11 zv1 78.43 DN150 0.78 0.00 0.04

N12 N20 16.07 DN150 0.00 0.00 0.00

N12 N21 119.86 DN150 0.06 0.00 0.00

N12 NC107 48.30 DN150 0.18 0.00 0.01

N12 NC108 60.31 DN150 0.00 0.00 0.00

N13 N14 120.30 DN150 0.00 0.00 0.00

N13 N15 57.43 DN150 0.08 0.00 0.00

N13 NC27 59.60 DN350 0.55 0.00 0.01

N13 h12 33.02 DN350 0.00 0.00 0.00

N14 N21 15.16 DN150 0.00 0.00 0.00

N14 NC56 60.08 DN150 0.00 0.00 0.00

N15 N16 118.69 DN150 0.00 0.00 0.00

N15 NC35 70.95 DN150 0.17 0.00 0.01

N15 NC36 59.44 DN150 0.08 0.00 0.00

N16 N18 16.13 DN150 0.00 0.00 0.00

N16 NC7 70.45 DN150 0.00 0.00 0.00

N16 h5 39.20 DN150 0.16 0.00 0.01

N17 N22 15.51 DN150 0.00 0.00 0.00

N17 N23 119.14 DN150 0.06 0.00 0.00

N17 NC99 39.32 DN150 0.19 0.00 0.01

N17 NC100 49.49 DN150 0.06 0.00 0.00

N18 N19 119.98 DN150 0.00 0.00 0.00

N18 NC16 69.85 DN150 0.00 0.00 0.00

N18 NC17 59.27 DN150 0.13 0.00 0.01

N20 NC46 116.50 DN150 0.03 0.00 0.00

N20 NC47 59.57 DN150 0.00 0.00 0.00

N20 h25 22.64 DN150 0.00 0.00 0.00

N21 NC84 59.99 DN150 0.04 0.00 0.00

N21 h19 19.66 DN150 0.11 0.00 0.01

N22 N33 176.40 DN150 0.08 0.00 0.00

N22 NC88 59.80 DN150 0.26 0.00 0.01

N22 h23 38.29 DN150 0.03 0.00 0.00

N23 N27 16.42 DN150 0.00 0.00 0.00

N23 NC69 29.03 DN150 0.11 0.00 0.01

N24 N27 121.33 DN150 0.30 0.00 0.02

N24 N28 54.19 DN150 0.16 0.00 0.01
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
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Caudal
l/s
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N24 NC22 43.83 DN350 0.65 0.00 0.01

N24 h10 51.77 DN350 0.75 0.00 0.01

N25 N26 18.47 DN350 0.00 0.00 0.00

N25 h6 166.58 DN150 0.05 0.00 0.00

N25 h14 123.91 DN350 0.00 0.00 0.00

N26 NC19 134.94 DN150 0.05 0.00 0.00

N26 h7 14.91 DN350 0.00 0.00 0.00

N27 N100 37.46 DN150 0.05 0.00 0.00

N27 NC51 59.93 DN150 0.00 0.00 0.00

N28 N31 120.24 DN150 0.11 0.00 0.01

N28 NC31 67.63 DN150 0.36 0.00 0.02

N28 NC32 70.66 DN150 0.38 0.00 0.02

N29 N30 119.52 DN350 0.28 0.00 0.00

N29 h13 39.76 DN350 0.00 0.00 0.00

N30 h14 63.61 DN350 0.00 0.00 0.00

N30 h32 120.78 DN150 0.07 0.00 0.00

N31 NC4 60.14 DN150 0.17 0.00 0.01

N32 N44 116.80 DN150 0.02 0.00 0.00

N32 NC109 50.38 DN150 0.06 0.00 0.00

N33 NC40 60.73 DN150 0.14 0.00 0.01

N33 NC41 71.26 DN150 0.00 0.00 0.00

N34 NC103 38.26 DN150 0.00 0.00 0.00

N34 NC104 29.26 DN150 0.00 0.00 0.00

N35 NC45 60.69 DN150 0.03 0.00 0.00

N35 h31 20.59 DN150 0.10 0.00 0.01

N35 zv6 100.38 DN150 0.00 0.00 0.00

N36 h34 99.99 DN150 0.00 0.00 0.00

N36 h35 76.48 DN150 0.00 0.00 0.00

N37 NC112 102.92 DN150 0.86 0.00 0.05

N38 h35 104.80 DN150 0.00 0.00 0.00

N38 h36 87.45 DN150 0.00 0.00 0.00

N39 N40 15.53 DN150 0.20 0.00 0.01

N39 NC1 50.40 DN150 0.59 0.00 0.03

N39 NC50 60.19 DN150 0.10 0.00 0.01

N40 N42 134.58 DN150 0.05 0.00 0.00

N40 NC62 28.25 DN150 0.44 0.00 0.02

N40 NC63 30.53 DN150 0.15 0.00 0.01

N41 NC95 18.85 DN150 0.40 0.00 0.02

N41 NC96 40.14 DN150 0.40 0.00 0.02

N42 NC86 59.15 DN150 0.00 0.00 0.00

N42 NC87 58.31 DN150 0.50 0.00 0.03

N44 NC58 18.14 DN150 0.12 0.00 0.01

N44 NC85 50.51 DN150 0.00 0.00 0.00

N100 NC52 32.74 DN150 0.05 0.00 0.00

NC2 NC3 79.63 DN150 0.63 0.00 0.03

NC2 h1 16.51 DN150 0.69 0.00 0.04

NC3 NC111 17.29 DN150 0.11 0.00 0.01

NC3 h2 79.82 DN150 0.29 0.00 0.02

NC4 h2 20.00 DN150 0.29 0.00 0.02

NC5 h3 48.41 DN150 0.32 0.00 0.02

NC6 NC12 100.03 DN150 0.21 0.00 0.01
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NC6 h4 39.68 DN150 0.09 0.00 0.01

NC7 h4 70.54 DN150 0.09 0.00 0.01

NC8 NC9 109.48 DN150 0.08 0.00 0.00

NC8 h5 20.09 DN150 0.16 0.00 0.01

NC9 h6 69.92 DN150 0.05 0.00 0.00

NC10 NC11 119.31 DN350 0.00 0.00 0.00

NC10 h7 39.61 DN350 0.00 0.00 0.00

NC12 h3 60.32 DN150 0.32 0.00 0.02

NC13 NC14 108.01 DN150 0.30 0.00 0.02

NC14 NC15 100.40 DN150 0.19 0.00 0.01

NC15 NC16 110.69 DN150 0.08 0.00 0.00

NC17 NC18 109.60 DN150 0.01 0.00 0.00

NC18 NC19 110.44 DN150 0.00 0.00 0.00

NC20 h8 90.30 DN350 7.43 0.00 0.08

NC20 zv2 31.09 DN350 7.32 0.00 0.07

NC21 NC22 61.53 DN350 0.62 0.00 0.01

NC21 h9 20.12 DN350 0.00 0.00 0.00

NC23 NC24 108.74 DN350 0.70 0.00 0.01

NC23 h10 22.25 DN350 0.75 0.00 0.01

NC24 h11 50.97 DN350 0.65 0.00 0.01

NC25 NC26 107.24 DN350 0.60 0.00 0.01

NC25 zv3 32.33 DN350 0.65 0.00 0.01

NC26 h12 37.40 DN350 0.00 0.00 0.00

NC27 zv4 80.20 DN350 0.49 0.00 0.01

NC28 h13 11.86 DN350 0.00 0.00 0.00

NC28 zv4 28.24 DN350 0.00 0.00 0.00

NC29 NC30 80.41 DN150 0.58 0.00 0.03

NC30 NC31 99.81 DN150 0.47 0.00 0.03

NC32 NC33 109.17 DN150 0.33 0.00 0.02

NC33 NC34 103.59 DN150 0.28 0.00 0.01

NC34 NC35 107.11 DN150 0.22 0.00 0.01

NC36 NC37 100.17 DN150 0.03 0.00 0.00

NC37 h14 199.87 DN150 0.00 0.00 0.00

NC38 NC39 107.86 DN150 0.10 0.00 0.01

NC38 h27 46.50 DN150 0.23 0.00 0.01

NC39 h28 41.14 DN150 0.19 0.00 0.01

NC40 h28 59.57 DN150 0.19 0.00 0.01

NC41 h29 9.00 DN150 0.00 0.00 0.00

NC42 h29 100.58 DN150 0.08 0.00 0.00

NC42 h30 98.85 DN150 0.19 0.00 0.01

NC43 NC44 98.36 DN150 0.15 0.00 0.01

NC43 h30 21.77 DN150 0.19 0.00 0.01

NC44 h31 58.70 DN150 0.10 0.00 0.01

NC45 h33 80.11 DN150 0.03 0.00 0.00

NC46 NC110 15.08 DN150 0.00 0.00 0.00

NC46 h33 19.48 DN150 0.00 0.00 0.00

NC47 NC48 79.89 DN150 0.07 0.00 0.00

NC48 h26 39.77 DN150 0.00 0.00 0.00

NC50 h16 19.90 DN150 0.09 0.00 0.00

NC51 h16 80.21 DN150 0.09 0.00 0.00

NC52 NC53 109.69 DN150 0.00 0.00 0.00
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NC53 h18 60.05 DN150 0.00 0.00 0.00

NC54 NC55 109.92 DN150 0.17 0.00 0.01

NC54 h18 40.08 DN150 0.08 0.00 0.00

NC56 NC57 99.85 DN150 0.00 0.00 0.00

NC57 h20 18.09 DN150 0.00 0.00 0.00

NC59 NC60 30.34 DN150 0.49 0.00 0.03

NC59 h15 21.50 DN150 0.50 0.00 0.03

NC60 NC61 26.90 DN150 0.00 0.00 0.00

NC61 NC62 24.77 DN150 0.45 0.00 0.02

NC63 NC64 20.34 DN150 0.17 0.00 0.01

NC64 NC65 29.29 DN150 0.18 0.00 0.01

NC65 NC66 29.87 DN150 0.20 0.00 0.01

NC66 NC67 29.95 DN150 0.21 0.00 0.01

NC67 NC68 27.92 DN150 0.18 0.00 0.01

NC68 NC69 23.35 DN150 0.14 0.00 0.01

NC71 NC72 30.93 DN150 0.12 0.00 0.01

NC72 NC73 28.18 DN150 0.14 0.00 0.01

NC73 NC74 29.70 DN150 0.15 0.00 0.01

NC74 NC75 25.19 DN150 0.00 0.00 0.00

NC75 NC76 25.76 DN150 0.18 0.00 0.01

NC77 NC78 26.59 DN150 0.00 0.00 0.00

NC78 NC79 30.33 DN150 0.00 0.00 0.00

NC79 NC80 29.32 DN150 0.10 0.00 0.01

NC80 NC81 29.63 DN150 0.13 0.00 0.01

NC81 NC82 32.51 DN150 0.15 0.00 0.01

NC82 NC83 17.84 DN150 0.13 0.00 0.01

NC83 h19 20.74 DN150 0.11 0.00 0.01

NC84 NC85 109.01 DN150 0.04 0.00 0.00

NC86 h21 72.68 DN150 0.03 0.00 0.00

NC87 h22 21.71 DN150 0.38 0.00 0.02

NC88 h22 80.12 DN150 0.38 0.00 0.02

NC89 NC90 110.83 DN150 0.15 0.00 0.01

NC89 h23 32.12 DN150 0.00 0.00 0.00

NC90 h24 57.16 DN150 0.23 0.00 0.01

NC91 NC92 109.35 DN150 0.09 0.00 0.01

NC91 h24 42.03 DN150 0.06 0.00 0.00

NC92 h25 48.72 DN150 0.00 0.00 0.00

NC93 NC94 49.15 DN150 0.50 0.00 0.03

NC94 NC95 40.77 DN150 0.47 0.00 0.03

NC96 NC97 40.93 DN150 0.36 0.00 0.02

NC97 NC98 59.31 DN150 0.33 0.00 0.02

NC98 NC99 39.89 DN150 0.20 0.00 0.01

NC100 NC101 52.12 DN150 0.03 0.00 0.00

NC101 NC102 39.10 DN150 0.00 0.00 0.00

NC102 NC103 59.94 DN150 0.03 0.00 0.00

NC104 NC105 52.39 DN150 0.10 0.00 0.01

NC105 NC106 40.15 DN150 0.00 0.00 0.00

NC106 NC107 51.39 DN150 0.17 0.00 0.01

NC108 NC109 110.09 DN150 0.04 0.00 0.00

NC112 zv5 239.73 DN150 1.39 0.02 0.07

SG1 zv5 20.04 DN150 1.40 0.00 0.08
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h1 zv1 55.58 DN150 0.69 0.00 0.04

h9 zv2 59.88 DN350 7.32 0.00 0.07

h11 zv3 20.33 DN350 0.00 0.00 0.00

h32 h36 155.30 DN150 0.07 0.00 0.00

h34 zv6 92.60 DN150 0.00 0.00 0.00

7. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A PN20 TUBO FNCGL
Descripción Longitud

m
Long. mayorada

m

DN150 12086.61 14503.93

DN350 1552.13 1862.56

 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
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