Localizacion a determinar en
funcion de la infraestructura
del centro educativo

I:l Centro de Transformacion existente a remodelar/demoler

Centro de Seccionamiento y maniobra para
: derivacion en MT a abonado

» «+ Unidad de Ejecucion

IZI Centro de transformacion existente a mantener

O Punto de conexion a red de IBERDROLA
Circuito HEPRZ1 12/20 kV 3x1x240 mm?
— .« = . . — Dobile circuito HEPRZ1 12/20 kV 2x(3x1x240) mm?

—— . = . —— Circuito HEPRZ1 12/20 kV doble/simple reubicado/nuevo

— — — — — Linea "L-26P Garcia Lorca" existente
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